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01 0101 dehnungsfugen in abhangdecken ergänzt 26.06.2026

N

leistungsphase

plan-nr.

planinhalt

projekt

index

architekt

maßstab

gezeichnet datum

planformat

bauherr

planstand

A0

#deckenspiegel untergeschoss

HGS-BA1-DS-UG 

lage projekt

ausführungsplanung

+0.00=240.80 ü.NN

1:100 02.10.2026

02.10.2026

abhangdecken

keine abhangdecke

gk gelocht - akustikdecke mit quadratlochung

rasterdecke schallabsorbierend

gk geschlossen (feuchtraum geeignet)

hygiene rasterdecke

gk decke

raumhoch

nicht raumhoch

möbel

neue änderungen

hinweisxyz

D0

D2

D3

D4

D5

D6

D7

legende

lüftungsauslässe

revisionsklappe hls

lautsprecher - ausschnittsmaß: ⌀195mm - gewicht: 1,13kg

präsenzmelder - ausschnittsmaß: ⌀68mm

sicherheitsbeleuchtung - ausschnittsmaß: ⌀68mm - gewicht: 0,8kg

rauchmelder

zwischendeckenrauchmelder

revisionsklappe elt

revisionsklappe doppelnutzung hls und elt

abhangdecke aussen

einlegeleuchte/rasterleuchte - ausschnittsmaß: 612 x 612mm - gewicht: 3,99kg  

einlegeleuchte/rasterleuchte - ausschnittsmaß: 612 x 612mm - gewicht: 5,3kg  

einbaudownligth - ausschnittsmaß: ⌀215mm - gewicht: 1,21kg  

linearbeleuchtung - gewicht: 2,7kg / 2,42m  

leuchten im vordach - ausschnittsmaß: 170 x 170mm - gewicht: 1,3kg  

rasterdeckeD1

rohdecken

stahlbetondecke

holz-rippendecke

holz-akustikdecke

STB

RIP

HAK

brettsperrholzdeckeCLT

dehnungsfugen

dehnungsfuge

Ersatzneubau Henneberg-Grundschule
Bad Kissingen
Seestraße 30
97688 Bad Kissingen
Stadt Bad Kissingen
Referat III-2a
Hochbau

Rathausplatz 4
97688 Bad Kissingen
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U.018
garderoben
fl: 19,20 m2

lh: 3,00 m
d: gk gelocht
uk rd: +3,915 m

U.019.1
flur vorraum 1
fl: 47,80 m2

lh: 3,00 m
d: gk gelocht
uk rd: +3,915 m

E.004
aufzug
fl: 4,90 m2

lh: 4,335 m

U.013.1
umkleide M
fl: 24,45 m2

lh: 3,00 m
d: gk geschlossen
uk rd:    +3,915 m

U.013.2
WC M
fl: 3,55 m2

lh: 3,00 m
d: gk geschlossen
uk rd:    +3,915 m

U.014.2
WC J
fl: 3,65 m2

lh: 3,00 m
d: gk geschlossen
uk rd:    +3,915 m

U.013.3
waschraum M
fl: 8,60 m2

lh: 3,00 m
d: gk geschlossen
uk rd:    +3,915 m

U.014.1
umkleide J
fl: 25,00 m2

lh: 3,00 m
d: gk geschlossen
uk rd:    +3,915 m

U.001.2
geräteraum
fl: 73,90 m2

lh: 2,65 m
d: beton
uk rd: +2,65 m

U.012
turnschuhgang umkleiden
fl: 14,05 m2

lh: 3,00 m
d: gk gelocht
uk rd:                   +3,915 m

U.007
umkleide lehrer
fl: 7,95 m2

lh: 3,00 m
d: gk geschlossen
uk rd:    +3,915 m

U.003.2
WC J
fl: 3,30 m2

lh: 3,00 m
d: gk geschlossen
uk rd:      +2,65 m

U.003.3
waschraum J
fl: 9,45 m2

lh: 3,00 m
d: gk geschlossen
uk rd:      +2,65 m

U.003.1
umkleide J
fl: 23,20 m2

lh: 2,30 m
d: gk geschlossen
uk rd:     +2,65 m

U.001.3
geräteraum
fl: 94,50 m2

lh: 2,65 m
d: beton
uk rd: +2,65 m

U.002
hausanschlussraum
fl: 14,00 m2

lh: 2,65 m
d: beton
uk rd:         +2,65 m

U.010
stiefelgang umkleiden
fl: 23,40 m2

lh: 3,00 m
d: gk gelocht
uk rd:            +3,915 m

U.011
vorraum
fl: 62,55 m2

lh: 3,00 m
d: gk gelocht
uk rd: +3,915 m

U.001.1
zweifachsporthalle
fl: 810,00 m2

lh: 7,335 m
d: holz suttnerdecke
uk binder: +7,335 m

U.005
technik HLS halle
fl: 44,90 m2

lh: 3,915 m
d: beton
uk rd hoch: +3,915 m
uk rd tief:      +2,65 m

U.016
daten + ELA
fl: 11,80 m2

lh: 3,865 m
d: beton
uk rd: +3,865 m

U.015
NSHV + UV
fl: 9,60 m2

lh: 3,915 m
d: beton
uk rd: +3,915 m

U.017
BMA
fl: 2,60 m2

lh: 3,915 m
d: beton
uk rd: +3,915 m

U.006
küche vereine
fl: 27,70 m2

lh: 2,90 m
d: hygienedecke
uk rd: +3,915 m

E.002
treppe sporthalle
fl: 24,60 m2

lh: 4,335 m
d: gk gelocht

U.004.2
WC M
fl: 3,30 m2

lh: 3,00 m
d: gk geschlossen
uk rd:    +3,915 m

U.004.3
waschraum M
fl: 10,00 m2

lh: 3,00 m
d: gk geschlossen
uk rd:    +3,915 m

U.004.1
umkleide M
fl: 23,20 m2

lh: 3,00 m
d: gk geschlossen
uk rd:    +3,915 m

U.008
1. hilfe/lehrer
fl: 10,35 m2

lh: 3,00 m
d: gk geschlossen
uk rd:    +3,915 m

U.014.3
waschraum J
fl: 9,85 m2

lh: 3,00 m
d: gk geschlossen
uk rd:    +3,915 m

U.021
pumi
fl: 2,20 m2

lh: 3,00 m
d: gk geschlossen
uk rd:    +3,915 m

U.009
umkleide B
fl: 13,35 m2

lh: 3,00 m
d: gk geschlossen
uk rd:    +3,915 m

U.020
stuhl- und tischlager
fl: 26,35 m2

lh: 3,00 m
d: gk rasterdecke
uk rd:         +3,915 m

U.019.2
flur vorraum 2
fl: 10,25 m2

lh: 3,00 m
d: gk gelocht
uk rd: +3,865 m
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