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2A BA Umbau Z-OP

Erweiterung und Umbau
des vorh. Zentral-OP (Z-OP)

und Umbau zur Intensivstation (ITS)
mit 11 Betten
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Abgehängte Decke
Aluminium-Paneel
Ankerplatte
Akustikputz
Ankerschiene

Boden
Brandabschnitt
Bodeneinlauf
Bodenkanal
Brüstung (ab OKFF)
Brüstungshöhe
Brettrauh
Bodenschlitz
Brandmelder
Brandwand
Betonwerkstein

Decke
Deckendurchbruch
Dehnfuge
Dicht schließend
Dicht schliessend selbstschließend

Elektro
Estrich
Einscheibensicherheitsglas

Fördertechnik
Fassade
Fußbodenheizung
Fußbodendurchbruch
Fertigfußboden
Fenster
Festverglasung
Fugenglattstrich
Fliesen
Fliesenspiegel
Feuerlöscher
Feuerlöschkasten
Fundament
Feuerschutzklasse 30 (F60; F90; F120)
Fußbodenschlitz
Fertigwand

Medizinische Gase
Verglasung Feuerschutzklasse 30 (G60; G90)
Gelände
Glasfasergewebe
Ganzglastür
Gipskarton
Geländer
Glattschalung
Gurtwickler

Heizung
Heizkörper
Handlauf
Holztür

Insektenschutzgitter

Küchenplanung
Kautschukbelag
Klinker
Kantenschutz
Kunststoffbeschichtete Tür

Lüftungstechnik
Laminatbelag
Linoleumbelag
Lichte Höhe
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Medizintechnik

Nachrichtentechnik
Naturstein

Oberkante
Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohfußboden
Oberkante Brüstung

Parkett
Putz
PVC-Belag

Roh
Rohrachse Kernbohrung
Rohbrüstung
Rohfußboden
Rohdecke
Raumhoch
Rolllade
Regenrohr
Rauchschutztür nach DIN 18095
Rauch-Wärme-Abzug

Sanitär
Schacht
Sonnenschutz
Strahlenschutz
Spachtelung
Steigung (Treppen, Rampen)
Sichtmauerwerk, verfugt

Tür
Teppich
Treppe
Tür mit Schallschutz
(z.B. TS 48dBa = 48 dBa Schallschutzmaß)
Tür Feuerschutzklasse 30
(feuerhemmend, DIN 4102)
Tür Feuerschutzklasse 90
(feuerbeständig, DIN 4102)

Unterkante 
Unterkante Decke
Unterkante Unterzug
Überzug
Unterzug
Unterverteilung

Vorhang
Verdunkelung
Voderkante
Vormauerung (Höhe)
Verstärktes Profil
Vorsatzschale
Verbundsicherheitsglas

Wand
Wandabwicklung
Wanddurchbruch
Wärmedämmung
Wärmedämmverbundsystem
Wandkanal
Wandschutz
Wandschlitz waagerecht
Wandschlitz senkrecht

Zwischengeschoss

Wortabkürzungen

Legende

Bestand

GK-Wand

Nicht Bestandteil 
des Umbaubereiches

Abbruch

Strahlenschutz

Wandschutz

Feuerhemmende Wand

Feuerbeständige Wand

Bauart Brandwand

Brandwand

Stahlbeton

Mauerwerk

Fertigteil

Staubwand

Wandverstärkung

3. BA

Legende

Alle Maße sind Rohbaumaße

Tueren und Bruestungshoehen sind ab OKF vermaßt.

Alle Maße sind an Ort und Stelle
verantwortlich zu ueberpruefen.

Unstimmigkeiten sind der Bauleitung
unverzueglich mitzuteilen und abzustimmen.

Diese Werkplaene haben nur Gueltigkeit in Verbindung
mit den Schlitzplaenen und der Tragwerksplanung.
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Fensteröffnung: 
Muss im 1. BA geschlossen bleiben
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Lüftungsschacht
Boden: -
Wand
Decke: -
F: 3,83 m2

U: 8,57 m

Pat WC
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 5,00 m2

U: 9,21 m

Bes. WC
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 5,00 m2

U: 9,21 m

Abstell
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 3,25 m2

U: 7,75 m

Bettenschl.
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 7,64 m2

U: 11,12 m

Entsorgung
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 6,87 m2

U: 10,62 m

Lager
Boden: 
Wand: 
Decke: 
F: 6,68 m2

U: 10,515 m

Lager
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 7,33 m2

U: 10,92 m

2-Bettz.
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 24,00 m2

U: 20,165 m

1-Bettz.
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 14,16 m2

U: 15,17 m

1-Bettz.
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 14,17 m2

U: 15,17 m

1-Bettz.
Boden: 
Wand: 
Decke: 
F: 
U: 

Unrein
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 6,09 m2

U: 9,87 m

Teeküche
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 4,60 m2

U: 8,67 m

Geräte
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 12,50 m2

U: 15,99 m

Eingriff
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 16,90 m2

U: 18,16 m

Schw.
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 8,24 m2

U: 11,51 m

Wc
Boden
Wand
Decke
F: 4,50 m2

U: 10,625 m
RH i.L.: 3,81 m

ELT
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 0,65 m2

U: 4,98 m

ELT
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 0,29 m2

U: 2,55 m

Lafettenaufbereitung
+ Arbeitraum Unrein
1.043
Boden: B3a
Wand: W3.2
Decke: D9.2
F: 32,69 m2

U: 24,61 m
RH i.L.: 2,75 m

Einl. 1
1.041
Boden: B2a
Wand: W2.2
Decke: D9.2
F: 27,19 m2

U: 22,835 m
RH i.L.: 2,75 m

Aufwachraum
10 Plätze
1.049
Boden: B2a-B2b
Wand: W8.2
Decke: D9.2
F: 99,39 m2

U: 46,57 m
RH i.L.: 2,75 m

Geräte
1.091
Boden: B1b
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 26,50 m2

U: 21,05 m
RH i.L.: 2,75 m

Pfl 
Unrein
1.093
Boden: B3b
Wand: W5.3
Decke: D3.3
F: 5,88 m2

U: 9,755 m
RH i.L.: 2,75 m

Lafettenlager
Rein
1.042
Boden: B1b-B1c-B14
Wand: W3.2
Decke: D9.2
F: 76,44 m2

U: 51,59 m
RH i.L.: 2,75 m

Pat Schleuse 1
1.044
Boden: B1c
Wand: W3.2
Decke: D9.2
F: 27,10 m2

U: 22,035 m
RH i.L.: 2,75 m

Pat.-Schleuse
1.063
Boden: B1c
Wand: W3.2_W4.2
Decke: D9.2
F: 17,05 m2

U: 16,795 m
RH i.L.: 2,75 m

Einleitung 5
1.057
Boden: B2b
Wand: W2.2
Decke: D9.2
F: 16,17 m2

U: 16,44 m
RH i.L.: 2,75 m

Entsorgung
1.064
Boden: B1c
Wand: W3.2_W4.2
Decke: D3.2
F: 8,34 m2

U: 13,45 m
RH i.L.: 2,75 m

SV
1.070
Boden: B1c
Wand: W6.2
Decke: D2.2
F: 6,61 m2

U: 10,515 m
RH i.L.: 3,81 m

AV
1.068 
Boden: B1c
Wand: W6.2
Decke: D2.2
F: 10,41 m2

U: 13,12 m
RH i.L.: 3,81 m

Urein
1.069.1
Boden: B1c
Wand: W8.2
Decke: D9.2
F: 4,92 m2

U: 8,93 m
RH i.L.: 2,75 m

Entsorgung
1.055
Boden: B1c
Wand: W3.2_W4.2
Decke: D3.2
F: 23,30 m2

U: 21,39 m
RH i.L.: 2,75 m

Versorgung
1.052
Boden: B1c
Wand: W3.2_W4.2
Decke: D3.2
F: 50,08 m2

U: 32,235 m
RH i.L.: 2,75 m

IT
1.117 
Boden: B1c
Wand: W6.2
Decke: D2.2
F: 4,10 m2

U: 8,225 m
RH i.L.: 3,81 m

Bes Wc
1.116
Boden: B4b
Wand: W5.2
Decke: D3.2
F: 3,69 m2

U: 7,875 m
RH i.L.: 2,75 m

Entsorgung
1.115
Boden: B1c
Wand: W5.3_W8.3
Decke: D3.3
F: 10,52 m2

U: 13,695 m
RH i.L.: 2,75 m

Büro Anä
1.120
Boden: B1c
Wand: W8.2
Decke: D3.2
F: 14,39 m2

U: 15,28 m
RH i.L.: 2,75 m

Schaltr.
1.019
Boden: B1b
Wand: W8
Decke: D9.1
F: 14,76 m2

U: 16,55 m
RH i.L.: 2,75 m

Technik (Hyb)
1.016
Boden: B16
Wand: W6
Decke: D2.1
F: 14,05 m2

U: 15,33 m
RH i.L.: 3,60 m

B1b
W8

D9.1
9,72 m2

12,40 m
2,75 m

Büro 2
1.014
Boden: B1b
Wand: W8
Decke: D9.1
F: 8,73 m2

U: 11,82 m
RH i.L.: 2,75 m

Lager
Anae
1.036
Boden: B1b
Wand: W8.2
Decke: D9.2
F: 17,14 m2

U: 19,67 m
RH i.L.: 2,75 m

Lager OP-Pflege
Med. Technik wartung
1.034
Boden: B1b
Wand: W8.3
Decke: D9.3
F: 15,09 m2

U: 16,00 m
RH i.L.: 2,75 m

Diktat 1
1.022
Boden: B1b
Wand: W8
Decke: D9.1
F: 2,58 m2

U: 6,70 m
RH i.L.: 2,75 m

Diktat 2
1.023
Boden: B1b
Wand: W8
Decke: D9.1
F: 2,58 m2

U: 6,70 m
RH i.L.: 2,75 m

Einl. 2
1.040
Boden: B2a
Wand: W2.2
Decke: D9.2
F: 27,57 m2

U: 22,805 m
RH i.L.: 2,75 m

Einl. 3
1.039
Boden: B2a
Wand: W2.2
Decke: D9.2
F: 35,97 m2

U: 32,21 m
RH i.L.: 2,75 m

Einl. 4
1.038
Boden: B2a
Wand: W2.2
Decke: D9.2
F: 16,30 m2

U: 16,305 m
RH i.L.: 2,75 m

Waschen 3
1.059
Boden: B3b
Wand: W1.2
Decke: D9.2
F: 2,27 m2

U: 6,035 m
RH i.L.: 2,75 m

Lichthof
1.121
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 39,93 m2

U: 25,28 m

OP-Flur 1
1.025
Boden: B1b
Wand: W3_W4
Decke: D9.1
F: 156,87 m2

U: 104,245 m
RH i.L.: 2,75 m
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Einleitung 6
1.061
Boden: B2b
Wand: W2.2
Decke: D9.2
F: 14,39 m2

U: 15,47 m
RH i.L.: 2,75 m

Lager
1.065
Boden: B1c
Wand: W6.2
Decke: D3.2
F: 7,30 m2

U: 10,84 m
RH i.L.: 2,75 m

OP-Flur 3
1.060
Boden: B1c
Wand: W3.2_W4.2
Decke: D9.2
F: 50,62 m2

U: 48,25 m
RH i.L.: 2,75 m

OP-Flur 2
1.056
Boden: B1c
Wand: W3.2_W4.2
Decke: D9.2
F: 44,62 m2

U: 36,015 m
RH i.L.: 2,75 m

AV
1.096
Boden: B1c
Wand: W6.3
Decke: D2.3
F: 4,91 m2

U: 9,205 m
RH i.L.: 3,81 m

SV
1.094 
Boden: B1c
Wand: W6.3
Decke: D2.3
F: 3,20 m2

U: 7,48 m
RH i.L.: 3,81 m

IT-Netz
1.097
Boden: B1c
Wand: W6.3
Decke: D2.3
F: 4,40 m2

U: 8,605 m
RH i.L.: 3,81 m

Besprechung
Pers Aufenth.
1.098
Boden: B1c
Wand: W8.3
Decke: D4.3
F: 18,98 m2

U: 17,73 m
RH i.L.: 2,75 m

Büro Pfl
(2AP)
1.114
Boden: B1c
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 12,61 m2

U: 14,48 m
RH i.L.: 2,75 m

Lager/Wäsche
1.113
Boden: B1c
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 8,53 m2

U: 12,13 m
RH i.L.: 2,75 m

2-Bett-Zi  
1.112
Boden: B2b.3
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 43,87 m2

U: 27,735 m
RH i.L.: 3,00 m

1-Bett-Zi
1.111
Boden: B2b.3
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 23,25 m2

U: 19,40 m
RH i.L.: 3,00 m

Stützpunkt
1.100
Boden: B1c
Wand: W8.3
Decke: D4.3
F: 27,58 m2

U: 28,33 m
RH i.L.: 2,75 m

Flur
1.095 
Boden: B1bc
Wand: W8.3
Decke: D10.3
F: 147,47 m2

U: 153,00 m
RH i.L.: 2,75 m

1-Bett-Zi
1.089 
Boden: B2b
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 22,58 m2

U: 19,025 m
RH i.L.: 3,00 m

1-Bett-Zi
1.087
Boden: B2a-B2b
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 21,76 m2

U: 19,125 m
RH i.L.: 3,00 m

1-Bett-Zi
1.085
Boden: B2a
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 22,06 m2

U: 19,125 m
RH i.L.: 3,00 m

IT
1.037
Boden: B1b
Wand: W6.2
Decke: D2.2
F: 7,50 m2

U: 11,61 m
RH i.L.: 3,81 m

Pat Speisen
1.090
Boden: B1c
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 6,47 m2

U: 10,18 m
RH i.L.: 2,75 m

AWR-Flur
1.073
Boden: B1b-B1c
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 30,95 m2

U: 28,40 m
RH i.L.: 2,75 m

Schleuse
1.084
Boden: B1b
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 5,70 m2

U: 9,56 m
RH i.L.: 2,75 m

Schleuse
1.086
Boden: B1b
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 5,70 m2

U: 9,56 m
RH i.L.: 2,75 m

Schleuse
1.088
Boden: B1c
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 6,40 m2

U: 10,35 m
RH i.L.: 2,75 m

Schwesterndienstplatz
1.072
Boden: B1c
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 10,77 m2

U: 15,25 m
RH i.L.: 2,75 m

Aufzug
(Rein)
1.053
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 1,68 m2

U: 5,20 m
RH i.L.: 3,81 m

Aufzug
(Unrein)
1.054
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 1,68 m2

U: 5,20 m
RH i.L.: 3,81 m

Rüstzone 2
1.004
Boden: B1b
Wand: W8
Decke: D1.1
F: 13,11 m2

U: 15,445 m
RH i.L.: 2,75 m

Pers Wc D
1.118
Boden: B4b
Wand: W5.2
Decke: D3.2
F: 2,54 m2

U: 6,70 m
RH i.L.: 2,75 m

Materialschleuse
1.051
Boden: B1c
Wand: W3.2_W4.2
Decke: D3.2
F: 25,52 m2

U: 21,83 m
RH i.L.: 2,75 m

Flur (Geräte) 
1.028
Boden: B1b
Wand: W3_W4
Decke: D9.1
F: 34,09 m2

U: 27,04 m
RH i.L.: 2,75 m

Pat Schleuse 2
1.045
Boden: B1c
Wand: W3.2
Decke: D9.2
F: 13,23 m2

U: 14,655 m
RH i.L.: 2,75 m

Flur
1.050
Boden: B1c
Wand: W3.2_W4.2
Decke: D10.2
F: 38,04 m2

U: 33,44 m
RH i.L.: 2,75 m

Aufzugschacht
1.029
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 3,33 m2

U: 7,30 m
RH i.L.: 3,60 m
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AWR 5
1.079
Boden: B1b
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 4,75 m2

U: 8,80 m
RH i.L.: 2,75 m

AWR 6
1.080   
Boden: B1b
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 4,75 m2

U: 8,80 m
RH i.L.: 2,75 m

AWR 7
1.081
Boden: B1b
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 4,75 m2

U: 8,80 m
RH i.L.: 2,75 m

Umkleide
1.074
Boden: B1c
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 4,29 m2

U: 8,40 m
RH i.L.: 2,75 m

AWR 2
1.076
Boden: B1b
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 4,40 m2

U: 8,525 m
RH i.L.: 2,75 m

AWR 3
1.077
Boden: B1b
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 4,40 m2

U: 8,525 m
RH i.L.: 2,75 m

AWR 4 
1.078
Boden: B1b
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 4,40 m2

U: 8,525 m
RH i.L.: 2,75 m

Lager
1.092
Boden: B1b-B1c
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 22,17 m2

U: 18,975 m
RH i.L.: 2,75 m

BSV
1.067
Boden: B1c
Wand: W6.2
Decke: D2.2
F: 3,97 m2

U: 8,14 m
RH i.L.: 3,81 m

Pfl Rein
1.099  
Boden: B1c
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 23,57 m2

U: 19,535 m
RH i.L.: 2,75 m

Pers Wc H
1.119
Boden: B4b
Wand: W5.2
Decke: D3.2
F: 2,54 m2

U: 6,70 m
RH i.L.: 2,75 m

IT
1.066
Boden: B1c
Wand: W6.2
Decke: D2.2
F: 6,81 m2

U: 12,475 m
RH i.L.: 3,81 m

Decke: D1.1
F: 213,02 m2

U: 121,255 m
RH i.L.: 2,75 m

Flur
1.035
Boden: B1b
Wand: W8.3
Decke: D9.3
F: 15,10 m2

U: 23,13 m
RH i.L.: 2,75 m

Aufwachraum
OT 118
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 40,91 m2

U: 29,185 m

Betten Warten 1
1.046
Boden: B2b
Wand: W8.2
Decke: D9.2
F: 14,83 m2

U: 15,77 m
RH i.L.: 2,75 m

Flur
1.047
Boden: B2b
Wand: W8.2
Decke: D9.2
F: 36,84 m2

U: 34,24 m
RH i.L.: 2,75 m

Stützpunkt
(3AP)
1.048
Boden: B2b
Wand: W8.2
Decke: D9.2
F: 12,94 m2

U: 16,785 m
RH i.L.: 2,75 m

Pat Wc
1.049.1
Boden: B4b
Wand: W5.2
Decke: D3.2
F: 3,13 m2

U: 7,185 m
RH i.L.: 2,75 m

Lager
1.122
Boden: B1b
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 3,14 m2

U: 7,29 m
RH i.L.: 2,75 m

Rein
1.069.2
Boden: B1c
Wand: W8.2
Decke: D9.2
F: 4,80 m2

U: 9,295 m
RH i.L.: 2,75 m

<Einheitennummer>

Bes. WC
<Einheitenname>

1.2
±0,00
±0,00

NF: 5,08 m2

NRF: 5,08 m2

RH: 8,00 m

AWR 1
1.075
Boden: B1b
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 4,40 m2

U: 8,525 m
RH i.L.: 2,75 m
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2x Aufladestation
für Headsets

(Firma Caresyntax) 
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offenes
Druckerfach

OP4
1.009
Boden: B2a
Wand: W1.1
Decke: D7.1
F: 48,59 m2

U: 26,76 m
RH i.L.: 2,95 m

OP 8
(1B) Lithoskop
1.058
Boden: B2c
Wand: W1.2
Decke: D7.2
F: 46,32 m2

U: 27,30 m
RH i.L.: 3,00 m

Stützpunkt
1.026
Boden: B14
Wand: W3_W8
Decke: D9.1
F: 13,05 m2

U: 15,505 m
RH i.L.: 2,75 m

OP 9
(1B) Sep
1.062
Boden: B2c
Wand: W1.2
Decke: D7.2
F: 42,77 m2

U: 26,16 m
RH i.L.: 3,00 m

OP5
1.010
Boden: B2a
Wand: W1.1
Decke: D7.1
F: 48,59 m2

U: 26,76 m
RH i.L.: 2,95 m

Zwischenlager /
Pumi
1.033
Boden: B1b
Wand: W8
Decke: D9.1
F: 8,71 m2

U: 13,575 m
RH i.L.: 2,75 m

Flur
1.015
Boden: B1b
Wand: W8
Decke: D9.1
F: 6,97 m2

U: 12,29 m
RH i.L.: 2,75 m

Treppe
1.024
Boden: B5.1
Wand: W8
Decke: D9.1
F: 8,08 m2

U: 15,42 m
RH i.L.: 2,75 m

Entlassgespräch
1.074.1
Boden: B1c
Wand: W8.3
Decke: D3.3
F: 4,29 m2

U: 8,40 m
RH i.L.: 2,75 mTechnik (IT)

1.027
Boden: B14
Wand: W6
Decke: D2.1
F: 2,08 m2

U: 9,32 m
RH i.L.: 3,60 m

19

20

21

11 11

12 12

14
14

15 15

19 19

17
17

16
16

1818

22

13

29.229.2

51 51

22

1818

16
16

17
17

19 19

15 15

14
14

12 12

11 11

13

29.229.2

51 51

T_1.042
T90-RS

T3
0-

RS

T3
0-

RS

T3
0-

RS
T3

0-
RS

31

2

31

2

3636

Sc
hn

itt
e7

Ansicht Südost3

1,50

1,50

1,
50

1,50

2,
37

5
40

2,
96

5

1,
38

5

2,
26

36

VS

F9
0

Schiebetür mit
Glasausschnitt
und Jalousie

Schiebetür mit
Glasausschnitt
und Jalousie

Schiebetür mit
Glasausschnitt
und Jalousie

Schiebetür mit
Glasausschnitt
und Jalousie

Schiebetür mit
Glasausschnitt
und Jalousie

Tür mit
Fensterschlitz
40 x 160 cm
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r 
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m

3x
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2x Monitore

Vorbereitung
OT 155
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 11,16 m2

U: 14,13 m

OP 2
OT 163
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 43,26 m2

U: 26,59 m

Schleuse
OT 154
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 17,60 m2

U: 16,91 m

Lager
OT 178
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 16,35 m2

U: 16,33 m

Personalaufenth.
OT 135
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 40,83 m2

U: 29,21 m

Sterilgut
OT 134
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 16,97 m2

U: 20,16 m

OP 3
OT 162
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 46,71 m2

U: 27,68 m

OP 4
OT 161
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 41,84 m2

U: 26,08 m

OP 5
OT 160
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 41,83 m2

U: 26,08 m

Lager
OT 177
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 17,25 m2

U: 17,125 m

Schleuse
OT 176
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 13,53 m2

U: 15,025 m

Spüle
OT 174
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 5,37 m2

U: 9,42 m

Lager
OT 175
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 6,16 m2

U: 10,04 m

Schleuse
OT 173
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 13,32 m2

U: 14,935 m

Schleuse
OT 170
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 13,18 m2

U: 14,87 m

Spüle
OT 171
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 5,10 m2

U: 9,04 m

Spüle
OT 172
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 4,95 m2

U: 8,91 m

PuMi
OT 168
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 5,43 m2

U: 9,57 m

Lager
OT 169
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 8,78 m2

U: 12,00 m

Entsorgung
OT 165
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 3,43 m2

U: 8,46 m

Schleuse
OT 166
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 18,98 m2

U: 18,93 m

ELT
OT 159
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 1,24 m2

U: 5,015 m

Schleuse
OT 158
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 31,12 m2

U: 22,92 m

Lager
OT 146
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 2,35 m2

U: 6,315 m

Du
OT 145
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 2,27 m2

U: 6,32 m

Vorbereitung
OT 153
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 11,20 m2

U: 14,685 m

Schleuse
OT 152
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 19,11 m2

U: 17,485 m

Vorbereitung
OT 151
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 11,94 m2

U: 14,245 m

Schleuse
OT 150
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 17,44 m2

U: 16,715 m

Vorbereitung
OT 149
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 11,68 m2

U: 14,115 m

Schleuse
OT 148
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 17,39 m2

U: 16,715 m

Lager
OT 143
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 18,29 m2

U: 18,90 m

Schacht
OT 133b
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 19,15 m2

U: 11,76 m

Büro
OT 141
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 6,65 m2

U: 10,675 m

Lager
OT 132
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 5,59 m2

U: 9,79 m

Flur
OT 131
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 3,63 m2

U: 7,665 m

Entsorgung
OT 140
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 16,87 m2

U: 18,375 m

Buro
OT 139
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 21,27 m2

U: 20,58 m

Lager
OT 130
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 3,53 m2

U: 7,54 m

Flur
OT 129
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 3,63 m2

U: 7,665 m

Lager
OT 128
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 22,43 m2

U: 24,24 m

Entsorgung 
OT 127b
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 22,01 m2

U: 18,89 m

Entsorgung 
OT 127a
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 15,38 m2

U: 16,59 m

Büro
OT 136
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 5,78 m2

U: 9,64 m

Büro
OT 137
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 6,37 m2

U: 10,16 m

Entsorgung
OT 126
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 15,08 m2

U: 17,89 m

Lager
OT 133a
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 10,41 m2

U: 14,135 m

Flur
OT 138
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 9,68 m2

U: 14,53 m

Pat WC
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 5,00 m2

U: 9,21 m

Bes. WC
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 5,00 m2

U: 9,21 m

Abstell
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 3,25 m2

U: 7,75 m

Bettenschl.
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 7,64 m2

U: 11,12 m

Entsorgung
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 6,87 m2

U: 10,62 m

Lager
Boden: 
Wand: 
Decke: 
F: 6,68 m2

U: 10,515 m

Lager
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 7,33 m2

U: 10,92 m

2-Bettz.
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 24,00 m2

U: 20,165 m

1-Bettz.
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 14,16 m2

U: 15,17 m

1-Bettz.
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 14,17 m2

U: 15,17 m

1-Bettz.
Boden: 
Wand: 
Decke: 
F: 
U: 

Unrein
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 6,09 m2

U: 9,87 m

Teeküche
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 4,60 m2

U: 8,67 m

Geräte
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 12,50 m2

U: 15,99 m

Eingriff
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 16,90 m2

U: 18,16 m

Schw.
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 8,24 m2

U: 11,51 m

ELT
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 0,65 m2

U: 4,98 m

ELT
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 0,29 m2

U: 2,55 m

Lichthof
1.121
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 39,93 m2

U: 25,28 m

Aufzug
(Rein)
1.053
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 1,68 m2

U: 5,20 m
RH i.L.: 3,81 m

Aufzug
(Unrein)
1.054
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 1,68 m2

U: 5,20 m
RH i.L.: 3,81 m

Flur
OT 167
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 130,18 m2

U: 100,275 m

OT 141a
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 4,91 m2

U: 9,07 m

OT 117
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 79,90 m2

U: 68,03 m

Aufwachraum
OT 118
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 40,91 m2

U: 29,185 m

Flur
OT 147
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 121,66 m2

U: 6,645 m

Flur
OT 147
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 121,66 m2

U: 21,455 m

Flur
OT 147
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 100,23 m2

U: 87,86 m

Schleuse
OT 144
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 23,04 m2

U: 13,18 m

Schleuse
OT 144
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 23,04 m2

U: 14,475 m
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Flur
OT 131
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 3,63 m2

U: 7,665 m

Entsorgung
OT 140
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 16,87 m2

U: 18,375 m

Buro
OT 139
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 21,27 m2

U: 20,58 m

Lager
OT 130
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 3,53 m2

U: 7,54 m

Flur
OT 129
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 3,63 m2

U: 7,665 m

Lager
OT 128
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 22,43 m2

U: 24,24 m

Entsorgung 
OT 127b
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 22,01 m2

U: 18,89 m

Entsorgung 
OT 127a
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 15,38 m2

U: 16,59 m

Büro
OT 136
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 5,78 m2

U: 9,64 m

Büro
OT 137
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 6,37 m2

U: 10,16 m

Entsorgung
OT 126
Boden: -
Wand: -
Decke: -
F: 15,08 m2

U: 17,89 m

Tür staubdicht
abkleben!

02 07.06.2024 dp neue informationen zur medizintechnik eingetragen

01 12.05.2024 dp durchbrüche aktualisiert.

raum 1.044: patientenschleuse modifiziert worden 03 24.09.2024 dp

einrichtungen angepasst 04 06.11.2024 dp

bauabschnitt 2a neu eingeteilt05 30.09.2025 st

bauabschnitt 2a neu eingeteilt06 24.11.2025 st

grundriss aktualisiert und vermasst07 11.02.2026 st

grundriss um die einleitungsräume ergänzt09 26.03.2026 st

Bettenwarte

prov. Bettenwarte08 06.03.2026 st

wanddurchbrüche gem. ib isr eingetragen10 30.04.2026 st


