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PHASE

BAUHERR Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Statik beachten! 
Herstellerspezif. Maße sind zu überprüfen & ggf. an-
zupassen. Für die techn. Gewerke Elektro, Heizung, 
Lüftung & Sanitär sind die Pläne der Fachingenieure 
maßgebend! Firmenzeichnungen gelten nur mit dem 
Genehmigungsvermerk der Architekten. 
Unstimmigkeiten sind vor Ausführung der Bauleitung 
bekanntzugeben!

Gemeinde Bad Grund
An der Mühlenwiese 1
37539 Bad Grund (Harz)

Diese Zeichnung ist nach Urheberrecht unser Eigentum. Ohne unsere Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch dritten 
Personen zugänglich gemacht oder in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.
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STATIK

BAULEITUNG/ENEV

A.R.T. GmbH
Große Münzstraße 6, 39104 Magdeburg
Herr Rieck, Tel: 0391 7324676
E-Mail: m.rieck@art-eng.eu

Ing.Büro Weber
An der Thingstätte 2, 38871 Darlingerode
Herr Weber, Tel: 03943 601 555 
E-Mail: info@weber-wr.de

ÜBERSICHT

HLS

ELEKTRO

BRANDSCHUTZ

BAUGRUND

Brandschutzingenieure Kuhn
Schützenstraße 7b, 06458 Hedersleben
Herr Kuhn, Tel: 039481 868282
E-Mail: mail@brandschutzingenieure-kuhn.de

Ingenieurbüro Büsselberg GmbH
Burgmannshof 4, 31582 Nienburg
Herr Achmus, Tel: 05021 84352-14
E-Mail: achmus@ibb-nienburg.de

Ingenieurbüro Büsselberg GmbH
Burgmannshof 4, 31582 Nienburg
Herr Lenzgeiger, Tel: 05021 84352-25
E-Mail: lenzgeiger@ibb-nienburg.de

ibG Ingenieurbüro Gauglitz 
Bahnhofstraße 31, 37115 Duderstadt
Herr Bräunlich, Tel: 05527 8495420
E-Mail:  meiko.braeunlich@ibg-goettingen.de

AUSSENANLAGEN

Pabsch Ingenieure GmbH 
Mittelallee 11, 31139 Hildesheim
Herr Rehe, Tel: 05121 7419-462
E-Mail: a.rehe@pabsch-ingenieure.de

1,400x841

F-
O

G
-0

07
RB

2,
51

x9
0

BR
H

5,
40

F-
O

G
-0

07
RB

2,
51

x9
0

BR
H

5,
40

F-
O

G
-0

07
RB

2,
51

x9
0

BR
H

5,
40

Tor-EG-001
RB 3,60x4,50

Tor-EG-001
RB 3,60x4,50

Tor-EG-001
RB 3,60x4,50

Tor-EG-001
RB 3,60x4,50

Tor-EG-001
RB 3,60x4,50

Tor-EG-001
RB 3,60x4,50

A
LU

-A
T-

O
G

-0
01

RB
1,

38
5 x

2,
26

F-OG-003
RB 2,01x2,635

BRH 0,00

F-OG-001
RB 1,01x2,635

BRH 0,00

F-OG-001
RB 1,01x2,635

BRH 0,00

F-OG-003
RB 2,01x2,635

BRH 0,00

F-OG-001
RB 1,01x2,635

BRH 0,00

F-OG-002
RB 2,01x76
BRH 1,875

F-OG-004
RB 1,01x76
BRH 1,875

F-
O

G
-0

02
RB

2,
01

x7
6

BR
H

1,
87

5

IT-
O

G
-0

12
RB

2,
13

5 x
2,

26

IT-OG-013
RB 1,135x2,26

A
LU

-IT
-O

G
-0

02
RB

2,
01

x2
,8

85

A
LU

-IT
-O

G
-0

01
RB

2,
26

x2
,8

85

IT-
O

G
-0

01
RB

88
5 x

2,
26

IT-
O

G
-0

03
RB

88
5 x

2,
26

IT-OG-011
RB 2,135x2,26

IT-OG-007
RB 1,135x2,26

IT-OG-008
RB 1,135x2,26

IT-
O

G
-0

06
RB

88
5 x

2,
26

IT-
O

G
-0

09
RB

1,
26

x2
,2

6

F-OG-003
RB 2,01x2,635

BRH 0,00

F-OG-003
RB 2,01x2,635

BRH 0,00

F-OG-003
RB 2,01x2,635

BRH 0,00

F-OG-004
RB 1,01x76
BRH 1,875

F-OG-006
RB 2,635x2,635

BRH 0,00

F-OG-004
RB 1,01x76
BRH 1,875

IT-
O

G
-0

02
RB

88
5 x

2,
26

IT-
O

G
-0

04
RB

88
5 x

2,
26

IT-
O

G
-0

14
RB

88
5 x

2,
26

IT-OG-010
RB 885x2,26

F-
O

G
-0

05
RB

2,
01

x2
,6

35

BR
H

0,
00

F-
O

G
-0

01
RB

1,
01

x2
,6

35

BR
H

0,
00

F-
O

G
-0

01
RB

1,
01

x2
,6

35

BR
H

0,
00

IT-
O

G
-0

05
RB

1,
26

x2
,2

6

G
S

K
BO

N
or
d

West

S
üd

Ost

B
B

A
A

C C

25
12

24
1,

62
5

1,
01

1,
61

5
1,

01
3,

11
5

2,
01

3,
11

5
2,

01
24

12
25

2,
63

5
2,

63
5

2,
63

5
76

1,
62

5

385 2,315 75 24 14,93 15 2,00 375 28,875 385

25 36 25 2,01 1,49 1,01 1,615 2,01 2,615 1,01 615 1,01 2,01 1,49 1,01 36 25

76 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 76
1,615 29,875

21,145 29,26

50,405

25
12

24 24
12

2575 1,01
76

615 1,01
76

1,49 2,635

2,635
3,365 2,01

2,635
1,115 2,01

2,635
1,115 2,01

2,635
1,25 29,25

385 385 28,86520 1,80 15 2,485 24 5,135 24 3,19 153,175 3,62 385

4,
11

5
13

,4
05

38
5

4,
11

5
14

5
24

24
12

,6
35

14
5

17
,5

2

38
5

5,
57

15
2,

41
5

24
4,

81
15

2,
20

20
15

38
5

1,
25

17
,9

05

12
5

59
88

5

2,
26

1,70

125 885

2,26

2,135

2,84

12
5

88
5

2,
26

74
30

74
88

5

2,
26

12
5

12
5

2,
26

2,
88

5
45

88
5

2,
26

74
30

74
88

5

2,
26

12
5

5,
87

5
2,

13
5

2,
26

38

3,
46

5
1,

26
2,

26
12

5

3,
46

5
1,

26
2,

26
12

5

6,87 8,04

2,00
2,26

7,875 5,84 2,135

2,26
40

5,97
2,84

9,78

2,
01

2,
88

5

3,
01

36
5

2,
76

37
5

2,
75

36
5

90 4,90 90 3,60 90 3,60 90 3,60 90 3,60 90 3,89 90

25
24

3,
50

2,
51

61
5

2,
51

61
5

2,
51

38
5

4,
11

5
12

90
90

90

12
61

5
25

3,
01

36
5

2,
76

36
5

2,
76

36
5

12 5,89 4,50 4,50 4,50 4,50 4,88 12

12
5

88
5

2,
26

4,635

2,84

T3
0,

R
S

F3
0

F30

T3
0,

R
S

F30

F3
0

F3
0

Rauchableitung über manuell 
öffenbares Fenster (lichte 
Öffnungsfläche = mind. 1,00 m²)
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PuMi 
R-107
NGF: 3,74 m2

RH: 4,105 m
FB: Fliesen gem. Bemusterung (R10)
WB: Fliesenspiegel h=1,50 m
DB: BSP-Decke sichtbar
Wandbearb. über Fliesenspiegel:
Massiv-W.: Innenputz glatt+gemalert (RAL9010)
TB-W.: gespachtelt Q3+Malervlies+gemalert (RAL9010)

Schulung (72)
R-108
NGF: 120,87 m2

RH (mittlere Höhe): 4,410 m
FB: Kautschukbelag (R9)
WB: (siehe unten)
DB: BSH-Binder/BSP-Decke sichtbar/Akustikpaneele
Massiv-W.: Innenputz Q3+Malervlies+gemalert (RAL9010)
TB-W.: gespachtelt Q3+Malervlies+gemalert (RAL9010)
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Vorrat
R-109.1
NGF: 2,25 m2

RH (mittlere Höhe): 4,495 m
FB: Fliesen gem. Bemusterung (R10)
WB: Innenputz glatt+gemalert (RAL9010)
DB: BSP-Decke sichtbar

VF4
NGF: 40,59 m2

RH: 3,050 m
FB: Kautschukbelag (R9)
WB: (siehe unten)
DB: UD2 gespachtelt Q3+Malervlies+gemalert (RAL9010)
Massiv-W.: Innenputz glatt+gemalert (RAL9010)
TB-W.: gespachtelt Q3+Malervlies+gemalert (RAL9010)

VF5
NGF: 43,10 m2

RH: 3,050 m
FB: Kautschukbelag (R9)
WB: (siehe unten)
DB: UD2 gespachtelt Q3+Malervlies+gemalert (RAL9010)
Massiv-W.: Innenputz glatt+gemalert (RAL9010)
TB-W.: gespachtelt Q3+Malervlies+gemalert (RAL9010)

Vorraum WC D
R-102
NGF: 4,42 m2

RH: 2,700 m
FB: Fliesen gem. Bemusterung (R10)
WB: Fliesenspiegel h=1,50 m/an VW raumhoch
DB: UD2 (Rasterdecke mit Randfries)
Wandbearb. über Fliesenspiegel:
Massiv-W.: Innenputz glatt+gemalert (RAL9010)
TB-W.: gespachtelt Q3+Malervlies+gemalert (RAL9010)

VF3
NGF: 33,07 m2

RH (mittlere Höhe): 3,385 m
FB: Fliesen gem. Bemusterung (R9)
WB: (siehe unten)
DB: UD2 gespachtelt Q3+Malervlies+gemalert (RAL9010)
Massiv-W.: Innenputz glatt+gemalert (RAL9010)
TB-W.: gespachtelt Q3+Malervlies+gemalert (RAL9010)

Lehrmittel
R-104
NGF: 5,98 m2

RH (mittlere Höhe): 3,635 m
FB: Kautschukbelag (R9)
WB: (siehe unten)
DB: BSP-Decke sichtbar
Massiv-W.: Innenputz glatt+gemalert (RAL9010)
TB-W.: gespachtelt Q3+Malervlies+gemalert (RAL9010)

Verwaltung
R-101
NGF: 14,99 m2

RH: 2,700 m
FB: Kautschukbelag (R9)
WB: (siehe unten)
DB: UD3 (Rasterdecke mit Randfries)
Massiv-W.: Innenputz Q3+Malervlies+gemalert (RAL9010)
TB-W.: gespachtelt Q3+Malervlies+gemalert (RAL9010)

Bespr.
R-105
NGF: 14,99 m2

RH: 2,700 m
FB: Kautschukbelag (R9)
WB: (siehe unten)
DB: UD3 (Rasterdecke mit Randfries)
Massiv-W.: Innenputz Q3+Malervlies+gemalert (RAL9010)
TB-W.: gespachtelt Q3+Malervlies+gemalert (RAL9010)

Funkraum
R-106
NGF: 17,43 m2

RH: 2,700 m
FB: Kautschukbelag (R9)
WB: (siehe unten)
DB: UD3 (Rasterdecke mit Randfries)
Massiv-W.: Innenputz Q3+Malervlies+gemalert (RAL 9010)
TB-W.: gespachtelt Q3+Malervlies+gemalert (RAL9010)

WC D
R-102.1
NGF: 2,22 m2

RH: 2,700 m
FB: Fliesen gem. Bemusterung (R10)
WB: Fliesenspiegel h=1,50 m/an VW raumhoch
DB: UD2 (Rasterdecke mit Randfries)
Wandbearb. über Fliesenspiegel:
Massiv-W.: Innenputz glatt+gemalert (RAL9010)
TB-W: gespachtelt Q3+Malervlies+gemalert (RAL9010)
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Luftwärmepumpe + 
Lüftungsgerät + 
Ventilator der 
Abgasabsauganlage
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WC H
R-103.1
NGF: 4,42 m2

RH: 2,700 m
FB: Fliesen gem. Bemusterung (R10)
WB: Fliesenspiegel h=1,50 m/an VW raumhoch
DB: UD2 (Rasterdecke mit Randfries)
Wandbearb. über Fliesenspiegel:
Massiv-W.: Innenputz glatt+gemalert (RAL9010)
TB-W.: gespachtelt Q3+Malervlies+gemalert (RAL9010)

Vorraum WC H
R-103
NGF: 8,91 m2

RH: 2,700 m
FB: Fliesen gem. Bemusterung (R10)
WB: Fliesenspiegel h=1,50 m/an VW raumhoch
DB: UD2 (Rasterdecke mit Randfries)
Wandbearb. über Fliesenspiegel:
Massiv-W.: Innenputz glatt+gemalert (RAL9010)
TB-W.: gespachtelt Q3+Malervlies+gemalert (RAL9010)

Legende Trockenbauwände

W1 15 cm Metall-Einfach-Ständerwand 
beidseitig doppelt beplankt
(ohne Brandschutzanforderung)
zu beiden Raumseiten GKF-Bauplatte 12,5 mm = feuchtraumgeeignet
RW,R=47 dB

W2 15 cm Metall-Einfach-Ständerwand 
beidseitig doppelt beplankt
(ohne Brandschutzanforderung)
zu einer Raumseite GKF-Bauplatte 12,5 mm = feuchtraumgeeignet
zu gegenüberliegender Seite zementgebundene Bauplatte 12,5 mm = nassraumgeeignet
RW,R=47 dB

W3 15 cm Metall-Einfach-Ständerwand 
beidseitig doppelt beplankt
(ohne Brandschutzanforderung)
zu beiden Raumseiten zementgebundene Bauplatte 12,5 mm = nassraumgeeignet
RW,R=47 dB

W4 15 cm Metall-Einfach-Ständerwand 
beidseitig doppelt beplankt
(ohne Brandschutzanforderung)
zu einer Raumseite zementgebundene Bauplatte 12,5 mm = nassraumgeeignet
RW,R=47 dB

W5 15 cm Metall-Einfach-Ständerwand 
beidseitig doppelt beplankt
(ohne Brandschutzanforderung)
zu einer Raumseite GKF-Bauplatte 12,5 mm = feuchtraumgeeignet
RW,R=47 dB

W6 15 cm Metall-Einfach-Ständerwand 
beidseitig doppelt beplankt
(ohne Brandschutzanforderung)
RW,R=47 dB

W7 27 cm Metall-Einfach-Ständerwand 
beidseitig doppelt beplankt
(ohne Brandschutzanforderung)
zu einer Raumseite GKF-Bauplatte 12,5 mm = feuchtraumgeeignet
RW,R=47 dB

Legende Unterdecken
(Angabe Raumhöhen jeweils von OKFFB)

UD1 (ohne Brandbeanspruchung)
-Bestandsdecke
-Abhänger (Installationsebene)
-Grund- + Tragprofile (inkl. Profilverbinder)
-GK-Bauplatte 12,5 mm = feuchtraumgeeignet
(glatte Unterdecke, gespachtelt in Q3+Malervlies)

UD2 Rasterdecke (ohne Brandbeanspruchung)
feuchtraumgeeignet in Sanitär und Küche
-Bestandsdecke
-Abhänger (Installationsebene)
-Grund- + Tragprofile (inkl. Profilverbinder)
-eingelegte Mineralplatten, vlieskaschiert  (Raster 625x625 mm)
(möglichst ganze Platten mit Randfries)

UD3 Rasterdecke (ohne Brandbeanspruchung) 
als schallabsorbierende Akustikdecke
(Verwaltung/Besprechung/Funkraum)
-Bestandsdecke
-Abhänger (Installationsebene)
-Grund- + Tragprofile (inkl. Profilverbinder)
-eingelegte Mineralplatten, vlieskaschiert (Raster 625x625 mm)
(möglichst ganze Platten mit Randfries)

Arbeitssta
nd 

vom 16.07.2026
Vo
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dss

T30,RS

T30

feuerhemmende Bauteile (REI30/EI30)
nichtbrennbare Bauteile (u.a. Wärmedämmung)
vollwandige Tür, dichtschließend (3-seitige Dichtung)
dicht- und selbstschließende Tür (mit 3-seitiger Dichtung)

feuerhemmende, rauchdichte Feuerschutztür (EI230-S200-C5)

feuerhemmende, dicht- und selbstschließende 
Feuerschutztür (EI230-SaC5)

1./2. Rettungsweg

Legende Brandschutz

OK Oberkante
UK Unterkante
OKG Oberkante Gelände
BRH Brüstungshöhe
OK FFb OK Fertigfußboden
OK RFb OK Rohfußboden
UK UZ UK Unterzug
RR Regenfallrohr
BE Bodeneinlauf
MW Mauerwerk
KS Kalksandstein
TB Trockenbau
Stb Stahlbeton
UD Unterhangdecke
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Vermessungsbüro Christian Geries

                                      
 Öffentlich best. Vermessungsingenieur - Beratender Ingenieur 
                      Lautenthaler Str. 14 - 38723 Seesen
          Telefon (05381) 9394-0 - Telefax (05381) 939499
                     E-Mail: buero@vermessung-harz.de
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Höhenplan
Bauvorhaben 
Neubau Feuerwehrhaus Bad Grund
Gemarkung Bad Grund
Flur 5
Maßstab 1:250
gemessen am 27.06.2024, 05.11.2025
durch: Dipl.-Ing. Chr. Geries, St. Sander
Auftragsnr. 24/2054
Seesen, 06.11.2025
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