
F = 44.55m²
U = 32.00m
RH=3.00m
FB: Gitterrost
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Dachrinne DN250
mit Rinneneinhangungstutzen

Di 80 -> 2,2l/s
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Kassettenwand (d=140mm) mit
MiWo-Dämmung (d=80mm)
Trapezblech (d=30mm)
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+ 0.00 = Kraftwerksnull = 493.12 m ü.NN
OK FFb Betriebsgebäude = -0.20 m ≙492.92 m ü. NN

Kassettenwand d= 16cm

Höhe Fertigkonstruktion ▽
Höhe Rohkonstruktion ▼
OberkanteOK
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Legende
Stahlbeton

Trapezblechverkleidung d= 3cm
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Deckendurchbruch  DD

WandaussparungWA

Gitterrost
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