Ingenieurbiiro Martin Hénig

Karl-May-Museum in 01445 Radebeul

Zeichnungsliste Heizung / Sanitér - Los 21 Stand:  22.05.2026
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Heizung Neubau Museum Erdgeschoss 2022-08 SR _ KM _ H _ GR _ EG _ 001 _ 5 _XX_ P X
Heizung Neubau Museum Obergeschoss 2022-08 SR _ KM _ H _ GR _ OG _ 002 _ 5 _XX_ P X
Heizung Neubau Museum Dachaufsicht 2022-08 SR _ KM _ H _ GR _ DA _ 003 _ 5 _XX_ P X
Heizung Verlegeplan Erdgeschoss 2022-08 SR _ KM _ H _ GR _ EG _ 004 _ 5 _XX_ P X
Heizung Verlegeplan Obergeschoss 2022-08 SR _ KM _ H _ GR _ OG _ 005 _ 5 _XX_ P X
Heizung Neubau Museum Schema Heizung 2022-08 SR _ KM _ H _ SS _ XX _ 006 _ 5 _XX_ P X
Heizung Schema Heizkreisverteiler 1 2022-08 SR _ KM _ H _ SS _ XX _ 007 _ 5 _XX_ P X
Heizung Schema Heizkreisverteiler 2 2022-08 SR _ KM _ H _ SS _ XX _ 008 _ 5 _XX_ P X
Heizung Schema Heizkreisverteiler 3 2022-08 SR _ KM _ H _ SS _ XX _ 009 _ 5 _XX_ P X
Heizung Schema Heizkreisverteiler 4 2022-08 SR _ KM _ H _ S _ XX _ 010 _ 5 _XX_ P X
Heizung Schema Heizkreisverteiler 5 2022-08 SR _ KM _ H _ S _ XX _ 011 _ 5 _XX_ P X
Heizung Schema Heizkreisverteiler 6 2022-08 SR _ KM _ H _ SS _ XX _ 012 _ 5 _XX_ P X
Sanitar Neubau Museum Erdgeschoss 2022-08 SR _ KM _ S _ GR _ EG _ 001 _ 5 _XX_ P X
Sanitar Neubau Museum Obergeschoss 2022-08 SR _ KM _ S _ GR _ OG _ 002 _ 5 _XX_ P X
Sanitar Neubau Museum Dachaufsicht 2022-08 SR _ KM _ S _ GR _ DA _ 003 _ 5 _XX_ P X
Sanitdr Neubau Museum Schema Sanitar 2022-08 SR KM S SS XX 004 5 XX P X

zusatzliche Anlagen
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KMM | BNB-Nachhaltigkeitsdokumentation der Produkte
021 - Heizung Sanitar

Stand: 20.04.2026

MERKLA

ARCHITEKTUR

Die Lieferung der Datenblatter erfolgt bis 2 Wochen nach Vertragsabschluss; per Email an den BNB-Auditor.

GemaB den "LV-Vorbemerkungen / Nachhaltigkeitsbewertung im Sinne des BNB" sind die zu verwendeten Produkte zu dokumentieren. Nachfolgende Tabelle gibt die
relevanten Produkte sowie deren Anforderungen nach BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen) an.

Fur die Nachweisfiihrung liefert die beauftragte Firma die Nachweise in Form von Sicherheitsdatenblattern (SDB) und ggf. Umweltproduktdeklaratione (EPD) mit Angabe des
Herstellers und Produktnamen.

Daraufhin werden die vorgeschlagenenen Produkte vom BNB-Auditor gepriift; ggf. erfolgen Riicksprachen und Anderungen bis zur Freigabe durch den BNB-Auditor.
Erst mit dieser Freigabe durch den BNB-Auditor diirfen die Produkte bestellt, geliefert und vor Ort eingebaut werden.
Die Verwendung wird vor Ort stichprobenartig und unangekiindigt Gberprft.

Fir den Fall, dass nicht freigegebene Produkte verbaut werden, wird vorbehalten, dass diese zuriickgebaut werden miissen bzw. die Firma in die Verantwortung genommen
wird, da die Verwendung von nicht freigegebenen Produkten dazu flihren kann, dass das Zertifizierungsziel Silber nicht erreicht wird.

Name beauftragte Firma:

Adresse:

Name Ansprechpartner:

Telefon/ Email-Adresse:

BNB-Auditor:

Nadine Merkla

Telefon:

0351-28794990

Kontakt E-Mail:

kontakt@merkla-architektur.de

Nr. & Name Titel bzw. . Produktnachweis Freigabe BNB,
Menge [Produktkategorie Anforderung nach BNB
Pos. Hersteller Konkreter Produktname Nachweis: SDB, EPD,... |erteiltam:
Generell Aktueller Stand der BNB-Vorbemerkungen Aktueller Stand der BNB-Vorbemerkungen noch
integrieren integrieren!
Pos.1.2.13 - . Keine amin- oder oximvernetzenden Silikone
Silikonfuge weiB - )
Pos. 1.3.8 R zusatzlich gilt: RAL-UZ 123
(Punkt- und linienformige Verklebungen und
Pos. 1.6.16 . . ) oder
Abdichtungen im Innenraum inkl. TGA) .
Pos. 1.7.6 EMICODE EC1/ EC1PLUS und Chlorparaffine < 0,1 %
Titel 1.2.
Waschtischanlagen
mit Zubehor Waschtischarmaturen Nachweis, dass Wasserverbrauch max. 0,15 /s
Titel 1.6 Behinderten-
WC-Anlage
Titel 1.3. WC-Anlagen .
nd Zubehér Nachweis, dass
und Zu
X . WC-Anlagen/ Spulung WC ohne Spartaste max. 6 l/Spiilung
Titel 1.6 Behinderten- ) N
WC mit Spartaste max. 3 l/Spiilung
WC-Anlage

Titel 1.4. Anschluss
Kiiche Biiro

Kichenspul-Armatur

Nachweis, dass Wasserverbrauch max. 0,25 l/s

Titel 1.7.
Urinalanlagen mit
Zubehér

Urinal

BNB-Koordinator: MERKLA Architektur | kontakt@merkla-architektur.de

Nachweis, dass max. 1 l/Spiilung
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KMM | BNB-Nachhaltigkeitsdokumentation der Produkte
021 - Heizung Sanitar

Stand: 20.04.2026

MERKLA

ARCHITEKTUR

BNB-Koordinator: MERKLA Architektur | kontakt@merkla-architektur.de

Nr. & Name Titel bzw. . Produktnachweis Freigabe BNB,
Menge [Produktkategorie Anforderung nach BNB
Pos. Hersteller Konkreter Produktname Nachweis: SDB, EPD,... |erteiltam:
Fur die verbauten Holzer, Holzprodukte und / oder
Holzwerkstoffe ist der Nachweis auf Verwendung von
. Holzprodukten aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu fihren.
verbauten Holzer, Holzprodukte und / oder . . . .
Dies wird durch Vorlage eines anerkannten Zertifikates
. Holzwerkstoffe . e
Titel 1.8 (FSC oder PEFC) und des zugehorigen CoC-Zertifikates
Vorwandelemente nachgewiesen und muss zwingend in den Lieferscheinen
verankert werden.
. . Formaldehyd-Ausgleichskonzentration in der Luft eines
Furnierholze, geklebte Holzer, Holzwerkstoffe N
Prifraums < 0,05 ppm (0,062 mg/m3)
Titel 1.12 Isolierung / ) . L
) : . Freivon halogenierten Treibmitteln
Titel 2.8. Falls verwendet: flexible TGA-Dammung und
Warmedammung und (geschaumte Dammstoffe) . .
. HBCDD in EPS/XPS und TCEP in PUR/PIR < 0,1 %
Zubehoér
Titel 2.1 Luft-Wasser- Kaltemittel Verwendung von R290 = natiirliches Kéltemittel (Frei von
Warmepumpe voll- und teilhalogenierten Kaltemitteln) -> erfiillt
Titel 2.7. X . Freivon halogenierten Treibmitteln
. Trittschallddmmung
FuBbodenheizung (Geschaumte Dammstoffe) und
und Zubehér " HBCDD in EPS/XPS und TCEP in PUR/PIR < 0,1 %
Titel 2.3 Erstellung von detaillierten Wartungs-, Inspektions-,
Inbetriebnahme/ Betriebs- und Pflegeanleitungen und Uberfiihrung in einen
Wartung Wartungs- und Instandhaltungsplan
nurwasserbasierend, VOC < 100 g/l
Falls verwendet Lacke als Beschichtung auf metallischen und keine Pigmente und Sikkative auf Basis
Lacke Oberflachen von Blei-, Cadmium und Chrom-VI-Verbindungen c)
und reproduktionstoxische Phthalate < 0,1 %
Falls verwendet Brandschutzspachtelmassen, .
Brandschutztechn. Brandschutzcoatings fiir Kabel, Nachwers,
utz ’ utz o ings fu ’ dass Chlorparaffine, PBB, PBDE, TCEP < 0,1 %
MaBnahmen Brandschutzsilikone
Generell falls gummiartige Ddmmprodukte auf Kautschuk- Nachweis, dass frei von Altreifengranulat und
verwendet und PP/PE/EPDM-Basis im Innenbereich Chlorparaffine, PBDE < 0,1 %
Hiermit bestatigen wir, dass zu diesen Positionen ausschlieBlich die hier aufgefiihrten Produkte verwendet werden.
Untersc
hrift
Stempe
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Allgemeine Hinweise:
Die Planung ist gultig ausschlieRlich im Zusammenhang mit den Planungsbestandteilen samtlicher Fachplaner.
Alle Maf3e sind eigenverantwortlich durch den AN vor Ort zu prifen! Bei Widerspriichen ist der/die Entwurfsverfasser/in

zu kontaktieren und Klarung herbeizufihren.

Index Datum Anderung gezeichnet|gepruft
2022-08| SR | |[KM | | H | |SS|_|XX| [009 |5 XX_|P
Projekt-Nr. Bauherr Objekt Planart Darstellung Geschoss Ifd. Nr. LP Index Status
Projekt:

Karl-May-Museum Radebeul

Ubersichtsplan:

—

Barenfett

Héhenbezug:
OK FFB Ebene 0 = 0,00
+0,00 = 120,825 m tber NN

Bauherr:
Karl-May-Stiftung
Karl-May-Museum gGmbH Radebeul
Karl-May-StraBe 5 01445 Radebeul

Architektur: T2 Architektur Tragwerk
Altkdtzschenbroda 23 2
01445 Radebeul
Tel.: 0351/83383330
info@at2-architektur-fragwerk.de

ARCHITEKTUR TRAGWERK

mehnert + georgi

E5iE

TGA-MSR Planung:
Ingenieurbiro Martin Hanig
Ostra-Allee 29 01067 Dresden

Tel.: 0351/866470 Fax.: 0351/866474 —
www.imh-dd.de Info@lmh-ddde Ingenieurbiro Martin Hinig E H L}
Brandschutz:
Statik:
Planinhalt: Plandatum: 01 04 2026
H e iz u n g Datum Architektur: Febr 2025
Mafstab:
ohne
Papierformat: 594 X 420
. . B bearbeitet: .
Schema Heizkreisverteiler 3 Knofel
gezeichnet: SChenk
Phase: . Datei:
= AUSfU h ru ngsplan u ng 2(?2208 SR_KM_H_SS_XX_009_5_XX_V.dwg

2022-08| SR | |[KM | | H | |SS| | XX|_|009| |5 XX_|P

Projekt-Nr. Bauherr Objekt Planart Darstellung Geschoss Ifd. Nr. LP Index Status

Weitergabe sowie Vervielféltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Rechte fiir den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Z:\2022-08 Karl May Museum\05_Zeichnungen\Ausfiihrungsplanung\2022-08 SR_KM_H_SS_XX_009_5_XX_V.dwg gedruckt: 21.05.2026 09:10:02



AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR


Legende

Heizung VL
Heizung RL
— — — —  Kabel
Raumregler 230V
g Stellantrieb 230V

Allgemeine Hinweise:

Die Planung ist gultig ausschlieRlich im Zusammenhang mit den Planungsbestandteilen samtlicher Fachplaner.

Alle Maf3e sind eigenverantwortlich durch den AN vor Ort zu prifen! Bei Widerspriichen ist der/die Entwurfsverfasser/in
zu kontaktieren und Klarung herbeizufihren.

Index Datum Anderung gezeichnet|gepruft
2022-08| SR | |[KM | | H | |SS|_|XX| [010_|5 XX_|P
Projekt-Nr. Bauherr Objekt Planart Darstellung Geschoss Ifd. Nr. LP Index Status
Projekt:

Karl-May-Museum Radebeul

Ubersichtsplan:
N
_ 2
10 Kanal Regelverteiler NYY-J 3x1,5 mm
I ]
[ B
T T T T M —_——— - | | .
T T T T T T ! | | | Barenfett
e | | |
v r-- 1t-—— - | | |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ r o ‘ ‘ ‘ ‘ Héhenbezug:
LT | | | | OK FFB Ebene 0 = £0,00
77777777777777777 +0,00 = 120,825 m tber NN
R ] \ ‘ | |
““““‘f 77777777 T ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Bauherr:
1 B B B ( ] | | | | \ \ Karl-May-Stiftung
L Ll Ll ETTT R . R12 | R13 | R14 R1.5 R.1.5 . R16 | R17 Karl-May-Museum gGmbH Radebeul
S IS I 2 2 B BN I S 2t By B B 3] x‘z B TRH 1 LVorraum WC B WC D B PuMi ' Sonderausstellung ' Sonderausstellung 3 TRH 2 3 HAR 2 Karl-May-StraBe 5 01445 Radebeul
L — L — )
20V Architekiur: T2 Architektur Tragwerk
B N 1N N SN 1 SN N SN A SN N SN SN N | | | | Altkétzschenbroda 23 2 e ag i
o o o o o o o o o o o o 01445 Radebeul ARCHITEKTUR RAGWERK
o S o S @ S @ o @ o @ o @ S @ S @ o @ o @ ‘ -
™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ N N Tel.: 0351/83383330 mEhﬁert + geor‘gl
info@at2-architektur-t k.d ‘
<>( <>( <>E <>E <>( <>( <>( <>E <>E <>1: <>( <>( info@at2-architektur-tragwerk.de
TGA-MSR Planung: e
Ingenieurbiro Martin Hanig E E
Ostra-Allee 29 01067 Dresden
Tel.: 0351/866470 Fax.: 0351/866474 —
www.imh-dd.de Info@lm h-dd.de Ingenieurbiro Martin Hinig E H L}
Brandschutz:
Statik:
Planinhalt: Plandatum: 01 04 2026
Heizung Datum Architektur: Febr 2025
MafRstab:
e ohne
——17x2 mm Papierformat: 504 x 420
Schema Heizkreisverteiler 4 T Kndfel
gezeichnet: SChenk
Phase: A fh | Datei:
usiuhrungsplanung 2022-08 SR_KM_H_SS_XX_010_5_XX_V.dwg

2022-08| SR | |[KM | | H | |SS| | XX|_|010|_|5] XX_|P

Projekt-Nr. Bauherr Objekt Planart Darstellung Geschoss Ifd. Nr. LP Index Status

Weitergabe sowie Vervielféltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte fiir den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Z:\2022-08 Karl May Museum\05_Zeichnungen\Ausfiihrungsplanung\2022-08 SR_KM_H_SS_XX_010_5_XX_V.dwg gedruckt: 21.05.2026 09:10:42



AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR


10 Kanal Regelverteiler

VA 300

VA 100

7
|
‘ R.2.5
‘ Biro
-
o
S B B
< < <

F;;;;;;J

Sekretariat

R.2.6

VA 300

VA 50

@

VA 50

NYY-J 3x1,5 mm?

R.2.9 R.2.10
WC D Pers Lager

Legende

Heizung VL
Heizung RL
— — — —  Kabel
Raumregler 230V
Stellantrieb 230V

Allgemeine Hinweise:

Die Planung ist gultig ausschlieRlich im Zusammenhang mit den Planungsbestandteilen samtlicher Fachplaner.

Alle Maf3e sind eigenverantwortlich durch den AN vor Ort zu prifen! Bei Widerspriichen ist der/die Entwurfsverfasser/in
zu kontaktieren und Klarung herbeizufihren.

Index Datum Anderung gezeichnet|gepruft
2022-08| SR | |[KM | | H | |SS|_|XX| [011 |5 XX_|P
Projekt-Nr. Bauherr Objekt Planart Darstellung Geschoss Ifd. Nr. LP Index Status
Projekt:

Karl-May-Museum Radebeul

Ubersichtsplan:

N

S —

Barenfett

Héhenbezug:
OK FFB Ebene 0 = 0,00
+0,00 = 120,825 m tber NN

——17%x2 mm

Bauherr:
Karl-May-Stiftung
Karl-May-Museum gGmbH Radebeul
Karl-May-StraBe 5 01445 Radebeul
Architektur: T2 Architektur Tragwerk
Altkdtzschenbroda 23 . R S
01445 Radebeul ARCHITEKETUR RAGCWERK
Tel.: 0351/83383330 -
info@at2-architektur-fragwerk.de me h nert + g eo I'g I
TGA-MSR Planung: e
Ingenieurbiro Martin Hanig E E
Ostra-Allee 29 01067 Dresden
Tel.: 0351/866470 Fax.: 0351/866474 —
WWW.i mh-dd .de Info@lm h-dd _de Ingenieurbiro Martin Hinig E H 5
Brandschutz:
Statik:
Planinhalt: Plandatum:
01.04.2026
H . Datum Architekt
atum Arcnitektur:
e|zung Febr. 2025
Mafstab:
ohne
Papierformat: 594 X 420
Schema Heizkreisverteiler 5 T Kndfel
gezeichnet: SChenk
Phase: . Datei:
AU SfU h run g S p I anun g 2022-08 SR_KM_H_SS_XX_011_5_XX_V.dwg
Projekt-Nr. Bauherr — Objekt — Planart — Darstellung — Geschoss — Ifd. Nr. — LP — Index — Status

Weitergabe sowie Vervielféltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte fiir den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Z:\2022-08 Karl May Museum\05_Zeichnungen\Ausfiihrungsplanung\2022-08 SR_KM_H_SS_XX_011_5_XX_V.dwg gedruckt: 21.05.2026 09:11:15



AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR


6 Kanal Regelverteiler

|

rNYY—J 3x1,5 mm?

— R.2.1 R.11 i R.2.3 R.2.4 R.2.7
BN I I I I I I I I 3 | x‘z Lager TRH 1 Museumpad. Personal Biiro Flur
EEEEEEEEEEZ?}OV kR kR RR RR RR
3 SN SN NN SN N S | | |
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
[qV} o [ap] [ap] [ap] ™ o [ep] ™ [ap]
< < < < < < < < < <
——17x2 mm

Legende

Allgemeine Hinweise:

Die Planung ist gultig ausschlieRlich im Zusammenhang mit den Planungsbestandteilen samtlicher Fachplaner.
Alle Maf3e sind eigenverantwortlich durch den AN vor Ort zu prifen! Bei Widerspriichen ist der/die Entwurfsverfasser/in

zu kontaktieren und Klarung herbeizufihren.

Heizung VL
Heizung RL
Kabel

RR Raumregler 230V

Stellantrieb 230V

-mm

Karl-May-Museum Radebeul

Index Datum Anderung gezeichnet|gepruft
2022-08| SR | |[KM | | H | |SS|_|XX| [012 |5 XX_|P
Projekt-Nr. Bauherr Objekt Planart Darstellung Geschoss Ifd. Nr. LP Index Status
Projekt:

Héhenbezug:

Ubersichtsplan:

—

Barenfett

OK FFB Ebene 0 = +0,00
0,00 = 120,825 m tber NN

Bauherr:
Karl-May-Stiftung
Karl-May-Museum gGmbH Radebeul
Karl-May-StraBe 5 01445 Radebeul
Architektur:

aT2 Architektur Tragwerk
Altkdtzschenbroda 23

01445 Radebeul

Tel.: 0351/83383330
info@at2-architektur-fragwerk.de

2 ARCHITEKTUR

PAGWERK

mehnert + georgi

ay

TGA-MSR Planung:

Ingenieurbiro Martin Hanig
Ostra-Allee 29 01067 Dresden

Tel.: 0351/866470 Fax.: 0351/866474
www.imh-dd.de info@imh-dd.de

Ingenieurbiro Martin Hanig

E5iE

[=]

Brandschutz:
Statik:
Planinhalt: Plandatum: 01 042026
H e IZ u n g Datum Architektur: Febr. 2025
Malstab:
ohne
Papierformat: 594 X 420
Schema Heizkreisverteiler 6 T Kndel
gezeichnet: SChenk
Phase: Au SfU hru ng Spl anu ng 2(?;?08 SR_KM_H_SS_XX_012_5_XX_V.dwg

2022-08

SR |_| KM

H |_SS|_ | XX

012 |5

XX_|P

Projekt-Nr. Bauherr Objekt

Planart Darstellung Geschoss

Ifd. Nr. LP

Index Status

Weitergabe sowie Vervielféltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Rechte fiir den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Z:\2022-08 Karl May Museum\05_Zeichnungen\Ausfiihrungsplanung\2022-08 SR_KM_H_SS_XX_012_5_XX_V.dwg gedruckt: 21.05.2026 09:12:06



AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR

AutoCAD SHX Text
RR


	Pläne und Ansichten
	GR

	Sheets and Views
	2022-08 SR_KM_H_GR_EG_001_5_XX_V-001

	Sheets and Views
	2022-08 SR_KM_H_GR_EG_001_5_XX_V-004

	Pläne und Ansichten
	2022-08 SR_KM_H_GR_OG_002_5_XX_V-002

	Pläne und Ansichten
	2022-08 SR_KM_H_GR_OG_002_5_XX_V-005

	Pläne und Ansichten
	2022-08 SR_KM_H_SS_XX_006_5_XX_V-GR

	Sheets and Views
	2022-08 SR_KM_H_SS_XX_007_5_XX_V-GR

	Sheets and Views
	2022-08 SR_KM_H_SS_XX_008_5_XX_V-GR

	Sheets and Views
	2022-08 SR_KM_H_SS_XX_009_5_XX_V-GR

	Sheets and Views
	2022-08 SR_KM_H_SS_XX_010_5_XX_V-GR

	Sheets and Views
	2022-08 SR_KM_H_SS_XX_011_5_XX_V-GR

	Sheets and Views
	2022-08 SR_KM_H_SS_XX_012_5_XX_V-GR




