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OK Perimeterdämmung 
[Gewerk Rohbau]

Treppenabgang Siehe 
Pläne 5122,2006,2007,547

DET. 2548
DET. 2582
DET. 2583

DET. 1943DET. 1932

SCHIEBETÜR SCHIEBETÜRSCHIEBETÜR

PR _ Haupteingang
SCHIEBETÜR

Kippfenster Nachströmung 
Motorisch Aw Querschnitt 0,38m²
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Motorisch Aw Querschnitt 3,80m²

Schiebetür Nachströmung 
Motorisch Aw Querschnitt 3,80m²
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Motorisch Aw Querschnitt 2,80m²
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Motorisch Aw Querschnitt 2,80m²
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AW Lüftungsquerschnitt = 0,38m² AW Lüftungsquerschnitt = 0,38m²

AW Lüftungsquerschnitt = 3,80m² AW Lüftungsquerschnitt = 3,80m²AW Lüftungsquerschnitt = 2,80m² AW Lüftungsquerschnitt = 2,80m²

6

15

5 1.165 5 1.825 5 2.45 5 1.825 5 1.825 5 1.825 5 1.825 5 1.825 5 1.825 5 1.825 5 1.825 5 1.825 5 1.825 5 2.45 5 1.825 5 1.165 5

15

6

 Nachströmung Motorisch Aw Querschnitt 0,38m²  Nachströmung Motorisch Aw Querschnitt 0,38m² 

 Nachströmung Motorisch Aw Querschnitt 3,80m²  Nachströmung Motorisch Aw Querschnitt 3,80m²  Nachströmung Motorisch Aw Querschnitt 2,80m²  Nachströmung Motorisch Aw Querschnitt 2,80m² 

OKFFB
OKRFB

UKRD

OKRD

OK Attika

UK Platte VHF UK Sturz

5
64

5
1

2.21
1

93
1

47
1

-0.16

±0.00

+2.925 +2.93

+3.63

+3.88

+4.53

 0.504-1  0.503-2 

 0.504-2 

 0.503-1 

 0.107-1  0.107-2 

 0.504-3  0.503-3 

REI 90

30.40

4.6
15

4.6
15

OKFFB -0.02 = 117.48 m üNHN OKFFB -0.02 = 117.48 m üNHN

OKFFB ±0.00 = 117.50 m üNHN
OKRFB -0.16 = 117.34 m üNHN

OKFFB ±0.00 = 117.50 m üNHN
OKRFB -0.16 = 117.34 m üNHN

6 15

5
1.3

8
5

1.4
5

5
1.3

75
5

6 15

5
1.3

8
5

1.4
5

5
1.3

75
5

UK
UZ

 2.
93

UKUZ 2.93UKUZ 2.93UKUZ 2.93

UK
UZ

 2.
93
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Sauberlauf  Sauberlauf  

3,8M²  ZULUFT RA
2,8M²  ZULUFT RA 2,8M²  ZULUFT RA 3,8M²  ZULUFT RA

OKFFB -0.02 = 117.48 m üNHN

KIPPFENSTER
0,38M²  ZULUFT RA

KIPPFENSTER
0,38M²  ZULUFT RA

3,8M²  ZULUFT RA 3,8M²  ZULUFT RA
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INDEX ÄNDERUNGDATUM GEZ.

ORT/DATUM

PLANSTUFE / STATUS

ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN AM BAU ZU RPÜFEN. 
ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -

BAUTEIL / LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI

FREIGABE

OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE

PLOTDATUMCAD - PRJMASZSTABERST.-DAT./ERST. PRJ - NR
18554

STANDORT GEB.-NR. LPH KG PLANART ZUORDNUNG INTERN INDEX

PLANART / ZUORDNUNG

BAUVORHABEN / BAUHERR
BAUHERR

leipzig_KSG ZB2_
LPH5.1

NEUBAU ZENTRALBAU II
KLINIKUM ST. GEORG GGMBH

-0.16
±0.00

+2.93

+3.63

+3.88

+4.53

Freigabe für Firma

W0 - FREIGABE

24.07.202501 tp

PR-KONSTRUKTION
HAUPTEINGANG

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

 PFOSTEN-RIEGEL-KONSTRUKTION:
 PROFILSTÄRKE ca. 20 cm
 INKL. DECKLEISTE 
 (IN ABHÄNGIGKEIT VON
 DER HÖHE, DEM  ACHSABSTAND 
 UND DEM FABRIKAT DER
 PFOSTEN-RIEGEL-KONSTRUKTION)

U-Wert: 1,5 W/m²K

22.03.2023 / af, tp 08.07.20261:50

10F2391MTATED7335PL060TUE
REGELDETAIL A2 | M 1:5 REGELDETAIL B2 | M 1:5

ANSICHT NORD | M 1:50ANSICHT OST | M 1:50

Det. C

Det. D Det. E Det. F Det. G

GRUNDRISSAUSSCHNITT | M 1:50

REGELDETAIL C | M 1:5 REGELDETAIL G | M 1:5REGELDETAIL E | M 1:5 REGELDETAIL F | M 1:5REGELDETAIL D | M 1:5

REGELDETAIL A1 | M 1:5 REGELDETAIL B1 | M 1:5

SCHNITT A-A | M 1:20 SCHNITT B-B | M 1:20

Det. B1

Det. A2 Det. B2

Det. A1

H/B = 594 / 1180 (0.70m²) Allplan 2022


