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Betonüberzug
OK +18.78
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Dachfläche s.Grundriss 3.OG

Dachfläche s.Grundriss 2.OG

TH1

TH3

Fortluftschacht

Gef.1,5%

Gef.1,5%

OKRD= +17.96

Isokorblinie

Isokorblinie

Notabstieg 90x140

Absturzsicherung h=1,10m

349,00 qm

Stahltreppe
8 Stg. 17.5/26

Fassadenbefahranlage Nord

Parkposition Anlage West

Parkposition Anlage Ost

Gef.1,5%

Gef.1,5%Gef.1,5%

Gef.1,5%

Gef.1,5%

Gef.1,5%

597,20 qm

5.041
Dachfläche 1

5.043
Dachfläche 3

FE FE

"Securant"
Typ 3500-EN

"Securant"
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Typ 3500-EN
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Typ 3500-EN
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ZB2.5.810
Ansaugbauwerk

ZB2.5.902
Schacht Rauch

ZB2.5.900
Schacht Rauch

ZB2.5.917
Schacht L

ZB2.5.903
Schacht L+H

ZB2.5.912
Schacht Rauch

ZB2.5.706
Aufzug BA1

ZB2.5.604
Treppe 5

ZB2.5.813
Ansaugbauwerk

ZB2.5.814
Ansaugbauwerk

ZB2.5.504
Rampe zu Bestand

ZB2.5.803
Steiger SV

ZB2.5.802
Steiger AV

ZB2.5.804
Aufzug Maschine T2

ZB2.5.805
GA

ZB2.5.500
Vorraum ELT

ZB2.5.918
Schacht L+H

ZB2.5.811
Ansaugbauwerk

ZB2.5.916
Schacht Rauch

ZB2.5.801
Ausblasbauwerk

ZB2.5.809
BSV

ZB2.5.914
Schacht L+H

ZB2.5.812
RLT
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ZB2.5.501
Vorraum ELT

ZB2.5.908
Schacht L+H

ZB2.5.905
Schacht L+H

ZB2.5.816
BSV

ZB2.5.000
Lager Heli

ZB2.5.911
Schacht Rauch

ZB2.5.502
Flur

ZB2.5.503
Flur

ZB2.5.820
GA

ZB2.5.807
Aufzug Maschine B3

ZB2.5.808
Aufzug Maschine BA4

ZB2.5.806
Aufzug Maschine P1-2

ZB2.5.601
Treppe 2

ZB2.5.819
Steiger SV

ZB2.5.818
Aufzug Maschine T1

ZB2.5.817
Steiger AV

ZB2.5.913
Schacht L

ZB2.5.915
Schacht L

ZB2.5.608
Treppe Heli

ZB2.5.815
Aufzug Maschine B2

ZB2.5.800
RLT
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ZULUFT
H x B = 2.50 x 4.00 M / 10.00 M² ROH
MIN. 3.90 M² FREIER QUERSCHNITT

ZULUFT
H x B = 2.50 x 6.50 M / 16.25 M² ROH
MIN. 10.40 M² FREIER QUERSCHNITT

ANSAUGBAUWERK

1.00 m² RA  

AUSBLASBAUWERK

 STEG ZUM HLP (OPTIONAL)

1.00 m² RA  

ABDECKUNG SCHACHT S004  

OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN
OKFFB +18.68 = 136.18 m üNHN

OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN
OKFFB +19.17 = 136.67 m üNHN

3 STG 16.3/283 STG 16.3/28

OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN
OKFFB +19.17 = 136.67 m üNHN

RA

RA

RA

PLATTENBELAG
60 x 60 CM

RA

AUFKANTUNG 10 CM
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OKF Attika +19.20

OKR Attika +15.30
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TR 2

T90  

1.00 m² RA  1.00 m² RA  

OKF Attika +19.20

OKFFB +19.17 = 136.67 m üNHN
OKRFB +19.07 = 136.57 m üNHN
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OKR Attika +19.04

OKR Attika +19.04

OKR Attika +19.04

PLATTENBELAG
60 x 60 CM
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OKF Attika +19.20
OKR Attika +19.04

WARTUNGSWEG BEFESTIGT

Geländer

BD 1.20/1.20
1.00 m² RA  

DURCHSTURZSICHERUNG

DD 1.20/1.20

BD 1.20/1.20
1.00 m² RA  

DURCHSTURZSICHERUNG

BD 1.20/1.20
1.00 m² RA  

OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN
OKFFB +19.08 = 136.58 m üNHN

DD 1.20/1.20

OKFFB +19.17 = 136.67 m üNHN
OKRFB +19.07 = 136.57 m üNHN

TR 5

SCHRÄGDACH 33,58°

SCHRÄGDACH 33,58°

RA
MP

E
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M PLATTENBELAG
60 x 60 CM

ABSTURZSICHERUNG - AUFLASTGELÄNDER ABSTURZSICHERUNG - AUFLASTGELÄNDER

ABSTURZSICHERUNG - AUFLASTGELÄNDER

OKF Attika +19.20
OKR Attika +19.04

WARTUNGSWEG BEFESTIGT

WARTUNGSWEG BEFESTIGT
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FLUCHTWEG BEFESTIGT

OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN
OKFSubstrat +19.02 = 136.52 m üNHN

OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN

FLUCHTWEG BEFESTIGT PLATTENBELAG
60 x 60 CM
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OKF Attika +19.20
OKR Attika +19.04

WARTUNGSWEG BEFESTIGT

OKF Attika +19.20
OKR Attika +19.04
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OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN
OKFSubstrat +19.02 = 136.52 m üNHN

WARTUNGSWEG BEFESTIGT

OKF Attika +19.20
OKR Attika +19.04

WARTUNGSWEG BEFESTIGT

OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN
OKFSubstrat +19.02 = 136.52 m üNHN
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OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN
OKFFB +19.08 = 136.58 m üNHN

PLATTENBELAG
60 x 60 CM

BD 1.20/1.20
1.00 m² RA  

DURCHSTURZSICHERUNG
DURCHSTURZSICHERUNG

ABSTURZSICHERUNG - AUFLASTGELÄNDER WARTUNGSWEG BEFESTIGT

ABSTURZSICHERUNG - AUFLASTGELÄNDERABSTURZSICHERUNG - AUFLASTGELÄNDER

OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN
OKFSubstrat +19.02 = 136.52 m üNHN

OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN
OKFFB +18.68 = 136.18 m üNHN
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OKF Attika +19.25
OKR Attika +19.09

OKF Attika +19.25
OKR Attika +19.09

FLUCHTWEG BEFESTIGT

FLUCHTWEG BEFESTIGT

ABSTURZSICHERUNG - AUFLASTGELÄNDER

RAMPE
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RAMPE
5CM

OKFFB +19.03 = 136.53 m üNHN
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OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN
OKFFB +19.08 = 136.58 m üNHN

ABSTURZSICHERUNG - AUFLASTGELÄNDER

WARTUNGSWEG BEFESTIGT
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ABSETZFLÄCHE
3.50 x 3.50 M

DURCHSTURZSICHERUNG

RAMPE
5CM

Kabine 2.00 x 2.70
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STB BRH 43 = 53 ü.OKRD

OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN
OKFFB +18.68 = 136.18 m üNHN

OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN
OKFFB +18.68 = 136.18 m üNHN

OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN
OKFFB +18.68 = 136.18 m üNHN

OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN
OKFFB +19.03 = 136.53 m üNHN

OKF Attika +15.475
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STEIGLEITER
MIT RÜCKFALLSCHUTZ

OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN
OKFFB +19.405 = 136.905 m üNHN
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PLATTENBELAG
60 x 60 CM

OKF DACHRAND +4.355

OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN
OKFFB +19.02 = 136.52 m üNHN

OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN
OKFSubstrat +19.02 = 136.52 m üNHN

ANSAUGBAUWERK ANSAUGBAUWERK
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GITTER GITTER

FORTLUFT
H x B = 2.50 x 7.50 M / 18.75 M² ROH
MIN. 6.90 M² FREIER QUERSCHNITT
ABSTAND 1.00 M Ü. OK SUBSTRAT
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ABDECKUNG SCHACHT S001  
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OKFFB +16.01 = 133.51 m üNHN
OKRFB +15.91 = 133.41 m üNHN
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OKRFB +15.91 = 133.41 m üNHN
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OKFFB +18.68 = 136.18 m üNHN
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OKFFB +19.03 = 136.53 m üNHN
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OKRFB +18.58 = 136.08 m üNHN
OKFFB +18.68 = 136.18 m üNHN

 STEG ZUM HLP (OPTIONAL)

ZULUFT
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