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Die Notsendestation dient�für das Eingeben eines �Abfallcontainers 
zur 
AWT-Weiterfahrt in den
Abfallhof. Alle anderen 
Container�werden manuell zum �Containerspeicher/Schmutzwäsche�lager 
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Flur 4

U.068
Aufzug-Maschinenr.
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U.052
Med.Gase

U.016
Lastenaufzug 

U.201
RLT

U.101
Sanitärzentrale

-3.94
-4.06

-3.94
-4.06

U.021
Flur 1

U.025
Flur 5

U.202
Aufenthalt Pers.

U.004
Treppenhaus 4

U.002
Treppenhaus 2

U.022
Flur 2

U.103
Kältezentrale

U.102
Heizung

U.015
Aufzug 
Unterfahrt

-3.94
-5.06

U.069
Maschinenraum

-5.01
-5.06

-3.94
-4.06

U.405
Anmeldung

U.422
Verbr.Mittel

U.409
Apherese/Blutspender.

U.412
Pers.Aufenth.

U.414
Labor 1

U.426
Ausg.Lager

U.427
Blut.Sperrlag.

U.032
Flur 12

U.018
Sterilaufzug
rein

U.053
Sprinkler

-3.14
-4.06

U.042
Lichtgraben Süd

U.307
Umkleide Damen (371 Spinde)

U.303
Umkleide Herren (200 Spinde)

U.302
WC Herren

U.301
Duschen H.

U.305
WC Damen

U.306
Duschen D.

U.076
Elektro MSP

U.077
Trafo 1

U.078
Trafo 2

U.074
Elektro NSP

U.060
Fernmelderaum

-3.46
-4.06

-3.46
-4.06

U.044
Lichthof

U.234
Archiv 1

U.423
WC Pat.

U.424
WC Pat.

U.430
WC Pers.

U.431
WC Pers.

U.204
Umkleide D

U.207
Umkleide H

U.023
Flur 3

U.017
Aufzug
unrein

U.205
WC/Du

U.400
Arzt

-2.09 = 115.41NN

-0.92= 116.28NN

-3.20 = 114.30NN

U.014
Bettenaufzug

U.050
HLS

U.051
HLS

U.005
Treppenhaus 5

U.013
Bettenaufzug

U.012
Bettenaufzug

U.011
Notfallaufzug

U.070
Aufzug-Maschinenr.

U.406
Annahme/
Spender-Labor

U.030
Flur 10

U.211
Technik Steril

U.206
WC/Du

-3.94
-4.06

-3.94
-4.06

U.106
Umkleide D/H

U.105
WC/Du

U.110
Matratzen unrein

U.109
Leiter/Pers.

U.033
Wagenstellplatz

U.402
Arzt

U.401
Untersuchung

U.403
Warten

U.404
Archiv

U.408
Ruheraum

U.407
Zentrifuge

U.410
Blut-Frakt.

U.411
Zentrifuge

U.428
Freezer

U.429
Blutbestrahlung

U.432
Vorbereit.Labor

U.417
Kühlraum

U.433
Stickstoff.

U.058
Hebeanlage 3

U.031
Flur 11

U.415
Labor 2

U.112
Geräte Desinfekt.

U.111
Lager Wagen

U.113
Schleuse U.114

Giftraum

U.115
Desinf.Mittel

U.236
Service DSA

U.075
Vorraum MSP

U.238
Wirtschaft

U.304
Wc Beh.

U.107
Flur

U.104
Matratzen rein

U.108
Schleuse

U.208
Vorratslager

U.209
Packen
Wäsche

U.212
Reinigung

U.210
Packen

U.213
Schleuse

U.214
Wagenwasch.

U.216
Annahme

U.217
Schleuse

U.219
Sterilgutlager

U.218
Ausgabe

U.057
Hebeanlage 2

U.056
Hebeanlage 1

-3.94
-4.06

U.072
ElektroU.100

Trinkwasser
Hausanschluss

-5.01
-5.06

-3.94
-5.06

U.027
Flur 7

-3.94
-4.06

U.425
Kühlzelle +4°C

U.416
Labor 3

U.421
Entsorg.

U.413
Vorraum

U.071
Elt.

-4.39
-4.42 U.237

Service Röntgen
U.235
Archiv 2

U.420
Abstell.

U.079
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-3.94
-4.06
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U.051
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FASS

U.073
Elektro
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U.240
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Archiv 3
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Angehörige
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U.220
ZDS

U.220
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116.09 NN
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U.023-3

U.239-2

U.233
Demonstration

U.218-3

U.230
T

U.232
T

T
U.232

N

8,07 m
2,80 m

FB: Epoxydharz
NGF: 
RH: 

2

2,65 m
11,08 m

FB: Fliesen
NGF: 
RH: 

2
FB: Beton

U.001
Treppenhaus 1
27.71 m²

U.003.2
Ansaugbauwerk
9.86 m²
li.RH 3.66 m=RD

U.024.2
Bettentunnel H03/H20
129.29 m²

U.003.1
Außenkanal
13.05 m²
li.RH 2.84 m=RD

U.003
Innenkanal
47.87 m²

U.024.1
Flur Bestand
29.66 m²

U.021.1
Flur Bestand
34.69 m²
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Gebäudetechnik

8,30 qm

Höchster Grundwasserstand= -3.70 = 113.80 ü.NN

Brandabschnitt Süd
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27,40 qm

T30

35,90 qm

T30

22,70 qm

402,00 qm

40,50 qm

1,80 qm

1,80 qm

1,80 qm

1,80 qm

8,40 qm

8,30 qm

51,50 qm

1,20 qm

2,00 qm

24,60 qm

48,00 qm

255,80 qm
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Unterseite der Rohdecke über UG
mit Brandschutzplatten "Promatec" o.glw.verkleiden
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4% Gefälle

T30
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BRH=3.47 BRH=3.47

OK=-2.99

BRH=2.47

BRH=2.45
BRH=1.67 Schwelle 1.035 m.
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2.70x1.80

2.70x1.80

2.70x1.80

2.70x1.80

Grube 1.20x1.05

Kabine 1.05x.70
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Pat.Schränke

10

UK=OK FFB
(A)WD 80/180

UK=OK FFB
(A)WD 80/180

(E)DD 80/265

Gebäudefuge

BRH=1.00

BRH=88 BRH=88BRH=88 BRH=88 BRH=88BRH=1.95

Grube 1.20x1.05

Kabine 1.05x.70
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A
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RS

T30-RS

T30

14,70 qm

T30

11,40 qm

Schwelle 1.035 m.

4x (E)RH ø200
Achse 1= 15 ü.RFB
Achse 2= 50 ü.RFB

2x(E)RH ø250
Achse= 17,5 ü.RFB

2x(E)RH ø150
Achse 1= 20,5 ü.RFB

4x (E)RH ø200
Achse 1= 18 ü.RFB
Achse 2= 50 ü.RFB

(E)WD 2,01/40(E)WD 2,01/40

4x (E)RH ø200
Achse 1= 15 ü.RFB
Achse 2= 50 ü.RFB

OKRD=-5.06

OKFF= -3.94

OKRZD=-4.06

BRH=1.00BRH=1.00BRH=1.00

OKRD=-5.06

BR
H

=1
.0

0

BRH=1.00
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=1
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0
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Steigleiter
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BRH=1.00 BRH=1.00BRH=1.00 BRH=1.00BRH=3.45BRH=3.45BRH=3.45

T30

2,10 qm

BR
H

=9
00

(L)WD 2x800/360
OK=100UKRD

(L)WD 90/50
OK=-10UKD

(L)WD 115/30
OK=-18UKD

Stütze 45/40

Stütze 45/40

Stütze 40/45

Stütze 40/45

Brandabschnitt Nord

BR=60

BR
=6

0

Treppe U 244 (Doppelboden Elt)

1,60 qm

Steigleiter
Gitterrost

Steigleiter
Gitterrost

OK=UKD

(L)WD 150/300
UK=OKRFB

Voutenwinkel 45°

Voutenwinkel 45°

(M)FD 25/40/30
(Tiefe bezogen auf

Sohle Aufstellgrube)

Aussparung 40/25/30
(Tiefe bezogen auf

Sohle Aufstellgrube)

Sohle Aufstellgrube)
(Tiefe bezogen auf
Aussparung 40/25/30

mit Trennschicht
zur Schalldämpfung

Fundament 165/240/10

Fundament 800/140   h=15

Fundament 892,5/300  h=15

Fundament 922,5/375  h=15

Fundament 1042,5/410  h=15

Fundament 932,5/380  h=15

Fundament 250/250/10

Gewicht: ca. 7,2 kg/cm2

Fundament 50/490/10
Kälteverteiler

Gewicht: ca. 7,2 kg/cm2

Gewicht: ca. 7,2 kg/cm2

Pufferspeicher
Gewicht ca. 5500 kg

Plattenwärmetauscher
Gewicht ca. 1000 kg

Fundament 170/400/10

Fundament 1960/90   h=15

Fundament 350/600/10

Fundament 860/145  h=15

Kältemaschine
Gewicht ca. 8000 kg

Kälteverteiler

Heizungsverteiler

Anlage 0.6
Gewicht ca. 2350 kg

Anlage 0.5
Gewicht ca. 2450 kg

Anlage 0.2
Gewicht ca. 2800 kg

Anlage 3
Gewicht ca. 2450 kg

Anlage 2
Gewicht ca. 3350 kg

2x Anlage 1.2
Gewicht ca. 2x 3700 kg

Anlage 0.1
Gewicht ca. 3400 kg

Anlage 0.3
Gewicht ca. 2400 kg

Anlage 1
Gewicht ca. 2050 kg

Pumpensumpf (S)FD
800x800x600 mm

Pumpensumpf (S)FD
600x600x600 mm

Grube (M)FD
500x600x450 tief

Aufstellgrube
Dampfsterilisator
4100x2400x150 tief

(L)WD 55/50
OK=-10 UKRD

(L)WD 55/50
OK=-10 UKRD

(A)WD 80/180
UK=OK FFB

(M)FD 25/25

(M)FD 25/40
(M)FD 25/25

(M)FD 25/40

(M)FD 25/40

(M)FD 25/25 (M)FD 25/25

Stahltreppe U.201A m. Podest

Stahltreppe U.102 m. PodestStahltreppe U1.01A

Stahltreppe U.101B m. Podest

Stahltreppe U.201B

Stütze 60/40

(M)FD 45/45

(M)FD 25/25

Stütze 45x50

6 Stg 17.83/26

(L)DD ø 125

11
 S

tg
 1

7.
73

/2
6

(H,K,S)DD 340/50

(H,K,S)DD 340/50

(L,S)DD 347/50

Stahltreppe U.103 m. Podest

Fundament 80/1648/10
Heizungsverteiler
Gewicht ca. 7,2 kg/cm2

OKRZD=-4.06

OKRZD=-4.06

MW 24 u. RFB

OKRZD=-4.06

Stütze 60/40 Stütze 60/40 Stütze 40/40

(E)WD 2650/500
OK=5UKD

3 Stg 20/24

Stütze 40x40

(L)WD 55/50
OK=10 UKD

(L)WD 55/50
OK=10 UKD

(S)FD 200/280

(S)FD 200/280

BR
H

=1
.0

0

(S)FD 167/222

RWA
ø1.30 m.

Oberlicht
ø1.30 m.

(S)WD 15/15
UK= OK Gefälleestrich

FD 25/25

FD 65/15

FD 65/15

FD 65/15

FD 25/25

Fundament 254/195/10
Speisewasserbehälter

Fundament 490/655/10 
Reindampferzeuger
Gewicht ca. 2,5kg/cm2
Kondensatbehälter
Gewicht ca. 4,0kg/cm2

Fundament 135/410/10
Abschlämmbehälter
Reindampfbehälter

Fundament 385+315/245+145/10
WWB
Gewicht ca. 6,5kg/cm2
WT ZWI
WT WWB

(L)DD 60/60

Sickerpackung s. Gartenarchitekt

Stütze 40/40
Stütze 40/40

Stütze 40/40Stütze 40/40Stütze 40/40Stütze 40/40

Stütze 45/50 Stütze 45/50 Stütze 45/50 Stütze 45/50 Stütze 45/50

Stütze 40/40 Stütze 40/40 Stütze 45/40Stütze 40/40

Stütze 24/24
Stütze 24/24

Stütze 40/40 Stütze 45/40 Stütze 40/40

Stütze 40/40 Stütze 45/40 Stütze 40/40

Stütze 40/40 Stütze 45/40

Stütze 24/24 Stütze 24/24

Stütze 40/40 Stütze 40/40

Stütze 45x50

Stütze 45x50 Stütze 45x50

Stütze 40x40
Stütze 40x40Stütze 40x40

Stütze 40x40

(HLS)DD 60/340

(S)WWS 20/90
UK=+1.40ü.FFB

(S)DD 20/20

(S)SWS 20/15
UK=+1.40ü.FFB

Wandhydrant 86/110/25
UK=47.5 ü.FFB
(S)DD 20/20
(S)SWS 15/20
UK=+1.40ü.FFB

(S)WWS 20/90
UK=+1.40ü.FFB

Wandhydrant 86/110/25
UK=47,5 ü.FFB

Schöck Isokorb
ü/UG

Schöck Isokorb
ü/UGSchöck Isokorb

(S)DD 30/100

Stütze 40x40Stütze 40x40

(A)DD 260/340

Gebäudefuge

Gebäudefuge

(L)DD 225/425,5

Stütze 40/70

Stütze 50/50

Stütze 40/40 Stütze 40/40 Stütze 40/40 Stütze 40/40

Stütze 50/50 Stütze 50/50

Stütze 40/40

Stütze 40/70 Stütze 40/70
Stütze 45/50

Stütze 45/50

Stütze 45/50

Stütze 45/45

Stütze 45/45

Stütze 45/45

Stütze 45/45

Stütze 40/40

Stütze 40/40

Stütze 45/50

Stütze 40/40
Stütze 40/40

Stütze 40/40

Stütze 40/40

Stütze 45/50 Stütze 45/50 Stütze 45/50

Stütze 40/40 Stütze 40/40

Stütze 40/40

Stütze 40/40

(S)DD 30/100

(S)DD60/30

(HSKM)DD 564/444

(E)DD 340/20

(E)DD 340/20

(A)WD 35/14/10
UK=230 ü.FFB

(A)WD 14/45/10
UK=77 ü.FFB

(A)WD 35/14/10
UK=230 ü.FFB

(A)WD 14/45/10
UK=77 ü.FFB

57,80 qm

(A)WD 35/14/10
UK=230 ü.FFB

(A)WD 14/45/10
UK=77 ü.FFB

(A)WD 35/14/10
UK=230 ü.FFB

(A)WD 14/45/10
UK=77 ü.FFB

(A)WD 35/14/10
UK=230 ü.FFB

(A)WD 14/45/10
UK=77 ü.FFB

(A)WD 35/14/10
UK=230 ü.FFB

(A)WD 14/45/10
UK=77 ü.FFB

(A)WD 35/14/10
UK=230 ü.FFB

(A)WD 14/45/10
UK=77 ü.FFB

(A)WD 35/14/10
UK=230 ü.FFB

(A)WD 14/45/10
UK=77 ü.FFB

(S)DD60/30

(S)DD 30/100

(L)DD 100/170

6 Stg 17.83/26

6 Stg 17.83/26

6 Stg 17.83/26

6 Stg 17.83/26
Druckhaltung

Gewicht ca. 2000 kg

Fundament 3,65/2,30/10

Gitterrost Gitterrost

Gitterrost

4 Stahlrohre

2 Stahlrohre

Doppelboden h=60 über RFB
Doppelboden h=60 über RFB

Doppelboden h=60 über RFB

(E)WD50/40
OK=UKD

(E)WD50/40
OK=UKD

Gewicht 2600 kg Gewicht 2600 kg

(L)WD1100/500
OK=5UKD
nachträgl. sägen

T30

T30

T30

F90-A

F90-A

F 90-A

F90-A

F90-A

F9
0-

A

F90-A

(A)WD 14/45/10
UK=77 ü.FFB

(A)WD 35/14/10
UK=230 ü.FFB

(HLS)WD 40/20
UK=20 ü. FFB

(HLS)WD 40/20
UK=20 ü. FFB

F9
0-

A

(L)DD 225/427

(S)DD 30/100

N
ac

h 
M

on
ta

ge
 a

bm
au

er
n

F90

DD 320/145

DD 320/145

8,50 qm

Druckwasserdichte Rohrdurchführungen

Druckwasserdichte Rohrdurchführungen

Wandhydrant 86/110/25
UK=57,5 ü.FFB

Vorsatzschale 7,5cm. Vorsatzschale Vorsatzschale Vorsatzschale 

Vorsatzschale 7,5cm.

Vorsatzschale 7,5cm.

Vo
rs

at
zs

ch
al

e 
7,

5c
m

.
Vo

rs
at

zs
ch

al
e 

7,
5c

m
.

Vo
rs

at
zs

ch
al

e 
7,

5c
m

.

Vorsatzschale 7,5cm. Vorsatzschale 7,5cm. Vorsatzschale 6,5cm. Vorsatzschale 7,5cm. Vorsatzschale 7,5cm. Vorsatzschale 7,5cm. Vorsatzschale 7,5cm. Vorsatzschale 7,5cm.

Vo
rs

at
zs

ch
al

e 
7,

5c
m

.
Vo

rs
at

zs
ch

al
e 

7,
5c

m
.

Vo
rs

at
zs

ch
al

e 
7,

5c
m

.
Vo

rs
at

zs
ch

al
e 

7,
5c

m
.

Vo
rs

at
zs

ch
al

e 
7,

5c
m

.
Vo

rs
at

zs
ch

al
e 

7,
5c

m
.

Vorsatzschale 7,5cm. Vorsatzschale 7,5cm.

Vo
rs

at
zs

ch
al

e 
7,

5c
m

.
Vo

rs
at

zs
ch

al
e 

7,
5c

m
.

Vo
rs

at
zs

ch
al

e 
7,

5c
m

.
Vo

rs
at

zs
ch

al
e 

7,
5c

m
.

Vo
rs

at
zs

ch
al

e 
7,

5c
m

.

Stütze 30x30

Stütze 30x30

Stütze 30x30

Stütze 30x30

Stütze 30x30

Stütze 30x30

Achtung DD 564/444 ist betoniert!

(L)WD 40/40
OK= UKRD
(L)WD 40/40
OK= OKFFB

2xRohrhülse ø 100
mittig in Wand EG

2xRohrhülse ø 100
mittig in Wand EG

2xRohrhülse ø 100
mittig in Wand EG

(H) Kernbohrung ø 50(H) Kernbohrung ø 50

(L)DD 95/200

(L)DD 100/85 (LK)DD 175/85

(L)DD 95/120

(L)DD 295/95
(H)DD 70/30

(L)DD 25/25

13

13

T30

8,30 qm

T30
Revisionsklappe
B75xH65cm.
UK=-4.91
=15cm.ü OKRD

20,90 qm

n. Montage abmauern

n. Montage abmauern

(S)DD 20/20
SWS n. Montage abmauern

Wandhydrant 118,5/88/25
UK=71 ü.FFB OK=UKD

2,20 qm

Senkrechter 
Wandschlitz

Senkrechter 
Wandschlitz

Senkrechter 
Wandschlitz

Wand beidseitig mit
Stahlwinkel 60x40x5
an Decke gleitend
gehalten.

Wand beidseitig mit
Stahlwinkel 60x40x5
an Decke gleitend
gehalten.

Wand beidseitig mit
Stahlwinkel 60x40x5

an Decke gleitend
gehalten.

s.Det 310.01 s.Det 310.01

s.Det 310.01

(S)Bohrung %100
Achse=Angabe IFG

(S)Bohrung %100
Achse=Angabe IFG

WD1100/500 abmauern

(E)DD 40/20

(E)DD 40/20

Fundament 30cm Höhe

Trennfuge 
d=2cm.

Glas-Schwert

offenstehend

RWA

Vo
rs

at
zs

ch
al

e 
7,

5c
m

.

BR
H

=+
0.

90

BR
H

=9
00

F90-A

F9
0-A

F3
0-A

F3
0-A

F30-A

F3
0-A

F3
0-A

F3
0-A

F9
0-A

F30-A

F30-A

F30-A

F30-A

F30-A

F3
0-A

F9
0-A

F90-A

F90-A

F90-A

F30-A

F30-A

F3
0-A

F3
0-A

F30-A

F3
0-A

F3
0-A

F30-A

F3
0-A

F30-A

F90-A

F9
0-

A

F9
0-

A

F90-A

F90-A F90-A

F9
0-

A

F9
0-

A

F9
0-

A

F9
0-

A

F90-A

F9
0-

A

F9
0-

A

F3
0-A

F3
0-A

F3
0-A

F90-A

F90-A

F9
0-

A

F9
0-

A

F 
90

-A

46,60 qm

DS

DS

DS

RWA

F9
0-

A

(sämtliche GK-Wände
mit Feuchtraumplatten)

(sämtliche GK-Wände
mit Feuchtraumplatten)

(sämtliche GK-Wände
mit Feuchtraumplatten)

(sämtliche GK-Wände
mit Feuchtraumplatten)

OKFF=-4.00

(S)WD 15/15
UK= OK Gefälleestrich

-4.00

-4.00

-4.00
3cm. Gefälle3cm. Gefälle

-3.08
OK Stützmauer

WandklappbettTelefon

86,40 qm

271,80 qm

U.100
Trinkwasser
Hausanschluss

U.101
Sanitärzentrale

U.021
Flur 1

U.027
Flur 7

U.069
Maschinenraum

U.015
Aufzug 
Unterfahrt

U.
05

5
HL

S

U.028
Flur 8

U.201
RLT

F

U.103
Kältezentrale

U.102
Heizung

U.106
Umkleide D/H

U.105
WC/Du

U.110
Matratzen unrein

U.107
Flur

U.104
Matratzen rein

U.108
Schleuse

U.024
Flur 4

U.068
Aufzug-Maschinenr.

U.203
Leitung

U.
05

9
Sc

ha
ch

t H
LS

U.052
Med.Gase

U.016
Lastenaufzug 

U.025
Flur 5

U.202
Aufenthalt Pers.

U.004
Treppenhaus 4

U.002
Treppenhaus 2

U.022
Flur 2

U.040
Lichtgraben Ost

U.405
Anmeldung

U.422
Verbr.Mittel

U.409
Apherese/Blutspender.

U.412
Pers.Aufenth.

U.414
Labor 1

U.426
Ausg.Lager

U.427
Blut.Sperrlag.

U.032
Flur 12

U.018
Sterilaufzug
rein

U.053
Sprinkler

U.042
Lichtgraben Süd

U.307
Umkleide Damen (371 Spinde)

U.303
Umkleide Herren (200 Spinde)

U.302
WC Herren

U.301
Duschen H.

U.305
WC Damen

U.306
Duschen D.

U.076
Elektro MSP

U.077
Trafo 1

U.078
Trafo 2

U.074
Elektro NSP

U.060
Fernmelderaum

U.041
Trafoeinbringschacht

U.044
Lichthof

U.234
Archiv 1

U.423
WC Pat.

U.424
WC Pat.

U.430
WC Pers.

U.431
WC Pers.

U.204
Umkleide D

U.207
Umkleide H

U.023
Flur 3

U.017
Aufzug
unrein

U.205
WC/Du

U.400
Arzt

U.014
Bettenaufzug

U.050
HLS

U.051
HLS

U.005
Treppenhaus 5

U.013
Bettenaufzug

U.012
Bettenaufzug

U.011
Notfallaufzug

U.070
Aufzug-Maschinenr.

U.406
Annahme/
Spender-Labor

U.030
Flur 10

U.211
Technik Steril

U.206
WC/Du

U.109
Leiter/Pers.

U.033
Wagenstellplatz

U.402
Arzt

U.401
Untersuchung

U.403
Warten

U.404
Archiv

U.408
Ruheraum

U.407
Zentrifuge

U.410
Blut-Frakt.

U.411
Zentrifuge

U.428
Freezer

U.429
Blutbestrahlung

U.432
Vorbereit.Labor

U.417
Kühlraum

U.433
Stickstoff.

U.058
Hebeanlage 3

U.031
Flur 11

U.415
Labor 2

U.112
Geräte Desinfekt.

U.111
Lager Wagen

U.113
Schleuse U.114

Giftraum

U.115
Desinf.Mittel

U.236
Service DSA

U.075
Vorraum MSP

U.238
Wirtschaft

U.304
Wc Beh.

U.208
Vorratslager

U.209
Packen
Wäsche

U.212
Reinigung

U.210
Packen

U.213
Schleuse

U.214
Wagenwasch.

U.216
Annahme

U.217
Schleuse

U.219
Sterilgutlager

U.218
Ausgabe

U.057
Hebeanlage 2

U.056
Hebeanlage 1

U.072
Elektro

U.425
Kühlzelle +4°C

U.416
Labor 3

U.421
Entsorg.

U.413
Vorraum

U.071
Elt.

U.237
Service Röntgen

U.235
Archiv 2

U.420
Abstell.

U.079
Elt.Schacht

U.026
Flur 6

U.073
Elektro

U.240
Archiv 3

U.239
Angehörige

U.220
ZDS

U.233
Demonstration

0.4 0.8
0.3

0.8 0.4

 0.00.20.20.20.2

 0
.0

1.
00

0
 0

.0

Rohrpost
S/E-Station
NW200

A11

A8

A7

A6

Rohrpost
S/E-Station
NW120

A1

A2

A3

A4

Rohrpost
S/E-Station
NW120

UKV= -5,6

UKV= -5,6

15°

Rohrpost
S/E-Station
NW200

Fußbodentank

Treppe U.024
6 Stg 16.1/28

Kartenschalter

Türterminal
Fluchtwegsicherung

3x Stahltreppe bestehend aus:
2 Seitenwangen U gekantet 3mm. 40/160/40mm
4 Stk. Gitterrost Treppenstufen 1000x195mm.
gesamte Stahltreppe an Betonwand und auf Fußboden 
mit Innensechskant-Senkkopfschrauben befestigt.
ALLES verzinkt und beschichtet RAL 9006 weißalu.

(S)DD 20/20
(S)WS15/20 b. 50UKD

Ba
ut

ei
lfu

ge

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=F

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

Pufferspeicher

Kälteleistung: 410 kW
Kaltwassersatz NH3

Druckhaltung

freie Kühlung
Plattenwärmetauscher

Ha
up

tkä
lte

ve
rte

iler

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

OKFF=
OKRD=

F

F

Anl.1.2.1

Anl.0.3

Anl.0.2

Anl.0.5

Anl.2

Anl.3

Anl.0.6

Anl.0.1

Anl.1

AG

AG

Endoskopie

Umkleiden/WC/DU

Sterilgutversorgung

OP's und Nebenräume

Anl.1.2.2
OP's und Nebenräume

Röntgendiagnostik

Notfallaufnahme

Bettenaufbereitung

Transfusionsmedizin

Lager/Archiv/Technik

SS42 SS42

SS42

Abzugschrank
B1200/T915/raumhoch

RÜCKGABE
WAGEN-

Ge
rin

nu
ng

s-
au

tom
at

PC Ge
rin

nu
ng

s-
au

tom
at

PC

PC

Blutbild-
messung PC

Durchfluß-
zytometer

Gerinnungs-
automat PC

Ge
rin

nu
ng

s-
au

tom
at

PC

 **
*

 **
*

***
**

 **
*

 **
*

 **
*

 **
*ZF

***
**

 **
*

*****

*****

Auto Vue
PC

ZF

***** ***

*****

***************
*****

 ***

*****

 ***

***** ***** *****

min .500

mi
n .

50
0

ENTSORGUNG
OP'S

VERSORGUNG
OP'S + STAT.

ENTSORGUNG

PC-
AUSGABE

PC-PACKPLATZ

PC-PACKPLATZ

SERVER PC

PC-PACKPLATZ

WÄSCHE

ANNAHME

UNREIN

LAGERFLÄCHE

FÜRFÜR

REINE MATRATZEN

LAGERFLÄCHE

REIN

NEUE MATRATZEN

MATRATZEN
ENTSORGUNG

AUSGABE

REPARATUR

Schreib-
pult

FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM FM

GLT

GLT

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

BRH=88

Brandabschnitt SüdBrandabschnitt Nord

(L)WD 177/340

-5.01
-5.06

OKFF=
OKRD=

T30-RS
U.001

U.100
1

T30

F9
0-

A

UZ (Aufmaß im Bestand erforderlich)

BRH=88

Stütze 45/50

BETONIERUNG 
DAMFERZEUGER

U.232
T

U.231

17,16 qm
Aufbereitungsraum

U.231
T

TB - Koffer

DD 1.80/1.525

32 3.78 32

5

30 7.04 30 3.50 30 6.50 25

375

32 3.78 32 58.84

DURCHBRUCH AUSSENLUFTANSAUGUNG 
H x B 2.86 m x 1.50 m ROH
3.12 m² FREIER QUERSCHNITT

ERWEITERUNG DURCHBRUCH TÜR
H x B 3.74 m x 1.10 m ROH

DURCHBRUCH AUSSENLUFTANSAUGUNG 
H x B 2.65 m x 1.70 m ROH

DURCHBRUCH AUSSENLUFTANSAUGUNG
H x B 2.65 m x 1.70 m ROH

30 70 175
3.50 3.655 15.69 6.90 3.00 6.90 12.065 15 4.95 30 50

62
5

4.4
85

30
2.5

0
30

50
30

2.5
0

21
5 8550

5 25
1.4

9
1.4

5
1.2

95
30

2.5
0

30

EI
-M

 90
 / B
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TA
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EI-M 90 / BESTAND  

EI-M 90 / BESTAND  

EI
-M

 90
 / B

ES
TA

ND
 

1.
01

2.
01

1.
01

2.
01

RE
I-M

 90

RE
I-M

 90

REI-M 90

RE
I-M

 90

TEILABBRUCH GERÄTEEINBRINGSCHACHT

TEILABBRUCH AUSSENLUFTANSAUGUNG

ABBRUCH BESTANDSTUNNEL UK
RD

 3.
54

 =
 -0

.40

UK
RD

 3.
03

 =
 -0

.91

UNTERFANGUNG BESTAND

UN
TE

RF
AN

GU
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STILLLEGUNG BESTANDSTUNNEL 1.45% Gefälle

OKFFB -3.825 = 113.675 m üNHN
OKRFB -3.945 = 113.555 m üNHN
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(11.5 cm Höhendifferenz zu ZBII)
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OK Kopf Stützwand

OKFFB -3.94 = 113.56 m üNHN
OKRFB -4.04 = 113.46 m üNHN

DU
RC

HB
RU

CH
 

AU
SS

EN
LU

FT
AN

SA
UG

UN
G 

RO
H 

3.3
3 m

²

OKFFB 114.42 m üNHN
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OKRFB -4.06

OKFFB = OKRFB
OKRFB -4.04 = 113.46 m üNHN

PROMATIERT, 
GEDÄMMT

OKRFB -4.06 = 113.44 m üNHN
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NEUE DECKE ÜBER UG EINBINDEN
BODENPLATTE NEU

OKFFB = OKRFB

OKFFB -3.94 = 113.56 m üNHN
OKRFB -4.06 = 113.44 m üNHN

OK Kopf Stützwand
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OKRFB -4.06 = 113.44 m üNHN
OKFFB -3.94 = 113.56 m üNHN

OKFFB -3.58 = 113.92 m üNHN
OKRFB -3.70 = 113.80 m üNHN

OKFFB -3.265 = 114.235 m üNHN
OKRFB -3.385 = 114.115 m üNHN

OKFFB -2.955 = 114.545 m üNHN
OKRFB -3.075 = 114.425 m üNHN
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(nicht Planungsbestandteil)

VK Bodenplatte Stützwand

VK Fuß StützwandVK Fuß Stützwand
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OKFFB -3.58=113.92 m üNHN
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RAMPE 4.25 %
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OKRFB -4.06=113.44 m üNHN
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HEB 160 UK 2.68 = -1.38

HEB 160 UK 3.56 = -0.50

HEB 160 UK 2.27 = -1.79
PROMATIERT

HEB 300 UK 1.66 = -1.23

PROMATIERT, GEDÄMMT

PROMATIERT, GEDÄMMT
HEB 180 UK 1.78 = -1.11

Decke schließen
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RÜCKBAU HEIZKÖRPER
ABBRUCH BRÜSTUNG
RÜCKBAU FASSADE
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OKF Auffüllung Bestandsgraben -3.90 = 113.60 m üNHN
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BODENPLATTE NEU

GEBÄUDEFUGE

Abbruch und Verschluss
Lichtschächte Bestandstunnel
im Zuge Baumaßnahme ZB2

SCHMUTZWASSERKANAL 

REGEN-/ MISCHWASSERKANAL
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xxx
ZB2.U1.013
ZBV
468.92 m²
li.RH 3.48 m=RD

ZB2.U1.019C
Warenumschlag
Allgemeine Lager
98.62 m²
li.RH 2.60 m=RD

5.01.01.01.03

-1.F009
ZB2.U1.507
Flur
29.75 m²
li.RH 2.50 m

-1.T010
ZB2.U1.812
Lüftung
787.46 m²
li.RH 5.18 m=RD

-1.F017
ZB2.U1.512D
Rampe Wirtschaftshof
291.13 m²

-1.F014
ZB2.U1.512A
Durchfahrt
211.69 m²
li.RH 4.50 m=RD

5.01.01.09.01
ZB2.U1.512B
Müllhof
Allgemeine Lager
137.95 m²

-1.T028
ZB2.U1.827
Sanitär 2
55.01 m²
li.RH 3.48 m=RD

ZB2.U1.011
Rohrpost
Materialtransport
76.37 m²
li.RH 3.48 m=RD

5.11.02.06

-1.T026
ZB2.U1.825
Kälte
190.69 m²
li.RH 5.18 m=RD

ZB2.U1.028
Betten unrein
Bettenaufbereitung
56.72 m²
li.RH 2.90 m

5.05.01

-1.A001
ZB2.U1.701
Aufzug BA4
11.22 m²

-1.A002
ZB2.U1.702
Aufzug B3
8.88 m²

ZB2.U1.016
Osmoselager
Kinderdialyse
22.18 m²
li.RH 2.50 m

2.04.07

ZB2.U1.012
Putz
Personalumkleiden
9.94 m²
li.RH 2.50 m

3.04.04

ZB2.U1.009
Lager Dialyse
Dialyse KSG
61.75 m²
li.RH 3.48 m=RD

2.04.07.01

ZB2.U1.027A
Aufbereitung unrein
Bettenaufbereitung
21.59 m²
li.RH 2.90 m

5.05.05.01

ZB2.U1.026
Betten rein
Bettenaufbereitung
41.79 m²
li.RH 2.90 m

5.05.02

ZB2.U1.027
Aufbereitung rein
Bettenaufbereitung
19.72 m²
li.RH 2.90 m

5.05.05.02

ZB2.U1.033
Abfall Gefahrst.
Wertstofftrennung/ A
14.53 m²
li.RH 3.40 m=RD

5.09.02.01.01
ZB2.U1.032
Abfall Org/ Infekt
Wertstofftrennung/ A
20.24 m²
li.RH 3.40 m=RD

5.09.02.01.08

ZB2.U1.034
Abfall Datenschutz
Wertstofftrennung/ A
8.16 m²
li.RH 3.40 m=RD

5.09.02.01.07

ZB2.U1.855
Hausanschluss
Technikknoten II
34.38 m²
li.RH 2.15 m

-1.T055

-1.A010
ZB2.U1.708
Aufzug B5
9.35 m²

-1.T034
ZB2.U1.832
Aufzug Maschine
7.83 m²
li.RH 4.54 m=RD

-1.T017
ZB2.U1.817
DV-IT-HV
16.06 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.A004
ZB2.U1.707
Aufzug B2
8.88 m²

-1.A003
ZB2.U1.706
Aufzug BA1
11.22 m²

-1.A006
ZB2.U1.705
Aufzug T1
5.17 m²

-1.T016
ZB2.U1.816
AV-Steiger
19.05 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.A005
ZB2.U1.700
Aufzug T2
5.17 m²

ZB2.U1.846
Trafo
Technikknoten II
8.97 m²
li.RH 4.26 m=RD

-1.T052
ZB2.U1.845
Trafo
Technikknoten II
8.44 m²
li.RH 4.26 m=RD

-1.T051
ZB2.U1.843
Trafo
Technikknoten II
8.75 m²
li.RH 4.26 m=RD

-1.T049
ZB2.U1.842
Trafo
Technikknoten II
8.72 m²
li.RH 4.16 m

-1.T048

ZB2.U1.847
Mittelspannung
Technikknoten II
37.71 m²
li.RH 3.46 m

-1.T042

ZB2.U1.849
Diesel-USV
Technikknoten II
68.17 m²
li.RH 4.20 m

-1.T040

ZB2.U1.853
Med. Gase
Technikknoten II
25.83 m²
li.RH 2.77 m

-1.T062

ZB2.U1.856
Netzknoten
Technikknoten II
43.96 m²
li.RH 4.54 m=RD

-1.T053

-1.TR002
ZB2.U1.601
Treppe 2
60.29 m²

ZB2.U1.029
Wertstoff/Container
Wertstofftrennung/ A
80.17 m²
li.RH 3.48 m=RD

5.09.02.03

-1.F016
ZB2.U1.512C
Rampe Müllhof
161.68 m²

ZB2.U1.841
NSHV-SV 1
Technikknoten II
23.72 m²
li.RH 3.94 m=RD

-1.T047
ZB2.U1.840
NSHV-SV 2
Technikknoten II
23.57 m²
li.RH 3.94 m=RD

-1.T046

ZB2.U1.836
BOS
Technikknoten II
5.63 m²
li.RH 4.54 m=RD

-1.T032

ZB2.U1.834
AV
Technikknoten II
5.76 m²
li.RH 4.54 m=RD

-1.T036

ZB2.U1.849A
USV/Abluft
Technik
13.65 m²
li.RH 4.26 m=RD

-1.T060
ZB2.U1.848A
USV/Zuluft 2
Technikknoten II
9.88 m²
li.RH 4.26 m=RD

-1.T059

ZB2.U1.848
Diesel-USV
Technikknoten II
67.86 m²
li.RH 4.20 m

-1.T041

ZB2.U1.850
Vorratstank NEA
Technikknoten II
23.39 m²
li.RH 3.62 m

-1.T039
ZB2.U1.851
Vorratstank NEA
Technikknoten II
23.39 m²
li.RH 3.35 m

-1.T038
ZB2.U1.854
USV
Technikknoten II
9.74 m²
li.RH 2.58 m

-1.T057

ZB2.U1.852
Steuerung Med. Gase
Technikknoten II
10.86 m²
li.RH 2.86 m=RD

-1.T061

ZB2.U1.837
DV-IT
Technikknoten II
13.28 m²
li.RH 4.54 m=RD

-1.T043

ZB2.U1.839
NSHV-AV
Technikknoten II
38.51 m²
li.RH 3.94 m=RD

-1.T045

ZB2.U1.844
Trafo
Technikknoten II
8.75 m²
li.RH 4.26 m=RD

-1.T050

ZB2.U1.849B
USV/Zuluft 1
Technikknoten II
15.49 m²
li.RH 4.26 m=RD

-1.T058

ZB2.U1.838
DV-IT-HV
Technikknoten II
20.68 m²
li.RH 4.54 m=RD

-1.T044

ZB2.U1.857
Löschtechnik
Technikknoten II
14.39 m²
li.RH 4.54 m=RD

-1.T054

ZB2.U1.830
Serviceraum
Technikknoten II
8.27 m²
li.RH 4.54 m=RD

-1.T037
ZB2.U1.833
Zugang Kollektor
Technikknoten II
28.74 m²
li.RH 4.54 m=RD

-1.T056

ZB2.U1.835
SV
Technikknoten II
5.79 m²
li.RH 4.54 m=RD

-1.T035-1.F010
ZB2.U1.509
Flur
66.60 m²
li.RH 2.90 m

-1.T064
ZB2.U1.858
AV-/SV-Steiger
8.70 m²
li.RH 4.54 m=RD

-1.TR005
ZB2.U1.604
Treppe 5
24.54 m²ZB2.U1.029B

Wertstofftrennung
Wertstofftrennung/ A
23.26 m²
li.RH 3.48 m=RD

5.09.02.02

5.11.02.07
ZB2.U1.030
Waschplatz Container
Materialtransport
16.30 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.TR004
ZB2.U1.605
Treppe 4
25.25 m²

ZB2.U1.513A
Laderampe Müllhof
Allgemeine Lager
37.12 m²
li.RH 2.28 m=RD

5.01.01.09.03

ZB2.U1.031
DR Wertstoff (1AP)
Wertstofftrennung/ A
6.27 m²
li.RH 3.48 m=RD

5.09.02.04

-1.S008
ZB2.U1.918
Schacht L+H
3.77 m²

-1.T006
ZB2.U1.805
AV
7.30 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.F006
ZB2.U1.505
Flur
47.19 m²
li.RH 2.50 m

-1.T008
ZB2.U1.807
BMA
9.31 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T003
ZB2.U1.810
GHV-AV1
16.98 m²
li.RH 4.13 m=RD

-1.F002
ZB2.U1.501
Flur
159.58 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T015
ZB2.U1.815
SV-Steiger
29.27 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T013
ZB2.U1.813
FMT-GA
7.13 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.F008
ZB2.U1.508
Flur
38.45 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T020
ZB2.U1.820
Heizung
139.57 m²
li.RH 5.18 m=RD

-1.T027
ZB2.U1.826
Sanitär 1
28.32 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T029
ZB2.U1.828
Technik FTS
5.20 m²
li.RH 3.48 m=RD

ZB2.U1.022
DR Kontrolle 1AP
Allgemeine Lager
2.67 m²
li.RH 3.14 m=RD

5.01.01.04

-1.T014
ZB2.U1.814
DV-IT
10.39 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.F007
ZB2.U1.506
Flur
167.51 m²
li.RH 2.40 m

ZB2.U1.025
Wartung
Bettenaufbereitung
24.83 m²
li.RH 2.90 m

5.05.03

ZB2.U1.829
CT Technik
ZNA
10.74 m²
li.RH 3.48 m=RD

1.01.08.01

-1.T019
ZB2.U1.818
SV
4.50 m²
li.RH 3.48 m=RD

ZB2.U1.017
WC Vorraum
Allgemeine Lager
2.91 m²
li.RH 2.50 m

5.01.01.08.01.01

ZB2.U1.017A
WC Pers
Allgemeine Lager
2.03 m²
li.RH 2.50 m

5.01.01.08.01

ZB2.U1.015
Zentrale Osmose
Kinderdialyse
10.51 m²
li.RH 2.05 m=RD

2.04.08

-1.T009
ZB2.U1.811
Lüftung
54.04 m²

ZB2.U1.014
ZBV
Materialtransport
38.30 m²
li.RH 3.48 m=RD

xxx

-1.TR006
ZB2.U1.603
Treppe 6
24.54 m²

-1.F003
ZB2.U1.502
Flur
290.86 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T025
ZB2.U1.824
AV
5.00 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T024
ZB2.U1.823
SV
4.79 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.S009
ZB2.U1.913
Schacht L+H
4.56 m²

-1.TR001
ZB2.U1.600
Treppe 1
24.84 m²

ZB2.U1.931
Schacht ELT 2
6.57 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.S016

ZB2.U1.020
FTS-Werkstatt
Materialtransport
29.97 m²
li.RH 2.60 m=RD

5.11.02.03

3.04.05
ZB2.U1.002
Waschraum/Umkl. beh.
Personalumkleiden
20.39 m²
li.RH 2.50 m

-1.T001
ZB2.U1.800
SV
2.14 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T002
ZB2.U1.801
AV
2.14 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.F004
ZB2.U1.500A
Flur
31.80 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.F001
ZB2.U1.500
Flur
182.67 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.TR003
ZB2.U1.602
Treppe 3
29.31 m²

ZB2.U1.010
Bekleidungsausgabe
Personalumkleiden
78.12 m²
li.RH 3.48 m=RD

3.04.02

ZB2.U1.515
Übergang Tunnel
12.56 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.F018

-1.F013
ZB2.U1.503
Flur
313.48 m²
li.RH 3.48 m=RD

ZB2.U1.039
Streumittel
Allgemeine Lager
15.51 m²
li.RH 4.54 m=RD

5.01.01.14

-1.R013
ZB2.U1.922
Schacht Rauch
0.94 m²

-1.T012
ZB2.U1.803
AV
2.14 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T011
ZB2.U1.802
SV
2.14 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.F005
ZB2.U1.504
Flur
150.34 m²
li.RH 3.48 m=RD

ZB2.U1.511
Flur
Verkehrsfläche
117.39 m²
li.RH 3.48 m

-1.F012

ZB2.U1.511
Flur
Verkehrsfläche
117.39 m²
li.RH 3.48 m

-1.F012

ZB2.U1.511
Flur
Verkehrsfläche
117.39 m²
li.RH 3.48 m

-1.F012

ZB2.U1.932
ZBV-Technik
Technikknoten II
2.82 m²
li.RH 3.94 m

ZB2.U1.932

-1.F011
ZB2.U1.510
Flur
14.30 m²
li.RH 4.54 m=RD

-1.T033
ZB2.U1.831
FMT-GA
9.49 m²
li.RH 4.54 m=RD

ZB2.U1.035
Putz
Allgemeine Lager
5.15 m²
li.RH 2.50 m

5.01.01.12

-1.TR007
ZB2.U1.607
Treppe 7
52.98 m²

ZB2.U1.930
Schacht ELT 1
2.28 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.S015

ZB2.U1.019A
Palettenkommission
Allgemeine Lager
82.87 m²
li.RH 3.00 m=RD

5.01.01.02

ZB2.U1.019
Warenumschlag
Allgemeine Lager
116.44 m²
li.RH 3.14 m=RD

5.01.01.01.01

ZB2.U1.019B
Umschlagfläche Cont
Allgemeine Lager
79.08 m²
li.RH 3.00 m=RD
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ZB2.U1.019D
Containerbahnhof 1
Materialtransport
21.57 m²
li.RH 2.80 m=RD
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Waschraum
Personalumkleiden
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Umkleide 2
Personalumkleiden
98.94 m²
li.RH 2.50 m
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Umkleide 3
Personalumkleiden
98.83 m²
li.RH 2.50 m
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Umkleide 4
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99.09 m²
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-1.T005
ZB2.U1.808
DV-IT
21.08 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T007
ZB2.U1.806
SV
3.65 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T018
ZB2.U1.819
AV
4.51 m²
li.RH 3.48 m=RD

ZB2.U1.029A
Waschen FTS
Materialtransport
32.59 m²
li.RH 3.48 m=RD

5.11.02.04

-1.R006
ZB2.U1.921
Schacht Rauch
0.94 m²

ZB2.U1.040
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Zugang Kollektor
Technik
22.54 m²
li.RH 3.48 m=RD
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ZB2.U1.024
Wäsche unrein
Wäscheübergabe
87.11 m²
li.RH 3.48 m=RD
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Wäsche rein
Wäscheübergabe
79.70 m²
li.RH 3.48 m=RD
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Containerbahnhof 2
Materialtransport
54.85 m²
li.RH 3.48 m=RD
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Leitwarte FTS
Materialtransport
11.08 m²
li.RH 2.50 m
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N
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Umkleide 1
Personalumkleiden
82.96 m²
li.RH 2.50 m
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ZB2.U1.003
Waschraum
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li.RH 2.50 m

3.04.01.02.01

ZB2.U1.038
Umkleide Herren
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Allgemeine Lager
18.69 m²
li.RH 2.50 m
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Aufenthalt Pers
Allgemeine Lager
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li.RH 3.10 m
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Waschraum
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Waschraum
Personalumkleiden
23.36 m²
li.RH 2.40 m
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ZB2.U1.513
Laderampe
Allgemeine Lager
182.31 m²
li.RH 3.14 m=RD

5.01.01.09.02

ZB2.U1.512
Wirtschaftshof
Allgemeine Lager
864.39 m²
li.RH 4.19 m=RD

5.01.01.09

li.RH 3.10 m

li.RH 3.10 m
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2.
13

1.
63

5

2.
131.

50
2.

26

0.76
1.26

1.26
2.13

1.
50

2.
26

3.10
2.50

3.10
2.50

1.385

2.26

RE
I 9

0

REI 90

RE
I 9

0

RE
I 9

0
RE

I 9
0

REI 90

RE
I 9

0
RE

I 9
0

RE
I 9

0
RE

I 9
0

REI 90

RE
I-M

 90

RE
I-M

 90

BD 2.85/2.85 BD 1.60/2.85

BD 2.85/1.60

OKRFB -4.04 = 113.46 m üNHN
OKFFB -3.94 = 113.56 m üNHN

OKRFB -5.70 = 111.80 m üNHN

ERWEITERUNGSOPTION

ER
W

EI
TE

RU
NG

SO
PT

IO
N

BEREICH FREIZUHALTEN / 5 METER BRANDSCHUTZ

GE
BÄ

UD
EF

UG
E

UKUZ 2.80 = -1.14 UKUZ 2.80 = -1.14

OKFFB -5.64 = 111.86 m üNHN

MI
ND

ES
TB

RE
IT

E 
2-

SP
UR

-V
ER

KE
HR

INTERIMSZUGANG SPEISENANLIEFERUNG ÜBER AUFZUG 

-> GELÄNDEAUFSCHÜTTUNG AUF 115.40 über NHN NACH ABRISS HAUS 25

VK
RD

  U
K 

4.6
2 =

 -0
.42

4 STG 15/30

UKUZ 3.70

UKRD 4.16 = -0.80

UKUZ 3.70 = -1.26

UKRD 3.48 = -0.46 UKRD 3.48 = -0.46

BODENABLAUF 1m²

OKRFB -5.34

OKRFB -5.06

OKRFB -4.04

OKRFB -5.70

OKRFB -5.70

OKRFB -4.04

OK
RF

B 
-5

.70

OK
RF

B 
-4

.04

OK
RF

B 
-5

.70

OK
RF

B 
-4

.04

OK
RF

B 
-5

.70

OK
RF

B 
-4

.04

STAHLPLATTFORM

OKFFB -4.96

OKFFB -4.98

OKRFB -5.06
OKFFB -5.06

Doppelboden

Doppelboden/Auffüllung

OK
R 

W
an

d 1
15

.80
 m

 ü.
 N

HN
 (w

eiß
e W

an
ne

)

OK
 W

D 
= 

UK
RD

(OPTION EINBAU AUFZUG)

UK
RD

 2.
28

 =
 -1

.66

UK
RD

 3.
52

 =
 -0

.42

VK
 F

AS
SA

DE

Steckgeländer/ Anprallschutz

UK
RD

 4.
16

 =
 -0

.80

UK
RD

 4.
54

 =
 -0

.42
UK

 D
ÄM

MU
NG

 4.
51

 =
 -0

.56

UK
 D

ÄM
MU

NG
 4.

15
 =

 -0
.90

LIC
HT

E 
HÖ

HE
: 4

.16
 m

 

UK
 D

ÄM
MU

NG
 4.

17
 =

 -0
.90

UK
RD

 4.
27

 =
 -0

.80

UK
 D

ÄM
MU

NG
 4.

42
 =

 -0
.56

UK
 D

ÄM
MU

NG
 4.

44
 =

 -0
.56

UK
 D

ÄM
MU

NG
 4.

10
 =

 -0
.90

LIC
HT

E 
HÖ

HE
: 4

.10
 m

 

BR
H 

85

VERLADEBRÜCKE
OPTIONAL

T90RS  

OKRFB -5.70

OK
 W

D 
= 

UK
RD

UK
RD

 4.
62

 =
 -0

.42

BRH 85 BRH 85

ABRÜSTEN

BODENABLAUF 1m²

BODENABLAUF 1m²

AUFRÜSTEN

Kabine 1.80 x 2.70

T9
0 

OKRFB -4.04 = 113.46 m üNHN
OKFFB -3.94 = 113.56 m üNHN

OKFFB -3.94 = 113.56 m NHN

OK
RF

B 
-4

.04

OK
RF

B 
-5

.70

SCHACHTGRUBE -6.06

OKRFB -4.04

OKRFB -5.70

OKRFB -5.34 OKFFB -4.98 Gitterrost + Steigleiter Gitterrost + Steigleiter

OKRFB  -6.90OKRFB  -5.70

GRUBE
HEBEANLAGE

ANBINDUNG 
GRUNDLEITUNG

SCHACHTGRUBE -4.64

A-Tür  

Ka
bin

e 1
.10

 x 
2.3

0

OKRFB -4.04 = 113.46 m üNHN
OKFFB -3.94 = 113.56 m üNHN

UK
RD

 3.
14

 =
 -0

.80

UK
RD

 3.
00

 =
 -0

.94

UK
RD

 3.
00

 =
 -0

.94

BODENABLAUF 1m²

UKUZ 2.74 = -1.20

li RH 3.48 = RD

li RH 2.74 = RD

OKRFB -4.04 

OKRFB -4.14 

4 STG 15/30

Doppelboden

GELÄNDER RÜCKBAUBAR

ENTWÄSSERUNGSRINNE NW 100 D400

BE

KB
Z 

OP
TI

ON
 A

NS
CH

LU
SS

 E
RW

EI
TE

RU
NG

KB
Z 

OP
TI

ON
 A

NS
CH

LU
SS

 Z
B 

III
KB

Z 
OP

TI
ON

 A
NS

CH
LU

SS
 Z

B 
III

KBZ OPTION ANSCHLUSS ZB III

OK
R 

W
an

d 1
15

.80
 m

 ü.
 N

HN
 (w

eiß
e W

an
ne

)

40x40 Aussparung

OK
R 

HA
VA

RI
EP

UM
PE

 -7
.00

=1
10

.50
m 

üN
HN

OKRFB -5.70 = 111.80 m üNHN

OKR -5.74OKR -5.74

OKR -5.74

LICHTE HÖHE: ca. 4.50 m 

AUSSPARUNG 
BODENPLATTE
OKR -5.49

SCHEREN-
HUBTISCH

OK
RF

B 
-5

.49
OK

RF
B 

-5
.54

OK
RF

B 
-5

.54
OK

RF
B 

-5
.34

OKR -5.74OKRD Hof -5.34 = 112.76 m üNHN

ENTWÄSSERUNGSRINNE NW 100 D400OKR -5.74OKR -5.74

OKR -5.74 OKR -5.74

ENTWÄSSERUNGSRINNE NW 100 D400

STB-FTSTB-FT

KNICKLINIE ROHBAU RAMPE

BD 2.065x1.275

OKRFB -4.04 = 113.46 m NHN
OKFFB -3.94 = 113.56 m NHN

OKRFB -4.04

OK
RF

B 
-5

.34

OK
RF

B 
-5

.44

OK
RF

B 
-5

.44

OK
RF

B 
-5

.34

OK
RF

B 
-4

.04

OK
RF

B 
-4

.04

VK LADERAMPE=VERSPRUNG BODENPLATTE

OKRFB -4.14

OK
RF

B 
-4

.14

OK
RF

B 
-4

.14

OK
RF

B 
-4

.04

OK
RF

B 
-5

.70

OK
RF

B 
-4

.04

OK
RF

B 
-5

.70

VK
RD

  U
K 

-0
.46

VK
RD

  U
K 

-0
.46

VKRD  UK -0.46

OKRFB -5.44

W
D 

DR
UC

KE
NT

LA
ST

UN
G

OKF Hof -4.98 = 112.52 m üNHN

UK
RD

 4.
16

 =
 -0

.80

UK
RD

 4.
54

 =
 -0

.42

OKRFB -5.06

OKRFB -5.34
OKR SCHWELLE -4.74 OKR SCHWELLE -4.74 OKR SCHWELLE -4.74 OKR SCHWELLE -4.74OKR SCHWELLE -4.74

WD 1.635x1.56
OK = UKRD

WD 1.635x1.56
OK = 38 UKRD

WD 1.635x1.56
OK = UKRD

WD 1.635x1.56
OK = UKRD

WD 1.635x1.56
OK = UKRD

VK
 R

OH
BA

U 
LA

DE
RA

MP
E

VK
 S

TA
HL

PL
AT

TF
OR

M

T90  

OKRFB -4.04

OKRFB -4.64

Ka
bin

e 1
.10

 x 
2.3

0

Kabine 1.80 x 2.70

OKRFB -5.70 = 111.80 m üNHN

OK
RF

B 
-4

.04

UK
 S

TU
RZ

 -0
.66

OKRFB -4.04 = 113.46 m üNHN
OKFFB -3.94 = 113.56 m üNHN

UKRD 3.48 = -0.46

UKRD 2.80 = -1.14

UKRD 2.80 = -1.14

UKRD 2.60 = -1.34

Doppelboden/Auffüllung

ZUGANG 
HEBEANLAGE RW
GES. 20.9 l/s ZUGANG 

HEBEANLAGE RW
GES. 20.1 l/s

ST
B 

FR
OS

TS
CH

ÜR
ZE

 U
K 

-1
.00

STB FROSTSCHÜRZE UK -1.00

ST
B 

FR
OS

TS
CH

ÜR
ZE

 U
K 

-1
.00

SCHACHTGRUBE -5.04

UNTERFAHRT OHNE
AUFFÜLLUNG 
OKR -5.70

OKF Laderampe -3.94 = 113.56 m üNHN
OKR Bodenplatte -4.14 = 113.36 m üNHNOKRFB -4.14

OKRFB -4.04
OKF Laderampe -3.94 = 113.56 m üNHN
OKR Bodenplatte -4.04 = 113.46 m üNHN

OKRFB -4.14

OKRFB -4.04

OKRFB -4.14

OKRFB -4.04

OKF Laderampe -3.94 = 113.56 m üNHN
OKR Bodenplatte -4.14 = 113.36 m üNHN

OKRFB -4.14

OKRFB -4.04

OKRFB -4.04

VK LADERAMPE=VERSPRUNG BODENPLATTEOKRFB -5.34

OKRFB -4.04

OKRFB -5.34

OKRFB -4.04

OKRFB -5.34

OKRFB -4.04

RO
HD

EC
KE

 IM
 G

EF
ÄL

LE

Tank 1
13000 l

UK
RD

 4.
26

 =
 -0

.80

FL
AN

KI
ER

EN
DE

 W
AN

DD
ÄM

MU
NG

 1m
 ab

 U
KR

D

FLANKIERENDE WANDDÄMMUNG 1m ab UKRD

FL
AN

KI
ER

EN
DE

 W
AN

DD
ÄM

MU
NG

 1m
 ab

 U
KR

D

OKF Gelände -1.98 = 115.52 ü NHN

ABGAS
2x DN 350

KÜHLWASSER
4x DN 100

WD 2.80x90
OK = UKRD

WD 2.80x90
OK = UKRD

WD 2.80x90
OK = UKRD

WD 2.80x90
OK = UKRD

WD 2.80x90
OK = UKRD

BEBE

BE

OKR -5.74

3 S
TG

 16
.4/

28
RD

 IM
 G

EF
ÄL

LE

BR
H 

2.0
8

BR
H 

2.0
8

BE

OKF Rampe -5.04 = 112.46 m üNHN

OKF Laderampe -3.94 = 113.56 m üNHN

ABKIPPVORRICHTUNG 

OKR Elementdecke -4.04 = 113.46 m üNHN

STB-WAND

AUFLAGER  FÜR ELEMENTDECKE KS-MW

ENTWÄSSERUNGSRINNE NW 100 D400

LÖ / TR7

STB-WÄNDE / AUFLAGER FÜR ELEMENTDECKE

OKRFB -4.04 = 113.46 m NHN

TR 1
TR 3

OKRD Bodenplatte -5.34 = 112.76 m üNHN
OKFFB Hohlraum -5.34 

TR 4

RA
MP

E 
W

IR
TS

CH
AF

TS
HO

F 
UG

FA
HR

BA
HN

 B
EH

EI
ZT

 

RA
MP

E 
EN

TS
OR

GU
NG

 U
G

FA
HR

BA
HN

 B
EH

EI
ZT

TR 5 TR 6

UK
RD

 4.
24

 =
 -0

.80

UKRD 3.14 = -0.80

UKUZ 2.64 = -1.30

UKUZ 3.14 = -0.80

UK DÄMMUNG 4.15 = -0.90

UKRD 4.25 = -0.80

UK Dämmung 3.04 = -0.90

UK Dämmung 2.54 = -1.40

7 STG 16.4/28

Auflager:
MW-Aufmauerung

OKRFB -4.04 = 113.46 m üNHN
OKFFB -3.94 = 113.56 m üNHN

Kabine 2.00 x 2.70

A-Tür  

A-Tür  

UNTERFAHRT OHNE
AUFFÜLLUNG 
OKR -5.70

A-Tür  

Kabine 1.80 x 2.70

UNTERFAHRT OHNE
AUFFÜLLUNG 
OKR -5.70

A-Tür  

A-Tür  

Kabine 2.00 x 2.70

SCHACHTGRUBE -5.04

A-Tür  

WD 2.10x50
OK = UKRD BRH 2.98BRH 2.98 WD 2.10x50

OK = UKRD

OKRD FT -1.06OKRD FT -1.06

WD 2.20x50
OK = UKRD

OKRFB -5.06
OKFFB -5.06

OKRFB -5.06
OKFFB -5.06

ABDECKUNG DUNKELKLAPPEN

Schwelle 10cm 
L-Stahlwinkel

SCHALLDÄMM-
KULISSEN

SCHALLDÄMM-
KULISSEN

Schwelle 10cm 
L-Stahlwinkel

OKRFB -5.34

OKRFB -4.86

Gitterrost + Steigleiter

OKRFB -4.04 = 113.46 m NHN
OKFFB -3.94 = 113.56 m NHN

OKRFB -5.06
OKFFB -5.06

OKRFB -5.06
OKFFB -5.06

OKRFB -5.06
OKFFB -5.06

OKRFB -5.06
OKFFB -5.06

OKRFB -5.06
OKFFB -5.06

BODENABLAUF 1m²

UK
UZ

 3.
90

BRH 95 UKUZ 3.18 = -0.76

6 
ST

G
 1

5.
8/

27

LA
UF

 1
3 S
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 16

.4/
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 LA
UF

 2
 13

 S
TG

 16
.4/

28
 

 LA
UF

 1
 13

 S
TG

 16
.4/

28
 

 LA
UF

 1
 11

 S
TG
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 LA
UF

 1
 12

 S
TG

 16
.4/

28
 

 LAUF 1
 18 STG 16.6/28 

OKFFB -3.49 m = 114.01 m üNHN
OKRFertigteil -3.515 m = 113.91 m üNHN

OKF -4.90 = 112.6 m üNHN

BE

17 STG 16.4/28

Schachtdeckel  

STAHLAUFSATZKRANZ MIT
GITTERROST BEFAHRBAR SLW 30
INKL. ANARBEITUNG AN GELÄNDE (RANDSTEIN) 
LEISTUNG FREIANLAGEN

lichte Innenhöhe FT-Betonschacht 1.50 m,
wasserundurchlässig mit Kompressionsdichtung
(Wärmebrückenfrei)

Doppelboden/Auffüllung

BORDABSENKUNG

OKF Rampe -4.85 = 112.65 m üNHN

RD
 IM

 G
EF

ÄL
LE

OK
RD

 -5
.34

RD
 IM

 G
EF

ÄL
LE

KB
Z 

OP
TI

ON
 A

NS
CH

LU
SS

 Z
B 

III

4.5
 C

M 
DE

CK
EN

AU
SS

PA
RU

NG

Gitterrost

OKRFB -6.84
OKFFB -6.84

OKRFB -6.84
OKFFB -6.84

OKFFB -5.54
OKRFB -5.54

OKRFB -6.84
OKFFB -6.84

OKFFB -3.94
OKR Elementdecke -4.04

OKFFB -3.94
OKR Elementdecke -4.04

Gitterrost

OKRFB -6.56
OKFFB -6.56

UKRD 2.28 = -1.66

UKRD 3.89 = -0.05

VKF Schutzdach 

KB
Z 

ST
B 

43
.5/

3.5
0

VKUD
UKUD -0.85

UKUD -1.68

UKUD -1.22

VKUD

UKUD -1.22

VKUD

UK
UD

 3.
42

VK
UD

 (li
.H

 4.
54

 =
 R

D)

VK
UD

li. 
H.

 3.
42

UK STURZ 2.50 = -1.44

 BRANDSCHUTZSCHIEBETOR

T30  

T3
0 

T90  T90RS  T90  

T90  

T90RS  

T3
0 

T30  

T90  

UK STURZ 2.26
T30RS  

T30  

T30  

T30  

T3
0R

S
 

T90RS  

T3
0 

T3
0 

T3
0R

S
 

T30  

T3
0 

BRH 60

T90  T90  

T9
0 

BR
H 

10
= 

-4
.96

OKFFB -4.96

OKFFB -5.06

OKFFB -4.96

OKFFB -5.06

T30  

T3
0 

T3
0 

 +SCHIEBETOR AUSSEN

SCHNELL-LAUF ROLLTOR

 +SCHIEBETOR AUSSEN

ge
m.

 R
AS

T 
06

: 5
.5m

 Li
ch

te 
LK

W
-B

eg
eg

nu
ng

sv
er

ke
hr

ROHDECKE IM GEFÄLLE

UKRD 4.54 = -0.42UKRD 4.54 = -0.42 UKRD 4.54 = -0.42

LA
UF

 1
8 S

TG
 17

.17
/28

 

A-Tür  

WD 76x76
OK = +1.06 ü. OKRFB

WD 76x76
OK = +1.06 ü. OKRFB

WD 76x76
OK = +0.265 ü. OKRFB

10
 %

1.0
 %

OHNE GEFÄLLE OHNE GEFÄLLE

2.0
 %

15
 %

7.5
 %

7.5
 %

1.0
 %

GE
HW

EG
 / S

CH
RA

MM
BO

RD
 

GEHWEG / SCHRAMMBORD

1.0
 %

Steckgeländer/ Anprallschutz

Steigleiter

OKFFB -5.605 = 111.86 m üNHN

OKFFB -5.605 = 111.86 m üNHN

OKF Gitterrost -3.945 = 113,55 m üNHN

T9
0 

T9
0 

T90  T90  

UKRD 3.14 = -0.80

OKRFB -5.34

OKRFB -4.04

OKRFB -7.34 = 110.16m üNHN

VKUD

UKUD -1.205

VKUD

RA  DD
 1.

50
x6

3

UK
UZ

 2.
58

 / O
PT

IO
N 

AN
BI

ND
UN

G

GE
BÄ

UD
EF

UG
E

A 
1.1

A 
1.1

A 1.1

DD 7.25x2.22

UKRD 3.48 = -0.46

A 
1.1

A 
1.1

A 
1.1

A 
1.1

A 1.1

A 
1.1

A 1.1

A 
1.1

A 
1.1

A 
1.1

A 
1.1

A 1.1

A 1.1

A 
1.1

A 
1.1

BD 2.55x1.275

MIN. 1M² RA

T90-S  

A 
1.6

A 
1.6

A 
1.6

Gi
tte

rtr
en

nw
an

d

BRH 12

Gitterrost
Gitterrost T9

0 

A 
2.3

A 
2.3

A 1.3 A 1.3

A 
1.3

A 2.3

A 2.3

SE
KT

IO
NA

LT
OR

 1
SE

KT
IO

NA
LT

OR
 2

VK VORDACH ZNA

W
D 

DR
UC

KE
NT

LA
ST

UN
G

6x WD-E d=30, RA=1,64m OKBP
(RA=-3,42m bzw 114,08 ü NHN)

7x WD-E d=30, RA=3,83m OKBP
(RA=-1,71m bzw 115,79 ü NHN)

5x WD-E d=30, RA=3,83m OKBP
(RA=-1,71m bzw 115,79 ü NHN)

TW3  

TW3  

TW
3 

BRH 160

BRH 228

MIN. 1M² RA

13000 l
Tank 2

OK
 S

TA
HL

GE
LÄ

ND
ER

 1m
 ü 

OK
FF

B

A 
1.3

Steckgeländer/ Anprallschutz

VERLADEPODEST

MIN. 1M² RA

Fe
ns

ter
 oh

ne
 Ö

ffn
un

gs
flü

ge
l

Dr
uc

kw
as

se
rd

ich
t

Be
i B

ed
ar

f e
ins

ch
lag

en

Fe
ns

ter
 oh

ne
 Ö

ffn
un

gs
flü

ge
l

Dr
uc

kw
as

se
rd

ich
t

Be
i B

ed
ar

f e
ins

ch
lag

en

BRH 271,5 BRH 271,5

T30  

FL
AN

KI
ER

EN
DE

 W
AN

DD
ÄM

MU
NG

 1m
 ab

 U
KR

D

T3
0 

T30  OKFFB -4.96

OKFFB -5.06 ROHDECKE IM GEFÄLLE

OKRFB -5.06
OKFFB -5.06

OKFFB -4.96

OKFFB -5.06

0.2
5 m

² B
elü

ftu
ng

/B
es

ch
äu

mu
ng

  

0.2
5 m

² B
elü

ftu
ng

/B
es

ch
äu

mu
ng

  

T30RS  

TR 7

KO
PF

HÖ
HE

 2.
40

T30  

Doppelboden Doppelboden

T3
0 

T90  

T3
0 

Doppelboden

T90  

BRH 60
T30  

T90RS  

BRH 60 T90  

4 STG 15/30

T9
0 

SCHALLDÄMM-
KULISSEN

12 STG 16/28 STAHLTREPPE

Schwelle 10cm 
L-Stahlwinkel

WD 2.80x90
OK = UKRD

Schwelle 10cm 
L-Stahlwinkel

L-STB Winkel
INKL. ANARBEITUNG AN GELÄNDE (STLB-Winkel) 
GELÄNDER Steckbar in einfundamentierten Hülsen
LEISTUNG FREIANLAGEN

SCHALLDÄMM-
KULISSEN

T3
0 

T30RS  

OKRFB -8.04 = 109.46m üNHN

OKFFB -4.96

OKFFB -4.98

OKRFB -5.06

OKRFB -5.34

OKRFB -5.06 OKFFB -4.96

 5 STG 18.37/28

SCHNELL-LAUF ROLLTORBRH 85

1.5
 %

T30RS  

UK
UZ

 2.
58

 / O
PT

IO
N 

AN
BI

ND
UN

G

T30  

RA  

DD
 1.

50
x6

3

 LA
UF

 1
 15

 S
TG

 17
.53

/28
 

UKRD 3.59

UKRD 2.28

T30  

RS
 

T30  

UKRD 2.05 = -1.89

T9
0 

OKRFB -4.04

OKRFB -5.04

T3
0 

9 STG 18.4/305

OKFFB -4.54 = 112.96 m NHN
OKRFB -4.64 = 112.86 m NHN

3 STG 20/26

T9
0 

OKFFB -4.54 = 112.96 m NHN
OKRFB -4.64 = 112.86 m NHN

3 STG
20/26

T3
0 

A-Tür  

Doppelboden/Auffüllung

OKFFB -2.64 
OKRFB -2.64

OKF Gitterrost -3.945
= 113,55 m üNHN

T9
0R

S
 9 STG 18.4/305

T9
0 

BEREICH ZWISCHENDECKE / 
BODENPLATTE OK -5.70

BEREICH ZWISCHENDECKE / BODENPLATTE OK -5.70

OKRFB -4.04 = 113.46 m üNHN
OKFFB -3.94 = 113.56 m üNHN

T9
0R

S
 

BEREICH ZWISCHENDECKE / BODENPLATTE OK -5.70

T3
0 

OK
F 

Gi
tte

rro
st 

-3
.94

5 =
 11

3,5
5 m

 üN
HN

9 S
TG

 18
.4/

30
5

OKRFB -4.04

UKUZ 2.80

T9
0 

UKUZ 2.80
UKUZ 2.80

T9
0 

für
 D

2 (
RW

A)

für
 D

1 (
RW

A)

für
 E

 (R
W

A)

OKF Gitterrost -3.945 = 113,55 m üNHN

T30  

OKRFB -4.04

OKRFB -5.70

9 STG 18.4/305

OK
RF

B 
-4

.04

OK
RF

B 
-5

.70
T9

0 

T30RS  

OKRFB -4.04 = 113.46 m üNHN
OKFFB -3.94 = 113.56 m üNHN

UK STURZ 2.26

VKUD

UKUD -1.015

RS  

OKF Rinne -5.11 = 112.39 m üNHN OKF Rinne -5.11 = 112.39 m üNHN

OKF Hof -5.085
= 112.415 m üNHN

OKF Hof -5.085
= 112.415 m üNHN

OKF Hof -5.085
= 112.415 m üNHN

OKF Hof -5.085
= 112.415 m üNHN

OKF Rinne -5.11 = 112.39 m üNHN

BE
OKF Punktablauf -5.15 = 112.35 m üNHN

OKF Rinne -5.02 = 112.48 m üNHN

OKF Hof -5.00 = 112.50 m üNHN

3.0
 %

3.0
 %

OK
F 

Ho
f -

5.0
0 =

 11
2.5

0 m
 üN

HN

OKF Hof -5.00 
= 112.50 m üNHN

OKF Hof -5.025 = 112.475 m üNHN

OKF Hof -5.025 = 112.475 m üNHN

3.0 % 2.0 %

OKF Rinne -5.02 = 112.48 m üNHN

OKF Hof -5.11 = 112.39 m üNHN

OKF Hof -5.11 = 112.39 m üNHN

2.7
 %

1.1
 %

OKRD Hof -5.34 = 112.76 m üNHN
OKF Hof -5.11 = 112.39 m üNHN

VK LADERAMPE=VERSPRUNG BODENPLATTE Steckgeländer/ Anprallschutz

1.8
 %

OKF Hof -5.025
= 112.475 m üNHN

OKF Hof -5.04
= 112.46 m üNHN

OKF Hof -5.07 = 112.43 m üNHN

1.0
 %

1.0
 %

OKF Hof -5.03 = 112.47 m üNHN OKF Hof -5.03 = 112.47 m üNHN

0.9 %

OKF Hof -5.02 = 112.48 m üNHN

OKF Rinne -5.10 = 112.40 m üNHN

1.5
 %

OKF Bord -4.98 = 112.52 m üNHN 

OKF -4.97 = 112.53 m üNHN

OKF -4.97 = 112.53 m üNHN

0.4 %

0.7
 %

7.0
 %

GE
HW

EG
 / S

CH
RA

MM
BO

RD

OKF Hof -5.00 
OK Bord -4.88

OKF -4.97 = 112.53 m üNHN0.7
 %

0.7
 %1.2 %

 6 STG 18.33/26

6 STG 19.5/28

1.5
%

OK
F 

Ho
f -

4.9
05

 =
 

11
2.5

95
 m

 üN
HN

5 S
TG

 19
.3/

28

T3
0 

STAHLAUFSATZKRANZ MIT
GITTERROST BEFAHRBAR SLW 30
INKL. ANARBEITUNG AN GELÄNDE (RANDSTEIN) 
LEISTUNG FREIANLAGEN

6x WD-E d=30, RA=3,65m OKBP
(RA=-1,89m bzw 115,61 ü NHN)

OKFFB -5.54
OKRFB -5.54

ANBINDUNG 
GRUNDLEITUNG

MIN. 1M² RA

T30  

T9
0 

T9
0 

UKUD -0.865
TR 2

T3
0R

S
 

T30RS  
UK STURZ 2.26

T3
0 

T9
0 

T30RS  

AUSSPARUNG FÜR OPTIONALE
FTS HUBBÜHNE

T3
0 

T90  

T3
0 

T9
0 

T30  

LADERAMPE Ladehöhe 1.10 m

ANBINDUNG GRUNDLEITUNG 
UNTERHALB BODENPLATTE

OK Estrich 
-5.335

OK Estrich 
-5.28

1.1
%

OK
 E

str
ich

 
-5

.28
OK

 E
str

ich
 

-5
.28

0.7%

VKRD Schutzdach -0.05
OKF Hof -5.00 
= 112.50 m üNHN

1.1
%

OKF Hof -4.92 
= 112.58 m üNHN

0.5
%

OK Estrich 
-5.265

OK Estrich 
-5.28

OK Estrich 
-5.30

OK
 E

str
ich

 
-5

.301.0%

OK Estrich 
-5.29

OK Estrich 
-5.335

OK Estrich 
-5.28

OK
 E

str
ich

 
-5

.280.6% 0.6%

0.5
%

0.7%

1.6 %

0.5
%

0.5
%

OK Estrich 
-5.28 OK Estrich 

-5.28

0.5
%

0.5% 0.5%

OK Estrich 
-5.335

OK Estrich 
-5.335

OK Estrich 
-5.335

0.5
%

OK
 E

str
ich

 
-5

.31

OK Estrich 
-5.335

0.5
%

0.5
%

OK Estrich 
-5.30

OK
 E

str
ich

 
-5

.30
5

OK
 E

str
ich

 
-5

.30

OK
 E

str
ich

 
-5

.30
5

OK
 E

str
ich

 
-5

.30

OK Estrich 
-5.305

OK Estrich 
-5.305

0.5% 0.5%

0.5%

OK Estrich 
-5.305

OK
 E

str
ich

 
-5

.30
5

OK
 E

str
ich

 
-5

.30
5

OK
 E

str
ich

 
-5

.22

OK Estrich 
-5.28

OK Estrich 
-5.305

OK Estrich 
-5.26

0.6
%

0.5 %

OK
FF

B 
-2

.67
5

OK
RF

B 
-2

.67
5

OKFFB -4.96 = 112.54m üNHN
OKRFB -5.06 = 112.44m üNHN

T9
0 

Doppelboden/Auffüllung

Doppelboden/Auffüllung

T3
0R

S
 

OKRFB -5.70 = 111.80 m üNHN
OKFFB -5.605 = 111.86 m üNHN

TW
3 

TW
5 TW

1 

vertikale 
Dehnungsfuge
im MW

vertikale 
Dehnungsfuge
im MW

vertikale 
Dehnungsfuge
im MW

vertikale 
Dehnungsfuge
im MW

vertikale 
Dehnungsfuge
im MW

T9
0 

UK STURZ 2.26

TW
1 

li.H
 2.

20

li.H
 2.

40

li.H
 2.

40

li.H
 2.

20

li.H
 2.

40

li.H
 2.

20

li.H
 2.

40

li.H
 2.

20

vertikale 
Dehnungsfuge
im MW

OK
RF

B 
-3

.19
 

OK
FF

B 
-2

.79
 

Auflager:
MW-Wand

OK
FF

B 
GI

TT
ER

RO
ST

 -3
.51

 =
 11

3.9
9m

 üN
HN

BR
H 

-0
.06

 =
 -3

.55

Noppenbahn als Dränage- 
und Schutzschicht, 
Perimeterdämmung 12cm 
WLG 040 an Bestand anarbeiten 
wenn nicht vorhanden min 1m, 
Außenabdichtung nach 
DIN 18533 gegen drückendes 
Wasser bis 5,00 m Eintauchtiefe aus
Bitumen-Schweißbahnen oder 
Polymerbitumenschweißbahnnach 
DIN EN 13969, 
Ausführung von Unterkante Bodenplatte 
bis 0,30 m 
über OK Gelände. Voranstrich 
[Gewerk Rohbau]

Stirnseite Mauerwerk mit 
Kunstoffmodifiszierte Abdichtung
für kS-MW FPD mit RÜ 2-E und 
W2.1-E für Klemmfugenband
vorbereiten.

Fensteröffnungen ausmauern 
mit breite 30cm 2.0 KS Blöcken und 
Verpressmörtel dreiseitig oben 
und seitlich

U1
.50

3-
5

Gitterrost/Massivergänzung Detail 2459

Detail

Deckenschürze DS3

Deckenschürze DS3

Deckenschürze DS3
Deckenschürze DS3

li.H
 2.

40

li.H
 2.

50

T90  

T9
0 

WD 2.20x50
OK = UKRD

Doppelboden/Auffüllung

TW
5 

TW5  

OKRFB -5.06 
OKFFB -4.96

De
-sc

hü
rze

 D
S3

FL
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ER

EN
DE

 W
AN

DD
ÄM

MU
NG

 1m
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 U
KR

D

8 STG 18.4/28 De
-sc

hü
rze

 D
S3

OK Estrich 
-5.28

OKFFB -4.96 = 112.54m üNHN
OKRFB -5.06 = 112.44m üNHN

Gitterrost  

T9
0 

vertikale 
Dehnungs-
fuge im MW

Deckenschürze DS3

Deckenschürze DS3UKUD -1.495

VKUD

VKUD

UK
RD

 2.
80

 =
 -1

.14

UKRD 2.60 = -1.34

UKRD 2.80 = -1.14

U1
.50

3-
4

T9
0R

S
 

TW5  

T9
0 

A 
1.1

T9
0 

T30  

Sauberlauf  OKRFB -4.04 = 113.46 m NHN
OKFFB -3.94 = 113.56 m NHN
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TW5-UKFD  

TW5-UKFD  

TW3-UKFD  

TW5  

TW5  

DV
 4

TW5  

TW5  

DV
 4

De
ck

en
ve

rsp
ru

ng
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V4

De
ck

en
-
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rsp

ru
ng

 
DV

4

Deckenschürze DS3

Deckenschürze DS3

OKR Wand / BRÜSTUNG 115.80 m ü. NHN OKR Wand / BRÜSTUNG 115.80 m ü. NHN OKR Wand / BRÜSTUNG 115.80 m ü. NHN 

DE
T.

 54
8, 

54
9

DE
T.
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4 -

 54
6

DET. 547DET. 547

DE
T.

 24
04

DE
T.

 24
04

DET. 2403

DE
T.

 55
4 -

 55
6

DE
T.

 55
1 -

 55
2

DET. 561, 562

DE
T.

 24
05

80x80
REVI Elt

ST
AH

LT
RE

PP
E

DE
T.

 54
1, 

54
2

DET. 2408

DE
T.

 24
12

GRUBE ELT

GRUBE ELT

DET. 1931

RD/FT ABDECKUNG GRUBE

RD/FT ABDECKUNG GRUBE

GRUBE ELT GRUBE ELT / MS -KABEL

GRUBE ELT

GRUBE ELT

DE
T.

 55
8, 

55
9

1.26
2.13

mit Steigleiter

mit Steigleiter

BR
H 

1,0
0m

BRH 1,00m

DET. 2446

DET. 2447

DET. 2448

DET. 2452

DET. 2453

DE
T.
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DET. 2406 DET. 2406 DET. 2406

DE
T.

 24
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DET. 2406
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T.

 24
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 24
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DET. 2409
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DE
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T.

 24
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DET. 24013
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W
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W
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DET. 2447
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W1-I

W1-I

W1-I
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TW5  

DET. 1983

DET. 1985

DET. 2413
DET. 2413

DET. 2413
DET. 2413
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7.545 3.786 5.413 9.25 9.25 5.50 5.50 6.454 6.473 3.988

2

2

2

6.51 3.51
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DD 2.92/2.13

BD 2.77/5.675

FA
HR

BA
HN

 B
EH

EI
ZT

FA
HR

BA
HN

 B
EH

EI
ZT

SCHACHT 2.65/1.95

15cm STB-Zwischendecke UKRD = -1.84   OKRD = -1.69

LEITPLANKE

EINLAUFPUNKT

ABLAUFPUNKT
MIN. 6.6 l/s

ENTWÄSSERUNGSRINNE NW 100 D400
ABLAUFPUNKT
MIN. 8.7 l/s

ABLAUFPUNKT

ENTWÄSSERUNGSRINNE NW 100 D400

DECKE WLS 045 100 MM

ABLAUFPUNKT
ABLAUFPUNKT
MIN. 4.8 l/s

ABLAUFPUNKT

BEREICH MIT FAHRBAHNBEHEIZUNG ca. 187 m²
(GENEIGTE FLÄCHE BEHEIZT)

BEREICH MIT FAHRBAHNBEHEIZUNG ca. 155 m²
(GENEIGTE FLÄCHE BEHEIZT)

DD 80/82.5 DD 80/82.5DD 80/82.5

DE
T.

 19
70

20
 cm

 S
TB

-Z
wi

sc
he

nd
ec

ke
 U

KR
D 

= 
-3

.50

KBZ STB 2.825/3.68 KBZ STB 2.57/3.68

KB
Z 

ST
B 

2.5
0/5

0

BD 6.50/1.00

UKRD 4.16 = -0.80

40
 cm

 S
TB

-Z
wi

sc
he

nd
ec

ke
/U

nte
rfa

hrt
 A

ufz
üg

e U
KR

D 
= -

1.6
0 

DD 2.85/2.13

SCHALLDÄMMUNG Alpha w >=0,75 d=8cm FÜR DECKE

SCHALLDÄMMUNG Alpha w >=0,75 d=8cm FÜR DECKE

DECKE  WLS 045 100 MMDECKE WLS 045 100 MM

DECKE WLS 045 100 MM

SCHALLDÄMMUNG Alpha w >=0,75 d=8cm FÜR DECKE

SCHALLDÄMMUNG Alpha w >=0,75 d=8cm FÜR DECKE
DECKE WLS 045 100 MM

SCHALLDÄMMUNG Alpha w >=0,75 d=8cm FÜR DECKE

ABLAUFPUNKT
MIN. 4.9 l/s

ABLAUFPUNKT
MIN. 8.0 l/s

ABLAUFPUNKT
MIN. 8.0 l/s

KBZ STB 40/1.70

BD 3.415/6.60

KBZ STB 
3.35/1.125

20
 cm

 S
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-Z
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he

nd
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 U
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0 

DD 2.50/4.40

20
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1.8

0

KBZ STB 2.825/3.68

KB
Z 
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B 

3.3
5/1

.38
5

KBZ STB 475/1.75

KBZ STB 2.57/3.68

KBZ STB 475/1.58

ABLAUFPUNKT

OKF Hof -5.06 = 112.44 m üNHN
OKF Bord -4,98

OKF Hof -5.06 = 112.44 m üNHN
OKF Bord -4,98

OKF Hof -5.06 = 112.44 m üNHN
OKF Bord -4,98 = 112,52 m üNHN

OKF Bord -4,88 
= 112.62 m üNHN

BD 2.85/80

EINLAUFPUNKT

KBZ STB 72/1.70 KBZ STB 72/1.58

DD 80/82.5

KBZ STB 72/1.75

ABLAUFPUNKT 
1.3 l/s 

78 10.02
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B 
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.19

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

 B 

 A 

 D 

 E 

 F 

 H 

 I 

 J 

 K 

 M 

 N 

 O 

 L 

 C 

 G 

C

K

E

G

F

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

G

H

H

N I

L

J

L

J

B

ANSICHT NORD

ANSICHT NORD

 B 

 A 

 D 

 E 

 F 

 H 

 I 

 J 

 K 

 M 

 N 

 O 

 L 

D

 C 

 G 

C

K

E

F

7.5
0

7.5
0

7.5
0

7.5
0

7.5
0

7.5
0

2.5
0

7.5
0

6.9
8

8.8
8

8.8
8

7.4
8

7.0
0

7.5
0

7.5
0

7.5
0

7.5
0

7.5
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7.0
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3.75 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50

3.75 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50

EINFÜGEPUNKT DWG 
ACHSE A/1

DET. 2552

DET. 2552

ROHBAU SONSTIGES

OK BE= -5

WÄNDE 
LEGENDE OBJEKTPLANUNG

BE 

DE

SB

WÄNDE IM BESTAND

STAHLBETON ORTBETON

ESTRICH, UNBEWEHRTER BETON

STAHLBETON HALBFERTIGTEIL
STAHLBETON VOLLFERTIGTEIL

GIPSKARTON 
MAUERWERK AUS PB4
MAUERWERK AUS KSV 2.0

SCHACHT NACH UNTEN / 
NACH OBEN

BODENEINLAUF/GULLY
OK BE BEZGL. OKFFB

DACHEINLAUF

ESTRICHFUGE
ABSCHLUSSWINKEL ESTRICH

SICHTBETON QUALITÄT SB
(nach Merkblatt Sichtbeton des Bundesverbands 
der deutschen Zementindustrie)

NEUBAU
ABBRUCH

BESTAND

GIPSKARTON BEPLANKUNG BIS OK 
TROCKENBAUDECKENKONSTRUKTION

WÄRMEDÄMMUNG

STAHL-GLAS-WAND / -TÜR
ELEMENTIERTE TRENNWAND

ACHTUNG: 
MASZE IM BESTAND NUR UNTER VORBEHALT!
SIND DURCH AUFMASZ ZU ERMITTELN

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE:  
RS

T30  

T90

EI 30  

REI 90-M

RAUCHSCHUTZTÜR DIN 18095
FEUERHEMMENDER ABSCHLUSS
FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS

FEUCHTRAUMBEANSPR.
W0-I

W1-I MÄSSIG (NASSZELLE)
W2-I

W3-I

HOCH (PERSONAL DUSCHEN)

GERING (GÄSTE / PERSONAL WC)

SEHR HOCH (STATIONSKÜCHEN)

BRANDSCHUTZ SONSTIGES SCHALLSCHUTZ
BEZUG BEANSPRUCHTE SEITE

FEUERLÖSCHER / WANDHYDRANT
LÖSCHWASSEREINSPEISUNG
ENTNAHMESTELLE

F H ERHÖHTES SCHALLDÄMMMASZ WAND

NORMALES SCHALLDÄMMMASZ WAND: Rw,R 52dB 
W56dB =  Rw,R 56dB 
W56dB 

STB HALBFERTIGTEIL MIT 
VERPRESSSCHLAUCH

VERPRESSANSCHLUSSDOSE

dsT

F30  

F90  

Brandschutzanforderung Min. EI30 / F30
Brandschutzanforderung Min. EI90 / F90

F90+M

EI 90  F90  / REI 90  F 90 Feuerbeständige Wand / Tragend
  F 30  

Brandwand und Bauart Brandwand

Feuerhemmende Wand

Brandwand
Feuerhemmende Verglasung
mit thermischer Isolation

Feuerbeständige Verglasung
mit thermischer Isolation

Dicht- und selbstschließende Tür
A-Tür F90-Fahrschachttür

ANGEGEBENER STRAHLENSCHUTZWERT IST BLEIGLEICHWERT DER GES. WANDKONSTRUKTION.
STRAHLENSCHUTZ MUSS BIS ZUR HÖHE DER ABGEHÄNGTEN DECKE GEWÄHRLEISTET SEIN.

BAULICHER STRAHLENSCHUTZ

PB

WANDANFORDERUNGEN
TP
GL-DA Gleitender Deckenanschluss

Trockenputz vor Massivbauteil

SP

ZP
GP

MA

BLEIGLEICHWERT; PbGlw (mm)

Maler Anstrich auf Rohbau (MW Nebenräume)
siehe Pläne 0872 - 0876

Kalk-Zementputz (MW / StB) Feuchträume

WVS Wandverstärkung/Traverse in GK-Wänden
Spachtelung (StB-wände / -Stützen) ca. 5mm
Gipsputz (MW-/ StB-wände) ca. 15mm

Trockenbaubeplankung W1-I / W2-I

BRÜSTUNGSHÖHE ZUR SICHERUNG GEGEN ABSTURZ SIEHE FASSADENSCHNITT UND -DETAILS

VERMASSUNG ROHBAU/AUSBAU

VERMASSUNG SANITÄROBJEKTE

OKFFB ±0.00 = 117.50 m üNHN
OKRFB -0.XX = XXX.XX m üNHN

MASZE
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Gewerkezuordnung

Elektro

Medizintechnik
HLS

Ausstattung

Wandfliesen mit Höhenangabe
Beachte:      WVS Nasszellen siehe in RST 1001-1018

= LICHTES ÖFFNUNGSMASS

= NENNMASZ

ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2./3./4.OG MAX. 8CM TIEF
ALLE ANGABEN ZU UNTERKANTEN VON  UNTERZÜGEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.
DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STATIKPLÄNEN!
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH 
AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!
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HINWEIS

DETAIL 1111
VERWEIS AUF PLANNUMMER

INDEX PLANÄNDERUNGDATUM GEZ.

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITTGESAMTANLAGE

BAUVORHABEN

BAUHERR

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -

MASZSTAB PLOTDATUMCAD - PRJ

PLANNUMMER

ERST. - DATUM / ERST.

OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE

PRJ - NR

ORT/DATUM PLANVERFASSERORT/DATUM BAUHERR

DELITZSCHER STR. 141
04129 LEIPZIG

FREIGABEFREIGABE

KLINIKUM ST. GEORG GGMBH

18554

±0,00m = 117,50 über NHN (DHHN2016)
ETRS89

STANDORT KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INDEXINTERNES KENNZEICHEN

PLANSTUFE / STATUS NACH WTR-STANDARD

NEUBAU ZENTRALBAU II

LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI

PLANART /  ZUORDNUNG

PLANSCHNITT

H08 H04 H03H11

H22

H21

LPHGEBÄUDE-NR.

PLANUNG MEDIZINTECHNIK

BRANDSCHUTZ

BAUPHYSIK

TRAGWERKSPLANUNG

ZBII ZB I ZB II ZB I

Plan 01

Plan 02

Plan 03

INFRASTRUKTUR UND FREIANLAGEN

PLANUNG HLS, AUTOMATION UND FÖRDERTECHNIK

PLANUNG ELEKTROTECHNIK 
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LEGENDE ÜBERSICHT AUSSTATTUNG
LOSE MÖBLIERUNG
FESTEINBAU
KFH MÖBEL 

00
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06.10.2023
18.09.2024
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up

Plansatz Rohbau
Fa. Plansatz Rohbau

W4 - FREIGABE

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GRUNDRISS
UNTERGESCHOSS

ÜBERSICHT AUSSTATTUNG

PLAN 01 | PLAN 02

H/B = 594 / 841 (0.50m²)

15.04.2026

0 0 5 2

1:20021.10.2020 / np

TE 83 1 U G 0 0 5 2 0 1FU 0 15PL0 6 0 G R -

Möglichkeit Entfall der zusätzlichen Abdichtung 
WU Beton für nicht schützenswerte Räume [Gewerk Rohbau]

auf ca. 154m mit einer Fläche von ca. 530qm


