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Abbruch und Verschluss
Lichtschächte Bestandstunnel
im Zuge Baumaßnahme ZB2

OKRD -0.05 = 117.45 m üNHN

OKRD -0.90 = 116.60 m üNHN

AUSSENTREPPEN UND EINFASSUNGEN PLANUNG SBI (FREIANLAGEN)

OKR  +0.50 (FREIANLAGEN)

AUFKANTUNG UMLAUFEND 

OKR  1,25 ü. OKRD

OKF Fahrbahn  +0.50 = 118.00 m üNHN
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N

0.F003
ZB2.0.505
Flur
67.84 m²
li.RH 2.75 m

ZB2.0.113
Warten E
Pfl. Aufnahme
38.40 m²
li.RH 2.75 m

1.02.01.04.01

ZB2.0.122
Warten gehfähig
Anästhesie
18.94 m²
li.RH 2.75 m

1.04.02.02

ZB2.0.814
Technik Angio
Radio Diag
9.42 m²
li.RH 3.58 m=RD

1.07.04.01.01

0.R016
ZB2.0.929
Entrauchungsgang
4.36 m²
li.RH 3.58 m=RD

ZB2.0.157A
WC Pers
Pat.-transport
1.66 m²
li.RH 2.50 m

5.11.01.05.03

5.11.01.01
ZB2.0.156
Dispatcher Stützpunk
Pat.-transport
36.03 m²
li.RH 2.90 m

ZB2.0.813
Technik HKL
Radio Diag
9.69 m²
li.RH 3.58 m=RD

1.07.04.08.02.01

0.S003
ZB2.0.905
Schacht L+H
9.46 m²

ZB2.0.145
Versorgung
Pfl. Aufnahme
19.98 m²
li.RH 2.75 m

1.02.01.08

ZB2.0.121
Warten HKL
Radio Diag
30.13 m²
li.RH 2.75 m

1.07.04.27

ZB2.0.111
Aufnahme K
Pat.management
12.40 m²
li.RH 2.90 m

4.04.02.03.01

ZB2.0.112
Aufnahme K
Pfl. Aufnahme
12.33 m²
li.RH 2.90 m

1.02.01.06.01

0.T016

ZB2.0.822
AV
1.06 m²
li.RH 3.58 m=RD

0.F007
ZB2.0.512
Flur
128.55 m²
li.RH 2.75 m

0.F015
ZB2.0.515
Flur
96.81 m²
li.RH 2.75 m

ZB2.0.162
Aufenthalt Pers
Pat.-transport
15.12 m²
li.RH 2.90 m

5.11.01.02

0.S006
ZB2.0.908
Schacht L+H
9.46 m²

0.A003
ZB2.0.706
Aufzug BA1
11.22 m²

0.S009
ZB2.0.913
Schacht L
4.56 m²

0.A004
ZB2.0.707
Aufzug B2
8.88 m²

0.A006
ZB2.0.705
Aufzug T1
5.17 m²

ZB2.0.160
WC Vorraum
Pat.-transport
1.94 m²
li.RH 2.50 m

5.11.01.05.01.01

ZB2.0.081
Schock K
ZNA
24.29 m²
li.RH 2.90 m

1.01.06.02

ZB2.0.084
Lager Mob. Röntgen
ZNA
16.63 m²
li.RH 2.75 m

1.01.50

ZB2.0.817
SV-IT
Technik
7.68 m²
li.RH 3.58 m=RD

0.T017

ZB2.0.083
Schalten/Befund
ZNA
10.58 m²
li.RH 2.75 m

1.01.07
ZB2.0.161
Dispatcher Lager
Pat.-transport
13.27 m²
li.RH 2.90 m

5.11.01.03

ZB2.0.160A
WC Pers
Pat.-transport
1.68 m²
li.RH 2.50 m

5.11.01.05.01

ZB2.0.158
WC Beh.
Pat.-transport
6.78 m²
li.RH 2.50 m

5.11.01.06

0.T015

ZB2.0.823
SV
1.06 m²
li.RH 3.58 m=RD

ZB2.0.157
WC Vorraum
Pat.-transport
2.04 m²
li.RH 2.50 m

5.11.01.05.03.01

ZB2.0.152
WC HKL
Radio Diag
2.22 m²
li.RH 2.50 m

1.07.04.25.02

ZB2.0.159
WC Vorraum
Pat.-transport
1.94 m²
li.RH 2.50 m

5.11.01.05.02.01

ZB2.0.153
Umkl Pers HKL
Radio Diag
10.49 m²
li.RH 2.75 m

1.07.04.17.01

ZB2.0.151
Schleuse HKL
Radio Diag
9.92 m²
li.RH 2.75 m

1.07.04.34

ZB2.0.150
Umkl Pers HKL
Radio Diag
10.29 m²
li.RH 2.75 m

1.07.04.17.02

ZB2.0.159A
WC Pers
Pat.-transport
1.68 m²
li.RH 2.50 m

5.11.01.05.02

1.07.04.22
ZB2.0.149
Entsorgung HKL
Radio Diag
10.05 m²
li.RH 2.50 m

1.07.04.23
ZB2.0.148
Versorgung HKL
Radio Diag
9.99 m²
li.RH 2.50 m

0.F008
ZB2.0.513
Flur
20.41 m²
li.RH 2.75 m

ZB2.0.141
Überwachung HKL
Radio Diag
61.18 m²
li.RH 2.75 m

1.07.04.21

ZB2.0.137
Umbettung HKL/ Aufb
Radio Diag
26.72 m²
li.RH 2.75 m

1.07.04.11

ZB2.0.138
Geräte HKL
Radio Diag
11.11 m²
li.RH 2.50 m

1.07.04.28

ZB2.0.140
DR HKL/ Radio 2AP
Radio Diag
16.02 m²
li.RH 2.75 m

1.07.04.26

0.T014
ZB2.0.829
SV-IT
10.64 m²
li.RH 3.58 m=RD

ZB2.0.136A
Lager Angio
Radio Diag
19.63 m²
li.RH 2.75 m

1.07.04.06

ZB2.0.126
Vorbereitung
Radio Diag
63.57 m²
li.RH 2.75 m

1.07.04.09
ZB2.0.126A
Notfall Holding
Radio Diag
13.17 m²
li.RH 2.75 m

1.07.04.09.01

ZB2.0.131
Schalten HKL
Radio Diag
33.75 m²
li.RH 2.75 m

1.07.04.10

ZB2.0.136
Vorbereitung Angio
Radio Diag
38.43 m²
li.RH 2.75 m

1.07.04.02

ZB2.0.135
Waschen HKL
Radio Diag
8.66 m²
li.RH 2.75 m

1.07.04.12.01

ZB2.0.134
Schalten Angio
Radio Diag
11.31 m²
li.RH 2.75 m

1.07.04.03

ZB2.0.133
Pacemaker
Radio Diag
79.61 m²
li.RH 3.00 m

1.07.04.01

0.TR006
ZB2.0.603
Treppe 6
36.17 m²

ZB2.0.155
Seminar 1
Arztdienst
44.76 m²
li.RH 2.90 m

1.03.03.01 ZB2.0.154
Seminar 2
Arztdienst
41.00 m²
li.RH 2.90 m

1.03.03.02

ZB2.0.082A
Umkleide
ZNA
5.44 m²
li.RH 2.50 m

1.01.08.02

ZB2.0.082
CT
ZNA
60.83 m²
li.RH 2.90 m

1.01.08

ZB2.0.130
HKL Labor
Radio Diag
50.52 m²
li.RH 3.00 m

1.07.04.08.01

ZB2.0.812
Technik HKL
Radio Diag
11.70 m²
li.RH 3.58 m=RD

1.07.04.08.01.01

0.F021
ZB2.0.514
Flur
39.46 m²
li.RH 2.75 m

ZB2.0.128
Leitstelle HKL
Radio Diag
24.47 m²
li.RH 2.75 m

1.07.04.18

ZB2.0.142
WC HKL
Radio Diag
2.21 m²
li.RH 2.50 m

1.07.04.25.01

ZB2.0.143
WC Pat HKL
Radio Diag
2.21 m²
li.RH 2.50 m

1.07.04.30

ZB2.0.144
Umkl Pat HKL
Radio Diag
6.54 m²
li.RH 2.50 m

1.07.04.31

0.F020
ZB2.0.127
Empfang HKL
21.96 m²
li.RH 2.75 m

ZB2.0.129
Teeküche HKL
Radio Diag
12.86 m²
li.RH 2.75 m

1.07.04.19

ZB2.0.128A
AR rein
Radio Diag
7.84 m²
li.RH 2.75 m

1.07.04.33

ZB2.0.139
AR unrein/Putz
Radio Diag
7.36 m²
li.RH 2.50 m

1.07.04.24

ZB2.0.147
FTS/ Container
ZNA
42.79 m²
li.RH 2.50 m

1.01.45

0.T008
ZB2.0.816
Steiger AV
7.55 m²
li.RH 3.58 m=RD

0.T009
ZB2.0.815
Steiger SV
6.65 m²
li.RH 3.58 m=RD

0.T011
ZB2.0.808
FMT-GA
5.90 m²
li.RH 3.58 m=RD

0.T010
ZB2.0.809
DV-IT
13.00 m²
li.RH 3.58 m=RD

0.TR003
ZB2.0.602
Treppe 3
30.30 m²

ZB2.0.123
Prämedikation
Funktionsdiagnostik
17.28 m²
li.RH 2.90 m

1.04.02.01.01
ZB2.0.124
Prämedikation
Funktionsdiagnostik
17.28 m²
li.RH 2.90 m

1.04.02.01.02

ZB2.0.125
Prämedikation
Funktionsdiagnostik
17.29 m²
li.RH 2.90 m

1.04.02.01.03

0.F004
ZB2.0.506
Flur
38.88 m²
li.RH 2.75 m

0.T012
ZB2.0.810
AV
4.09 m²
li.RH 3.58 m=RD

ZB2.0.146
WC Vorraum
Pfl. Aufnahme
2.73 m²
li.RH 2.50 m

1.02.01.09.02.01
ZB2.0.146A
WC Pers
Pfl. Aufnahme
1.42 m²
li.RH 2.50 m

1.02.01.09.02

ZB2.0.114
Aufnahme K
Pfl. Aufnahme
15.28 m²
li.RH 2.90 m

1.02.01.06.02
ZB2.0.115
Aufnahme E
Pfl. Aufnahme
17.81 m²
li.RH 2.90 m

1.02.01.03.01
ZB2.0.116
Aufnahme E
Pfl. Aufnahme
17.81 m²
li.RH 2.90 m

1.02.01.03.02

ZB2.0.117
Aufnahme E
Pfl. Aufnahme
15.87 m²
li.RH 2.90 m

1.02.01.03.03

ZB2.0.118
Aufnahme E
Pfl. Aufnahme
15.88 m²
li.RH 2.90 m

1.02.01.03.04
ZB2.0.119
Aufnahme E
Pfl. Aufnahme
15.88 m²
li.RH 2.90 m

1.02.01.03.05
ZB2.0.120
Aufnahme E
Pfl. Aufnahme
15.87 m²
li.RH 2.90 m

1.02.01.03.06

OKRFB -0.40 

OKFFB -0.02 = 117.48 m üNHN

OKRFB -0.40 = 117.10 m üNHN

OKFFB -0.005

OKF VORFAHRT ZNA -0.20 = 117.30 m üNHNOKF VORFAHRT ZNA -0.06 = 117.44 m üNHN

OKFFB ±0.00 = 117.50 m üNHN
OKRFB -0.16 = 117.34 m üNHN

OKR Podest -1.906 m 

OKFFB  +0.15 = 117.65 m üNHN 
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Laserschutz erforderlich  
Annahme: Störstrahlung 100 kV  
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T90RS  

F0-Deckenschürze Typ DS2

F0-Deckenschürze Typ DS2

STRAHLENSCHUTZ IM FENSTER
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T30RS  Laserschutz erforderlich  
Annahme: Störstrahlung 100 kV  
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DD 2.57/3.68
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Annahme: Störstrahlung 120 kV  

dsT  

Laserschutz erforderlich  
Annahme: Störstrahlung 100 kV  
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