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ZB2.U1.029A
Waschen FTS
Materialtransport
32.59 m²
li.RH 3.48 m=RD

5.11.02.04

-1.F002
ZB2.U1.501
Flur
159.58 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.F004
ZB2.U1.500A
Flur
31.80 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T011
ZB2.U1.802
SV
2.14 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.F005
ZB2.U1.504
Flur
150.34 m²
li.RH 3.48 m=RD

ZB2.U1.513
Laderampe
Allgemeine Lager
182.31 m²
li.RH 3.14 m=RD

5.01.01.09.02

3.04.05
ZB2.U1.002
Waschraum/Umkl. beh.
Personalumkleiden
20.39 m²
li.RH 2.50 m

ZB2.U1.004
Umkleide 2
Personalumkleiden
98.94 m²
li.RH 2.50 m

3.04.01.02

-1.TR002
ZB2.U1.601
Treppe 2
60.47 m²

-1.T012
ZB2.U1.803
AV
2.14 m²
li.RH 3.48 m=RD

ZB2.U1.001
Waschraum
Personalumkleiden
20.66 m²
li.RH 2.50 m

3.04.01.01.01
ZB2.U1.003
Waschraum
Personalumkleiden
21.00 m²
li.RH 2.50 m

3.04.01.02.01

ZB2.U1.024
Wäsche unrein
Wäscheübergabe
87.11 m²
li.RH 3.48 m=RD

5.01.05.02

-1.TR005
ZB2.U1.604
Treppe 5
24.54 m²

ZB2.U1.025
Wartung
Bettenaufbereitung
24.83 m²
li.RH 2.90 m

5.05.03

ZB2.U1.027
Aufbereitung rein
Bettenaufbereitung
19.72 m²
li.RH 2.90 m

5.05.05.02
ZB2.U1.027A
Aufbereitung unrein
Bettenaufbereitung
21.59 m²
li.RH 2.90 m

5.05.05.01

ZB2.U1.026
Betten rein
Bettenaufbereitung
41.79 m²
li.RH 2.90 m

5.05.02

-1.F007
ZB2.U1.506
Flur
167.51 m²
li.RH 2.40 m

ZB2.U1.028
Betten unrein
Bettenaufbereitung
56.72 m²
li.RH 2.90 m

5.05.01

ZB2.U1.015
Zentrale Osmose
Kinderdialyse
10.51 m²
li.RH 2.05 m=RD

2.04.08

ZB2.U1.016
Osmoselager
Kinderdialyse
22.18 m²
li.RH 2.50 m

2.04.07

-1.T007
ZB2.U1.806
SV
3.65 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T008
ZB2.U1.807
BMA
9.31 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.A001
ZB2.U1.701
Aufzug BA4
11.22 m²

-1.A002
ZB2.U1.702
Aufzug B3
8.88 m²

-1.S008
ZB2.U1.918
Schacht L+H
3.77 m²

-1.T004
ZB2.U1.809
GHV-SV1
25.60 m²
li.RH 2.70 m=RD

-1.A005
ZB2.U1.700
Aufzug T2
5.17 m²

-1.T005
ZB2.U1.808
DV-IT
21.08 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T003
ZB2.U1.810
GHV-AV1
16.98 m²
li.RH 4.13 m=RD

-1.F006
ZB2.U1.505
Flur
47.19 m²
li.RH 2.50 m

-1.T006
ZB2.U1.805
AV
7.30 m²
li.RH 3.48 m=RD

ZB2.U1.029
Wertstoff/Container
Wertstofftrennung/ A
80.17 m²
li.RH 3.48 m=RD

5.09.02.03

-1.T010
ZB2.U1.812
Lüftung
787.46 m²
li.RH 5.18 m=RD

Steckgeländer/ Anprallschutz
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 D
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 4.

51
 =

 -0
.56

UK
 D

ÄM
MU

NG
 4.

15
 =

 -0
.90

UK
RD

 4.
62

 =
 -0

.42

BRH 85 BRH 85

ABRÜSTEN AUFRÜSTEN

OKFFB -3.94 = 113.56 m NHN

SCHACHTGRUBE -4.64

OKRFB -5.70 = 111.80 m üNHN

STB-FTSTB-FT

OKRFB -4.04 = 113.46 m NHN
OKFFB -3.94 = 113.56 m NHN

VK
RD

  U
K 

-0
.46

VKRD  UK -0.46

Ka
bin

e 1
.10

 x 
2.3

0

Kabine 1.80 x 2.70

OKRFB -5.70 = 111.80 m üNHN

UK
 S

TU
RZ

 -0
.66

ST
B 

FR
OS

TS
CH

ÜR
ZE

 U
K 

-1
.00

STB FROSTSCHÜRZE UK -1.00

OKF Laderampe -3.94 = 113.56 m üNHN
OKR Bodenplatte -4.14 = 113.36 m üNHN OKF Laderampe -3.94 = 113.56 m üNHN

OKR Bodenplatte -4.14 = 113.36 m üNHN

OKRFB -4.04 = 113.46 m NHN

TR 5

UK
RD

 4.
24

 =
 -0

.80

UKRD 3.14 = -0.80

UKUZ 2.64 = -1.30

UKUZ 3.14 = -0.80

UK DÄMMUNG 4.15 = -0.90

UKRD 4.25 = -0.80

UK Dämmung 3.04 = -0.90

UK Dämmung 2.54 = -1.40

7 STG 16.4/28

A-Tür  

A-Tür  

Kabine 2.00 x 2.70

A-Tür  

OKRFB -4.04 = 113.46 m NHN
OKFFB -3.94 = 113.56 m NHN
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TG
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 1
 13
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17 STG 16.4/28

OKFFB -5.54
OKRFB -5.54

UK STURZ 2.50 = -1.44

T3
0 

T90  T90RS  T90  

T90  

T90RS  

T3
0R

S
 

WD 76x76
OK = +1.06 ü. OKRFB

WD 76x76
OK = +0.265 ü. OKRFB

Steckgeländer/ Anprallschutz

OKFFB -5.605 = 111.86 m üNHN

OKFFB -5.605 = 111.86 m üNHN

OKRFB -7.34 = 110.16m üNHN

A 
1.1

A 
1.1

UKRD 3.48 = -0.46

A 
1.1

A 
1.1

A 
1.1

A 
1.1

A 1.1

A 
1.1

A 
2.3

A 1.3

5x WD-E d=30, RA=3,83m OKBP
(RA=-1,71m bzw 115,79 ü NHN)

TW3  

TW
3 

 5 STG 18.37/28

T30  

RS
 

T30  

UKRD 2.05 = -1.89

T9
0 

T3
0 

OKFFB -4.54 = 112.96 m NHN
OKRFB -4.64 = 112.86 m NHN

3 STG 20/26

T9
0 

OKFFB -4.54 = 112.96 m NHN
OKRFB -4.64 = 112.86 m NHN

3 STG
20/26

T3
0 

A-Tür  

OKFFB -2.64 
OKRFB -2.64

T30RS  

OKRFB -4.04 = 113.46 m üNHN
OKFFB -3.94 = 113.56 m üNHN

UK STURZ 2.26

OKF Rinne -5.11 = 112.39 m üNHN OKF Rinne -5.11 = 112.39 m üNHN

OKF Hof -5.11 = 112.39 m üNHN

OKRD Hof -5.34 = 112.76 m üNHN
OKF Hof -5.11 = 112.39 m üNHN

Steckgeländer/ AnprallschutzOKF Hof -5.03 = 112.47 m üNHN OKF Hof -5.03 = 112.47 m üNHN

T9
0 

T9
0 

TR 2
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0R
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T30RS  
UK STURZ 2.26

T3
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%

T9
0 

TW
3 

li.H
 2.

40

li.H
 2.

20

li.H
 2.

40

li.H
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Auflager:
MW-Wand

Deckenschürze DS3

Deckenschürze DS3

Deckenschürze DS3
Deckenschürze DS3

T9
0 

OKRFB -4.04 = 113.46 m NHN
OKFFB -3.94 = 113.56 m NHN

OKF Gitterrost -3.945 = 113,55 m üNHN

OKF Gitterrost -3.945
= 113,55 m üNHN

9 STG 18.4/280

9 STG 18.4/280
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