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-1.A004
ZB2.U1.707
Aufzug B2
8.88 m²

-1.A003
ZB2.U1.706
Aufzug BA1
11.22 m²

-1.F002
ZB2.U1.501
Flur
159.58 m²
li.RH 3.48 m=RD

ZB2.U1.018
Containerbahnhof 2
Materialtransport
54.85 m²
li.RH 3.48 m=RD

5.11.02.02.02

-1.T025
ZB2.U1.824
AV
5.00 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T024
ZB2.U1.823
SV
4.79 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.S009
ZB2.U1.913
Schacht L+H
4.56 m²

-1.T011
ZB2.U1.802
SV
2.14 m²
li.RH 3.48 m=RD

ZB2.U1.004
Umkleide 2
Personalumkleiden
98.94 m²
li.RH 2.50 m

3.04.01.02

-1.TR002
ZB2.U1.601
Treppe 2
60.47 m²

-1.T012
ZB2.U1.803
AV
2.14 m²
li.RH 3.48 m=RD

ZB2.U1.005
Umkleide 3
Personalumkleiden
98.83 m²
li.RH 2.50 m

3.04.01.03

ZB2.U1.006
Waschraum
Personalumkleiden
19.13 m²
li.RH 2.50 m

3.04.01.03.01
ZB2.U1.007
Waschraum
Personalumkleiden
23.36 m²
li.RH 2.40 m

3.04.01.04.01

ZB2.U1.008
Umkleide 4
Personalumkleiden
99.09 m²
li.RH 2.50 m

3.04.01.04

-1.T014
ZB2.U1.814
DV-IT
10.39 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T016
ZB2.U1.816
AV-Steiger
19.05 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.F008
ZB2.U1.508
Flur
38.45 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T013
ZB2.U1.813
FMT-GA
7.13 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T015
ZB2.U1.815
SV-Steiger
29.27 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.F009
ZB2.U1.507
Flur
29.75 m²
li.RH 2.50 m

ZB2.U1.017A
WC Pers
Allgemeine Lager
2.03 m²
li.RH 2.50 m

5.01.01.08.01

ZB2.U1.017
WC Vorraum
Allgemeine Lager
2.91 m²
li.RH 2.50 m

5.01.01.08.01.01

-1.T019
ZB2.U1.818
SV
4.50 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T018
ZB2.U1.819
AV
4.51 m²
li.RH 3.48 m=RD

-1.T017
ZB2.U1.817
DV-IT-HV
16.06 m²
li.RH 3.48 m=RD

ZB2.U1.019
Warenumschlag
Allgemeine Lager
116.44 m²
li.RH 3.14 m=RD

5.01.01.01.01

ZB2.U1.023
Wäsche rein
Wäscheübergabe
79.70 m²
li.RH 3.48 m=RD

5.01.05.01

ZB2.U1.829
CT Technik
ZNA
10.74 m²
li.RH 3.48 m=RD

1.01.08.01

ZB2.U1.024
Wäsche unrein
Wäscheübergabe
87.11 m²
li.RH 3.48 m=RD

5.01.05.02

-1.TR005
ZB2.U1.604
Treppe 5
24.54 m²

ZB2.U1.025
Wartung
Bettenaufbereitung
24.83 m²
li.RH 2.90 m

5.05.03

ZB2.U1.027
Aufbereitung rein
Bettenaufbereitung
19.72 m²
li.RH 2.90 m

-1.F007
ZB2.U1.506
Flur
167.51 m²
li.RH 2.40 m

-1.T010
ZB2.U1.812
Lüftung
787.46 m²
li.RH 5.18 m=RD

UKUZ 2.80 = -1.14

UKRD 3.48 = -0.46
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FLANKIERENDE WANDDÄMMUNG 1m ab UKRD

TR 5

UKRD 3.14 = -0.80

UKUZ 2.64 = -1.30

UKUZ 3.14 = -0.80

UK DÄMMUNG 4.15 = -0.90

UKRD 4.25 = -0.80

UK Dämmung 3.04 = -0.90

UK Dämmung 2.54 = -1.40
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