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OK=-10 UKRD

(L)WD 55/50
OK=-10 UKRD
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OKFFB -3.825 = 113.675 m üNHN
OKRFB -3.945 = 113.555 m üNHN
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(11.5 cm Höhendifferenz zu ZBII)
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ZB2.U1.018
Containerbahnhof 2
Materialtransport
54.85 m²
li.RH 3.48 m=RD

5.11.02.02.02

ZB2.U1.022
DR Kontrolle 1AP
Allgemeine Lager
2.67 m²
li.RH 3.14 m=RD

5.01.01.04

ZB2.U1.019D
Containerbahnhof 1
Materialtransport
21.57 m²
li.RH 2.80 m=RD

5.11.02.02.01

-1.TR006
ZB2.U1.603
Treppe 6
24.54 m²

ZB2.U1.021
Leitwarte FTS
Materialtransport
11.08 m²
li.RH 2.50 m

5.11.02.05

ZB2.U1.828
Technik FTS
5.20 m²
li.RH 3.48 m=RD

ZB2.U1.019A
Palettenkommission
Allgemeine Lager
82.87 m²
li.RH 3.00 m=RD

5.01.01.02

ZB2.U1.019B
Umschlagfläche Cont
Allgemeine Lager
79.08 m²
li.RH 3.00 m=RD

5.01.01.03

ZB2.U1.020
FTS-Werkstatt
Materialtransport
29.97 m²
li.RH 2.60 m=RD
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ZB2.U1.019C
Warenumschlag
Allgemeine Lager
98.62 m²
li.RH 2.60 m=RD

5.01.01.01.03

ZB2.U1.019
Warenumschlag
Allgemeine Lager
116.44 m²
li.RH 3.14 m=RD

5.01.01.01.01

-1.T028
ZB2.U1.827
Sanitär 2
55.01 m²
li.RH 3.48 m=RD

ZB2.U1.014
ZBV
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38.30 m²
li.RH 3.48 m=RD

xxx
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Wäsche rein
Wäscheübergabe
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ZNA
10.74 m²
li.RH 3.48 m=RD
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ZB2.U1.024
Wäsche unrein
Wäscheübergabe
87.11 m²
li.RH 3.48 m=RD
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INTERIMSZUGANG SPEISENANLIEFERUNG ÜBER AUFZUG 

-> GELÄNDEAUFSCHÜTTUNG AUF 115.40 über NHN NACH ABRISS HAUS 25

UKRD 3.48 = -0.46 UKRD 3.48 = -0.46

OK
R 

W
an

d 1
15

.80
 m

 ü.
 N

HN
 (w

eiß
e W

an
ne

)

(OPTION EINBAU AUFZUG)

VERLADEBRÜCKE
OPTIONAL

OKRFB -4.04 = 113.46 m üNHN
OKFFB -3.94 = 113.56 m üNHN
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KNICKLINIE ROHBAU RAMPE

OKRFB -4.04 = 113.46 m üNHN
OKFFB -3.94 = 113.56 m üNHN

UKRD 3.48 = -0.46

UKRD 2.80 = -1.14

UKRD 2.80 = -1.14

UKRD 2.60 = -1.34

OKF Laderampe -3.94 = 113.56 m üNHN
OKR Bodenplatte -4.14 = 113.36 m üNHN
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TR 6

UKRD 3.14 = -0.80

UKUZ 2.64 = -1.30

UKUZ 3.14 = -0.80

UK Dämmung 3.04 = -0.90

UK Dämmung 2.54 = -1.40
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STAHLAUFSATZKRANZ MIT
GITTERROST BEFAHRBAR SLW 30
INKL. ANARBEITUNG AN GELÄNDE (RANDSTEIN) 
LEISTUNG FREIANLAGEN

lichte Innenhöhe FT-Betonschacht 1.50 m,
wasserundurchlässig mit Kompressionsdichtung
(Wärmebrückenfrei)

T3
0 

T3
0 

UKRD 3.14 = -0.80
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0 

UKUZ 2.80
UKUZ 2.80

OKF Rinne -5.11 = 112.39 m üNHN

OKF Punktablauf -5.15 = 112.35 m üNHN

OKF Rinne -5.02 = 112.48 m üNHN

Steckgeländer/ Anprallschutz

OKF Hof -5.025
= 112.475 m üNHN

OKF Hof -5.04
= 112.46 m üNHN

OKF Hof -5.07 = 112.43 m üNHNOKF Hof -5.03 = 112.47 m üNHN

 6 STG 18.33/26
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OKR Wand / BRÜSTUNG 115.80 m ü. NHN OKR Wand / BRÜSTUNG 115.80 m ü. NHN OKR Wand / BRÜSTUNG 115.80 m ü. NHN 
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BEREICH MIT FAHRBAHNBEHEIZUNG ca. 187 m²
(GENEIGTE FLÄCHE BEHEIZT)
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Anschlussplan: EUT-060_LP5_354_DS-_UG01_0315

LEGENDE DECKENSPIEGEL
GIPSKARTON 
GK FEUCHTRAUMGEEIGNET
GK NASSRAUMGEEIGNET

REVISIONSÖFFNUNG 
ZUSÄTZLICH NUTZBAR FÜR
VERTEILER TÜRSTEUERUNG

REVISIONSÖFFNUNG FÜR
VERTEILER TÜRSTEUERUNG

UNTERKONSTRUKTION
 / VERSTÄRKUNG
EINRICHTUNG DECKENMONTIERT

UNTERDECKENSCHOTT

DEHNUNGSFUGE
DEHNUNGSFUGE

ZUSÄTZLICHER DECKENMELDER 
BEI STURZHÖHEN ÜBER 1m

DM Tür

AUSSTATTUNG RAUMHOCH
/ DECKENNAH

METALLKASSETTENDECKE 
(62.5 x 62.5 CM)

MINERALFASER-RASTERDECKE
(62.5 x 62.5 CM )

BAULICHER BRANDSCHUTZ

WÄRMEDÄMMUNG | 
SCHALLDÄMMUNG

FERTIGTEIL

DECKE BRANDSCHUTZ-
ANFORDERUNG EI-30

DECKE BRANDSCHUTZ-
ANFORDERUNG EI-90

METALL-LANGFELDDECKE  
B = 30 CM

MEDIZINTECHNIK

UNTERDECKEN KONSTRUKTIONSARTEN

ZEMENTPLATTE FÜR AUSSEN-
DECKEN

GK-AKUSTIKDECKE MIT RANDFRIES

SCHWERLASTDECKE

BAULICHER STRAHLENSCHUTZ

ANGEGEBENER STRAHLENSCHUTZWERT IST BLEIGLEICHWERT DER GES. WANDKONSTRUKTION.
STRAHLENSCHUTZ MUSS BIS ZUR HÖHE DER ABGEHÄNGTEN DECKE GEWÄHRLEISTET SEIN.

PB BLEIGLEICHWERT; PbGlw (mm)

BEREICH VON 
REVI-ÖFFNUNGEN 
FREIZUHALTEN
BEREICH VON 
INSTALLATIONEN 
FREIZUHALTEN

ALLE ANGABEN VON UNTERZUGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF UK ROHDECKE.
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN HAUSTECHNIKPLÄNEN!
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH 
AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!

HEIZ - KÜHLDECKE
GEWERK TGA

ROHDECKE
li.H ab OKFFB

ROHDECKE
li.H  ab OKFFB

UNTERDECKE/OBERFLÄCHENFERTIG
li.H ab OKFFB

UNTERDECKE/OBERFLÄCHENFERTIG
li.H ab OKFFB

 

TYP 9.1
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TYP 1.6

Zu- bzw. AbluftL

Startkante Rasterdecke 62,5x62,5cm Start Mittelachse Rasterdecke 62,5x62,5cm

HINWEIS

Plan 2460 / 2466
Plan 2461 / 2467 / 2468
Plan 2462 / 2464 / 2466
Plan 2463 / 2465 / 2467 / 2468
Plan 2464 
Plan 2465
Plan 2470 / 2471 / 2472

Plan 2462 / -64 / -65 / -67 / -68
Plan 2470 / 2472

Plan 2465
Plan 2464

Plan 2473

TYP 1
TYP 2
TYP 3
TYP 4
TYP 5
TYP 6
TYP 7
TYP 8
TYP 9
TYP 10

DS 1
DS 2
DS 3
DV 1
DV 2
DV 3
DV 4
DV RD
a
b
d
g
s

Trockenbau Deckenleuchten
E... Einbau-   A... Anbauleuchten
genaue Typen siehe ELT-Planung

Genaue Typen siehe HLS Planung
Bei F30: Einbau von Wildeboer FKU30

F30 o/u, Fries abgehangen für F30-Langfelddecke  
F30 o/u, Fries freitragend für F30-Langfelddecke
F30 o/u, Abhangdecke
F30 o/u, Freitragende Decke 
F30 o/u, Abhangdecke mit Akustik
F30 o/u, Freitragende Decke mit Akustik
Freitragende Decke ohne Brandschutz
Abhangdecke ohne Brandschutz
F90 o/u, Freitragende Decke
F90 o/u, Abhangdecke

F30 o/u, Deckenschott für Deckenanschlüsse
Deckenschott F0 für Deckenanschlüsse
F90 o/u, Deckenschott für Deckenanschlüsse
F30 o/u, Deckenversprung frei zur Lastaufnahme
F30 o/u, Deckenversprung nicht selbsttragend
F0, Deckenversprung nicht selbsttragend
F0, Deckenversprung frei zur Lastaufnahme
F0, Deckenversprung in Rasterdecke
Fries bei Langfelddecke in F0
Fries bei Langfelddecke als freitragend
Abhangdecke mit Direktabhänger
Gleitender Anschluss AD an Wand
Akustik

DETAILVERWEIS

     (RV TÜR)

RÖ TÜR
60X60

EUT_060_LP5_430_DS-_UG01_HLS-_F01

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG)  :  MEDIZINTECHNIK  :

EUT-060_LP5_473_DS-_UG01_----_F01

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG)  :  TGA - ELT  :

EUT_060_LP5_445_DS-_UG01_ELT-_F01

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG)  :  MEDIZINTECHNIK  :

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG)  :  TGA - HLS  :

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG)  :  TGA - ELT  :

INDEXSTANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE ZUORDNUNGPLANART INTERNES KENNZ.

INDEXSTANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE ZUORDNUNGPLANART INTERNES KENNZ.

INDEXSTANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE ZUORDNUNGPLANART INTERNES KENNZ.

INDEXSTANDORT GEBÄUDENUMMER LPH KOSTENGRUPPE ZUORDNUNGPLANART INTERNES KENNZ.

EUT-060_LP5_354_DS-_UG01_ARC-_F01

Typ

TW2

LEGENDE TROCKENBAUWÄNDE
Dicke Sonstiges

12,5cm --
TW1 10cm --

TW3 15cm --
TW4 -20 - 25cm Doppelständer
TW5 10cm reduzierte Höhe der Beplankung bis OK AD-
TW6 reduzierte Höhe der Beplankung bis OK AD15cm -

TW7 10cm -F30
TW8 12,5cm -F30
TW9 15cm -F30
TW10 20 - 25cm DoppelständerF30

TW11 10cm -F90
TW12 12,5cm -F90
TW13 15cm -F90

TW15 Vorwand
TW16 Vorwand reduzierte Höhe der Bepl. bis 15cm ü OK AD
TW17 Vorwand F30 

TW20 Freistehende Wand mit Brüstungsabschluss

Zulage

TW14 15cm F90+M tragende Wand

F0 Anschluß Wand an UK GK-Abhangdecke; Deckenzulage: Horizontalaussteifung 
durch diagonale Verstrebung im Bereich der Abhänger
Anschluß Wand an UK GK-Freitragende DeckeF0
Deckenzulage: Horizontalaussteifung durch Lastweiterleitung über die 
Deckenscheibe auf die flankierenden Wände

-UKAD

-UKFD

SchallschutzBrandschutz
Tür R'w / Wand R'w

normal 32 / 47
normal 32 / 47
normal 32 / 47
normal 32 / 47
normal 32 / 47
normal 32 / 47

normal 32 / 47
normal 32 / 47
normal 32 / 47
normal 32 / 47

normal 32 / 47
normal 32 / 47
normal 32 / 47
normal 32 / 47

LEGENDE HAUSTECHNIK
RAUCHMELDER

RAUCHMELDER ZWISCHENDECKE
MIT REVISIONSÖFFNUNG 60x60

PRÄSENZMELDER

FLUCHTWEGPIKTOGRAMM

LÜFTUNGL

60x60

ZD

P

00
01
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18.09.2025
19.12.2025
24.07.2026

up
sk
mg

Integration Fachplaner, Bemaßung
Planfortschreibung Typen aktualisiert
Fortschreibung AFU

W4 - FREIGABE

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

DECKENSPIEGEL
1. UNTERGESCHOSS

PLAN 08

H/B = 841 / 1859 (1.56m²) Allplan 2021

24.07.2026
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