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Abhangdecke

- Alle Maße vor Ort und vor Ausführung zu prüfen !
- Innenwandöffnungen/ - BRH beziehen sich auf OK Fertigfußboden.
- Unstimmigkeiten sind den Planern und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn mitzuteilen.

Am Busch 19, 06179 Teutschenthal
Tel (034601) 24666

TEU
Projekt

OK Fertigbau

OK Rohbau
UK Rohbau

UK Fertigbau Mauerwerk
Stahlbeton

Spannbetondecke
Betonfertigteil

Deckendurchbruch
Bodendurchbruch (BD)

Wanddurchbruch (WD/ WDB)

XPS Dämmung
EPS Dämmung
Mineralwolle

WU-Beton

Durchgangslichte Durchgänge und Türen:
             Haupteingänge (bis zu 300 Personen):  mind. 1,65 m
             Fluchtwege (1. und 2. Rettungsweg):  mind. 1,20 m
             Barrierefrei zugänglich:   mind. 0,90 m

Möblierungskonzept:
Für die lose Möblierung gibt es ein gesondertes Möblierungskonzept.
Die in den Grundrissen dargestellte lose Möblierung ist exemplarisch.

N

NEUBAU

AUSSENANLAGEN IM BESTAND, 
OHNE VEREINSGEBÄUDE

Trockenbau

Schlitz- und Durchbruchsplanung (S-D-Planung):
Bei Wanddurchbrüchen, wo zwei verschiedene Deckensysteme auf der Wand auflagern,
ist der Bezug zur UKRD immer zum schmaleren Deckensystem (z.B. HBV 37 cm und Spannbeton 22cm)

WDB Etikett
Wanddurchbruch Maße (Breite / Höhe)
Unterkante Rohdecke (UKRD) = Oberkante (OK) Höhe
OK Wanddurchbruch zum Projektursprung (+- 0,00)

BD Etikett
BD Maße (Breite / Höhe)

BD b/h

UKRD
WD

37 22

4,5 bis 9,5

Abhangdecke
 - Beplanung (GK o. HWL), d=1,5 o. 2,5
 - UD-Wandanschlussprofil/Traglattung, d=3
 - tlw. MiWo Schalldämmauflage, d=2 o. 4

lichte

Abb.: zur Schlitz- und Durchbruchsplanung (in cm)

Feuerlöscher:
Fettbrandlöscher

CO2-Löscher

BK   Brandschutzklasse

Brandschutz
 Wand in "Bauart Brandwand" pinke Schraffur
 hfh = hochfeuerhemmend orange Schraffur

Hervorhebung der Außenkante des Gebäudes auf Anschlusshöhe des Pflasterbelags
Außenanlagen
 

Tiefe= 30 cm Mineralfasertafel (schwarze Schraffur)
Tiefe= 33-37 cm Profilholz (Holz Schraffur)
Tiefe= 37 cm Betonsockel

Fassade
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OK F max. Höhe Lüftungseinhausung

OK F Attika

OK F Attika 

OK F max. Höhe Lüftungsgeräte 

2,1%
gem. Landschaftsplanung

 Gefälle 1,1%
gem. Landschaftsplanung
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vorhandenes Gelände

vorhandenes Gelände

vorhandenes Gelände
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Außenanalgen
gem. Landschaftsplanung

Außenanalgen
gem. Landschaftsplanung

extensives Gründach 
mit PV-Anlage

Sockel bei min. 40cm 
ü. OK F Gelände

OK F Attika

Außenmaß hintere Bauteile

Außenbeleuchtung
Betonsockel Betonsockel

Allgemeiner Hinweis Fassade

Betonsockel
-> Genaue Abmessungen und 
Fugenbild gem. Werkplanung.

VHF Profilholzfassade
-> Genaue Ausführung allgemein inkl. 
u.a. Übergänge im Bereich Vordächer
gem. Werk- und Montageplanung.

Verlegebeginn Holzlamellen

extensives Gründach 
mit Solarthermie 
für Eisspeicher

extensives Gründach 
mit PV-Anlage

seitliche Loggiawände
-> Fugenbild VHF 
Mineralfasertafel
ist fortzusetzen.

seitliche Loggiawände
-> Fugenbild VHF 
Mineralfasertafel
ist fortzusetzen.

Loggia

Loggia

Anschluss oder Angleichung 
an vorhandene Holzlamellenstruktur /
Gebäudeecke / Fassadenöffnung
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3.OG
Lüftungsanlage 
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F.3.07
RB    0,88×2,15
BRH 0,75
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T--1
RB    5,52×2,90
BRH 0,00
FL     5,52×2,90

T--1
RB    5,52×2,90
BRH 0,00
FL     5,52×2,90

T--1
RB    2,13×2,90
BRH 0,00
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T--1
RB    4,80×2,90
BRH 0,00
FL     4,80×2,90
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T--1
RB    1,28×2,35
BRH 0,55
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Außenbeleuchtung

Sockelplatte Sockelplatte Sockelplatte Sockelplatte Sockelplatte

Fasche
VHF Mineralfasertafel

Fasche
VHF Mineralfasertafel
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Übergang Vordach / Fassade / Öffnung
gem. Werkplanung

Übergang Vordach / Fassade / Öffnung
gem. Werkplanung

Übergang Vordach / Fassade / Öffnung
gem. Werkplanung

Spritzwasserschutz Vordächer
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Revisionsöffnung
Standrohr
gem. Werkplanung

Revisionsöffnung
Standrohr
gem. Werkplanung

Spritzwasserschutz Vordächer

Revisionsöffnung
Standrohr
gem. Werkplanung

Revisionsöffnung
Standrohr

gem. Werkplanung

Innenhoffassde
-> siehe Ansicht 5b

Abdeckblech FensterbankAbdeckblech Fasche /Fensterbank Abdeckblech Fasche /Fensterbank läuft über in Abdeckblech Loggiabrüstung

Abdeckblech Fasche /Fensterbank läuft über in Abdeckblech Loggiabrüstung Abdeckblech FensterbankAbdeckblech Fasche /Fensterbank

VHF Profilholz

VHF Profilholz

Fasche
VHF Mineralfasertafel

Fasche
VHF Mineralfasertafel

Fasche
VHF Mineralfasertafel

Höhen Lüftungsgeräte
allgem. in Prüfung.

-> Brandsperre 
alle 2 Geschosse
Abstimmung BS

-> Brandsperre 
alle 2 Geschosse
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D2.07.1 / D2.07.2

D2.01.1 / D2.01.2 / D2.01.3

D2.01.4

D2.01.5

D2.02.1 / D2.02.2

D2.03.1

Süd-Ost-Ansicht
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