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Heizung:VL/RL
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RS = 1,1 m u. GOK

Trinkwasser PE
DN40 /DA50

RS = 1,1 m u. GOK
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Leerrohr DN100
für ELT

RS = 0,92 u.GOK

Fallleitung an Bestandsgrundleitung
zur Bestandsrigole anschließen

1 xFundament 
OK = -0.20

9 x Fundament LxBxH 
90x90x80 cm
Fundament 
OK = -0.20

Fundament 
OK = -0.48

6 x Fundament LxBxH 
90x90x80 cm

Fundament 
OK = -0.90

1 x Fundament LxBxH 
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Feuerwehrzufahrt (Küchenanlieferung)

M: 1:10
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Schwelle OK -0.03 u.OKF

Schwelle 
OK -0.03 u.OKF

Fundament Fluchtbalkon

Bodenplatte d = 30 cm 
OK -1.20 = 90.72  ü.NN 
UK - 1.50 = 90.42 ü NN 
Wärmedämmung d = 20 cm 
Magerbeton d = 6 cm 
UK - 1.76 = 90.16 ü. NN

Bodenplatte d = 30 cm 
OK - 0.15= 91.77 ü.NN 
UK- 0.45 = 91.47 ü NN 
Wärmedämmung d = 20 cm 
Magerbeton d = 6 cm 
Bodenaustausch d = 79 cm 
OK - 0.71 = 91.21 ü.NN 
UK - 1.50 = 90.42 ü NN Stb.-Wand 

h= 85 cm 
OK -0.15

F=    6.1 m2 / U= 11.2 m

Stb.-Wand 
h= 45 cm 
OK -0.55

F= 21.2 m2 / U= 25.4 m
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F 851 m2 
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FB-Aufbau Bestand 
  5 mm    Linoleum auf Spachtelung 
60 mm    schwimmender Estrich 
30 mm    Wärmedämmung 
20 mm    Trittschalldämmung 
  5 mm    Dampfsperre/ Abdichtung

Bodenplatte Bestand 
d= 40 cm

Fuge Neubau zu Bestand 
z.B. Migutec FL 21 
d= 2 cm mit Dämmlage

Bodenplatte Neubau 
d= 30 cm

FB-Aufbau Neubau 
  5 mm    Linoleum auf Spachtelung 
82 mm    Zement- Fließestrich/ Rohre FBH 
30 mm    Tackerplatte FBH 
30 mm    Wärmedämmung 
  3 mm    Dampfsperre/ Abdichtung

Fugenprofil z.B. Sika Waterbar DF-12/17 
am Bestand mit Klemmprofil befestigt 
Am Neubau einbetoniert 
Vulkanisierte 90° Ecken an den  
Gebäudeenden 

OK FFB 0.00
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