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RWA

Kollektorfeld 1:  8 x 6 Kollektoren
Fabr.: TBE GmbH
Typ.: AluKol 1,5 x 1
Aperaturfläche/Kollektor: 1,26m²
NL bei -7,5K: 600W/Kollektor
Nenndurchfluß/kollektor: 200kg/h
Betriebsdurchfluß/Kollektor: 185,2l/h
Kollektorgewicht: 49 kg
^= Flächengewicht: 32,7 kg/m²
Leistung Wärmepumpe:
42,80kW bei B0/W35
Δ Solekreislauf: 3 - 4K

1.62

KVF HG04/00-01
H134

KVF HG04/00-02
H136

KVF HG04/00-03
H138

KRF HG04/00-01
H135

KRF HG04/00-02
H137

KVR HG04/00-03
H139

--
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2106 Albert-Schweitzer-Schule / Erweiterungsbau

2106 Grundschule

Albert-Schweizer-Straße 10
65795 Hattersheim

HG 04
Dachaufsicht

Main-Taunus-Kreis
Am Kreishaus 1 - 5
65719 Hofheim

Bauteil:
Geschoss:

G

-- --

Brandschutzklappe mit Schmelzlot und Endlagenschalter

Volumenstromregler (stetig)

Brandschutzklappe mit Federrücklaufmotor
und elektrothermischer Auslösung

CO2

Infrarot-Präsenzmelder

Temperatur- und CO2-Sensor

Temperaturfühler

Rauchmelder

M

M

RV Zonenregelventil

H ... Kabelnummer aus der Kabelzugliste (Gewerk Heizung)

L ... Kabelnummer aus der Kabelzugliste (Gewerk Lüftung)

S ... Kabelnummer aus der Kabelzugliste (Gewerk Sanitär)

SO.. Kabelnummer aus der Kabelzugliste (Gewerk Sonstiges)

LEGENDE

Ausführungsplan
Kabelzugplan

Heizung / Lüftung / Sanitär

Verteilerdose

Geplanter Kabelverlauf (Befestigung ausserhalb des Technikraumes
mit Sammelhaltern, Innerhalb des Technikraumes auf Pritschen und in
Kupa-Rohren)
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