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Fußboden-Heizungsverteiler-Nr. 2
FBH 00-02 (10 Heizkreise)

7

Bedienseite

Fußboden-Heizungsverteiler-Nr. 3
FBH 00-03 (7 Heizkreise)

Bedienseite

Fußboden-Heizungsverteiler-Nr. 4
FBH 00-04 (2 Heizkreise)

1
2

1

Frostsichere Außenzapfstelle
mit 230V Schukosteckdose

im Edelstahlkasten

Speise- und Konferenzraum
CAFM-Nr. 00.039

Speiseraum
CAFM-Nr. 00.038

Bühne
CAFM-Nr. 00.037

Stuhllager
CAFM-Nr. 00.036

Foyer
CAFM-Nr. 00.040

Aufzug
CAFM-Nr. 00.018

Lager 01
CAFM-Nr. 00.019

Flur 1
CAFM-Nr. 00.002

Anmeldung
CAFM-Nr. 00.003

Leitung Betreuung
CAFM-Nr. 00.004

WC Mädchen
CAFM-Nr. 00.009

Vorraum WC
CAFM-Nr. 00.006

Windfang
CAFM-Nr. 00.005

Personalraum Betreuung
CAFM-Nr. 00.014

Büro / Umkleide
Personal Küche

CAFM-Nr. 00.026

WC
Personal Küche

CAFM-Nr. 00.027

Putzraum
Küche

CAFM-Nr. 00.031

Lager
Küche

CAFM-Nr. 00.022

Ausgabe
Küche

CAFM-Nr. 00.025

Treppenhaus 2
CAFM-Nr. 00.033

Windfang
CAFM-Nr. 00.001

Vorbereitung
Küche

CAFM-Nr. 00.024

Treppenhaus 1
CAFM-Nr. 00.017

WC Jungen
CAFM-Nr. 00.010

Putzraum
CAFM-Nr. 00.011

Beh.-WC
CAFM-Nr. 00.012

Flur 2
CAFM-Nr. 00.020

Spülküche
CAFM-Nr. 00.023

Schacht S1
CAFM-Nr. 00.043

Flur 3
CAFM-Nr. 00.034

Lager 02
CAFM-Nr. 00.032

Betreuung 01
CAFM-Nr. 00.015

Betreuung 02
CAFM-Nr. 00.016

Waschen
CAFM-Nr. 00.042

Vorraum WC
Personal Küche

CAFM-Nr. 00.028

Büro Anmeldung
CAFM-Nr. 00.003A

Haustechnik (ELT)
CAFM-Nr. 00.013

Aufputz-Schuko-Steckdose

Mitte = 1,60m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

S02

SWS HG04/ 00-01

Mitte = 1,60m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

S01 Kabelauslassdose für BUS-
Kabel (siehe Detail E3)

WCS HG04/00-01
Feldgerät in der Zwischen-

decke an der Wand
(~3,00m ü. OkFfb.)

S39

EWA HG04/00-02
Feldgerät am WT

S05

EWA HG04/00-0
Feldgerät am WT

EWA HG04/00-09
Feldgerät am WT

S05

Kabelauslassdose für BUS-
Kabel (siehe Detail E9)

EWA HG04/00-04
Feldgerät am WT

S07

EWA HG04/00-06
Feldgerät am WT

S09

EWA HG04/00-03
Feldgerät am WT

S06

EWA HG04/00-05
Feldgerät am WT

S08

EWA HG04/00-07
Feldgerät am WT

S10

6x Kabelauslassdose für BUS-
Kabel (siehe Detail E6)

EWA HG04/00-01
Feldgerät am WT S03

DHE HG04/00-01
Feldgerät unter WT

S38

Schuko-Steckdose für
Durchlauferhitzer (siehe Detail E3)

BSK HG04/
A3/ZL/ 00-01

BSK HG04/A2/ZL/00-04
Feldgerät an der Decke

L14

L02

L01

Feldgerät an der Decke
L18

BSK HG04/A2/AL/00-02
Feldgerät an der Decke

L19

BSK HG04/A2/ZL/00-05
Feldgerät an der Decke

L03

BSK HG04/A2/AL/00-05
Feldgerät an der Decke

L04

BSK HG04/A1/ZL/00-02
Feldgerät an der DeckeL16

BSK HG04/A1/AL/00-02
Feldgerät an der Decke

L17

BSK HG04/A1/AL/00-01
Feldgerät an der Decke

L113 BSK HG04/A1/ZL/00-01
Feldgerät an der Decke

L112

BSK HG04/A1/AU/00-01
Feldgerät an der Decke

L83

BSK HG04/A2/AL/00-01
Feldgerät an der Decke

L85

BSK HG04/A2/ZL/00-01
Feldgerät an der Decke

L84

BSK HG04/A3/AL/00-01
Feldgerät an der Decke

L87

CO2

RF HG04/00-09

Mitte = 1,80m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

H18

CO2 CO2

EWA HG04/00-11
Feldgerät am WT

Kabelauslassdose für BUS-
Kabel (siehe Detail E1)

RF HG04/00-10

Mitte = 1,80m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

H19
RF HG04/00-11

Mitte = 1,80m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

H20

S14

EWA HG04/00-12
Feldgerät am WT

S17

Kabelauslassdose für BUS-
Kabel (siehe Detail E2)

PM HG04/A1/00-01
Feldgerät an der Decke

L05

PM HG04/A1/00-02
Feldgerät an der Decke

L06

PM HG04/A1/00-03
Feldgerät an der Decke

L11

VSR HG04/A1/ZL/00-02
Feldgerät an der Decke

L09

VSR HG04/A1/ZL/00-01
Feldgerät an der Decke

L07

VSR HG04/A1/ZL/00-03
Feldgerät an der Decke

L12

VSR HG04/A1/AL/00-01
Feldgerät an der Decke

L08

VSR HG04/A1/AL/00-02
Feldgerät an der Decke

L10 VSR HG04/A1/AL/00-03
Feldgerät an der Decke

L13

BSK HG04/A2/AL/00-04
Feldgerät an der Decke

L15

RF HG04/00-01

Mitte = 1,80m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

H01

RF HG04/00-03

Mitte = 1,80m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

H11

RF HG04/00-02

Mitte = 1,80m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

H10WC Herren
CAFM-Nr. 00.007

WC Damen
CAFM-Nr. 00.008

RF HG04/00-05

Mitte = 1,80m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

H13
RF HG04/00-04

Mitte = 1,80m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

H12

RF HG04/00-06
H14

RF HG04/00-07

Mitte = 1,80m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

H16

RF HG04/00-08

Mitte = 1,80m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

H17

Bedienseite
bis H09

RV HG04/V02/00-01
bis

RV HG04/V02/00-10

Feldgeräte im Verteilerschrank

H02

bis H23H21

RV HG04/V01/00-01
bis

RV HG04/V01/00-07

Feldgeräte im Verteilerschrank

Schuko-Steckdose 230V
für Wasserspender (siehe
Detail E11)

BSK HG04/A2/ZL/00-07
Feldgerät an der Decke

L114
BSK HG04/A2/AL/00-07
Feldgerät an der Decke

L115

DHE HG04/00-02
Feldgerät unter Spüle

S40

EWA HG04/00-10
Feldgerät an Spüle

S13

Geräteanschlussdose
für Durchlauferhitzer
(siehe Detail E7)
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8
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23

3.
58
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DETAIL E8 Spüle mit Kabelauslassdosen
für Durchlauferhitzer und BUS-Kabel im
Speise- Konferenzraum (Raum 00-039)

Geräteanschlussdose
für Durchlauferhitzer
400V, 50Hz

DLE

.6
40

.4
50

.3
50

.5
50

.080 .100

.400

Kabelauslassdose
für BUS-Kabel
(Spültisch-Armatur)

Mitte Ablauf Spülbecken

.6
40 .60

OkFfb

HT HG04/00-01
Feldgerät an der Wand

S61

HT HG04/00-02
Feldgerät an der Wand

S62

HT HG04/00-03
Feldgerät an der Wand

S63

3x Kabelauslassdose für Hände-
trockner (siehe Detail E5)

HT HG04/00-06
Feldgerät an der Wand

S66

HT HG04/00-04
Feldgerät an der Wand

S64 3x Kabelauslassdose für Hände-
trockner (siehe Detail E5)

HT HG04/00-05
Feldgerät an der Wand

S65

CO2

CO2

CO2

Kabelauslassdose für BUS-
Kabel (siehe Detail E7)

DHE HG04/00-03
Feldgerät unter Spüle

S41

EWA HG04/00-15
Feldgerät an Spüle

S20

Geräteanschlussdose
für Durchlauferhitzer
(siehe Detail E8)

Kabelauslassdose für BUS-
Kabel (siehe Detail E8)

EWA HG04/00-13
Feldgerät am WT

S18

EWA HG04/00-14
Feldgerät am WT

S19
EWA HG04/00-17
Feldgerät am WT

S22

EWA HG04/00-18
Feldgerät am WT

S23

EWA HG04/00-16
Feldgerät am WT

S21
EWA HG04/00-19
Feldgerät am WT

S24

6x Kabelauslassdose für BUS-
Kabel (siehe Detail E10)

RF HG04/00-17

Mitte = 1,80m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

H108

RF HG04/00-16

Mitte = 1,80m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

H107

RF HG04/00-15

Mitte = 1,80m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

H106
RF HG04/00-14

Mitte = 1,80m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

H105

RF HG04/00-12

Mitte = 1,80m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

H99

RF HG04/00-13

Mitte = 1,80m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

H100

PM HG04/A1/00-04
Feldgerät an der Decke

L110

PM HG04/A1/00-08
Feldgerät an der Decke

L107

PM HG04/A1/00-07
Feldgerät an der Decke

L104 PM HG04/A1/00-06
Feldgerät an der Decke

L101

PM HG04/A1/00-05
Feldgerät an der Decke

L98

VSR HG04/A1/AL/00-04
Feldgerät an der Decke

L97

VSR HG04/A1/ZL/00-04
Feldgerät an der Decke

VSR HG04/A1/ZL/00-06
Feldgerät an der Decke

L102

VSR HG04/A1/ZL/00-05
Feldgerät an der Decke

L99

VSR HG04/A1/ZL/00-08
Feldgerät an der Decke

L108

VSR HG04/A1/ZL/00-07
Feldgerät an der Decke

L105

VSR HG04/A1/AL/00-08
Feldgerät an der Decke

L109

VSR HG04/A1/AL/00-07
Feldgerät an der Decke

L106

VSR HG04/A1/AL/00-05
Feldgerät an der Decke

L100

VSR HG04/A1/AL/00-06
Feldgerät an der Decke

L103

bis H104H101

RV HG04/V03/00-01
bis

RV HG04/V03/00-07

Feldgeräte im Verteilerschrank

bis H98H97

RV HG04/V04/00-01
bis

RV HG04/V04/00-02

Feldgeräte im Verteilerschrank

AZS HG02/00-01
Mitte = ~1,10m ü.OkFfb.

Feldgerät an der Wand
S48

Schaltschrank
ISP HG04/01

SO1

Ziel: SO3
Ziel: SO4

S49
S50

GWA HG04/00-01

S54
S55

L92

ALH HG04/00-01
Feldgerät an der Haube

L90
ALH HG04/00-02

Feldgerät an der Haube

DHE HG04/00-04
Feldgerät unter Spüle

S29 EWA HG04/00-23
Feldgerät an WT

S32

DHE HG04/00-06
Feldgerät unter WT

S44

EWA HG04/00-20
Feldgerät an Spüle

S42

DHE HG04/00-07
Feldgerät unter WT

S45

EWA HG04/00-24
Feldgerät an WT

S35

EWA HG04/00-25
Feldgerät an Spüle

S36

DHE HG04/00-08
Feldgerät unter Spüle

S46

DHE HG04/00-05
Feldgerät unter WT

S43

EWA HG04/00-21
Feldgerät an WT

S30

L91

L93

L94

BSK HG04/A2/AL/00-06
Feldgerät an der Decke

L96

BSK HG04/A2/ZL/00-06
Feldgerät an der Decke

L95

Kabelauslassdose für BUS-
Kabel (siehe Detail E9)

EWA HG04/00-08
Feldgerät am WT

S04

Kabelauslassdose für BUS-
Kabel (siehe Detail E4)

EWA HG04/00-22
Feldgerät am WT

S31

M

SV HG04/00-01

Mitte = ca.1,60m ü.OkFfb.
Feldgerät an Wand

S34

AF HG04/00-01

Mitte = 3,00m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

H15

SWHA HG04/00-01

Niveau

LS HG04/00-01
S53

GWTP HG04/00-01
S52

S56
S57

Feldgeräte in der Zisterne

Feldgeräte im Standverteiler

SWTP HG04/00-01

SWTP HG04/00-02

LS HG04/00-02

Feldgeräte
im Schacht

S58

S59

S60

Lüftungstechnik
CAFM-Nr. 00.021

S51

CO2

L111

L86

S46

DHE HG04/00-09
Feldgerät unter WT

M
M

LKM HG04/A3/00-04
Feldgerät an der Decke

L88

LKM HG04/A3/00-05
Feldgerät an der Decke

L89

Elektro-Kabelschutzrohr
DN110 mit Zugseil

SO2

BSK HG04/A2/ZL/00-02

BSK HG04/A2/AL/00-03
Feldgerät an der Decke

BSK HG04/A2/ZL/00-03
Feldgerät an der Decke

Mitte = 1,80m ü.OkFfb.
Feldgerät an der Wand

Fußboden-Heizungsverteiler-Nr. 1
FBH 00-01 (7 Heizkreise)
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H75
H49

H78
H89

H77
H50

H74
H87
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OkFfb .6
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.15Kabelauslassdose
für BUS-Kabel
(WT-Armaturen)

==

DETAIL E1 Waschtisch mit
Kabelauslassdose im

Betreungsraum 01 (Raum 00-015)

.8
5

Mitte Waschtisch
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8
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3.
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.6
5
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.15Kabelauslassdose
für BUS-Kabel
(WT-Armaturen)

.301

DETAIL E2 Waschtisch mit
Kabelauslassdose im

Betreungsraum 02 (Raum 00-016)

Mitte Montage-
platte

.5
2.5
9

.1
8

4.
23

3.
58

.6
5

DETAIL E7 Spüle mit Kabelauslassdosen
für Durchlauferhitzer und BUS-Kabel im

Personalraum Betreuung (Raum 00-014)

Geräteanschlussdose
für Durchlauferhitzer
400V, 50Hz

DLE

.6
40

.4
50

.3
50

.5
50

.080 .100

.400

Kabelauslassdose
für BUS-Kabel
(Spültisch-Armatur)

Mitte Ablauf Spülbecken

.6
40 .60

OkFfb

OkFfb .1
8

4.
41

3.
58

.6
5

OkFfb OkFfb

1.
09

.06
Hohlraumdose
für Kabel
(Händetrockner)

DETAIL E5 Händetrockner mit
Kabelauslassdose im

WC-Vorraum (Raum 00-006)
und Waschraum (Raum 00-042)

.9
3

Mitte Händetrockner

.6
50

.6
50

.2
50

DETAIL E11  Waserspender

Waserspender
Fabr.: Brita,

Modell: Aquarite
Typ.: Standgerät SGK

230V Schuko-Steck-
dose 0,82kW

DN50 AW -
Abwasser

.500

.500

.300

OkFfb

DN15 KW-Geräte-
anschlussventil

.45

OkFfb .6
35

.170

Kabelauslassdose
für BUS-Kabel
(WT-Armaturen)

.8
00 DLE

Schuko-Steckdose
für Durchlauferhitzer
230V, 50Hz

.6
35

.170

DETAIL E3 Waschtisch mit
Kabelauslassdosen im
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DETAIL E9 Waschtisch mit
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