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Eingangsmatten 
Sauberlaufzone

Fassadenrinne

FS_ A550

Fassadenrinne

BE 
mit Geruch-
verschluss

Klinker- NF, d= 11,5 cm
Befestigung mit Mauerwerksanker 

Fingerspalt, 2,0 cm 

Anschluss an Bestandsstütze: 
Mauerwerksanker geklebt

je lfdm Meter 
einkleben mit Hilti Hit HY150

KS-Mauerwerk d= 24cm 
SFK12, MG IIa

Stahlbetonstütze 40/24 cm
C25/30, XC4, XF1

Bewehrungsgehalt Stütze: 250 kg/m³
Stütze nachträglich herstellen

(zweiseitige Schalung)

Anschluss an Bestandsstütze: 
Mauerwerksanker geklebt

je lfdm Meter 
einkleben mit Hilti Hit HY150
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Stahlbetonstütze 40/24 cm
C25/30, XC4, XF1

Bewehrungsgehalt Stütze: 250 kg/m³
Stütze nachträglich herstellen

(zweiseitige Schalung)

Holzwand bauseits
muss während der Bauphase und danach bestehen bleiben

Holzwand bauseits
muss während der Bauphase und danach bestehen bleiben
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Fußbodenaufbau Werkstatt u. Maschinenraum, Lager

25 mm Hochkantlamellenparkett 
70 mm Estrich-Tragschicht Nutzlasten bis 5,0 kN/m²
Trennlage
30 mm EPS Trittschalldämmung
120 mm Wärmedämmung
Elastromerbitum-Schweißbahn 1-lagig, aufschweißen
250 mm Stahlbetonbodenplatte 
PE-Folie
100 mm  XPS-Wärmedämmung
50 mm Sauberkeitsschicht
500 mm HKS-Schicht

Prüfraum und Prüfstücke

Fliese d= 1,2 cm mit Fliesenkleber/ Mörtel d= 8 mm
75 mm Estrich, Nutzlasten bis 3,0 kN/m² mit 20 mm Fußbodenheizung
30 mm Tackerplatte
120 mm Wärmedämmung
Elastromerbitum-Schweißbahn 1-lagig, aufschweißen
250 mm Stahlbetonbodenplatte 
PE-Folie
100 mm  XPS-Wärmedämmung
50 mm Sauberkeitsschicht
500 mm HKS-Schicht

Theorie, Flur u. Ausbilder

25 mm Hochkantlamellenparkett 
70 mm Estrich-Tragschicht Nutzlasten bis 3,0 kN/m²
Trennlage
30 mm EPS Trittschalldämmung
120 mm Wärmedämmung
Elastromerbitum-Schweißbahn 1-lagig, aufschweißen
250 mm Stahlbetonbodenplatte 
PE-Folie
100 mm  XPS-Wärmedämmung
50 mm Sauberkeitsschicht
500 mm HKS-Schicht

Heizzentrale + Datenverar. ELT
Staubb. Anstrich (Ableitfähige Beschichtung) 
80 mm Estrich, Nutzlasten bis 3,0 kN/m² 
Trennlage
20 mm EPS-Trittschalldämmung
140 mm Wärmedämmung
Elastromerbitum-Schweißbahn 1-lagig, aufschweißen
250 mm Stahlbetonbodenplatte 
PE-Folie
100 mm  XPS-Wärmedämmung
50 mm Sauberkeitsschicht
500 mm HKS-Schicht

WC und Umkleiden/ Waschraum
Fliese d= 1,2 cm mit Fliesenkleber/ Mörtel d= 8 mm
75 mm Estrich, Nutzlasten bis 3,0 kN/m² mit 20 mm Fußbodenheizung
30 mm Tackerplatte
120 mm Wärmedämmung
Elastromerbitum-Schweißbahn 1-lagig, aufschweißen
250 mm Stahlbetonbodenplatte 
PE-Folie
100 mm  XPS-Wärmedämmung
50 mm Sauberkeitsschicht
500 mm HKS-Schicht

Eingangsbereich
ca. 20 mm Sauberlaufmatte  
ca. 80 mm insgesamt Schmutzfangwanne
ca. 25 mm Ausgleichestich mit Nutzlasten bis 3,0 kN/m², Trennlage 30 mm 
20 mm EPS-Trittschalldämmung
120 mm Wärmedämmung
Elastromerbitum-Schweißbahn 1-lagig, aufschweißen
250 mm Stahlbetonbodenplatte 
PE-Folie
100 mm  XPS-Wärmedämmung
50 mm Sauberkeitsschicht
500 mm HKS-Schicht
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Genaue Lage der 
Durchbrüche für die 
WT ist vor Ort zu 
prüfen (Angabe TGA)

Behindert. WC
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4,66 m2

8,640 m B0D
2,40

Behindert. WC
0-007

Flur
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15,36 m2

23,280 m B0D0
3,35

Flur
0-006

Flur
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4,47 m2

9,856 m B0D0
2,60

Flur
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Flur
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4,70 m2

10,283 m B0D0
2,60

Flur
0-013

Außenlager Rohre
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27,40 m2

21,992 m B0D0
3,23

Außenlager Rohre
0-023

Heizzentrale
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13,40 m2

14,806 m B0D0
4,03

Heizzentrale
0-010

Prüfstücke
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16,64 m2

18,060 m B0D0
4,03

Prüfstücke
0-021

Prüfraum
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15,98 m2

18,100 m B0D0
3,28

Prüfraum
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Einzelsparte Wasser
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mit fester Leiter, ab 2m Höhe
DD 1,00 x 1,00m

Porenbeton
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Umkleide Herren
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17,45 m2

16,820 m B0D0
2,40

Umkleide Herren
0-017

Werkstatt u. Maschinenraum
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401,01 m2

85,847 m B0D0
3,28

Werkstatt u. Maschinenraum
0-019

Theorie
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59,24 m2

31,590 m B0D0
3,23

Theorie
0-005

Betriebsraum_ELT
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2,42 m2

6,490 m B0D0
4,03

Betriebsraum_ELT
0-009

WC Damen
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2,52 m2

6,770 m B0D0
2,40

WC Damen
0-012

Umkleide Damen
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5,64 m2

9,510 m B0D0
2,40

Umkleide Damen
0-011

WC Herren
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2,35 m2

6,508 m B0D0
2,40

WC Herren
0-016

Waschraum
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6,08 m2

10,490 m B0D0
2,40

Waschraum
0-003

Lager
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57,44 m2

30,710 m B0D0
3,28

Lager
0-020

Datenverar. ELT
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5,60 m2

10,450 m B0D0
2,60

Datenverar. ELT
0-018

WC Herren
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2,35 m2

6,510 m B0D0
2,40

WC Herren
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WC Ausb.Herren
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2,33 m2

6,490 m B0D0
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WC Ausb.Herren
0-014

Ausbilder
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19,01 m2

17,870 m B0D0
3,35

Ausbilder
0-002

Windfang
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6,20 m2

10,540 m B0D0
3,23

Windfang
0-001
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SuD-Planung PUJ 03.12.2025

Beschriftung SuD-Planung LKOE 08.01.2026

Änderung Außentüren, 
Fenster Prüfraum, Entfall Dachausstieg

LKOE 15.01.2026

Position und Größe Dachausstieg
LKOE 16.01.2026

Anpassungen Durchbrüche LKOE 07.04.2026

Anpassungen Durchbrüche
Mauerwerk

LKOE 13.05.2026
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