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Legende

  Leerrohr DN 25 mm

  Leerrohr DN 32 mm

  Verbindungsdose 180x180x84mm

  Einbaugerätedose Ø 60mm Höhe 65mm / Ø 70mm Höhe 75mm

  Rohrkapsel als Kabelauslass

  Wand-Decken Übergang 90° Krümmer

  ELT Installation AufputzAP

LEGENDE

  LED-Feuchtraum-Anbauleuchte

  LED-Einbauleuchte Rasterfeld

  LED-Einbauleuchte Rasterfeld, dimmbar

  LED-Einbauleuchte mit transluzenter Abdeckscheibe

  LED-Anbauleuchte für Anwendungsbereiche

  LED-Downlight mit facettiertem Aluminiumreflektor

  LED-Downlight mit facettiertem Aluminiumreflektor, dimmbar

  LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage

  LED-Anbauleuchte mit einem opalen Diffusor

  LED Anbauleuchte Decke Wand Außenbereich

  LED Einbau Langfeldleuchte

  LED Einbau Langfeldleuchte, dimmbar

  LED Einbau Langfeldleuchte

  LED Einbau Langfeldleuchte, dimmbar

  LED Downlight

  LED Downlight

  LED Downlight, dimmbar

  LED Downlight

  Rettungzeichenleuchte

  Allgemeinbeleuchtung  an SV-Netz

  Ausschalter AV / SV

  Wechselschalter AV / SV

  Tastensensor 1-fach

  Tastensensor 4-fach

  Tastdimmer AV / SV

  Bewegungsmelder in der Decke

  Bewegungsmelder

  Schukosteckdose AV / SV / IT

  Schukosteckdose 2-fach AV / SV / IT

  Schukosteckdose 3-fach AV / SV / IT

  Schukosteckdose mit Deckel

  Schukosteckdose 230V (2,4 KVA)

  Schukosteckdose E1

  CEE Steckdose 16A

  CEE Steckdose 32A

  Anschluss 230V

  Anschluss 230V AV / SV

  Anschluss 230V SV Brandschutzklappe

  Anschluss 230V für Jalousien

  Motor für Jalousien

  Drehstromanschluss 400V AV / SV

  Potentialanschlussdose

  Potentialausgleich

  Potentialausgleich im Boden

  Einspielpunkt

  Bodentank

  NSHV-SV

  Unterverteiler-SV

  NSHV-AV

  Unterverteiler-AV

  Unterverteiler-SV-IT

  Unterverteiler-BSV-IT

  Unterverteiler-USV

  Unterverteiler-Übertragungseinrichtung

  Klemmverteiler

  Mehrkriterienmelder mit Sirene

  Mehrkriterienmelder in der Zwischendecke

  Externe Meldeanzeige

  Handmelder BMA

  Rauchmelder

  Loopkoppler / in Zwischendecke

  Rauchansaugsystem

  Ansaugöffnung

  Feuerwehrinformationszentrale

  Edelstahlstandsäule Feuerwehrschlüsseldepot und Freischaltelement

  Blitzleuchte BMA

  Brandmeldeanlage

  Feuerwehrleiter

  RWA - Steuerzentrale einschl. Pufferbatterie

  RWA - Auslösetaster

  RWA - Lüftertaster

  RWA - Motor

  Datenanschlussdose 1-fach

  Datendose RJ45 2-fach

  Datendose 2x RJ 45 für Anschluss Wlan-Router
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Klemmverteiler

  DECT-Anschluss 2-fach

  Multimediadose

  Wandanschlußdose GLT

  Kartenlesegerät

  Türsprechstelle IP

  Video-Schrank

  IT-Schrank

  Telefon-Schrank

  Bodendurchbruch

  Deckendurchbruch

  Wanddurchbruch Brandschott

  Wanddurchbruch Schallschott

  Gebäudeeinführung

  Steigepunkte auf/ab

  Brüstungskanal 100 mm

  Kabeltrasse 200x60 mm

  Kabeltrasse 400x60 mm

  Kabeltrasse 600x60 mm

  Unterflursystem 240x48 mm

  Brandschutzverkleidung

  Rohr 25mm an der Rohdecke

  Uhrenanlage

  Abstelltaster Ruftaster

  Signalleuchte

  Zugtaster

  Patientenrufanlage

  Systevo Touch IP ( Zimmerterminal )

  Konzentrierte Stationsabfrage

  Ruftaster mit Bedienelement  ( Bettenmodul )

  Infodisplay

  Bedien- und Meldetableau IT-Netz

  Installation Aufputz

  Wolke für Index
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