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In Technikraum EB.U2.043 - DV02 - Schrank 3

Vorderseite Rückseite

KVM Schublade
KVM Switch

Einbauhöhe für
ergonomische

Nutzung beachten

99

Rendering 19" Workstation
(Reserve)

Rack-Schubfach

Server

Zu-/Abluft
Mediensteuerung

PDU, mind. 8x Schuko

PDU, mind. 8x Schuko

Hauptversorgung 230V, bauseits
weitere Verteilung durch Gewerk Medientechnik

Schrank: bauseits

Ausstattung: 
– verschließbare Türen
– perforierte Türen oder Belüftung
– Bautiefe: mind. 800mm

Innenausstattung: aktive Technik
Gewerk Medientechnik

Innenausstattung: Patchfelder CU/LWL, 
Netzwerktechnik bauseits

Rackfach / Mediaplayer (Kapitel)

LED Controller
(Kapitel)

Zu-/Abluft

Zu-/Abluft

Zu-/Abluft

Zu-/Abluft

Plan Projekt

Erstbespielung Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung Bauhaus-Archiv / 
Museum für Gestaltung 
Knesebeckstraße 1 
10623 Berlin 

Auftraggeber*in

Technikraum: Rackplan
Plannummer

MA-02 10.08.26
Datum

ISO A3
Format

––
Maßstab

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Diese Zeichnung dient der Ausführungs- und Produktionsvorbereitung, 
ersetzt jedoch keine Werk- oder Werkstattplanung. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen 
Werk- und Montagepläne eigenverantwortlich zu erstellen und mit dem Planungsbüro abzustimmen. Die 
Hinweispflicht des Auftragnehmers umfasst die eigenständige Prüfung der Planunterlagen auf 
Vollständigkeit, Plausibilität und technische Umsetzbarkeit sowie die unverzügliche schriftliche Mitteilung 
etwaiger Abweichungen, Widersprüche oder Ausführungsrisiken an das Planungsbüro.
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