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Anpassung Anschlag Aufzug und Schacht
Anpassung Schacht Grundriss
Schacht Wand 30cm wegen WU
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DatumIndex Änderungen/Ergänzungen Gez.

TechnikraumEingangsbereich
Außen

Auzugsschacht

-1.92

-1.42

-0.22

±0.00±0.00

Auzugsunterfahrt

Technikraum

-1.82

-1.42

-0.52

-0.22

±0.00

gem. Angaben ELT:
Wellrohr DN 110 mit Wellrohrdichtung
Wellrohr bis Anschlag Futterrohr,
Fixierung gegen Wegrutschen,
Ringraumdichtung wandbündig 
durch Elektrofirma

Einbetonierte Futterrohre
mit Flansch
HAUFF Typ: UFR 200/250
gemäß ELT

Einbetonierte Futterrohre
mit Klappmanschette

HAUFF - Typ: BWS 200/200
gemäß Angabe HLS

TechnikraumEingangsbereich
Außen

Auzugsunterfahrt

Auzugsschacht

UK Streifenfundament mit Voute

-1.92

-1.42

-1.02

-0.22

±0.00±0.00

SW DL=Druckleitung Schmutzwasser 110mm
TWW=Warmwasserleitung DN25 (125mm)
TWZ=Zirkulationsleitung DN32 (125mm)
TWK=Kaltwasserleitung DN40 (48,3mm)
TWK(WVB)=Kaltwasserhauptleitung Versorger DN100 (110mm)
E=Elektrosteuerung Hebeanlage 110mm
E6 = E-Zuleitung UV-EG Halle
E6 = E-Zuleitung PV-Anlage
E7 = E-Zuleitungen Außenanlagen
E7 = NT-Anbindung Schulgebäude
E8 = E-Leerrohr DN100

E9 = E-Leerrohr DN100 technik Heizung (0.26)
E10 = E-Leerrohr DN100 Geräteräume (0.40)
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Fugenblech:
Pentaflex KB 16,7
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Paket Hauseinführung (rück.):
25/125 cm
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Technikraum TRH

-1.12

-0.72

-0.22

±0.00

TWW=Warmwasserleitung DN25 (125mm)
TWZ=Zirkulationsleitung DN32 (125mm)
TWK=Kaltwasserleitung DN40 (48,3mm)
E1 = E-Zuleitung WP-Booster
E2 = E-Zuleitung WP + UV-TGA
E3 = E-Leerrohr DN100

Technikraum

-0.72

-0.22

Technikraum TRH

-1.12

-0.72

-0.22

±0.00

E4 = E-Leerrohr DN100
E5 = E-Leerrohr DN100

E5E4
gem. Angaben ELT:
Wellrohr DN 110 mit Wellrohrdichtung
Wellrohr bis Anschlag Futterrohr,
Fixierung gegen Wegrutschen,
Ringraumdichtung wandbündig 
durch Elektrofirma

Einbetonierte Futterrohre
mit Klappmanschette

HAUFF - Typ: BWS 200/200
gemäß Angabe HLS

Einbetonierte Futterrohre
mit Flansch
HAUFF - Typ: UFR 200/250
gemäß ELT
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Paket Hauseinführung:
65/95 cm
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Paket Hauseinführung (rück.):
25/70 cm

25 70 25 30

30
1.

42

15
25

80
22

30
15

65
40

22

30
15

65
40

22

30
15

25
80

22

125

95
125

30

30 1.20 30

1.80

30
1.

20
22

Fugenblech:
Pentaflex KB 16,7
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Fugenblech:
Pentaflex KB 16,7

OKFF EG: 
±0,00 m entspricht 107,40 m.ü.NHN

Obentürschließer
Taster für Türöffnung

T.E.0.01

Sauberlaufzone

SS A/I
FB A/I

Klappsitz 
Duschbrause
Griffstange

175
3.115 175

15

Stütze Ortbeton
30/80 

Taster elektr.
Türöffner

DU 1 Beh.

30 5.38 52 1.20
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2.70
raumhoch

1.175 15 1.33

StB t=30 UZ/ÜZ 30/148
inkl. Decke

Schacht gem.
Angabe Hersteller/EPPS
1.80 x 2.00, 
lichte Schachttiefe 1100mm
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Gitterabdeckung 
Schacht
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NF: 16.12 m²
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NF: 15.15 m²
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Hauseinführung
Schachttiefe - 1,42 m OKFF

15 2.05 15

Hauseinführung:
WD 205/65 
OKRF -0,40 m
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Entnahmestelle 
Strom + Wasser

Taster für elektrische
Türöffnung

Gitterabdeckung 
Schacht
1,20 x 0,90

T.0.28

WC Außen
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Hauseinführung
Schachttiefe - 1,42 m OKFF

Hauseinführung:
WD 95/65 
OKRF -0,40 m

12
5

95
12

5

90

1.
20

Datum:

Blattgröße:

Projekt:

Planungsstand:

Planinhalt:

Gezeichnet:

Bauherr:

VORABZUG

Hauseinführung

Stadt Ennigerloh

59320 Ennigerloh
Marktplatz 1

Maßstab:

23.07.2026
Planschlüssel:

Plannummer:

A05-008-5v03H/B 420/594

1:50

1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh
Berliner Straße 37 B, 59320 Ennigerloh

5808

Schnitt 2-2 Schnitt 1-1: Rückansicht HauseinführungSchnitt 1-1: Vorderansicht Hauseinführung

Südliche Hauseinführung Westliche Hauseinführung

Schnitt 3-3: Vorderansicht Hauseinführung Schnitt 4-4 Schnitt 3-3: Rückansicht Hauseinführung

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2025


