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\ | SIS EE ISR Energieabsorptionsgrad AE 41% Energieabsorptionsgrad AE 35% Abkurzungen: F——
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Nichttragende Wande diirfen nicht kraftschliissig an die Decken angeschlossen werden!
Anschliisse von F30 / F90- Wanden gemal DIN 4102 TEIL 4. In Rauchabschnittswanden ist fiir die Fugenausbildung
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Verglasung mit Vogelschutzbeschichtung an Pos.3 Q Ausfiihrung nichttragendes Mauerwerk gemaR DIN 1053 T1, Abschnitt 8.1.3 und DIN 4103 T1

siehe auch Merkblatt der deutschen Gesellschaft fiir Mauerwerksbau, Anschlu® Mauerwerkswand
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e ) e e A | 6
i e e —— e e e —————— e - - - ___ _______ _—_____Y YY Y  arrrrrrrrrrrrrrrrronme o R Gasflillung Argon 90%, Luft 10% Gasfiillung Argon 90%, Luft 10%
%‘L ; B ! ! ! ! : GroBe (mm) 14 GroRe (mm) 12
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171 . 2 o o
Blindpanee Blindpaneel . i I Runde AuBenlaibung I I I = Scheibenzwischenraum 2 Scheibenzwischenraum 2
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g ) g X I Runde Auﬂenluih.ung _ v m?fn EED uB:FeSéh?:Eg I I I . . Glasdicke (mm) 9 Glasdicke (mm) 17 |
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S i - S S \ | R ! I 1l | Farbwiedergabeindex Ra 9% Farbwiedergabeindex Ra 92 !
< < = | [ [ I | 1248 Energieabsorptionsgrad AE 36% Energieabsorptionsgrad AE 48%
g g g [ oo : - b  SRREEE CERE 4 Energieabsorptionsgrad aufen, Mitte, innen AEa, AEm, AEi 27%, 3%, 6% Energieabsorptionsgrad auflen, Mitte, innen AEa, AEm, AEi 35%, 6%, 7%
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H U \H i \H ,,,,,,, | [ . L . || || ||| [j)] “nhrerxante rassader Verglasung mit Vogelschutzbeschichtung an Pos.3 4 VOGELSCHUTZ | | | | L | | | | | | | |
: : : k | =
' ' Scheibe 1 4 Punktraster Anordung: 14 - - I - . f T - - - - - -
Glasart VSG (TVG) 444 9 mm-Punkte im Abstand von 70 mm von Punktmitte zu Punktmitte | / | | | | | XI | | | | | | | | | |
Glasdicke (mm) 9 Vorderseite hochreflektierend, Riickseite schwarz | \ | L
Foliendicke (mm) 1,52 15—+ _ I _ i ] e _ _ _
Beschichtung Pos.1 - I b / d f h . . k |
Beschichtung Pos.2 - A a 5 ‘CC e g 5 I J c m rII: . 0 p q
Scheibenzwischenraum 1
Gasflllung Argon 90%, Luft 10% PROJEKT
GréRe (mm) 16 . .
e Neubau Kombibad Maintal
cheibe
Glasart VSG (TVG) 44.4 Edmund-Seng-StraBe 19
Glasdicke (mm) 9 63477 Maintal
Foliendicke (mm) 1.52
Beschichtung Pos.3 top 1.1T BAUHERR
Beschichtung Pos.4 - . .
I Magistrat der Stadt Maintal
echnische Werte:
Lichttransmissionsgrad TL 79% 63477 Maintal E.info@maintal.d
Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert 58% info@rmaintalde UNTERSCHRIFT
Lichtreflexionsgrad aulen RLa 12% ARCHITEKT
Farbwiedergabeindex Ra 97
Energieabsorptionsgrad AE 31%
Energieabsorptionsgrad auBen, innen AEa, AEm, AEi 23%, 8%
Warmedurchgangskoeffizient
(90° - senkrecht) Ug 1,1 W/(mZK)
Schalldamm-Maf} Rw : UNTERSCHRIFT
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