
NW250NW250NW250

Belüftung Schmutzwasser

NW250 -3.09 m

NW160

NW250

NW250

NW250 -3.33 m

NW250 -3.75 m

Reinwasser

Flockung

Abwasser

Spül- / Attraktionsluft

Niveau

ph- Korrektur

ChlorgasFrischwasser

Rohwasser Erstfiltrat

Spülwasser

Be- und Entlüftung Vorlauf WP

Schlammwasser

Attraktion Rücklauf WP

LEGENDE BADEWASSER

Filtrat

Schwallwasser Messwasser

P6
Rohwasserpumpe Springerbecken
Q= 53m³/h
H= 6,5mWS

P9
Rohwasserpumpe Erlebnisbecken
Q= 308m³/h
H= 6,5mWS

P 1
Rohwasserpumpe Sportbecken
Q= 153,5m³/h
H= 6,5mWS

P15
Pumpe Strömungskanal
Q= 400m³/h
H= 16mWS

P2
Rohwasserpumpe Sportbecken
Q= 153,5m³/h 
H= 6,5mWS

P8
Rohwasserpumpe Erlebnisbecken
Q= 308m³/h
H= 6,5mWS

P17
Rohwasserpumpe Planschbecken
Q= 48m³/h
H= 6,5mWS

P19
DEA Planschbecken
H= 9mWS

P14
Attraktion ELB
Q= 135m³/h
H= 17mWS

P16
Pumpe Rutsche
Q= 130m³/h
H= 14mWS

P20
Schlammwasserpumpe
Q= 15m³/h
H= 6mWS

Streifenfundament 1.87 5/0.40m
C25/30

Einzelfundament 1.50/1.50
Gründung Stahlkonstruktion

Einzelfundament 1.50/1.50
Gründung Stahlkonstruktion

3.0.1
Sportbecken

Schleppe
25.00°

Mis

siehe
Detail

Mischwasserkanal NEUMischwasserkanal NEU

Konstruktive Einzel- und Streifenfundamente
zur Montage des Beckenbodens nach Herstellerangaben
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WB1.5
siehe
Detail

Fundament
für Schleppe

WB1.6

Einzelfundament 1.50/1.50
Gründung Stahlkonstruktion

Einzelfundament 1.50/1.50
Gründung Stahlkonstruktion

Einzelfundament 1.50/1.50
Gründung Stahlkonstruktion

Bodenplatte

Einzelfundament 1.50/1.50
Gründung Stahlkonstruktion

Einzelfundament 1.50/1.50
Gründung Stahlkonstruktion

Einzelfundament 1.50/1.50
Gründung Stahlkonstruktion

Streifenfundament 1.50/0.40m
C25/30

Streifenfundament 1.85/0.40m
C25/30

Streifenfundament 1.45/0.40m
C25/30
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Fundament für Bodenkanal Ausführung nach Angaben des Beckenherstellers
Fundament für Bodenkanal Ausführung nach Angaben des Beckenherstellers

Fundament für
5m-Plattform

Fundament für
3m-Plattform

Fundamente Sprunganlage:
Einbauten gem. Einbauschablone des
Herstellers; die Fundamente
sind nach Herstellerangaben
und gem. stat. Nachweis zu erstellen;
die Auffüllung unterhalb der Fundamente
muss gut verdichtet werden
oder alternativ sind die Fundamente
durch Magerbetoneinzelfundamente bis
auf gewachsenen Boden zu führen
Rücksprache Statik erforderlich!

Fundament 1m Sprungbrett

siehe
Detail

Streifenfundament 1.50/0.40m
C25/30

13,50m x 50,03m
WT 1.35-2.00m
Wasserspiegel -2.00
(+205.50m ü. NHN)

WB1.7
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Innenkante
Edelstahlbecken

Innenkante
Edelstahlbecken

1 1

2x Strahlendüse
DN 65
W D D=150

Fundament Treppe
zu 3-m Plattform
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Rinnenablauf
DN 300

2x Strahlendüse
DN 65
W D D=150
Achse-3,60; -5,00

2x Strahlendüse
DN 125
W D D=150
Achse-3,60; -5,00

Innenkante
Edelstahlbecken

siehe
Detail

12

WB1.7

Restentleerung
DN 150
W D D=250
Achse-5,94

siehe
Detail

WB1.1

siehe
Detail

10

WB2.4

Flutventil

Flutventil

Flutventil

Flutventil

siehe
Detail

WB1.8

WT 1.35m

WT 1.35m
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3.0.1
Mehrzweckbecken

Rohrtrasse
Elektro

Überstand
Bodenpl.
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Rohrtrasse
Elektro
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Überstand
Bodenpl.

Brunnenring
ø1.50m

Brunnenring
ø1.50m

Überstand
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-6.15

-6.00

-2.72 5
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Detail

WD1.20

Vorderkante Bodensohle ü. UG

13,50m x 50,03m
WT 1.35-2.00m
Wasserspiegel -2.00
(+205.50m ü. NHN)

2.-1.06
Notausstieg

Überstand
Bodenpl.

2.-1.02-ST

NA

Feuerwehrwagen Feuerwehrwagen

Feuerwehrwagen

NW250
RS= -3.19 m
RS= 204,31m ü.NHN

NW250
RS= -3.33 m
RS= 204,17m ü.NHN

NW160
RS= -5,94 m
RS= 201,56m ü.NHN

NW250
RS= -3.1 m
RS= 204,4m ü.NHN

NW250
RS= -3.74 m
RS= 203,76m ü.NHN

NW250
RS= -3.82 m
RS= 203,68m ü.NHN

NW250
RS= -3.75 m
RS= 203,75m ü.NHN

MW Schacht 03
Ø 1,50 m
DH 205,00
SH 202,05

Anschluss SW
vom
Technikgebäude
DN 150
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Grundriss UG  Mehrzweckbecken
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