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WU-Außenwand C30/37

WU-Beckenwand C35/45

WU-Beckenwand C35/45

Stb.-Wand C30/37
25 cm

WU-Wand C35/45

Fundament Pufferspeicher 
1,60 m x 4,20 m
h= 15,00 cm  

Fundament WW-Bereitung 
1,50 m x 3,50 m
h= 15,00 cm 

Fundament
Gas-Brennwertkessel

1,20 m x 1,60 m, h= 15,00 cm 

Fundament
ROW-Speicher Anlage 3 (SB)

2,30 m x 2,80 m
h= 20,00 cm  

Fundament
Spülwasseraufbereitungsanlage

1,95 m x 0,90 m
h= 20,00 cm  

Fundament F3.1
2,40 m x 1,40 m 

h= 20,00 cm

Fundament F1.1
2,40 m x 1,90 m

h= 20,00 cm  

Fundament
Spülluftgebläse
1,06 m x 1,11 m
h= 20,00 cm  

Fundament
Rohwasserspeicher

1,80 m x 2,30 m
h= 20,00 cm  

Fundament F3.2  
2,40 m x 1,40 m

h= 20,00 cm

Fundament F1.2
2,40 m x 1,90 m

h= 20,00 cm

Fundament F2.1
2,15 m x 1,40 m

h= 20,00 cm  

Überbaute Fläche
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GLS DN100

GLS DN100

GLS DN100

Stb.-Wand C30/37
25 cm

Wand schräg verlaufend
zu Beckensohle

Wand schräg verlaufend
zu Beckensohle

Verlauf Beckensohle

Verlauf Beckensohle

Verlauf Beckensohle

Lichte Höhe unter SB
~2,275 bis 0,305 cm
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Fundament
Attraktionsgebläse
1,06 m x 1,11 m
h= 20,00 cm  

Fu
nd

am
en

t 4
5x

80
 c

m

Fundament 25x80 cm
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Fundament 25x80 cm

Behältereinbauteile
Siehe TGA-Planung G04-001-5f03

Behältereinbauteile
Siehe TGA-Planung G04-001-5f03

NSHV

KG 09
-4.20
-4.20

NF: 31,43 m2

LRH: 2,50 m

SiBel

KG 08
-4.20
-4.20

NF: 8,00 m2

LRH: 2,50 m

ELA/BMA

KG 07
-4.20
-4.20

NF: 7,98 m2

LRH: 2,50 m

SLW (32 m³)

KG 17
-4.20
-4.20

NF: 33,06 m2

LRH: 2,525 m

Technikfläche unter LSB

KG 03
-4.20
-4.20

NF: 59,23 m2

LRH: 1,30 m
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DD Ø0,06

DD 0,40 /0,15

DD 0,21 /0,15

DD Ø0,06

DD 0,25 /0,15
DD Ø0,06DD Ø0,06

DD Ø0,08 DD Ø0,15 DD Ø0,08
DD Ø0,08

DD Ø0,08DD Ø0,08DD Ø0,06 DD Ø0,06
DD Ø0,12

DD Ø0,06

N

LPH 5 AS 27.08.20241650 x 841

Anpassung Positionen GEWI Pfähle

f01 Umpositionierung Pumpensumpf, Ergänzug Bodenablauf, Neue Aufteilung Einbringschacht, AS 08.10.24

f02 Schlitz- und Durchbruchsplanung und Grundleitungen ergänzt AS 18.11.24

f03 Grundleitungen angepasst, Fundament in 10/F verschoben, Bodenvertiefungen in Behältern ergänzt AS 27.11.24

f04 Wand in 9-10/H-I zu Stb. geändert, Durchbrüche angepasst, Angaben ergänzt AS 02.12.24

f05 Fundamente, Wand- und Bodendurchbrüche nach Angaben TGA angepasst AS 05.12.24

f06 Änderungen Schlitz- und Durchbruchsplanung von TGA eingearbeitet AS 15.01.25

f07 Bodenablauf Technik Dampfbad ergänzt AS 30.01.25

f08 Fundament 12-13/G-H ergänzt, BA Einbringschacht verschoben, Grundleitungen angepasst AS 25.03.25

f09 Aktuelle Schlitz- und Durchbruchsplanung eingearbeitet AS 03.04.25

f10 Aktuelle Schlitz- und Durchbruchsplanung eingearbeitet AS 10.04.25

f11 Grundleitungsstutzen nach Angaben TGA in Achse 9/F angepasst AS 03.09.25

f12 Anpassung Unterfahrt gemäß WP Hebesäule JS 10.11.25

f13 Anpassung interne Treppe, Ergänzung Treppenstufen JS 29.04.26

f14 Ergänzung Antrieb Hubboden, Entfall Fundamente für Antriebstechnik Hubboden JS 20.05.26
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