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Flur
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01.00.F06
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01.00.046.1
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Technikraum

Sicherheitstechnik
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01.00.049
Ausgabe

01.01.005
ELT AV

Unterverteilung

01.00.036.1
Steigleiter

01.00.057.2
Putzraum Entsorgung

01.00.051.4
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Raum für Datentechnik
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Werkstatt
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Flur
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Flur

01.00.057
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01.00.053
Lager Lebensmittel Brot
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Kleinkältemaschinenraum

01.00.043.1
Lager Reinigung

Spülmitteldosierung

01.00.055.3
Küche Vorbereitung

01.00.033
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01.00.034.1
Fernmeldetechnik

BOS

01.00.039.3
WC Personal

01.00.055.4
Küche Vorbereitung

Gemüse

01.00.F05
Flur

01.00.051.1
Lebensmittelkühlraum

01.00.050
Abstellraum Speisencontainer
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Heizzentrale
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Lebensmitteltiefkühlraum
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Wasserversorgung

01.00.038
Schleuse Material

01.00.051.3
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Obst und Gemüse

Installationsebene

01.00.055.3
Küche Vorbereitung

Komm. Kleinbeilagen

01.00.041.1
Bestecksortierung

01.00.055.2
Lebensmittelkühlraum

Tageskühlraum

01.00.025
SPZ

01.00.036
Garage Vivaclean

01.00.039
Vorraum Sanitär

01.00.027
ELT AV

NSHV-AV

01.00.055
Küche Vorbereitung

Kalte Küche

01.00.046
Aufenthalt Personal

01.01.004
ELT AV

Unterverteilung

01.00.055.1
Diätküche

01.00.032
Versorgungsraum Druckluft

01.00.037
Schleuse Personal

01.00.055.6
Lebensmitteltiefkühlraum

TK Rückstellproben

01.00.024
Sprinklertank

01.00.F08
Flur

01.00.041/042/043/042.2
Spülküche

01.00.045
Annahme Rücklauf

01.01.002
ELT AV

Unterverteilung

01.00.056
Dienstraum Servicebüro

Installationsebene

01.00.035
Lager Non-Food

01.00.047
Kühlzelle Speisereste

01.00.026
ELT SV

NSHV-SV

01.00.039.2
Vorraum Sanitär
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Plattenheizkörper
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Heizungserzeugung
QWP = ca. 1600 kW
QGas = ca. 500 kW

RLT-Register
Anlage 4 - Büro+Aufenthaltsräume

61,5 kW

RLT-Register
Anlage 5 - Lager

21,1 kW

RLT-Register
Anlage 6 - Technik

14,4 kW

RLT-Register
Anlage 2 - Warmarbeitsplätze

5,8 kW

RLT-Register
Anlage 3 - Kaltarbeitsplätze

11,9 kW

RLT-Register
Anlage 7 - Halle

363,6 kW

RLT-Register
Anlage 1 - Spülküche, Diätküche

275,4 kW

Bereich
Küche

Bereich
Technik+Lager
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Technik+Lager
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Verwaltung+Büros
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Symbol

Heizungstechnische Anlagen / Heating Systems

BeschreibungSymbolBeschreibung

Heizung Rücklauf

Heizung Vorlauf

L E G E N D E 

Erhitzer

Heizkörper (Höhe, Länge,Tiefe)

Lufterhitzer

Material Rohrleitung:
- Stahl, geschweißt
  (alternativ: Edelstahl, gepresst)

Maßstab

Planteil

BAUHERR

Planinhalt

ohne

Strangschema Heizung 1/2
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10829 Berlin
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