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Schallschutzwand gem. Schalltechnischer Untersuchung

. . . B Hoéhe ca. 3,00m Uber Aufstellﬂéchelﬁﬁ_é:ggerét_ﬁ N Luft-Wasser-Warmepumpe LEGENDE
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Heizungstechnische Anlagen / Heating Systems
Notanspeisung v

Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung
Heizung Vorlauf
heating flow stat.
. . Il
Aufstellflache Warmepumpen i Notanspei Heizung Rickiau
II| _____ heating return stat.
. @ Heizkorper neu
H L F (Hohe, Lange, Tiefe)
500 1000 200 radiator (height, lenght, depht)
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Raumstempel mit Angaben
m Raum Nr./Temp./Bezeichnung/Heizlast
\___J130W | room stomp with specification

number/temperature/name/heating load

Membranausdehnungsgefan
expansion tank
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Revionsklappe == Heizkreisverteiler
[N inspection flap distributor

Material Rohrleitung:
- Stahl, geschweildt
(alternativ: Edelstahl, gepresst)
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