
30.00.F26

Fl: 52.97m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.161.1

Fl: 13.25m²

Gesprächsraum

LH: 3.00m

30.00.179.1

Fl: 6.09m²

Umkleide
Patienten

LH: 3.00m

30.00.F22

Fl: 39.45m²

Flur

LH: 3.00m

30.00.114

Fl: 21.80m²

Teilbäder/Inhalation

LH: 2.55m

30.00.F10.1

Fl: 36.43m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.128.1

Fl: 9.04m²

Anmeldung

LH: 2.55m

30.00.115

Fl: 4.59m²

WC Behind.

LH: 2.55m

WC / Dusche / Herren

U: 18.00m

30.00.116

Fl: 11.41m²

30.00.117

Fl: 12.17m²

Ruheraum

LH: 2.55m 30.00.118

Fl: 9.11m²

Geräteraum

LH: 2.55m

30.00.F13

Fl: 102.37m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.118.1

Fl: 6.84m²

Warten Liegendkr.

LH: 2.55m

30.00.109

Fl: 16.67m²

Umkleide H Patienten

LH: 2.55m

30.00.109.1

Fl: 9.56m²

WC/Du H Patienten

LH: 2.55m

30.00.110.1

Fl: 9.56m²

WC/Du D Patienten

LH: 2.55m

30.00.110

Fl: 16.67m²

Umkleide D Patienten

LH: 2.55m

30.00.111

Fl: 9.74m²

Umkleide Behind.

LH: 2.55m

30.00.112

Fl: 11.90m²

Umkleide Patienten

LH: 2.55m

30.00.113

Fl: 9.56m²

WC/Du Patienten

LH: 2.55m

30.00.F09.1

Fl: 30.28m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.F06

Fl: 6.75m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.120

Fl: 22.43m²

Ruheraum

LH: 2.55m

30.00.119

Fl: 24.14m²

Ruheraum

LH: 2.55m

30.00.F14

Fl: 79.10m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.108

Fl: 8.57m²

Umkleide Behind.

LH: 2.55m

30.00.S08

Fl: 2.06m²

Schacht

LH: 2.55m

30.00.S31

Fl: 2.06m²

Schacht

LH: 2.55m

30.00.S10

Fl: 4.53m²

Schacht

LH: 2.55m

30.00.S18

Fl: 2.06m²

Schacht

LH: 2.55m

30.00.S17

Fl: 2.06m²

Schacht

LH: 2.55m

30.00.016

Fl: 5.55m²

WC Personal
Herren

LH: 2.55m

30.00.017

Fl: 8.80m²

Dusche

LH: 2.55m

30.00.018

Fl: 8.80m²

Dusche

LH: 2.55m

30.00.019

Fl: 5.55m²

WC Personal
Damen

LH: 2.55m

30.00.017.1

Fl: 13.97m²

Umkleide

LH: 2.55m

30.00.018.1

Fl: 13.97m²

Umkleide NAV

LH: 2.55m

30.00.011

Fl: 7.22m²

WC Patienten
Damen

LH: 2.55m

30.00.012

Fl: 8.56m²

WC Patienten
Damen

LH: 2.55m

30.00.010

Fl: 7.30m²

WC
barrierefrei

LH: 2.55m

30.00.009

Fl: 8.56m²

WC Patienten
 Behinderte

LH: 2.55m

30.00.005.1

Fl: 13.97m²

Umkleide Herren

LH: 2.55m

30.00.006.1

Fl: 13.97m²

Umkleide Damen

LH: 2.55m

30.00.007

Fl: 5.55m²

WC Personal
Damen

LH: 2.55m

30.00.005

Fl: 8.57m²

Dusche

LH: 2.55m

30.00.006

Fl: 8.57m²

Dusche

LH: 2.55m

30.00.004

Fl: 5.55m²

WC Personal
Herren

LH: 2.55m

30.00.003

Fl: 32.60m²

Aufenthaltsraum
Personal

LH: 2.55m

30.00.078

Fl: 15.41m²

Büro

LH: 2.55m

30.00.075

Fl: 60.34m²

Poststelle

LH: 2.55m

30.00.076

Fl: 36.90m²

Besprechung

LH: 2.55m

30.00.077

Fl: 18.29m²

Bereichspflegeleitung

LH: 2.55m

30.00.079

Fl: 16.40m²

Patientenaufnahme

LH: 2.55m

30.00.078.1

Fl: 16.85m²

Büro

LH: 2.55m

30.00.079.1

Fl: 18.29m²

Vervielfältigung

LH: 2.55m

30.00.160.1

Fl: 19.01m²

Sekretariat

LH: 2.55m

30.00.160

Fl: 32.78m²

Klinikdirektor

LH: 2.55m

30.00.159

Fl: 23.51m²

Behandlung

LH: 2.55m

Fl: 33.30m²

Warteraum Patienten

LH: 2.55m 30.00.151

Fl: 27.20m²

Anmeldung

LH: 2.55m

30.00.152

Fl: 15.95m²

Sprechzimmer 1

LH: 2.55m 30.00.153

Fl: 21.62m²

Behandlung

LH: 2.55m

30.00.154

Fl: 15.95m²

Sprechzimmer 2

LH: 2.55m

30.00.155

Fl: 13.17m²

Schreibraum

LH: 2.55m

30.00.156

Fl: 13.16m²

Admin. Oberarzt

LH: 2.55m

30.00.157

Fl: 15.94m²

Admin. Oberarzt

LH: 2.55m

30.00.158

Fl: 13.17m²

Admin. Oberarzt

LH: 2.55m

30.00.147

Fl: 4.44m²

AR unsteril

LH: 2.55m

30.00.148

Fl: 4.11m²

Putzraum

LH: 2.55m

30.00.148.1

Fl: 22.43m²

Geräteraum

LH: 2.55m

30.00.146

Fl: 8.11m²

Entsorgung

LH: 2.55m

30.00.145

Fl: 24.40m²

Versorgung/Lager

LH: 2.55m

30.00.144

Fl: 18.87m²

Beh. Raum EKG

LH: 2.55m

30.00.143

Fl: 23.11m²

Beh. Raum Ultraschall

LH: 2.55m

30.00.142

Fl: 44.84m²

Beh. Raum Cystoskopie

LH: 2.55m

30.00.141

Fl: 26.57m²

Behandlung

LH: 2.55m

30.00.140.3

Fl: 9.99m²

WC Patienten

LH: 2.55m

30.00.140.2

Fl: 6.58m²

WC H Personal

LH: 2.55m

30.00.140.1

Fl: 6.20m²

WC D Personal

LH: 2.55m

30.00.140

Fl: 6.23m²

WC Beh.

LH: 2.55m

30.00.135

Fl: 35.37m²

Raum der Stille

LH: 2.55m

30.00.136

Fl: 4.61m²

WC Beh.

LH: 2.55m

30.00.138

Fl: 12.19m²

Lager Pat. Aufn.

LH: 2.55m

30.00.139

Fl: 11.92m²

Lager Pat. Aufn.

LH: 2.55m

30.00.134.1

Fl: 24.14m²

Geräteraum Psych./Ergoth.

LH: 2.55m

30.00.099.3

Fl: 6.76m²

WC/Du Personal

LH: 2.55m

30.00.096

Fl: 14.92m²

WC/Du Personal

LH: 2.55m

30.00.074

Fl: 21.53m²

Verwaltung

LH: 2.55m

30.00.070

Fl: 33.32m²

Sekretariat

LH: 2.55m

30.00.071

Fl: 39.05m²

Pflegedirektion

LH: 2.55m

30.00.073

Fl: 25.24m²

Verwaltung

LH: 2.55m

30.00.001.1

Fl: 3.63m²

WC D Personal

LH: 2.55m

30.00.072

Fl: 20.95m²

Schrankraum

LH: 2.55m

30.00.086

Fl: 51.32m²

Besprechung

LH: 2.55m

30.00.087

Fl: 10.46m²

AKT Station

LH: 2.55m

30.00.088

Fl: 10.12m²

WC H Personal

LH: 2.55m

30.00.089

Fl: 14.92m²

Teeküche

LH: 2.55m

30.00.090

Fl: 36.02m²

Teeküche

LH: 2.55m

30.00.091

Fl: 13.61m²

Lager/Vervielfältigung

LH: 2.55m

30.00.092

Fl: 23.24m²

Umkl. Physik. Ther.

LH: 2.55m

30.00.093

Fl: 23.24m²

Umkl. Physik. Ther.

LH: 2.55m

30.00.050

Fl: 18.83m²

Einzelbehandlung

LH: 2.55m

30.00.051

Fl: 49.52m²

Besprechung

LH: 2.55m

30.00.052

Fl: 18.83m²

Verwaltung

LH: 2.55m

30.00.053

Fl: 11.09m²

Verwaltung

LH: 2.55m

30.00.054

Fl: 11.09m²

Verwaltung

LH: 2.55m

30.00.055.1

Fl: 13.77m²

Schrankraum

LH: 2.55m

30.00.060

Fl: 18.63m²

Schrankraum

LH: 2.55m

30.00.056

Fl: 16.63m²

Untersuchung

LH: 2.55m

30.00.001.2

Fl: 3.63m²

WC H Personal

LH: 2.55m

30.00.059.1

Fl: 13.61m²

Umkl. Physik. Ther.

LH: 2.55m

30.00.057

Fl: 17.29m²

Geräteraum

LH: 2.55m

30.00.058

Fl: 22.79m²

Geräteraum

LH: 2.55m

30.00.058.1

Fl: 7.76m²

Schleuse

LH: 2.55m

30.00.059

Fl: 18.38m²

Umkl. Physik. Ther.

LH: 2.55m

30.00.081

Fl: 10.46m²

AKT Station

LH: 2.55m

30.00.082

Fl: 13.25m²

Putzmittelraum

LH: 2.55m

30.00.084

Fl: 13.25m²

Materialraum

LH: 2.55m

30.00.083

Fl: 32.60m²

Katastrophenschutzraum

LH: 2.55m

30.00.F12

Fl: 53.73m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.F11.1

Fl: 15.39m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.103

Fl: 10.46m²

Ruheraum

LH: 2.55m

30.00.101

Fl: 168.41m²

Bewegungstherapie

LH: 2.55m

30.00.103.1

Fl: 2.36m²

Vorraum

LH: 2.55m

30.00.102

Fl: 17.44m²

Einzelbehandlung

LH: 2.55m

30.00.104

Fl: 16.13m²

Ambulanz

LH: 2.55m

30.00.105

Fl: 103.34m²

Gymnastikraum

LH: 2.55m

30.00.107

Fl: 19.01m²

Geräteraum

LH: 2.55m

30.00.080

Fl: 10.12m²

WC

LH: 2.55m

30.00.F20

Fl: 25.31m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.F18

Fl: 25.31m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.F17

Fl: 25.31m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.F08

Fl: 6.75m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.F05

Fl: 6.75m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.F16

Fl: 149.34m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.F09.2

Fl: 27.87m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.F11.2

Fl: 13.97m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.F15

Fl: 49.42m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.F07

Fl: 6.75m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.F04

Fl: 46.32m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.F03

Fl: 46.32m²

Flur

LH: 2.55m

30.00.F15.1

Fl: 40.96m²

Flur

LH: 3.00m

30.00.F15.1

Fl: 40.96m²

Flur

LH: 3.00m

30.00.002.1

Fl: 1.92m²

WC H Personal

LH: 2.55m

30.00.002.2

Fl: 1.92m²

WC D Personal

LH: 2.55m

30.00.002.3

Fl: 1.34m²

WC H Personal

LH: 2.55m

30.00.002.4

Fl: 1.34m²

WC D Personal

LH: 2.55m

30.00.011.1

Fl: 1.15m²

Desifektionsraum

LH: 3.00m

30.00.099

Fl: 8.24m²

WC
Pers. Damen

LH: 3.00m

30.00.002

Fl: 17.66m²

Dienstraum
Arzt

LH: 2.55m

30.00.F10.2

Fl: 75.62m²

Flur

LH: 2.55m

Dusche / Personal / Damen

U: 21.97m

30.00.137

Fl: 11.09m²

30.00.S01

Fl: 18.24m²

Schacht

LH: 2.55m

30.00.S15

Fl: 18.00m²

Schacht

LH: 2.55m

30.00.S14

Fl: 18.00m²

Schacht

LH: 2.55m

LH: 3.00m

LH: 2.55m

LH: 2.55m

LH: 2.55mLH: 2.55m

LH: 2.55m

LH: 2.55m

LH: 2.55m

LH: 2.55m

30.00.S02
Schacht

LH: 2.55m

LH: 2.55m

LH: 2.55m

LH: 2.55m

LH: 2.55m

LH: 2.55m

LH: 2.55m

30.00.103.2

Fl: 3.41m²

WC
Dusche

Fl: 3.70m²

Eingang

30.00.S34

Fl: 4.53m²

Schacht

30.00.S36

Fl: 18.00m²

Schacht
30.00.S35

Fl: 18.00m²

Schacht

30.00.A01

Fl: 8.70m²

Aufzug

30.00.F26.1

Fl: 2.78m²

Eingang

30.00.A21

Fl: 19.39m²

ATW Aufzug

30.00.A04

Fl: 8.70m²

Aufzug

Fl: 18.24m²
LH: 2.55m

30.00.T02

Fl: 20.61m²

Treppenhaus

30.00.T13

Fl: 20.64m²

Treppenhaus

30.00.T01

Fl: 20.31m²

Treppenhaus

30.00.T14

Fl: 20.31m²

Treppenhaus

LH: 2.55m

30.00.A02

Fl: 8.70m²

Aufzug

30.00.A03

Fl: 8.70m²

Aufzug

Fl: 3.92m²

30.00.A19

Fl: 6.67m²

AWT Aufzug
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30.00.F10
Flur
78,63 m²
LH: 3,00m

30.00.F01.1
Flur
40,38 m²
LH: 3,00m

30.00.F04.1
Flur
32,93 m²
LH: 3,00m
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19,29 m²
LH: 3,00m
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Einbringöffnung - Wand wird zuletzt erstellt
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Legende

Achsen:
Hauptraster (7.80 m)

Nebenraster (1.30 m)

Höhen:
Oberkante Fertigfußboden±0.00 OKFF

Oberkante Gelände±0.00 OKG

Oberkante Fertighöhe+4.05 OKFFB

Oberkante Rohhöhe+4.05 OKRFB

Unterkante Fertighöhe
+4.05 UKFD

Unterkante Rohhöhe+4.05 UKRD

Planverweise:

Ansicht Schnitt1

1

Räume:
Raumnummerxx.xx.xx
RaumbezeichnungFlur
Fläche1.00 m²
lichte HöheLH:1,00 m

Neubau:

Gipskarton

Maßnahmen Bestand:

Brandschutz:
Alle tragende Bauteile F90 sofern im Einzelfall nicht im 
Brandschutzkonzept ausdrücklich anders beschrieben. 
Berüstung bzw. Sturz von Wänden mit Brandschutz-anforderungen sind 
entsprechend der Wandqualität auszubilden.
Darstellung Brandschutzqualitäten der Wände ausschließlich in den 
Grundrissen und Schnitten. 

Mauerwerk

Stahlbeton

Angaben zum Gelände:

Baugrenze

Baulinie

Estrich

Darstellung Fassade:

Reinigungs-
flügel

Lüftungsflügel

A

HGW

gleitender 
Deckenanschluss 
im Trockenbau

Sekurant - Sturzbereich Fenster

Sekurant - Dachflächen, Anfang/Ecke/Ende

Sekurant - Dachflächen, Zwischenhalter

Türen:
feuerbeständige RauchschutztürT90-RS

feuerhemmende RauchschutztürT30-RS

RauchschutztürRS

dichtschließende TürdT

gefordertes Öffnungsmaß der Tür  
>90

>2.05

Breite

Höhe

(Fortschreibung gem. Planungsverlauf)

BR

Achtung: Sturz- und Brüstungshöhen Rohbau           
   gelten ab OK FFB!

Brandwand 

feuerbeständig : F90

feuerbeständig : F30

Bauart Brandwand

Brandabschnitt 

Angaben zu Türverstärkungsprofilen und seitlichen Wand-
anschlüssen (Bandseite links, rechts) gemäß
Detailplan DT-WN-XX-6503-XX

A/B/C

Systemwand

Strahlenschutz:
Strahlenschutz ist gemäß Strahlenschutzkonzept bis zu einer Höhe von 
2,20m auszuführen; Ausnahmen werden gesondert im Plan dargestellt. 

Neubau

Bestand

Maßnahmengrenze

Räume ausser Betrieb

Decke öffnen, Schad-
stoffrückbau, Decke 
schließen

Interim

30.00.xxx

RS T7.2 OTS
47 0,9 VP -

Türnummer

Brandschutz

Türtyp

Schallschutz

Strahlenschutz Panikfuntkion

Schließsystem

Zutrittskontrolle

DE

0000
Verweis auf Detailplan

Plannummer

AX

AX

AXAX
DX

XX Boden

Decke

Wand
Oberflächen

Bestandstür in F30-Wand gem. Brandschutzkonzept dt 
erforderlich -> in Planung wird angenommen, dass Tür 
dichtschließend ist. Muss vor Ort geprüft und ggfs. 
ertüchtigt werden.

*

FL Feuerlöscher, LE 9
s. Plannr. UP-FN-20-2580-XX

1 Nummerierung für Bereiche ausser Betrieb

Angaben zu Traversen und /-codierungen 
gemäß Detailplan DT-WN-XX-6503-XX1.a

Abbruch

+0.00 OKFFB = Ebene 00 = +40,95m über NHN

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Über-lassung 
an Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt 
gegen den Paragraphen 106 ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.

GeprüftGefertigtDateiname

Erstelldatum Maßstab Indexdatum Format

Plannummer Index Status

Planinhalt

Spezifikation/Gewerk

Planungsphase

Projekt

Code

Übersichtsplan

2.0

2.1

2.22.4

2.3

2.5

nur z
ur 

Ausschre
ibung

Gewerk Planung Dateiname Datum

MED
ELT
GAS

HZG

SAN

AWT

FTS

RP

RLT

KAL

Fachplanung nachrichtlich eingeblendet:

03

1 : 50 xxx

Vivantes Klinikum Neukölln
Komplettsanierung Haus 30 - TBA2.0

Ausführungsplanung

Architektur

Grundriss E00 TBA 2.0

H30-ARC-5-GR-00-20-1000-XX-F03 F

27.06.2024

vb/cs/lyn/zw bs/jk

GR-00-20-1000-XX

Vivantes Netzwerk f. Gesundheit
GmbH
vertreten d. Vivantes Service GmbH
Facilitymanagement und Bau
Aroser Allee 72-76
D-13407 Berlin
+49 30 130 11 51 39

117-H30-Ausbau-20.rvt
Bauherr

heinlewischer
Partnerschaft freier Architekten mbB
Gutenbergstr. 4
D-10587 Berlin
Telefon +49 30 39 99 20-0
Telefax +49 30 39 99 20-10
117-h30@heinlewischer.de

Architekt

FachplanerFachplaner

1320x2140

10.03.2026
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-

-
-

GENIUS
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-

-

-

-
-

H30-HZG-5-GR-00-20-1000-XX-F02
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-

-

-

-

-
-

16.09.2024

-

-

-

- - -

- - -

Legende Boden

Typ Material H
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N
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A01 Anstrich - - R9 -
B01 Beschichtung 8 - X R9 -
E01 elastischer

BB/Bestand
- - - R9 -

Fxx Fliesen
Kxx Kautschuk
Lxx Linoleum
Sxx Sauberlauf
Txx Teppich
Z01 Terrazzo 100 - - R9 -
Z02 Terrazzo 100 - - R9 -

Legende Decke

Typ Material H
öh

e 
[m

m
]

B
ra

nd
ve

rh
al

te
n

N
as

sa
br

ie
bk

la
ss

e

R
au

m
ak
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tik

N
as

sr
au

m
ab

di
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tu
ng

sonstiges
Axx Anstrich
D06 Gipskarton 70 F0 NK1 gelocht - abgehängt
D16 Gipskarton 150 F0 NK1 - - Raum im Raum
D30 Gipskarton 132 F30 NK1 - - abgehängt
D38 Gipskarton 118 F30 NK1 - - weitspann
MED - Schwerlastdecke
Mxx Metall
Rxx Mineralfaser Rasterdecke
Sxx Akustiksegel

Legende Wandoberfläche

Typ Material U
nt

er
sc

hi
ch

t

A
bd

ic
ht

un
g

N
as

sa
br

ie
bk

l. 

H
öh

e 
[m

]

sonstiges
A01 Anstrich Spachtel - NK1 raumhoch
Axx Anstrich Putz raumhoch
Dxx Designboard - - - 3,50 entfallen
Fxx Fliesen W2-I
Fxx Fliesen W3-I
Sxx Systemwand

Änderung Gefertigt Geprüft Datum Index
Überarbeitung Türen, Anpassung Promat an Stützen jk, ar bs 22.08.2024 01

Anpassung Raumnummern nach Vorgabe Vivantes vb bs 22.01.2025 02

GR 00: Designboard durch Vorsatzschale ersetzt; Elektroräume ; F30 Unterdecke ar/zw/lyn bs/jk xxx 03
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