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L A G E

T Ü R M A S Z E / F E N S T E R M A S Z E

FALLS NICHTS VERMERKT GILT FÜR TÜREN BZW. FENSTER DIE HÖHENANGABE VON
OK FERTIGBODEN BIS UK (ROHBAU).

M A S Z E - G E N E R E L L

SÄMTLICHE MASZE SIND VOM UNTERNEHMER AUF IHRE RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT
ZU PRÜFEN. DIE MASZE SIND AM BAU ZU KONTROLLIEREN, ABWEICHUNGEN SIND
DEN ARCHITEKTEN SOFORT MITZUTEILEN.

± 0,00 = 478.10 m ü. NHN = OK FERTIGBODEN ERDGESCHOSS

SYMBOLE

Bodendurchbruch/ Wandschlitz

Achsen
Höhenkote Grundriss
Kernbohrung

A

ABKÜRZUNGEN

dichtschließende Tür DS

Nettogrundfläche NGF

Oberkante Fertigfußboden OKFFB
Oberkante Rohdecke OKRD

Rauchschutztür RS

Unterkante Rohdecke UKRD
Normalhöhennull NHN

Unterzug UZ
Überzug ÜZ

OK Fertigbau
UK Fertigbau
OK Rohbau
UK Rohbau

SCHRAFFUREN

Beton, Stahlbeton
Beton, Fertigteil
Boden gewachsen
Dämmung, hart
Dämmung, weich

Holz

Kalksandstein
Porenbeton

Estrich
Abstandsflächen
bauliche Anlagen (Bestand)
Grünfläche

L E G E N D E

LINIENTYPEN

allgemeine Ansichtskante
verdeckte Kante

Darstellung Neubau
Grundstücksgrenze

Darstellung Abbruch

Regenwasserleitung
Schmutzwasserleitung
Trinkwasser Kalt
Trinkwasser Warm
Zirkulation
Heizung Vorlauf
Heizung Rücklauf
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R-Wechselraum
R.-Nr.: 00-04-03
RH: 2,56 m
NRF: 12,72m²
Bodenbelag: Estrich beschichtet
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 20
Raum Brutto-Umfang: 14,770
STW R-Nr.: 00-19

Eingang
R.-Nr.: 00-VF-04
RH: 2,56 m
NRF: 11,90m²
Bodenbelag: Fliesen
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 15
Raum Brutto-Umfang: 14,425

Schleuse
R.-Nr.: 00-VF-02
RH: 2,35 m
NRF: 5,13m²
Bodenbelag: Fliesen
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 20
Raum Brutto-Umfang: 9,325

Schleuse
R.-Nr.: 00-VF-05
RH: 2,35 m
NRF: 4,83m²
Bodenbelag: Fliesen
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 20
Raum Brutto-Umfang: 9,750

WM
R.-Nr.: 00-04-07
RH: 2,54 m
NRF: 11,42m²
Bodenbelag: Fliesen
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 20
Raum Brutto-Umfang: 14,144
STW R-Nr.: 00-15

Fahrradabstell
R.-Nr.: 00-04-05
RH: 2,56 m
NRF: 40,06m²
Bodenbelag: Estrich beschichtet
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 15
Raum Brutto-Umfang: 28,645
STW R-Nr.: 00-16

Büro HM
R.-Nr.: 00-04-06
RH: 2,56 m
NRF: 40,56m²
Bodenbelag: Lino-Concrete
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 15
Raum Brutto-Umfang: 28,226
STW R-Nr.: 00-11
Abgehängte Decke: 2,400

PuMi
R.-Nr.: 00-04-10
RH: 2,40 m
NRF: 2,04m²
Bodenbelag: Fliesen
Wandbelag: Fliesen
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 20
Raum Brutto-Umfang: 6,373
STW R-Nr.: 00-12

Fahrradabstell
R.-Nr.: 00-04-12
RH: 2,56 m
NRF: 50,33m²
Bodenbelag: Estrich beschichtet
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 15
Raum Brutto-Umfang: 33,596
STW R-Nr.: 00-14

Flur
R.-Nr.: 00-VF-06
RH: 2,35 m
NRF: 38,77m²
Bodenbelag: Estrich beschichtet
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 20
Raum Brutto-Umfang: 50,810

Flur
R.-Nr.: 00-VF-03
RH: 2,35 m
NRF: 18,33m²
Bodenbelag: Fliesen
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 15
Raum Brutto-Umfang: 27,795

Heizung
R.-Nr.: 00-04-02
RH: 2,56 m
NRF: 24,24m²
Bodenbelag: Estrich beschichtet
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 20
Raum Brutto-Umfang: 26,679
STW R-Nr.: 00-08

Lager Hausmeister
R.-Nr.: 00-04-04
RH: 2,56 m
NRF: 50,36m²
Bodenbelag: Estrich beschichtet
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 15
Raum Brutto-Umfang: 39,528
STW R-Nr.: 00-09

Wohnen / Kochen
R.-Nr.: 00-02-01

NRF: 19,46m²
Bodenbelag: Lino-Chestnut
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 20
Raum Brutto-Umfang: 22,436
STW R-Nr.: 00-06

Wohnen / Kochen
R.-Nr.: 00-01-04

NRF: 19,57m²
Bodenbelag: Lino-Chestnut
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 20
Raum Brutto-Umfang: 22,547
STW R-Nr.: 00-05

Wohnen / Kochen
R.-Nr.: 00-01-06

NRF: 18,20m²
Bodenbelag: Lino-Chestnut
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 20
Raum Brutto-Umfang: 21,140
STW R-Nr.: 00-03

Wohnen / Kochen
R.-Nr.: 00-03-01

NRF: 17,06m²
Bodenbelag: Lino-Chestnut
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 20
Raum Brutto-Umfang: 21,218
STW R-Nr.: 00-01

Flur
R.-Nr.: 00-01-05
RH: 2,35 m
NRF: 19,95m²
Bodenbelag: Lino-Chestnut
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 20
Raum Brutto-Umfang: 25,980

Bad R
R.-Nr.: 00-03-02
RH: 2,30 m
NRF: 5,65m²
Bodenbelag: Fliesen
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 20
Raum Brutto-Umfang: 10,781

Wohnen / Kochen
R.-Nr.: 00-01-09

NRF: 18,62m²
Bodenbelag: Lino-Chestnut
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 20
Raum Brutto-Umfang: 21,270
STW R-Nr.: 00-02

Wohnen / Kochen
R.-Nr.: 00-01-01

NRF: 18,31m²
Bodenbelag: Lino-Chestnut
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 20
Raum Brutto-Umfang: 21,287
STW R-Nr.: 00-04

Elektro/ Server
R.-Nr.: 00-04-01
RH: 2,56 m
NRF: 10,77m²
Bodenbelag: Estrich beschichtet
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 20
Raum Brutto-Umfang: 13,504
STW R-Nr.: 00-07

Schlafen
R.-Nr.: 00-03-03
RH: 2,56 m
NRF: 12,15m²
Bodenbelag: Lino-Chestnut
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 22
Raum Brutto-Umfang: 14,446

Badtyp A
R.-Nr.: 00-01-02
RH: 2,30 m
NRF: 3,50m²
Bodenbelag: Fliesen
Wandbelag: Fliesen; Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 24
Raum Brutto-Umfang: 7,504

Badtyp A
R.-Nr.: 00-01-03
RH: 2,30 m
NRF: 3,50m²
Bodenbelag: Fliesen
Wandbelag: Fliesen; Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 24
Raum Brutto-Umfang: 7,504

Badtyp A
R.-Nr.: 00-01-07
RH: 2,30 m
NRF: 3,51m²
Bodenbelag: Fliesen
Wandbelag: Fliesen; Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 24
Raum Brutto-Umfang: 7,500

Badtyp A
R.-Nr.: 00-01-08
RH: 2,30 m
NRF: 3,50m²
Bodenbelag: Fliesen
Wandbelag: Fliesen; Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 24
Raum Brutto-Umfang: 7,504

Badtyp A
R.-Nr.: 00-02-02
RH: 2,30 m
NRF: 3,50m²
Bodenbelag: Fliesen
Wandbelag: Fliesen; Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 24
Raum Brutto-Umfang: 7,504

BMZ
R.-Nr.: 00-04-13
RH: 2,56 m
NRF: 4,02m²
Bodenbelag: Estrich beschichtet
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 15
Raum Brutto-Umfang: 8,441
STW R-Nr.: 00-18

Bad Unisex
R.-Nr.: 00-04-09
RH: 2,40 m
NRF: 7,10m²
Bodenbelag: Fliesen
Wandbelag: Fliesen; Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 24
Raum Brutto-Umfang: 15,309

Dusche D
R.-Nr.: 00-04-09
RH: 2,40 m
NRF: 1,83m²
Bodenbelag: Fliesen
Wandbelag: Fliesen; Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 24
Raum Brutto-Umfang: 4,887

Umkleide Unisex
R.-Nr.: 00-04-11
RH: 2,56 m
NRF: 9,90m²
Bodenbelag: Lino-Concrete
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 20
Raum Brutto-Umfang: 18,964
STW R-Nr.: 00-13
Abgehängte Decke: 2,400

Vorraum HM
R.-Nr.: 00-04-06
RH: 2,56 m
NRF: 40,56m²
Bodenbelag: Lino-Concrete
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 15
Raum Brutto-Umfang: 13,330
STW R-Nr.: 00-10
Abgehängte Decke: 2,400
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Entrauchungsklappe, BRH 20
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Bestand 
Fernwärmekanal

Fundament 
D= 50 cm

Mauerwinkel, Bestand, H= 2,00m

Küchentyp K1 Küchentyp K1

Küchentyp K1 Küchentyp K1

Küchentyp K1

TRH
R.-Nr.: 00-VF-01
RH: 2,35 m
NRF: 53,69m²
Bodenbelag: Fliesen
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 15
Raum Brutto-Umfang: 47,220

Batterie
R.-Nr.: 00-04-14
RH: 2,56 m
NRF: 7,13m²
Bodenbelag: Estrich beschichtet
Wandbelag: Anstrich
Deckenbelag: Anstrich
Temperatur in °C: 15
Raum Brutto-Umfang: 10,691
STW R-Nr.: 00-17
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Estrich beschichtet

L E G E N D E

BODENBELÄGE

Linoleum Typ Chestnut

Linoleum Typ Concrete
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