
AUSSCHREIBUNG
PROJEKT 
1815-LBP-BA3 NEUBAU VERWALTUNG UND WERKSTATTHALLEN
LANDKREIS ROTTAL-INN, IN PFARRKIRCHEN

BAUHERR
LANDKREIS ROTTAL-INN, VERTR. D. HERRN LANDRAT M. FAHMÜLLER
RINGSTRASSE 4-7, 84347 PFARRKIRCHEN

BAUORT
BENK 6, 84347 PFARRKIRCHEN
FL.-NR.: 1604, GEMARKUNG REICHENBERG

1815-LBP-
BA3-6AV-01 

AUSFÜHRUNGSHINWEIS
DIE PLÄNE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. ALLE MASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN.
ETWAIGE UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN PLÄNEN DES ARCHITEKTEN, DES STATIKERS, DER PROJEKTINGENIEURE UND DER 
FACHFIRMEN SIND VOR AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.
DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ÜBRIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN SEITENS ARCHITEKT, STATIKER, 
PROJEKTINGENIEUREN UND FACHFIRMEN. BAUSTOFFE UND GÜTEKLASSEN SIND DER STATIK ZU ENTNEHMEN.
BEDENKEN GEGEN DIE KONSTRUKTION SIND DEM ARCHITEKTEN VOR AUSFÜHRUNG SCHRIFTLICH ANZUZEIGEN.

MASSTAB  1:50  D  06.05.2026 
FREIGEGEBEN: .   INDEX .

260505-EG AUSBAU

FH-IF-TB
RB 2,00x1,15
BRH 1,575

UKR Sturz ---

IT-EG-M
RB 1,135x2,135

BSK ---

IT-EG-M
RB 1,135x2,135

BSK ---

FH
-IF

-T
B

RB
2,

00
x1

,15
BR

H
1,5

75
UK

R 
St

ur
z

---

VW-IT-EG-02
RB 1,945x2,95
BSK FH-RD-S

VW
-T

.M
.

RB
1,1

35
x2

,2
5

Un
te

rs
ch

ni
tt

 T
B

15
 m

m
BS

K
---

VW
-T

.M
.

RB
1,1

35
x2

,2
5

BS
K

---

IT-EG-M
RB 1,135x2,135

BSK ---

VW
-T

.M
.

RB
1,0

1x
2,

25
Un

te
rs

ch
ni

tt
 T

B
15

 m
m

BS
K

---

VW
-T

.M
.

RB
1,0

1x
2,

25
Un

te
rs

ch
ni

tt
 T

B
15

 m
m

BS
K

---

VW
-T

.M
.

RB
1,1

35
x2

,2
5

Un
te

rs
ch

ni
tt

 T
B

15
 m

m
BS

K
---

FH
-IF

-T
B

RB
1,4

5x
1,3

3
BR

H
1,1

05
UK

R 
St

ur
z

---

VW-IT-EG-01
RB 1,945x2,95
BSK FH-RD-S

460.10
460.21

460.20

460.28

460.14

460.06
460.15

Hochbord

16
04

16
04

/5

HsNr. 6a

W
as

se
r-

lei
tun

g

Schacht
verdeckt

Sc
hi

eb
et

or
 (Z

us
ta

nd
:o

ffe
n)

Betonring?

Le
is

te
ns

te
inHumushaufwerk

Gehwegkante

Granitst.

Asp
ha

lt
(o

hn
e D

ec
ks

ch
ich

t)

fre
ig

el
eg

te
s

St
ro

m
ka

be
l

OKD:45
7.1

6

OKD:45
7.5

7

Sch
äc

hte
OK:45

7.2
2

OK Schacht

OK Schacht

459.79

45
9.7

5

45
9.

78

459.94

459.38

459.06

45
8.8

0

45
8.

79

45
9.

52

459.36

45
6.9

0

45
7.0

6

45
7.2

9

457.05457.02

457.17

457.07
457.08

457.08 45
7.0

9

457.07

457.56

458.00

458.24 458.08

457.95
458.03

458.43

45
8.

86
45

9.
31

45
8.

32
45

7.
50

45
6.

96
45

6.
85

456.82

456.82

456.88

456.99

45
7.

16

45
7.

15

46
0.3

4

460.37

460.38

460.38

460.36

460.30

460.00

459.71

460.21

460.38

459.89

460.17

460.24 460.24

460.26

460.26

460.03

45
8.3

3

458.04

45
7.

76

457.85

457.94
458.08

45
8.0

7

45
7.7

0 45
7.5

2

457.43

458.20
457.99

458.15

45
8.

38

45
8.

82

458.89

45
8.9

9
45

8.
95

45
8.

66

458.01 457.94

458.05

457.98 457.91 457.70

45
7.5

2457.38
457.19

457.19

457.14457.19

45
7.

50

45
7.

52

457.27

457.07
456.57

456.55
457.41

457.27

45
7.0

8

45
7.1

9

45
7.6

2

45
7.6

6

456.65
456.69 457.01

457.03

456.75
456.71 456.64

456.63

457.01 457.06

456.68

456.65

457.10

457.13

457.13

457.16

45
7.1

3

45
7.1

3

457.06

456.81

456.75

456.90

457.03

45
7.3

2

457.06

457.71457.64457.61

457.59

457.03 45
7.0

4

457.03

457.01

457.26

456.85456.76
456.93

457.36

45
7.7

3

457.38

458.08

458.22

457.43

458.32

458.82
459.07 459.09

459.01

45
8.6

3

458.27

45
7.7

6

458.10

457.76457.43
457.47457.43457.44

457.38

45
7.3

5

45
7.3

5
45

7.0
4

45
7.0

8
45

7.2
6

45
7.3

5

45
7.1

8

45
7.4

5
45

7.5
7

45
9.3

0
45

8.6
5

45
8.2

7

45
8.3

8

45
9.3

8

45
9.8

1

45
9.5

0

45
9.2

1

45
9.2

7

45
9.4

4

459.78

45
9.3

9
45

9.2
445
9.0

8

45
9.3

0

459.69

459.74459.55

459.84 459.80

460.70

460.43460.07

459.62

459.46

459.42

45
9.5

8

45
9.

72

459.89

461.04
461.01

45
9.7

7
45

9.2
7

45
9.0

9 45
9.1

0
45

9.1
3

45
8.6

2

45
8.7

4
45

9.1
9

45
9.2

0

45
8.7

6

45
8.6

8 45
8.2

8

45
8.5

7

45
8.2

045
8.5

6

45
8.4

7

45
8.1

845
8.1

6

45
8.4

0
45

8.7
6

45
8.2

5
45

8.3
8

45
8.5

0
45

8.8
8

45
8.8

7

45
8.4

1

45
8.2

2

45
7.6

7

45
7.8

845
7.8

445
7.8

4

45
7.9

2

45
8.2

945
8.6

045
8.8

1

45
8.6

4

45
8.1

1
45

8.1
1

45
8.5

4

45
8.3

9

459.07459.15

45
8.3

945
8.4

2

45
8.3

5

45
8.5

4

45
9.0

2

45
9.2

0

45
9.1

7

45
9.2

0

45
9.1

3

45
8.9

6

45
8.9

0

45
9.0

2

45
9.4

3

45
9.3

8

45
9.2

6

45
9.4

5

45
9.5

3

45
9.5

6

45
9.6

5

45
9.7

045
9.6

9

46
0.0

6

46
0.3

6

46
0.3

4

46
0.3

0

46
0.1

5

46
0.1

6

46
0.1

3

460

460

460

459

458

460

459

458

457

457

459

458

457

46
0.1

7

460.10
460.21

460.20

460.28

460.14

460.06

460.15

Hochbord

16
04

16
04

/5

HsNr. 6a

W
as

se
r-

lei
tun

g

Schacht

verdeckt

Sc
hi

eb
et

or
 (Z

us
ta

nd
:o

ffe
n)

Betonring?

Le
is

te
ns

te
in

Humushaufwerk

Gehwegkante

Granitst.

Sch
ott

er
flä

ch
e

Asp
ha

lt
(o

hn
e D

ec
ks

ch
ich

t)

fre
ig

el
eg

te
s

St
ro

m
ka

be
l

OKD:45
7.1

6

Sch
äc

hte
OK:45

7.2
2

OK Schacht

OK Schacht

459.87

459.79

45
9.8

6

45
9.9

2 45
9.9

4
45

9.7
5

45
9.

78

459.94

459.38

459.06

45
8.8

0

45
8.

79

45
9.

52

459.36

45
6.9

0

45
7.0

6

45
7.2

9

457.05457.02

457.17

457.07

457.08

457.08

45
7.0

9

457.07

457.56

458.00

458.24

458.08

457.95
458.03

458.43

45
8.

86
45

9.
31

45
8.

32
45

7.
50

45
6.

96
45

6.
85

456.82

456.82

456.88

456.99

45
7.

16

45
7.

15

460.35

46
0.3

4

460.37

460.38

460.38

460.36

460.30

460.00

459.71

460.21

460.38

459.89

460.17

460.24

460.24

460.26

460.26

460.03

45
8.3

3

457.85

457.94

458.08

45
8.0

7

45
7.7

0

457.43

458.20

457.99

458.15

45
8.

38

45
8.

82

458.89

45
8.9

9

45
8.

95
45

8.
66

458.01

457.94

458.05

457.98

457.91 457.70

45
7.5

2

457.38

457.19

457.19

457.14

457.19

45
7.

5045
7.

52

457.27

457.07

456.57

456.55

457.41

457.27

45
7.0

8

45
7.1

9

45
7.6

2

45
7.6

6

456.65

456.69

457.01

457.03

456.75

456.71

456.64

456.63

457.01
457.06

456.68

456.65

457.10

457.13

457.13

457.16

45
7.1

3

45
7.1

3

457.06

456.81

456.75

456.90

457.03

45
7.3

2

457.06

457.71

457.64

457.61

457.59

457.03

45
7.0

4

457.03

457.01

457.26

456.85
456.76

456.93

457.36

45
7.7

3

457.38

458.08

458.22

457.43

458.32

458.82

459.07 459.09

459.01

45
8.6

3

458.27

45
7.7

6

458.10

457.76

457.43

457.47

457.43457.44

457.38

45
7.3

5

45
7.3

5

45
7.0

4

45
7.0

8

45
7.2

6

45
7.3

5

45
7.1

8

45
7.4

5

45
7.5

7

45
9.3

0
45

8.6
5

45
8.2

7

45
8.3

8

45
9.3

8

45
9.8

1

45
9.5

0

45
9.2

145
9.2

7

45
9.4

4

459.78

45
9.3

9
45

9.2
4

45
9.0

8

45
9.3

0

459.69

459.74459.55

459.84

459.80

459.95

460.70

460.43

460.07

459.62

459.46

459.42

45
9.5

8

45
9.

72

459.83 459.89

461.04

461.01

45
9.7

7
45

9.2
7

45
9.0

9

45
9.1

0

45
9.1

3

45
8.6

2

45
8.7

4

45
9.1

9

45
9.2

0

45
8.7

6

45
8.6

8

45
8.2

8

45
8.5

7

45
8.2

0

45
8.5

6

45
8.4

7

45
8.1

8

45
8.1

6

45
8.4

0
45

8.7
6

45
8.2

5
45

8.3
8

45
8.5

0
45

8.8
8

45
8.8

7

45
8.4

1

45
8.2

2

45
7.6

7

45
7.8

8

45
7.8

4

45
7.8

4

45
7.9

2

45
8.2

9

45
8.6

0

45
8.8

1

45
8.6

4

45
8.1

1

45
8.1

1

45
8.5

4

45
8.3

9

459.07

459.15

45
8.3

9

45
8.4

2

45
8.3

5

45
8.5

4

45
9.0

2

45
9.2

0

45
9.1

7

45
9.2

0

45
9.1

3

45
8.9

6

45
8.9

0

45
9.0

2

45
9.4

3

45
9.3

8

45
9.2

6

45
9.4

5

45
9.5

3

45
9.5

6

45
9.6

5

45
9.7

0

45
9.6

9

46
0.0

6

46
0.3

6

46
0.3

4

46
0.3

0

46
0.1

5

46
0.1

6

46
0.1

3

46
0.0

0

45
9.9

2

460

460

460

459

458

460

459

458

457

457

459

458

457

460

IT
-E

G-
M

RB
1,5

1x
2,

13
5

BS
K

---

W
H-

F-
In

ne
nf

en
st

er
RB

2,
00

x1
,15

BR
H

1,5
75

UK
R 

St
ur

z
---

IT
-E

G-
M-

RB
1.1

35
x2

.13
5

BS
K

---

IT
-E

G-
M

RB
2,

01
x2

,5
1

BS
K

---

IT-EG-M-
RB 1.135x2.135
BSK ---

IT-EG-M-
RB 1.510x2.510
BSK ---

WH-F-Innenfenster
RB 2,00x1,15
BRH 1,575

UKR Sturz ---

IT-EG-M-
RB 1.135x2.135
BSK ---

IT
-E

G-
M-

RB
1.5

10
x2

.5
10

BS
K

---

IT
-E

G-
M-

RB
1.1

35
x2

.13
5

BS
K

---

VW-T.M.
RB 1,51x2,25
BSK ---

VW-T.M.
RB 1,51x2,25
BSK ---

VW-T.M.
RB 1,135x2,25
BSK ---

VW-T.M.
RB 1,51x2,25
BSK ---

VW-T.M.
RB 1,51x2,25
BSK ---

VW-AT-EG-01
RB 1,30x2,25
BSK k.Anf.

IT-EG-M-
RB 1.135x2.135
BSK ---

IT
-E

G-
M-

RB
1.1

35
x2

.13
5

BS
K

---

IT-EG-M
RB 2,01x2,51
BSK ---

IT-EG-M-
RB 1,135x2,135

BSK ---

FH
-D

ur
ch

ga
ng

RB
2,

00
x2

,9
5

BS
K

---

IT
-E

G-
M

RB
1,1

35
x2

,13
5

BS
K

---

IT
-E

G-
M-

RB
1.1

35
x2

.13
5

BS
K

---

VW
-T

.M
.

RB
1,1

35
x2

,2
5

BS
K

---

VW
-T

.M
.

RB
1,1

35
x2

,2
5

BS
K

---

VW-T.M.
RB 1,135x2,25
BSK ---

VW-T.M.
RB 1,135x2,25
BSK ---

VW-T.M.
RB 1,135x2,25
BSK ---

VW-T.M.
RB 1,135x2,25
BSK ---

VW-T.M.
RB 1,135x2,25
BSK ---

FH-AF-02
RB 2,42x1,795

BRH 1,13
F

FH-AF-03
RB 2,42x1,795

BRH 1,13
F

FH-AF-04
RB 1,21x1,795

BRH 1,13
F

FH-AF-01
RB 1,21x1,795

BRH 1,13
F

WH-AF-02
RB 2,50x1,795

BRH 1,575

F

WH-AF-02
RB 2,50x1,795

BRH 1,575

F

N ANSI 02
AN

SI
 0

3

ANSI 01ANSI 01

Querschnitt

25 5,875 30
4

30 11,675 25 11,75 25 5,75 4,09 30 45 3,765 3,85 3025 4,135

2,66

20 57 5

25
1,6

0
25

OKFFB ±0,00= +457,52

OKFFB ±0,00= +457,52

OKFFB #toPZvalue= #toAltvalue

OKFFB= 
±0,00= +457,52

22 1,75 10 8,05 10 4,765 25

5,32 25 3,55 25 3,965 25 4,75 25

60
1,3

25
15

50
1,8

0
50

50
3,1

8
50

50
1,8

0
50

4,041,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

1,15 3030 1,15 1,15

25
10

1,9
3

9,
95

25
15

1,9
05

9,
80

15

40

25 5,75 25 5,75 25 5,75 25 5,50 25

25
6,

61
30

4,
45

45
4,

40
5

45
4,

40
5

45
4,

40
5

45
4,

40
5

45

25 30 5,15 30 25

30 5,70 25

25

8,2356,57 4,86 1,14 4,84 1,16 4,84 1,14 4,86 1,16 4,86 3,34
8,23538,77

8,805 10,84 1,16 4,86 1,14 4,84 1,16 4,84 1,16 4,86 1,01

2,51

2,62 30

3,
95

1,6
1

75

VERWALTUNG

BAUGRENZE GEM. BEBAUUNGSPLAN

BAUGRENZE GEM. BEBAUUNGSPLAN
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Reinstreifer

LKW Waschplatz/ innen

WH-00.08 ±0,00
-0,005

F: 163,93 m2

U: 56,305 m
RH: 3,4295 m
RV: 562,206 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Raum zu 0,00: ---

Werkzeuglager

WH-00.04 ±0,00
-0,005

F: 21,27 m2

U: 18,900 m
RH: 3,445 m
RV: 73,2925 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Raum zu 0,00: ---

Öllager

FH-00.08 ±0,00
-0,005

F: 27,12 m2

U: 23,927 m
RH: 3,510 m
RV: 95,185 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005

Absaugung

WH-00.03 ±0,00
-0,005

F: 21,00 m2

U: 18,750 m
RH: 3,445 m
RV: 72,336 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Raum zu 0,00: ---

STELLPLATZ 

WH-00.07 ±0,00
-0,005

F: 94,69 m2

U: 44,445 m
RH: 3,4295 m
RV: 324,7415 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Raum zu 0,00: ---

Lager

FH-00.05 ±0,00
-0,005

F: 52,21 m2

U: 29,6815 m
RH: 3,510 m
RV: 183,208 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005

Flur

FH-00.04 ±0,00
-0,005

F: 19,55 m2

U: 22,6125 m
RH: 3,511 m
RV: 68,6235 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005

Schreinerei

WH-00.02 ±0,00
-0,005

F: 158,34 m2

U: 55,350 m
RH: 3,445 m
RV: 547,7195 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Raum zu 0,00: ---

Barr.f. WC

03 ±0,00
-0,19

F: 5,25 m2

U: 9,218 m
RH: 3,220 m
RV: 16,898 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,190
Abh.Höhe: ---

Putzmittel

03 +0,005

-0,185

F: 4,31 m2

U: 8,7515 m
RH: 3,215 m
RV: 13,872 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,190
Abh.Höhe: ---

Trocknung

03 +0,005

-0,185

F: 41,10 m2

U: 43,1365 m
RH: 3,215 m
RV: 132,1435 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,190
Abh.Höhe: ---

Waschpl. H

03 +0,005

-0,185

F: 24,13 m2

U: 19,754 m
RH: 3,215 m
RV: 77,571 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,190
Abh.Höhe: ---

Mensa

03 ±0,00
-0,18

F: 98,79 m2

U: 41,620 m
RH: 3,220 m
RV: 284,670 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,180
Abh.Höhe: ---

WC Vorraum

FH-00.02 ±0,00
-0,005

F: 4,75 m2

U: 8,720 m
RH: 3,510 m
RV: 16,6805 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005

WC Werkstatt

FH-00.01 ±0,00
-0,005

F: 3,66 m2

U: 7,830 m
RH: 3,510 m
RV: 12,850 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005

Technik/ Waschzeug

WH-00.09 ±0,00
-0,005

F: 12,34 m2

U: 14,115 m
RH: 3,445 m
RV: 42,5245 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Raum zu 0,00: ---

Alubearbeitung

FH-00.12 ±0,00
-0,005

F: 40,83 m2

U: 25,650 m
RH: 3,445 m
RV: 140,6635 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Raum zu 0,00: ---

Technik

03 -0,005

-0,19
F: 29,77 m2

U: 24,761 m
RH: 3,225 m
RV: 96,0005 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,185
Abh.Höhe: ---

WC Vorraum

WH-00.10 ±0,00
-0,005

F: 2,28 m2

U: 6,100 m
RH: 3,445 m
RV: 7,849 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Raum zu 0,00: ---

WC Werkstatt

WH-00.11 ±0,00
-0,005

F: 2,70 m2

U: 6,585 m
RH: 3,445 m
RV: 9,3045 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Raum zu 0,00: ---

Waschpl. D

03 +0,005

-0,185

F: 10,01 m2

U: 12,6995 m
RH: 3,215 m
RV: 32,168 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,190
Abh.Höhe: ---

WC H

03 ±0,00
-0,19

F: 2,85 m2

U: 6,8875 m
RH: 3,220 m
RV: 9,1925 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,190
Abh.Höhe: ---

WC D

03 ±0,00
-0,19

F: 3,70 m2

U: 7,709 m
RH: 3,220 m
RV: 11,909 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,190
Abh.Höhe: ---

STELLPLATZ 

WH-00.06 ±0,00
-0,005

F: 155,94 m2

U: 63,350 m
RH: 3,4295 m
RV: 534,7995 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Raum zu 0,00: ---

Batterieladeraum

FH-00.06 ±0,00
-0,005

F: 12,56 m2

U: 14,444 m
RH: 3,510 m
RV: 44,100 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005

Schlauchpresse, Rep. Motorsägen

FH-00.07 ±0,00
-0,005

F: 24,95 m2

U: 20,206 m
RH: 3,445 m
RV: 85,964 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005

PSA H

03 +0,005

-0,185

F: 13,65 m2

U: 15,240 m
RH: 3,215 m
RV: 43,8755 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,190
Abh.Höhe: ---

Flur

03 ±0,00
-0,185

F: 57,03 m2

U: 65,324 m
RH: 3,220 m
RV: 183,6265 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,185
Abh.Höhe: ---

LKW Waschplatz außen

WH-00.12 ±0,00
-0,005

F: 152,40 m2

U: 55,323 m
RH: 5,720 m
RV: 871,752 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Raum zu 0,00: ---

Hallenbüro

FH-00.03 ±0,00
-0,005

F: 26,02 m2

U: 20,930 m
RH: 3,510 m
RV: 91,316 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005

Magazin

WH-00.05 ±0,00
-0,005

F: 73,48 m2

U: 37,065 m
RH: 3,4295 m
RV: 252,007 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Raum zu 0,00: ---

Büro Schreiner/ Beschrift

WH-00.01 -0,005

-0,005

F: 24,77 m2

U: 20,080 m
RH: 3,4495 m
RV: 85,4485 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,000
Raum zu 0,00: ---

Fahrzeughalle

FH-00.10 ±0,00
-0,005

F: 474,52 m2

U: 87,500 m
RH: 10,7625 m
RV: 5.107,0885 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Raum zu 0,00: ---

Metallbearb / Lager

FH-00.10 ±0,00
-0,005

F: 114,28 m2

U: 51,250 m
RH: 3,425 m
RV: 391,4135 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Raum zu 0,00: ---

Stellplatz

FH-00.11 ±0,00
-0,005

F: 74,47 m2

U: 37,100 m
RH: 3,425 m
RV: 255,045 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Raum zu 0,00: ---
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Umkleide

03 +0,005

-0,185

F: 78,24 m2

U: 37,3205 m
RH: 3,215 m
RV: 251,533 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,190
Abh.Höhe: ---

WC Anlage H

03 +0,005

-0,185

F: 11,42 m2

U: 13,881 m
RH: 3,215 m
RV: 36,730 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,190
Abh.Höhe: ---

Stuhllager

03 ±0,00
-0,185

F: 8,30 m2

U: 11,551 m
RH: 3,220 m
RV: 26,714 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,185
Abh.Höhe: ---

Bauhofleitung/ Verwaltung

03 ±0,00
-0,185

F: 20,41 m2

U: 18,071 m
RH: 3,220 m
RV: 65,704 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,185
Abh.Höhe: ---

Straßenmeister 02

03 ±0,00
-0,185

F: 20,47 m2

U: 18,100 m
RH: 3,220 m
RV: 65,921 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,185
Abh.Höhe: ---

Verwaltung/Empfang

03 ±0,00
-0,185

F: 20,57 m2

U: 18,5165 m
RH: 3,220 m
RV: 66,2425 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,185
Abh.Höhe: ---

WC Anlage D

03 +0,005

-0,185

F: 9,48 m2

U: 12,395 m
RH: 3,215 m
RV: 30,484 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,190
Abh.Höhe: ---

Vorbereitung

03 ±0,00
-0,20

F: 11,04 m2

U: 14,0755 m
RH: 3,200 m
RV: 35,325 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,200
Abh.Höhe: ---

Straßenmeister 01

03 ±0,00
-0,185

F: 30,27 m2

U: 31,7575 m
RH: 3,220 m
RV: 97,469 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,185
Abh.Höhe: ---
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AUSSCHREIBUNG
PROJEKT 
1815-LBP-BA3 NEUBAU VERWALTUNG UND WERKSTATTHALLEN
LANDKREIS ROTTAL-INN, IN PFARRKIRCHEN

BAUHERR
LANDKREIS ROTTAL-INN, VERTR. D. HERRN LANDRAT M. FAHMÜLLER
RINGSTRASSE 4-7, 84347 PFARRKIRCHEN

BAUORT
BENK 6, 84347 PFARRKIRCHEN
FL.-NR.: 1604, GEMARKUNG REICHENBERG

1815-LBP-
BA3-6AV-02 

AUSFÜHRUNGSHINWEIS
DIE PLÄNE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. ALLE MASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN.
ETWAIGE UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN PLÄNEN DES ARCHITEKTEN, DES STATIKERS, DER PROJEKTINGENIEURE UND DER 
FACHFIRMEN SIND VOR AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.
DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ÜBRIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN SEITENS ARCHITEKT, STATIKER, 
PROJEKTINGENIEUREN UND FACHFIRMEN. BAUSTOFFE UND GÜTEKLASSEN SIND DER STATIK ZU ENTNEHMEN.
BEDENKEN GEGEN DIE KONSTRUKTION SIND DEM ARCHITEKTEN VOR AUSFÜHRUNG SCHRIFTLICH ANZUZEIGEN.

MASSTAB  1:50  D  06.05.2026 
FREIGEGEBEN: .   INDEX .

260505-OG AUSBAU

21 STG x 17,60 cm x 26,00 cm
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Name VW-ELT- BRKanal
Zugehörigkeit ---
Gewerk ELT

HLS- Technik

WS-01.08 ±0,00
-0,005

F: 21,87 m2

U: 19,130 m
RV: 88,925 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Abgehängte Decke: ---

Lager

FH-01.04 ±0,00
-0,005

F: 43,82 m2

U: 26,6365 m
RV: 206,162 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Abgehängte Decke: ---

Lager

WS-01.06 +0,07
+0,065

F: 290,78 m2

U: 76,146 m
RV: 1.490,4495 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Abgehängte Decke: ---

Lager

WS-01.09 ±0,00
-0,005

F: 19,87 m2

U: 18,520 m
RV: 135,0655 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Abgehängte Decke: ---

WC H

03 ±0,00
-0,19

F: 2,88 m2

U: 6,9075 m
RV: 18,4855 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,190
Abgehängte Decke: ---

WC D

03 ±0,00
-0,19

F: 2,53 m2

U: 6,5675 m
RV: 16,241 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,190
Abgehängte Decke: ---

Lager

FH-01.04 +0,065

+0,06
F: 180,85 m2

U: 58,060 m
RV: 1.229,755 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,005
Abgehängte Decke: ---
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Verw. / Winterdienst

03 ±0,00
-0,195

F: 31,18 m2

U: 22,723 m
RV: 113,093 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,195
Abgehängte Decke: ---

Zeiterfassung Mitarbeiter

03 -0,01
-0,185

F: 20,84 m2

U: 18,267 m
RV: 69,5435 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,175
Abgehängte Decke: ---

Besprechung Bauhof

03 ±0,00
-0,195

F: 35,49 m2

U: 25,0115 m
RV: 133,974 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,195
Abgehängte Decke: ---

Planer Straßen

03 ±0,00
-0,175

F: 20,89 m2

U: 18,4525 m
RV: 69,2075 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,175
Abgehängte Decke: ---

Teeküche

03 ±0,00
-0,175

F: 15,33 m2

U: 15,917 m
RV: 50,6925 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,175
Abgehängte Decke: ---

Lager Schreibw.

03 ±0,00
-0,185

F: 17,82 m2

U: 17,135 m
RV: 114,583 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,185
Abgehängte Decke: ---

Plotter / Drucker

03 ±0,00
-0,185

F: 18,24 m2

U: 17,300 m
RV: 117,242 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,185
Abgehängte Decke: ---

Archiv

03 ±0,00
-0,175

F: 40,91 m2

U: 30,765 m
RV: 175,737 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,175
Abgehängte Decke: ---

Baufs. Brücke 01

03 ±0,00
-0,175

F: 20,89 m2

U: 18,2895 m
RV: 69,082 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,175
Abgehängte Decke: ---IT / Server

03 ±0,00
-0,175

F: 10,31 m2

U: 13,7755 m
RV: 34,563 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,175
Abgehängte Decke: ---

Ing Straßen

03 ±0,00
-0,175

F: 15,87 m2

U: 17,223 m
RV: 52,406 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,175
Abgehängte Decke: ---

Ing Brücken

03 -0,01
-0,185

F: 15,00 m2

U: 15,9365 m
RV: 49,793 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,175
Abgehängte Decke: ---

Planer Brücken

03 ±0,00
-0,175

F: 20,57 m2

U: 18,145 m
RV: 68,0595 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,175
Abgehängte Decke: ---

Baufs. Straße 01

03 ±0,00
-0,175

F: 20,52 m2

U: 18,125 m
RV: 67,9405 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,175
Abgehängte Decke: ---

Baufs. Straße 02

03 ±0,00
-0,175

F: 20,57 m2

U: 18,145 m
RV: 68,0595 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,175
Abgehängte Decke: ---

Büro Reserve

03 ±0,00
-0,195

F: 21,30 m2

U: 18,4765 m
RV: 111,675 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,195
Abgehängte Decke: ---

Verwaltung

03 ±0,00
-0,175

F: 23,33 m2

U: 20,485 m
RV: 85,3175 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,175
Abgehängte Decke: ---

Vermesser/ Grunderwe.

03 ±0,00
-0,175

F: 21,17 m2

U: 18,4095 m
RV: 70,2925 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,175
Abgehängte Decke: ---

Recht / Vertr./ Vereinb.

03 ±0,00
-0,175

F: 14,82 m2

U: 15,6995 m
RV: 49,001 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,175
Abgehängte Decke: ---

Putzmittel

03 ±0,00
-0,185

F: 13,07 m2

U: 15,362 m
RV: 84,026 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,185
Abgehängte Decke: ---

Flur 01

03 ±0,00
-0,185

F: 95,51 m2

U: 78,5595 m
RV: 427,1445 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,185
Abgehängte Decke: ---

Flur 02

03 ±0,00
-0,185

F: 40,26 m2

U: 39,282 m
RV: 205,772 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,185
Abgehängte Decke: ---

TH

03 ±0,00
-0,185

F: 38,65 m2

U: 28,6175 m
RV: 179,101 m3

Bodenbelag: ---
Wandbelag: ---
Decke: ---
lichte RH: ---
Fußbodendicke: 0,185
Abgehängte Decke: ---

DETAIL: 1. OG 1:50



AUSSCHREIBUNG
PROJEKT 
1815-LBP-BA3 NEUBAU VERWALTUNG UND WERKSTATTHALLEN
LANDKREIS ROTTAL-INN, IN PFARRKIRCHEN

BAUHERR
LANDKREIS ROTTAL-INN, VERTR. D. HERRN LANDRAT M. FAHMÜLLER
RINGSTRASSE 4-7, 84347 PFARRKIRCHEN

BAUORT
BENK 6, 84347 PFARRKIRCHEN
FL.-NR.: 1604, GEMARKUNG REICHENBERG

1815-LBP-
BA3-6AV-03 

AUSFÜHRUNGSHINWEIS
DIE PLÄNE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. ALLE MASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN.
ETWAIGE UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN PLÄNEN DES ARCHITEKTEN, DES STATIKERS, DER PROJEKTINGENIEURE UND DER 
FACHFIRMEN SIND VOR AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.
DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ÜBRIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN SEITENS ARCHITEKT, STATIKER, 
PROJEKTINGENIEUREN UND FACHFIRMEN. BAUSTOFFE UND GÜTEKLASSEN SIND DER STATIK ZU ENTNEHMEN.
BEDENKEN GEGEN DIE KONSTRUKTION SIND DEM ARCHITEKTEN VOR AUSFÜHRUNG SCHRIFTLICH ANZUZEIGEN.
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VW-HB-BSP-Wand
OKR= 12,855 m
UKR= 3,55 m
IW- BSP 12 5-Schicht

VW-AW-BSP-Sturzelemente
OKR= 7,435 m
UKR= 6,26 m
IW- BSP 12 5-Schicht

VW-HB-BSP-Brüstung
OKR= 4,67 m
UKR= 3,55 m
IW- BSP 12 3-Schicht

VW-IW-BSP-Innenwände
OKR= 8,72 m
UKR= 3,52 m
IW- BSP 12 5-Schicht

VW-IW-STB-Innenwand
OKR= 11,235 m
UKR= 3,55 m
AW_StB 20

VW-IW-BSP-Innenwände
OKR= 8,675 m
UKR= 3,55 m
IW- BSP 12 5-Schicht

VW-IW-Stahlbeton
OKR= 9,25 m
UKR= 3,55 m
IW- BSP 12 5-Schicht

VW-IW-BSP-Innenwände
OKR= 10,625 m
UKR= 3,55 m
IW- BSP 12 5-Schicht

VW-IW-BSP-Innenwände
OKR= 8,685 m
UKR= 3,55 m
IW- BSP 12 5-Schicht

VW-IW-BSP-Innenwände
OKR= 10,735 m
UKR= 3,55 m
IW- BSP 12 5-Schicht

VW-IW-BSP-Innenwände
OKR= 9,25 m
UKR= 3,55 m
IW- BSP 12 5-Schicht

VW-IW-BSP-Innenwand
OKR= 9,58 m
UKR= 3,50 m
IW- BSP 16 5-Schicht

VW-IW-BSP-Innenwand
OKR= 9,155 m
UKR= 3,50 m
IW- BSP 12 5-Schicht

VW-IW-BSP-Innenwände
OKR= 8,69 m
UKR= 3,52 m
IW- BSP 12 5-Schicht

VW-IW-BSP-Innenwände
OKR= 10,425 m
UKR= 3,55 m
IW- BSP 12 5-Schicht

VW-HB-Sturzelment
OKR= 10,575 m
UKR= 6,26 m
IW- BSP 12 5-Schicht

WH-WD-Fassadendämmung
OKR= 4,67 m
UKR= 3,55 m
IW- BSP 12 5-Schicht

VW-HB-BSP-Wand
OKR= 8,76 m
UKR= 3,55 m
IW- BSP 12 5-Schicht

IT-OG-SCHR
1,135×3,010
UKR ST= +3,185

IT-OG-SCHR
1,135×3,010
UKR ST= +3,185

IT-OG-SCHR
1,135×3,010
UKR ST= +3,185

IT-OG-SCHR
1,135×3,010
UKR ST= +3,155

IT-OG-SCHR
1,135×3,010
UKR ST= +3,155

IT-OG-SCHR
1,135×3,010
UKR ST= +3,155

IT-OG-SCHR
1,135×3,010
UKR ST= +3,185

IT-OG-SCHR
1,135×3,010
UKR ST= +3,155

IT-OG-SCHR
1,135×2,950
UKR ST= +3,095

IT-OG-SCHR
1,135×3,010
UKR ST= +3,155 IT-OG-SCHR

1,135×3,010
UKR ST= +3,155

IT-OG-SCHR
1,135×3,010
UKR ST= +3,155

IT-OG-SCHR
1,135×3,010
UKR ST= +3,155

IT-OG-SCHR
1,135×3,010
UKR ST= +3,155

IT-OG-SCHR
1,135×2,250
UKR ST= +2,395

IT-OG-SCHR
1,135×3,010
UKR ST= +3,155

VW-HB-BSP-Wand
OKR= 7,22 m
UKR= 3,55 m
IW- BSP 12 5-Schicht

VW-HB-BSP Sturz
OKR= 7,22 m
UKR= 6,26 m
IW- BSP 12 5-Schicht

VW-HB-BSP Wand
OKR= 7,22 m
UKR= 3,55 m
IW- BSP 12 5-Schicht

VW-HB- Befestigung Winkel BSH wand

FH-AW-HB-BSP Wände
OKR= 7,335 m
UKR= 4,50 m
IW- BSP 12 3-Schicht

FH-AW-HB-BSP Wände
OKR= 7,21 m
UKR= 4,495 m
IW- BSP 12 3-Schicht

FH-DK-HB-BSH BogenbinderFH-DK-HB-BSH Bogenbinder FH-DK-HB-BSH Bogenbinder

FH-AW-HB-BSP Wände
OKR= 7,285 m
UKR= 4,52 m
IW- BSP 12 3-Schicht

FH-AW-HB-BSP Wände
OKR= 7,285 m
UKR= 4,52 m
IW- BSP 12 3-Schicht

FH-AW-HB-BSP Wände
OKR= 7,285 m
UKR= 4,515 m
IW- BSP 12 3-Schicht

FH-HB-BSP Wand
OKR= 10,915 m
UKR= 4,90 m
IW- BSP 12 3-Schicht

FH-AW-HB-BSP Wände
OKR= 7,285 m
UKR= 4,515 m
IW- BSP 12 3-Schicht

FH-HB-BSP Wand
OKR= 12,115 m
UKR= 4,98 m
IW- BSP 12 3-Schicht

FH-DK-HB-BSH Bogenbinder

WH-AW-HB-BSP Wandelemente
OKR= 7,145 m
UKR= 4,50 m
IW- BSP 12 3-Schicht

WH-AW-HB-BSP Wandelemente
OKR= 7,20 m
UKR= 4,50 m
IW- BSP 12 3-Schicht

WH-AW-HB-BSP Wandelemente
OKR= 7,10 m
UKR= 4,50 m
IW- BSP 12 3-Schicht

WH-AW-HB-BSP Wandelemente
OKR= 7,17 m
UKR= 4,50 m
IW- BSP 12 3-Schicht

WH-AW-HB-BSP Wandelemente
OKR= 7,20 m
UKR= 4,50 m
IW- BSP 12 3-Schicht

WH-DACHK-HB-BSH Bogenbinder WH-DACHK-HB-BSH Bogenbinder WH-DACHK-HB-BSH Bogenbinder WH-IW-BSP-Innenwand
OKR= 10,915 m
UKR= 3,76 m
IW- BSP 12 3-Schicht WH-DACHK-HB-BSH Bogenbinder

WH-DACHK-HB- Binder Außenwaschplatz
OKR= 6,12 m
UKR= 5,72 m
BSH GL 24H
0,20 m x 0,40 m

WH-DACHK-HB- Binder Außenwaschplatz
OKR= 6,12 m
UKR= 5,72 m
BSH GL 24H
0,20 m x 0,40 m

WH-DACHK-HB- Binder Außenwaschplatz
OKR= 6,12 m
UKR= 5,72 m
BSH GL 24H
0,20 m x 0,40 m

WH-DACHK-HB- Binder Außenwaschplatz
OKR= 6,12 m
UKR= 5,72 m
BSH GL 24H
0,20 m x 0,40 m

WH-DACHK-HB- Binder Außenwaschplatz
OKR= 6,12 m
UKR= 5,72 m
BSH GL 24H
0,20 m x 0,40 m

WH-DACHK-HB- Binder Außenwaschplatz
OKR= 6,12 m
UKR= 5,72 m
BSH GL 24H
0,20 m x 0,40 m

WH-DACHK-HB- Binder Außenwaschplatz
OKR= 6,12 m
UKR= 5,72 m
BSH GL 24H
0,20 m x 0,40 m

WH-DACHK-HB- Binder Außenwaschplatz
OKR= 6,12 m
UKR= 5,72 m
BSH GL 24H
0,20 m x 0,40 m

WH-DACHK-HB- Binder Außenwaschplatz
OKR= 6,12 m
UKR= 5,72 m
BSH GL 24H
0,20 m x 0,40 m

WH-DACHK-HB- Binder Außenwaschplatz
OKR= 6,12 m
UKR= 5,72 m
BSH GL 24H
0,20 m x 0,40 m

WH-WD-Fassadendämmung
OKR= 7,16 m
UKR= 6,26 m
IW- BSP 12 3-Schicht

WH-HB-BSP Wand
OKR= 7,16 m
UKR= 6,26 m
IW- BSP 12 3-Schicht

WH-WD-Fassadendämmung
OKR= 7,16 m
UKR= 6,26 m
IW- BSP 12 3-Schicht

WH-WD-Fassadendämmung
OKR= 7,285 m
UKR= 6,34 m
IW- BSP 12 3-Schicht

WH-WD-Fassadendämmung
OKR= 7,285 m
UKR= 6,34 m
IW- BSP 12 3-Schicht

WH-WD-Fassadendämmung
OKR= 7,285 m
UKR= 6,34 m
IW- BSP 12 3-Schicht

FH-HB-BSP Wand
OKR= 7,285 m
UKR= 6,34 m
IW- BSP 12 3-Schicht

IT-OG-SCHR
1,135×2,250
UKR ST= +2,395

IT-OG-SCHR
1,135×2,250
UKR ST= +2,395

IT-OG-SCHR
1,135×2,250
UKR ST= +2,395
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DETAIL: 1. OG HOLZBAU 1:50



AUSSCHREIBUNG
PROJEKT 
1815-LBP-BA3 NEUBAU VERWALTUNG UND WERKSTATTHALLEN
LANDKREIS ROTTAL-INN, IN PFARRKIRCHEN

BAUHERR
LANDKREIS ROTTAL-INN, VERTR. D. HERRN LANDRAT M. FAHMÜLLER
RINGSTRASSE 4-7, 84347 PFARRKIRCHEN

BAUORT
BENK 6, 84347 PFARRKIRCHEN
FL.-NR.: 1604, GEMARKUNG REICHENBERG

1815-LBP-
BA3-6AV-04 

AUSFÜHRUNGSHINWEIS
DIE PLÄNE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. ALLE MASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN.
ETWAIGE UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN PLÄNEN DES ARCHITEKTEN, DES STATIKERS, DER PROJEKTINGENIEURE UND DER 
FACHFIRMEN SIND VOR AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.
DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ÜBRIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN SEITENS ARCHITEKT, STATIKER, 
PROJEKTINGENIEUREN UND FACHFIRMEN. BAUSTOFFE UND GÜTEKLASSEN SIND DER STATIK ZU ENTNEHMEN.
BEDENKEN GEGEN DIE KONSTRUKTION SIND DEM ARCHITEKTEN VOR AUSFÜHRUNG SCHRIFTLICH ANZUZEIGEN.
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VW-IT-OG-01
RB 1,96x2,95
BSK FH-RD-S

IT-OG-SCHR
RB 1,135x2,94
BSK k.Anf.
OTS ---

---
UKR Sturz ---

IT-OG-SCHR
RB 1,135x3,01
BSK k.Anf.
OTS ---

---
UKR Sturz ---

VW-IT-OG-02
RB 1,96x2,95
BSK FH-RD-S

VW-IT-OG-03
RB 1,53x2,95
BSK FH-RD-S
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VW-DK-Fußpfette
16 cm x 24 cm
BSH GL 28C

VW-DK-Sparren
10 cm x 24 cm
NH C24

FH-DK-Trennwand- Entkopplung
Stahlblech Winkel: d= ca. 8 mm
verdübelt mit StB- Wand, 
beidseitig mit MW Schm.pkt > 1.000° eingefasst.
beidseitig eingefasst in Diffusionsoffener Dampfbahn
in die Stehfalzdeckung einarbeiten 

FH-DK-Trennwand- Entkopplung
Stahlblech Winkel: d= ca. 8 mm
verdübelt mit StB- Wand, 
beidseitig mit MW Schm.pkt > 
1.000° eingefasst.
beidseitig eingefasst in 
Diffusionsoffener Dampfbahn
in die Stehfalzdeckung 
einarbeiten 

FH-DK-Trennwand- Entkopplung
Stahlblech Winkel: d= ca. 8 mm
verdübelt mit StB- Wand, 
beidseitig mit MW Schm.pkt > 1.000° 
eingefasst.
beidseitig eingefasst in 
Diffusionsoffener Dampfbahn
in die Stehfalzdeckung einarbeiten 

VORDERKANTE FUSSPFETTE = 
VORDERKANTE BSP- WAND

VORDERKANTE DACHKONSTRUKTION = 
VORDERKANTE FASSADENDÄMMUNG
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VW-HB-BSP-Wand
OKR= 12,855 m
UKR= 3,55 m
0,03 m  Brettsperrholz 
0,02 m  Brettsperrholz 
0,02 m  Brettsperrholz 
0,02 m  Brettsperrholz 
0,03 m  Brettsperrholz 

VW-DK-Fußpfette
16 cm x 24 cm
BSH GL 28C

VW-DK-Mittelpfette
20 cm x 32 cm
BSH GL 28C

FH-DK-Trennwand- Entkopplung
Stahlblech Winkel: d= ca. 8 mm
verdübelt mit StB- Wand, 
beidseitig mit MW Schm.pkt > 1.000° eingefasst.
beidseitig eingefasst in Diffusionsoffener Dampfbahn
in die Stehfalzdeckung einarbeiten 
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AUSSCHREIBUNG
PROJEKT 
1815-LBP-BA3 NEUBAU VERWALTUNG UND WERKSTATTHALLEN
LANDKREIS ROTTAL-INN, IN PFARRKIRCHEN

BAUHERR
LANDKREIS ROTTAL-INN, VERTR. D. HERRN LANDRAT M. FAHMÜLLER
RINGSTRASSE 4-7, 84347 PFARRKIRCHEN

BAUORT
BENK 6, 84347 PFARRKIRCHEN
FL.-NR.: 1604, GEMARKUNG REICHENBERG

1815-LBP-
BA3-6AV-05 

AUSFÜHRUNGSHINWEIS
DIE PLÄNE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. ALLE MASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN.
ETWAIGE UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN PLÄNEN DES ARCHITEKTEN, DES STATIKERS, DER PROJEKTINGENIEURE UND DER 
FACHFIRMEN SIND VOR AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.
DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ÜBRIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN SEITENS ARCHITEKT, STATIKER, 
PROJEKTINGENIEUREN UND FACHFIRMEN. BAUSTOFFE UND GÜTEKLASSEN SIND DER STATIK ZU ENTNEHMEN.
BEDENKEN GEGEN DIE KONSTRUKTION SIND DEM ARCHITEKTEN VOR AUSFÜHRUNG SCHRIFTLICH ANZUZEIGEN.

MASSTAB  1:50  D  06.05.2026 
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260505-Schnitte 
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+6,26
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+6,98

OK Auffüllebene Baumeister
+1,48= +459,00 m.ü.NN

OK Auffüllebene Baumeister
-0,92= +456,60 m.ü. NN

+455,70-1,82

VW-DB-Dachschalung 
0,005 m  Stehfalz, Edelstahl, matt 
0,025 m  Schalung, sägerau 
0,045 m  UK / Hinterlüftung vertikal 

VW-DB-Dachschalung 
0,04 m  Holzweichfaserplatte, WLG 035, verschraubt 

VW-DB-Dämmebene
0,24 m  Zellulose WLG 040 
0,025 m  OSB/3 (Dampfsperre) 

VW-Abgh.Decke-OG-01
0,03 m  Metall UK- Trockenbau 
0,03 m  Metall UK- Trockenbau 
0,015 m  GK- Deckenbekleidung_Quadratlochung 

VW-OG-Verw./ Winterdienst
OKR= 3,55 m
UKR= 3,695 m
0,005 m  Zementäre Beschichtung 
0,06 m  Zementestrich 
0,02 m  FBH Leitungsebene 
0,03 m  TSD PS- WLG 040 Tackerplatte 
0,03 m  Polystyrol Bodenaufbau 

VW-StB-Decke
OKR= 3,55 m
UKR= 3,25 m
0,24 m  Stahlbeton Decken 
0,06 m  Stahlbeton-Fertigteil Filigrandecken 

VW | EG-abgeh. Decke-01
0,05 m  Metall UK- Trockenbau 
0,05 m  Metall UK- Trockenbau 
0,025 m  Holzwolledämmplatte 
0,01 m  Akustik- Lamellen, Weisstanne 

VW-EG-Mensa/Lager
OKR= -0,195 m
UKR= 0,00 m
0,005 m  Zementäre Beschichtung 
0,06 m  Zementestrich 
0,02 m  FBH Leitungsebene 
0,03 m  TSD PS- WLG 040 Tackerplatte 
0,08 m  Polystyrol Bodenaufbau 

VW-FU-STB-Bodenplatte
OKR= -0,20 m
UKR= -0,45 m
0,005 m  Bitumen Schweißbahn 
0,25 m  Stahlbeton Gründung 
0,10 m  XPS-Unter Bodenplatte 
0,05 m  Sauberkeitsschicht 

VW-VHF-Unterkonstruktion
OKR= 6,26 m
UKR= 3,02 m
0,02 m  Schalung, sägerau 
0,03 m  UK horizontal 
0,24 m  Unterkonstruktion/ Luftschicht vertikal, durchgehend 

VW-VHF-WD-Dämmung
OKR= 6,50 m
UKR= 3,25 m
0,18 m  Mineralwolle, Fassade,WLG 035 

VW-WD-XPS
OKR= 3,565 m
UKR= -0,45 m
0,18 m  XPS 
0,005 m  MBS+PMBC Abdichtung 

VW-AW-STB-Außenwände
OKR= 3,25 m
UKR= -0,20 m
0,25 m  Stahlbeton Wände 
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FH-FU-STB-Bodenplatte
OKR= -0,005 m
UKR= -0,205 m
0,005 m  Zementäre Beschichtung 
0,14 m  Beton kunststofffaserbewehrt 
0,06 m  Beton Industrieflächenheizung 
0,10 m  XPS-Unter Bodenplatte 
0,05 m  Sauberkeitsschicht 

FH-DECKENK-STB-Stahlbetondecke
OKR= 3,76 m
UKR= 3,51 m
0,005 m  Zementäre Beschichtung 
0,19 m  Stahlbeton Decken 
0,06 m  Filigrandeckenschale 

FH-IW-STB-Innenwände
OKR= 3,51 m
UKR= -0,45 m
0,20 m  Stahlbeton Wände 

FH-AW-STB-Außenwand
OKR= 2,92 m
UKR= -0,005 m
0,30 m  Stahlbeton Wände 

WH-FU-STB-Frostschürze
OKR= -0,005 m
UKR= -1,105 m
0,30 m  Stahlbeton Gründung 

FH-WD-Perimeter, abged.
OKR= 0,345 m
UKR= -1,105 m
0,06 m  XPS 
0,005 m  MBS+PMBC Abdichtung 

FH-VHF-WD-Fassadendämmung
OKR= 1,105 m
UKR= 0,345 m
0,06 m  Mineralwolle, Fassade,WLG 035 

FH-UTZ-STB-Unterzug
OKR= 3,51 m
UKR= 2,92 m
0,30 m x 0,59 m

7,75 m2

OKR Sttütze +6,315

+7,445

-0,95

-0,005

-0,375

-0,575

OKR Fertigteilstütze +7,19

OK StB- Wand +7,285
+7,44

+10,525

+3,76

+3,51

11,91 3,70
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+2,92

-0,005
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-1,33

-0,95
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+7,19

UKR Sturz +2,275

UKR Sturz  +2,135

OKR Brüstung +1,125

-0,45 -0,45

OK Bodenverbesserung -2,22

Übergabeniveau 
-0,92= +456,60m. ü. NN

UKR UZ +3,01
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WH-STÜ-STB-Innenstütze
OKR= 3,01 m
UKR= -0,45 m
0,30 m x 0,30 m x 3,46 m

WH-UTZ-STB-Stahlbeton Unterzug
OKR= 3,51 m
UKR= 3,01 m
0,30 m x 11,61 m x 0,50 m

WH-D-Stahlbeton
OKR= 3,76 m
UKR= 3,51 m
0,005 m  Zementäre Beschichtung 
0,19 m  Stahlbeton Decken 
0,06 m  Filigrandeckenschale 

WH-BOPLA-Bodenplatte
OKR= -0,005 m
UKR= -0,205 m
0,005 m  Zementäre Beschichtung 
0,14 m  Beton kunststofffaserbewehrt 
0,06 m  Beton Industrieflächenheizung 
0,10 m  XPS-Unter Bodenplatte 
0,05 m  Sauberkeitsschicht 

WH-DK-Firstentlüftung

Dachnei
gung: 

16,550
0° 

Dachneigung: 16,5500° 

WH-AW-STB-Außenwände
OKR= 7,19 m
UKR= 3,76 m
0,30 m  Stahlbeton Wände 

WH-FU-STB-Außenwand
OKR= 3,51 m
UKR= -0,45 m
0,30 m  Stahlbeton Wände 

WH-DK-Dämmebene
0,24 m  Zellulose WLG 040 
0,015 m  OSB/3 (Dampfsperre) 

OK Auffüllung -1,82= +455,70 m.ü.NN-1,82
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DETAILPLANUNG
1815-LBP-BA3 NEUBAU VERWALTUNG UND WERKSTATTHALLEN 
LANDKREIS ROTTAL- INN, PFARRKIRCHEN
1815-LBP-BA3-6AV-06  260414-Fassadenschnitt Tor 
M 1:20 D 06.05.2026 EXT. PN. #### INDEX 

OK Auffüllung Baumeister (Torseite)
ca. -1,33= +456,19

UK Binder +4,52UK Laibung +4,50
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FH-VHF-WD-Fassadendämmung
OKR7,44 m
UKR4,985 m
0,06 m  Mineralwolle, Fassade,WLG 035 

FH-VHF-Unterkonstruktion
OKR7,43 m
UKR5,015 m
0,02 m  Schalung, sägerau 
0,03 m  UK / Hinterlüftung horizontal 
0,12 m  Unterkonstruktion/ Luftschicht vertikal, durchgehend 

FH-AW-HB-BSP Wände
OKR7,285 m
UKR4,52 m
0,04 m  Brettsperrholz 
0,04 m  Brettsperrholz 
0,04 m  Brettsperrholz 

FH-UTZ-HB-BSH Torbinder
OKR= 6,96 m
UKR= 6,58 m
0,18 m x 0,38 m
BSH GL 24H

FH-UTZ-HB-BSH Torbinder
OKR= 4,88 m
UKR= 4,52 m
0,18 m x 0,36 m
BSH GL 24HFH-Insektenschutzblech

Länge: ca. 44,810
#Material
Insektenschutzblech

FH-DK-Traufbohle
OKR= 7,53 m
UKR= 7,335 m
0,14 m x 0,195 m
Balken oberseitig abgeschrägt

FH-DB-Dachschalung Randbereich 
0,005 m  Stehfalz, Edelstahl, matt 
0,03 m  Dreischichtplatte 
0,04 m  UK / Hinterlüftung vertikal 

FH-DK-Dämmebene
0,04 m  Holzweichfaserplatte, WLG 035, verschraubt 

FH-DK-Dämmebene
0,24 m  Zellulose WLG 040 
0,015 m  OSB/3 (Dampfsperre) 

FH-DBKL-Deckenbekl.
0,03 m  UK / Hinterlüftung vertikal 
0,02 m  Rauspundschalung 

FH-DB-Dachschalung
0,005 m  Stehfalz, Edelstahl, matt 
0,025 m  Schalung, sägerau 
0,045 m  UK / Hinterlüftung vertikal 

FH-FU-STB-Bodenplatte
OKR-0,005 m
UKR-0,205 m
0,005 m  Zementäre Beschichtung 
0,14 m  Beton kunststofffaserbewehrt 
0,06 m  Beton Industrieflächenheizung 
0,10 m  XPS-Unter Bodenplatte 
0,05 m  Sauberkeitsschicht 

FH-Boplaverdickung Zufahrt
Winkel: 30°
bis auf Frosttiefe 
innenseitig gg. Erdreich

FH-Einfasswinkel LKW-Bühne
Flanschbreite: 0,080
Flanschhöhe: 0,080
mit Anker in Bodenplatte einbetoniert
OK= OKF Bodenplatte= 0,070

FH-Überfahrstahl
Breite: ca.  0,145
als Schutz Dämmung
verschraubt mit Winkel (reversibel)
OK= OKF Bodenplatte= 0,000

FH-Insektenschutzblech
Länge: ca. 35,921
#Material
Insektenschutzblech

FH-Laibung Sturz
Stärke 0,020
Holzschalung N+F, vertikal, Lärche vorbehandelt
verschraubt an Binder

FH-Wandanschluss
Länge: ca. 36,232
#Material
Insektenschutzblech

+10,85

+10,565

+10,26

FH-DB-Dachschalung
0,005 m  Stehfalz, Edelstahl, matt 
0,025 m  Schalung, sägerau 
0,045 m  UK / Hinterlüftung vertikal 

FH-DK-Dämmebene
0,04 m  Holzweichfaserplatte, WLG 035, verschraubt 

FH-DK-Dämmebene
0,24 m  Zellulose WLG 040 
0,015 m  OSB/3 (Dampfsperre) 

FH-DBKL-Deckenbekl.
0,03 m  UK / Hinterlüftung vertikal 
0,02 m  Rauspundschalung 

FH-DK-Koppelpfetten
0,14 m x 0,24 m
NH C24

FH-DK-Firstentlüftung
Systemgeeignet für Stehfalz

FH-D002 1:20

FH-D002 1:20

FH-D002 1:20



AUSSCHREIBUNG
PROJEKT 
1815-LBP-BA3 NEUBAU VERWALTUNG UND WERKSTATTHALLEN
LANDKREIS ROTTAL-INN, IN PFARRKIRCHEN

BAUHERR
LANDKREIS ROTTAL-INN, VERTR. D. HERRN LANDRAT M. FAHMÜLLER
RINGSTRASSE 4-7, 84347 PFARRKIRCHEN

BAUORT
BENK 6, 84347 PFARRKIRCHEN
FL.-NR.: 1604, GEMARKUNG REICHENBERG

1815-LBP-
BA3-6AV-07 

AUSFÜHRUNGSHINWEIS
DIE PLÄNE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. ALLE MASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN.
ETWAIGE UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN PLÄNEN DES ARCHITEKTEN, DES STATIKERS, DER PROJEKTINGENIEURE UND DER 
FACHFIRMEN SIND VOR AUSFÜHRUNG ZU KLÄREN.
DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ÜBRIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN SEITENS ARCHITEKT, STATIKER, 
PROJEKTINGENIEUREN UND FACHFIRMEN. BAUSTOFFE UND GÜTEKLASSEN SIND DER STATIK ZU ENTNEHMEN.
BEDENKEN GEGEN DIE KONSTRUKTION SIND DEM ARCHITEKTEN VOR AUSFÜHRUNG SCHRIFTLICH ANZUZEIGEN.

MASSTAB  1:50  D  06.05.2026 
FREIGEGEBEN: .   INDEX .

260505-Ansichten Ausbau
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