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Technik

Q KantineM BFS Kinderpflege P Aula

Spülbereich
rein

Heizkörper

N BFS Ernährung und Versorgung N BFS Ernährung und Versorgung N BFS Ernährung und Versorgung Q Kantine Q Küche Q Küche

Versammlungsraum gem.
Anforderungen der VStättV
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Prinzipausbildung Schacht gem. Ang. TWP
nicht trag. MW Abmauerung nach Installation D=17,5

Prinzipausbildung Schacht gem. Ang. TWP
nicht trag. MW Abmauerung nach Installation D=17,5

DF=2cm + Schwerlastdorn

DF=2cm + Schwerlastdorn
DF=2cm + Schwerlastdorn

VK Galerie (E1)
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Unterzug
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Prinzipausbildung Schacht gem. Ang. TWP
nicht trag. MW Abmauerung nach Installation D=17,5

UK ST -2,02

starke Raumlüftung
notwendig

GK wärmegedämmt

D Wand=50cm, 1m unter Gelände Reduzierung Dicke auf 35cm D Wand=50cm, 1m unter Gelände Reduzierung Dicke auf 35cm
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Oberzug gem. Ang. TWP 30/1.45
OK=+0.93, UK=-0.52

UZ 35/115 + Decke (35)UZ 35/115 + Decke (35) UZ 35/115 + Decke (35) UZ 35/115 + Decke (35)

GK wärmegedämmt
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Oberzug gem. Ang. TWP 30/1.45
OK=+0.93, UK=-0.52

Oberzug gem. Ang. TWP 30/1.45
OK=+0.93, UK=-0.52

DF=2cm + Schwerlastdorn

UZ 35/115 + Decke (35)

Oberzug gem. Ang. TWP 30/1.45
OK=+0.93, UK=-0.52
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OK=+0.93, UK=-0.52
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Klingel, Gegensprechanlage
innerhalb Fassadenpaneel
siehe Detail D265

Schlüsseltresor Aufzug, Blitzleuchte, Feuerwehr-Schlüsseldepot,
Informationsleuchte für Feuerwehr-Peripherie-Geräte

Be
die

nta
ste

r 
RA

 TR
H

Be
die

nta
ste

r 
RA

 TR
H

Bedientaster 
Feststellung Tür 

Bedientaster 
Feststellung Tür 

Bedientaster 
Feststellung Tür 

Spülbereich
unrein

Lü
ftu

ng
sp

an
ee

l in
 

PR
-F

as
sa

de
 ei

ng
es

pa
nn

t

Bedientaster 
Feststellung Tür 

Bedientaster 
Feststellung Tür 

Bedientaster 
Feststellung Tür 

Betonsockel, H=0,1m
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Brandwand

Brandwand

Brandwand

D.101
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D.101

17+16 STG
16.7/29
LB 1,80m

D.102

D.101

17+16 STG
16.7/29
LB 1,80m

17+16 STG
16.7/29
LB 1,80m

17+16 STG
16.7/29
LB 1,80m
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Schiene in
Abhangdecke

D.701, 716

D.704, 722 D.702, 717

Fensterbank im Bereich
des Anschluß für mobile
Trennwand unterbrochen

D.704, 722

Küchenbeschichtungsdetails siehe D503

Küchenbeschichtungsdetails siehe D503

Küchenbeschichtungsdetails siehe D503

Beschichtungsdetails D.504
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Beschichtungsdetails D.504
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Windfang inkl. Türen siehe D724, 725
BRH Roh = -4,33 = +1,45 ab OK RFB
UK ST Roh  = -3,33 = +2,45 ab OK RFB
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Tür mit autom. Drehtürantrieb
RR-W002.1 RR-W002.2Bedientaster zu 

automatischer Drehtürantrieb
Leistung Metallbau Innen
siehe Detail D724, D901

Bedientaster zu 
automatischer Drehtürantrieb
Leistung Metallbau Innen
siehe Detail D724, D901

R11

R11

2.18

D.710, 719

-5,62

Verlegeplan siehe D522 SauberlaufSauberlauf

D.727

Oberzug gem. Ang. TWP 30/1.45
OK=+0.93, UK=-0.52

D.727

0.92

0.80

2.18

1.26

2.18

050.2
LM. + Lager (Umkleide)
4.58 m²
D: GK AHD Nassraum

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

W001
Windfang / Anlieferung
11.36 m²
D: GK AHD

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Sauberlaufmatte
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

Verlegeplan Betonwerkstein
siehe D522
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Holz-Akustik-Paneele siehe Pläne
BSZPAN_05_ARC_S_D833, 834 und D835

FBH-Verteilerkasten s. D412
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Bedientaster 
Feststellung Tür 

001
Praxisraum 3
54.84 m²
D: GK AHD

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Linoleum 1, R10
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

044
LM Vorb.
11.77 m²
D: GK AHD

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Linoleum 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

043
Praxisraum 2
19.05 m²
D: GK AHD

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

042
Praxisraum 2
59.13 m²
D: GK AHD

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Linoleum 1, R10
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

041
Wäscherei
34.82 m²
D: GK AHD

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

040
6 Serverraum IT
28.31 m²
D:

OK RFB = -5.78
OK FFB = -5.50
UK RD = -0.52
B: staubbindender Anstrich 1

039.3
Dusche
7.84 m²
D: GK AHD Nassraum

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

038.3
Dusche
7.84 m²
D: GK AHD Nassraum

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

038.2
WC H
3.57 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

039
Umkleiden D
8.07 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

038
Umkleiden H
7.64 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

039.1
Spinde D
64.06 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

038.1
Spinde H
31.05 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

036
Lehrmittel, Lager
72.37 m²
D: GK AHD

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Küchenbeschichtung 1, R10
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

035

52.49 m²
D: Deckenanstrich

UK RD = -0.52
OK FFB = -5.50
OK RFB = -5.78

Stuhllager

B: Linoleum 1

036.1
Lehrmittel, Lager
8.37 m²
D: GK AHD

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Küchenbeschichtung 1, R10

OK RFB = -5.78

UK RD = -0.52 052
Putzen
17.07 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

051

7.69 m²
D:

UK RD = -0.52
OK FFB = -5.50
OK RFB = -5.78

UV Bühnentechnik

B: staubbindender Anstrich 1

053
WC Behinderten
8.98 m²
D: GK AHD Nassraum

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

050
LM. + Lager (Umkleide)
11.48 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

050.1
LM. + Lager (Umkleide)
4.31 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

049.1
WC D
13.54 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

047
WC Lehrer D
5.20 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

049
WC D Vorraum
6.10 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

046
WC Lehrer H
5.81 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

048
WC H Vorraum
6.07 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

048.1
WC H
14.63 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

045

11.70 m²
D:

UK RD = -0.52
OK FFB = -5.50
OK RFB = -5.78

8 Strom Unterverteiler

B: staubbindender Anstrich 1

F002
Flur
42.52 m²
D: GK AHD

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Linoleum 1, R10
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

F003
Flur
65.47 m²
D: GK AHD

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Linoleum 1, R10
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

F004
Flur
61.44 m²
D: GK AHD

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Linoleum 1, R10
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

007
Lehrküche 3
40.11 m²

UK AHD = -2.50
OK FFB = -5.50

B: Küchenbeschichtung 1, R11
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

D: Küchenlüftungsdecke

005.1
Vorrat
15.24 m²
D: GK AHD

UK AHD = -2.80
OK FFB = -5.50

B: Linoleum 1, R10
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

005
Lehrküche 1
76.53 m²
D: Hygienedecke

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Linoleum 1, R10
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

004
Esszimmer 2
48.82 m²
D: GK AHD

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Parkett 1, R10
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

003
Esszimmer 1
44.21 m²
D: GK AHD

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Parkett 1, R10
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

002
Lehrküche 2
76.41 m²
D: Hygienedecke

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Linoleum 1, R10
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

002.1
Vorrat
16.44 m²
D: GK AHD

UK AHD = -2.80
OK FFB = -5.50

B: Linoleum 1, R10
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

F001
Flur
115.19 m²
D: GK AHD

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Linoleum 1, R10
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

B: wasserundurchl. Anstrich 1

037

161.20 m²
D:

UK RD = -0.52
OK FFB = -5.50
OK RFB = -5.78

HLS

B: staubbindender Anstrich 1

008.1

5.72 m²
D:

UK RD = -0.52
OK FFB = -5.50
OK RFB = -5.78

5 BMZ Raum

008

8.14 m²
D:

UK RD = -0.52
OK FFB = -5.50
OK RFB = -5.78

HLS Fettabluft

B: wasserundurchl. Anstrich 1

009
PAUSENHALLE 2
304.57 m²
D: GK AHD

UK AHD = 3.28
OK FFB = -5.50

B: Betonwerkstein 1, R9
UK RD = 3.88

OK RFB = -5.78

W002
Windfang / Foyer
19.30 m²
D: GK AHD

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Sauberlauf/Betonwerkstein 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

010
Kiosk
29.12 m²
D: GK AHD

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

011
Kantine (Essensbereich)
115.16 m²
D: GK AHD

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Parkett 1, R9
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

012
Kantine (Essensbereich)
188.82 m²
D: GK AHD

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Parkett 1, R9
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

F006
Flur
61.19 m²
D: GK AHD

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Parkett 1, R9
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

054

6.47 m²
D:

UK RD = -0.52
OK FFB = -5.50
OK RFB = -5.78

4 Unterverteiler

B: staubbindender Anstrich 1

B: wasserundurchl. Anstrich 1

034

94.25 m²
D:

UK RD = -0.52
OK FFB = -5.50
OK RFB = -5.78

HLS

B: staubbindender Anstrich 1

033

17.72 m²
D:

UK RD = -0.52
OK FFB = -5.50
OK RFB = -5.78

10 ELA

B: staubbindender Anstrich 1

032

28.44 m²
D:

UK RD = -0.52
OK FFB = -5.47
OK RFB = -5.78

6 Serverraum IT

B: staubbindender Anstrich 1

F007

44.49 m²
D: Deckenanstrich

UK RD = -0.52
OK FFB = -5.50
OK RFB = -5.78

Technik Flur

B: säurefester Anstrich

031

17.80 m²
D:

UK RD = -0.52
OK FFB = -5.50
OK RFB = -5.78

9 Zentralbatterieraum (SiBel)

029+030

323.43 m²
D:

UK RD = -0.52
OK FFB = -5.50
OK RFB = -5.78

HLS

B: wasserundurchl. Antrich 1

B: staubbindender Anstrich 1

F009

5.51 m²
D: Deckenanstrich

UK RD = -0.52
OK FFB = -5.50
OK RFB = -5.78

Technik Flur

B: staubbindender Anstrich 1

055

25.47 m²
D:

UK RD = -0.52
OK FFB = -5.50
OK RFB = -5.78

8 Strom Unterverteiler

056.1
WC H
19.88 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

058
WC Lehrer H
5.57 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

056
WC H Vorraum
5.90 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

F011
Flur
11.01 m²
D: GK AHD

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

057
WC D Vorraum
5.90 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

F010
Flur
90.90 m²
D: GK AHD

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Parkett 1, R9
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

057.1
WC D
14.10 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

059
WC Lehrer D
5.38 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Fliesen 1
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

013
Kantine Ausgabe
79.17 m²
D: GK AHD

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Betonwerkstein 1, R10

OK RFB = -5.78

UK DACH = -0.52

027
Kühltechnik Kantine
8.89 m²
D: Dämmung

UK AHD = -0.58
OK FFB = -5.50

B: Küchenbeschichtung 3, R11
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

023
Müllraum Kantine
22.72 m²
D:
B: Küchenbeschichtung 4, R11
UK DACH = -0.52

OK RFB = -5.78
OK FFB = -5.50

B: wasserundurchl. Anstrich 1

028

17.84 m²
D:

UK RD = -0.52
OK FFB = -5.50
OK RFB = -5.78

Trinkwasseranschluss

F012
Technik Flur
6.25 m²
D: GK AHD
B: wasserundurchl. Anstrich

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50
OK RFB = -5.78

015
Spülbereich
25.06 m²
D: Küchenlüftungsdecke

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Küchenbeschichtung 1, R12V4
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

T001
Treppenhaus 1
43.87 m²
D: GK AHD

UK AHD = -0.82
OK FFB = -5.50

B: Versiegelung 1,4
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

T002
Treppenhaus 2
43.87 m²
D: GK AHD

UK AHD = -0.82
OK FFB = -5.50

B: Versiegelung 1,4
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

T003
Treppenhaus 3
43.87 m²
D: GK AHD

UK AHD = -0.82
OK FFB = -5.50

B: Versiegelung 1,4
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

T004
Treppenhaus 4
43.87 m²
D: GK AHD

UK AHD = -0.82
OK FFB = -5.50

B: Versiegelung 1,4
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

Dusche

- 5.53

- 5.515

- 5.53

- 5.515

- 5.525

- 5.535

- 5.50

- 5.515

BRH Roh = -4,33 = +1,45 ab OK RFB
UK ST Roh  = -3,33 = +2,45 ab OK RFB

GK wärmegedämmt

GK wärmegedämmt

Putzmaschine
Stellplatz

022
Lager Kantine
11.40 m²
D: GK AHD

UK AHD = -2.95
OK FFB = -5.50

B: Küchenbeschichtung 1, R11
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

0.80

024

0.87 m²
D: Deckenanstrich

UK RD = -0.52
OK FFB = -5.50
OK RFB = -5.78

Putzmittel

B: Küchenbeschichtung R11

025
Umkleide Herren
5.71 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Küchenbeschichtung 1, R11
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

F014
Flur Anlieferung Küche
45.05 m²
D: GK AHD

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Küchenbeschichtung 4, R11
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

026
Umkleide Damen
7.19 m²
D: GK AHD glatt

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Küchenbeschichtung 1, R11
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

016
Büro Kantine
11.44 m²
D: GK AHD

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Küchenbeschichtung 1, R11
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

014
Vorbereitung/Kochen
51.00 m²

UK AHD = -2.50
OK FFB = -5.50

B: Küchenbeschichtung 1, R12
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78

D: Küchenlüftungsdecke

TB Wand
bis 10cm ü. AHD

Vorsatzschale für 
Kondensat-
entwässerung
der Kühlzellen über 
BA in Grundkörper
der Rinne
(Ausführung nach Kühlzellen)

Vorsatzschale für 
Kondensat-
entwässerung
der Kühlzellen über 
BA in Grundkörper
der Rinne
(Ausführung nach Kühlzellen)
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Info: nur diese Installationswand
reicht nicht bis zur Rohdecke,
sondern nur bis in den Abhang-
deckenbereich hinein,
die Fettabluft verläuft darüber

Deckenschott gem. Ang. Statik
1.00/1.15/25 UK=-1.67
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DN 100

GU
DN70

Schlitzrinne
DN 100
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DN70

Deckenschott gem. Ang. Statik
1.00/1.15/25 UK=-1.67

HTA 38/17

HTA 38/17

Türhöhe roh 2,135m ist i.O. für die Technikräume HLS wenn:
Einbringung der RLT-Geräte spätestens vor Türeinbau erfolgt.
Optimal wäre die Einbringung vor Einbau des Estrichs.
Hierzu RLT-Geräte-Aufstellung auf bauseitigem Sockel.
Dieser sollte 10cm höher als der FFB sein, damit Abdichtung funktioniert.
RLT-Gerät wird mit Schallschutzmatte vom Gebäude entkoppelt,
sodass der Gerätesockel auf dem Rohboden auf Trennlage erstellt werden kann.
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FBH-Verteilerkasten 
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Schlitzrinne
DN 100

15 Tische
60 Stühle

32 Tische
128 Stühle

3 Stg. 16,7/29,5

Beamer

Bühne 4x8m h=0,5m

Leinwand

FBH-Verteilerkasten

Klappe zu FBH-Verteiler

FBH-Verteilerkasten

Klappe zu FBH-Verteiler

Abkofferung F0 Trockenbau

Klappe 40/50 (Lichte)
Bühnentechnik

Klappe 40/50 (Lichte)
Bühnentechnik

Bühne

3 Stg. 16,7/29,5
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Trocken Kühlraum
8,36m²
D: Kühlzellendecke
B: Kühlzellenboden R12
OK Kühlzelle = -2,85
OK FFB Kühlzelle = -5,49
OK RFB = -5,78

OK Estrich =  -5,62

036.2
Kühlraum
5,10m²
D: Kühlzellendecke
B: Kühlzellenboden R12
OK Kühlzelle = -2,85
OK FFB Kühlzelle = -5,49
OK RFB = -5,78

OK Estrich =  -5,62
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int. Fachraum 2 Lehrküche
99.36 m²
D: Hygienedecke

UK AHD = -1.72
OK FFB = -5.50

B: Linoleum 1, R10
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78
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Tiefkühlraum
5,10m²
D: Kühlzellendecke
B: Kühlzellenboden R12
OK Kühlzelle = -2,85
OK FFB Kühlzelle = -5,49
OK RFB = -5,78
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WC H
3.40 m²
D: GK AHD Nassraum

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Küchenbeschichtung 1, R11
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78
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WC D
3.61 m²
D: GK AHD Nassraum

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Küchenbeschichtung 1, R11
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78
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Flur Küche
19.93 m²
D: GK AHD

UK AHD = -2.72
OK FFB = -5.50

B: Küchenbeschichtung 1, R10
UK RD = -0.52

OK RFB = -5.78
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UK ST= -1,67 =3,83 ab OK FFB
BRH= -5,78 = -0,28 ab OK FFB
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Fettbrandlöscher
mind. Löschvolumen nach
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mind. 9 LE,
27A 144B

mind. 9 LE,
27A 144B

mind. 12 LE,
43A 183B

mind. 15 LE,
55A 233B

mind. 9 LE,
27A 144B

mind. 9 LE,
27A 144B

mind. 9 LE,
27A 144B

mind. 12 LE,
43A 183B

Fettbrandlöscher
mind. Löschvolumen nach
 maximalen Litern Ölen/Fetten

mind. 12 LE,
43A 183B

mind. 5kg
CO2-Löscher

mind. 9 LE,
27A 144B

mind. 9 LE,
27A 144B

mind. 9 LE,
27A 144B

mind. 9 LE,
27A 144B

mind. 5kg
CO2-Löscher

mind. 9 LE,
27A 144B

mind. 9 LE,
27A 144B

mind. 9 LE,
27A 144B

Fettbrandlöscher
mind. Löschvolumen nach
 maximalen Litern Ölen/Fetten

PLANINHALT:

GEZ. DATUMÄNDERUNGSBESCHREIBUNG
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PLANINHALT: PLANNR.:

MASSSTAB: DATUM:

PLANGRUNDLAGE: 

FACHPLANER

FREIGEGEBEN: DATUM:

AUSFÜHRUNGSPLAN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

BSZ PAN
E1
E0

E2
E3

OKFFB = ±0.00 = 387.50 m üNN
OKFFB = -5.50 = 382.00 m üNN

OKFFB = +4.40 = 391.90 m üNN
OKFFB = +8.80 = 396.30 m üNN

NEUBAU BERUFLICHES SCHULZENTRUM PFARRKIRCHEN

PLANNR.:

GU GULLY

FD FUNDAMENTDURCHBRUCH
WD WANDDURCHBRUCH (HLS, ELT, KüP, ARC)

WS
WA
FS
FA

WANDAUSSPARUNG
FUNDAMENTSCHLITZ
FUNDAMENTAUSSPARUNG

WANDSCHLITZ (HLS, ELT, KüP, ARC)

DECKENAUSSPARUNG

BODENAUSSPARUNG

DD

DS
DA

BD

BS
BA

BODENDURCHBRUCH (HLS, ELT, KüP, ARC)

DECKENDURCHBRUCH (HLS, ELT, KüP, ARC)

DECKENSCHLITZ (HLS, ELT, KüP, ARC)

BODENSCHLITZ (HLS, ELT, KüP, ARC)

FERTIGHÖHENKOTE OK
FERTIGHÖHENKOTE UK
ROHHÖHENKOTE OK
ROHHÖHENKOTE UK

ANSCHLUSSSCHIENE MW

WP3

STAHLBETON
BETON UNBEWEHRT
AKUSTIKOBERFLÄCHE HOLZ
KALKSANDSTEIN / MW
GIPSKARTON-/GIPSFASERWAND F0
GIPSKARTON-/GIPSFASERWAND F30
GIPSKARTON-/GIPSFASERWAND BAUART F90
GIPSKARTON-/GIPSFASERWAND F90 
GIPSKARTON-/GIPSFASERWAND BRANDWAND

ÄNDERUNGSINDEX, -WOLKEN

ZE ZEMENTESTRICHRAUCHSCHUTZTÜRRS

/
/
/
/
/

ABGEHÄNGTE DECKEAHD
WÄRMEDÄMMUNGWD
WÄRMEDÄMMUNGWD
LOCHUNG AKUSTIKDECKEAKD
DETAILVERWEIS
TÜRBEZEICHNUNG
HT=Holztür, 126=Raumnummer 1=Türnummer
T30/RS=Brandschutz, 37db = Schallschutz Rw37dB
GEBÄUDEFUGE
GIPSKARTONWAND MIT
WANDVERSTÄTKUNG 
GEM. D433, D434

VOR-, INSTALLATIONSWAND, HLS

FESTEINBAUTEN HOCHBAU, ARCH.
LOSE MÖBEL HOCHBAU, ARCH.

FESTEINBAUTEN KÜCHE, KÜCHENPL.
FESTEINBAUTEN WERKSTATTPLANER

AUSSTATTUNG, ELT
SANITÄRGEGENSTÄNDE / AUSSTATTUNG, HLS

BAUHERR ARCHITEKT

TW01 19 cm - ohne Brandschutz / Schallschutz Rw, R ≥ 51dB

TW02 31 cm - Brandschutz feuerhemmend (F30) / Schallschutz Rw, R ≥ 51dB
gilt für alle Innenwände mit Kennzeichung

TW03 19 cm - Brandschutz feuerhemmend (F30) / Schallschutz Rw, R ≥ 51dB
gilt für alle Innenwände mit Kennzeichung

IW01 17,5 cm - ohne Brandschutz / Schallschutz Rw, R ≥ 51dB
gilt für alle Innenwände mit Kennzeichung

Trockenbauwände sind grundsätzlich zweifach beplankt herzustellen.
Ebenso sind immer mind. 14 cm Mineralwolle als Dämmeinlage auszuführen.
Besondere Anforderungen an TB-Wände sind textlich im Plan vermerkt
(z.B. TW02 F30, R'w ≥ xx dB, ZB-VS)

gilt für alle Innenwände mit Kennzeichung

ZEMENTBAUPLATTE, H=1,00M ü. RFB
IMPRÄGNIERTE GIPSFASERWAND

Wandverstärkung XX

GIPSFASERWAND MIT WANDVERSTÄRKUNG
V1: zusätz. Holzständer, Achse 31,25 cm, Höhe = 300 cm
V2:zusätz. Holzständer, Achse 31,25 cm, Höhe = 520 cm

AUSSTATTUNG NUTZER -BESTAND
AUSSTATTUNG NUTZER - NEUANSCHAFFUNG

GÜLTIGKEIT IN 
ANGRENZENDEM PLAN

4. BA
SPORTHALLE

1. BA
Stellplätze

W1

S.1 S.2 S.3

W2 W3 W4

1. BA
Bushalteplatz

L

-xx

In Räumen mit Bodenablauf sind zementgebundene Platten zu verwenden.

D-XXX.Y

HT-126.1
T30/RS, 37dB

1/100

E0 GRUNDRISS

BSZPAN_5_E0_GR_SAUSSTATTUNGSPLAN
E0 SCHULE

GRUNDRISS E0 SCHULE

BSZPAN_5_E0_GR_S_V

VORABZUG

KL 08.07.26 V01Stehtische vor dem Kiosk, Infotafel, Wasserspender, Bildshcirme sind verschoben
KLFeuerlöscher ergänzt 03.08.26 V02

03.08.2026

Allplan 2016H/B = 620 / 2000 (1.24m²)H/B = 600 / 2000 (1.20m²) Allplan 2016

AUSSTATTUNG
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