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Einrichtung - Bestand: Werkstattausstattung, Maschinenpark

Einrichtung - Bestand: Mobiliar (Tische, Bestuhlung)

Einrichtung - Bestand: Mobiliar (Schränke)

Bewegungsfläche Maschinen T=1.00 m

Bewegungsfläche Werkbänke/Tische T=0.85 m

Einrichtung - Neu: Mobiliar, Werkstattausstattung, Maschinenpark

Einrichtung - Bestand: Laborausstattung, Labormobiliar 

Einrichtung - Neu: Laborausstattung, Labormobiliar

Einrichtung - Bestand: Dokumentenkamera, Beamer

Einrichtung - Neu: Mobiliar, Werkstattausstattung, Maschinenpark

Legende Werkstatteinrichtung

Alle Leerrohre (Leistungsumfang Bau) sind mit Zugdraht zu verlegen

siehe Eintragung im Plan
Druckluftanschlüsse Standardmontage Höhe +1.40 m Ausnahmen

Neue Bodenelektranten

von 3.00 m zu berücksichtigen
Bei Elektro-Festanschlüssen ist eine Kabelüberlänge

NA

E...

Neue Medienanschlüsse

Legende Medienanschlüsse

Strom 230V für Syba-Net (Labor-AP's) Simplex 

 Experimentiereinrichtung"
"Errichten von Niederspannungsanlagen - Unterrichtsräume mit 
Auslegung der Elektroinstallation nach DIN VDE 0100-723

benutzt werden ist erfoderlich
Kennzeichnung der Steckdosen die für Experimentierzwecke 

Raumbeleuchtung, PC-Arbeitsplätze und Standardsteckdosen
Experimentiersteckdosen im Raum, ausgenommen der 
NOT-AUS-Schleife für alle Stromkreise der Labor-AP /

Switch

E5

E6

E1 I

D

vorgegeben und wurden bei der PBS-Planung nicht berücksichtigt.
Die Raum-Lichtschalter werden vom TGA-Fachplaner 

Einzelne Elektroanschlüsse an Innenwänden: UK = +1.00 m OKFF

E... Steckdosen als Laboreinrichtung bzw. Werkstatteinrichtung

EnergieampelnEA

LO20 Reinigung-Holzstaub/Späne

Leistungsumfang IB Hof Bummer (BHP)

Einrichtung - Neu: PC + Monitor, Drucker, Dokumentenkamera
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Einspeisung im UV-Schrank Labor-Lehrer-AP
Experimentier-Steckdosen abschaltbar über NOT-AUS-Schleife

Datendosen als Laboreinrichtung, Verkabelung TGA/ELT
Internes Daten-Netzwerk von UV-Labor-Lehrer-AP (Switch)

UV-Schrank Labor-Lehrer-AP als Laboreinrichtung
Switch 24-Port (Internes Daten-Netzwerk) montiert im 

WERKSTATTTECHNIK

JS 28.03.22 01

326

integrierter Fachraum (Bodenhalle)
114.61 m²

D: GK AHD

UK AHD = 12.08
OK FFB = 8.80

B: Linoleum, chemikalienbeständig

UK RD = 12.68

OK RFB = 8.63

325
LM
34.61 m²

D: GK AHD

UK AHD = 12.08
OK FFB = 8.80

B: Linoleum
UK RD = 12.68

OK RFB = 8.63

324
LM Vorb.
25.58 m²

D: GK AHD

UK AHD = 12.08
OK FFB = 8.80

B: Linoleum
UK RD = 12.68

OK RFB = 8.63

Gebäudeplan vom 18.03.22 angehängt, Bemaßung ergänzt.

JS 15.02.23 02Gebäudeplan vom 10.02.23 angehängt.

30
von Fußbodenheizung
Bodenfläche frei 

JS 22.04.24 03Gebäudeplan vom 17.04.24 angehängt, Bodenflächen frei von Fußbodenheizung eingearbeitet, 

Änderungen siehe rote Wolke 

UK=+2,40
OK=+3,00
B=2.70 m
Wandverstärkung

UK=+1.60
OK=+2.20
B=0,85 m
Wandverstärkung

UK=+1,10
OK=+2,20
B=4.20 m
Wandverstärkung

UK=+0,80
OK=+2,20
B=1.10 m
Wandverstärkung

JS 10.01.25 04Wandverstärkungen (Traversen für Trockenbau) ergänzt, siehe rote Wolke.

JS 14.02.25 05Gebäudeplan vom 03.02.2025 angehängt, Einrichtung an FBH-Verteilerkasten angepasst.
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