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3. Gesamtschule Grevenbroich
Erweiterung, Sanierung und Umbau

LANDSCHAFTSARCHITEKT

gmp International GmbH

CONSTRATA

Pfrommer + Roeder

Erdgeschoss, Gebäudeteil - C

-

4524_GSG_GRUNDRISSE

GMP 1:100A1

C-A02-E0C-3V00

04.12.2024

4524

ENTWURFSPLANUNG

TWK Trinkwasser kalt

TWZ Zirkulation

TWW Trinkwasser warm

Berechnung der Versorgungsleitungen
nach DIN 1988

Zur Berechnung der TWW - Leitung
der Duschen wird eine Gleichzeitigkeit
von 1 angenommen.

ANSCHLÜSSE :

Dusche

WC

ZV - Zapfventil

PP - Urinal

WT - Waschtisch

AG - Ausgussbecken

0,50 l/s

0,30 l/s

0,13 l/s

0,15 l/s

0,30 l/s

0,07 l/s

TW 3/4"

TW 1/2"

TW 1/2"

TW 1/2" TWW 1/2"

TW 1/2" TWW 1/2"

TW 1/2" TWW 1/2"

Anschl.-Ltg. 22 x 1,0

Anschl.-Ltg. 15 x 1,0

Anschl.-Ltg. 15 x 1,0

Anschl.-Ltg. 18 x 1,0

Anschl.-Ltg. 18 x 1,0

Anschl.-Ltg. 18 x 1,0

LEGENDE Sanitär

RW Regenwasser

Bodenablauf mit Schlitzrinne

ZV Zapfventil

SWG Schmutzwasser Grundleitung

SW-UKD Schmutzwasserleitung unter der Decke

MW Mischwasser

BTA / SANITÄRTECHNIK

Fey und Partner
Beratende Ingenieure und

Sachverständige VBI/VDI

Ingenieurgesellschaft mbH

Hatzfelder Straße 59 │ 42281 Wuppertal

Tel. (02 02) 9 46 37 - 0 │ Fax 9 46 37 - 20
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