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1. Obergeschoss

Vorlauftemperatur: 37,0 °C g
Gesamtleistung: 5780,0 W Heizung SGP_HZG_GR-DG_004_x_260803 potthoff
Massenstrom: 41 5 kg/h ERSTELLT DATUM REFERENZ ARCHITEKTUR We bu”d health
DrUCkV6r|USt 28 1 6 mbar ChrEl 15092026 SGP_ARC_GR-DG_0030_2_260424 Potthoﬁ; GmbH

. i GEANDERT DATUM REFERENZ ELEKTROTECHNIK Berllner Stra rse 1 19

16515 Oranienburg
. GNUSE_2026-04-20_1908_00-Revit2023 Tel: +493301-57672-0
www.potthoff-ingenieure.de

MARSTAB INDEX REFERENZ MEDIZINTECHNIK

Evangelisches Waldklinikum Spandau
Neubau - Schaffung von Ausbildungsplatzen




