Legende Kaltetechnik

Vorhaltung Abgang fiir UMLK
mit Kugelhahnen,
Leistungsreserve: 1 kW

2
KO_006

Pufferspeicher
Medium: Kaltwasser
Volumen: 1.000 |
Masse: ca. 1.300 kg

Ausdehnungsgefall
Volumen: 25 |

mit Auffangwanne und
Feuchtefiihler

Geblasekonvektor

RA=1,46'm
RA=1,46 m

-28x1,2

RA=2,80 m

RA=2,80 m

RA72,64 m

!

KT_ST_01
DN 25

Anschluss zur Notkiihlung,
DN32 mit Absperrungen

1x LuftgekUhlter Kaltwassersatz

Leistung: 9 kW

Kaltemittel: R290 Propan

Male HxBxT: ca. 0,8x1,5x0,50 m

Masse: ca. 200 kg

aufgestellt in Olprotektor auf Schwingungsdampfer
auf Rahmenkonstruktion mit MontagefiiRen

 — Glykol RL
ﬁ Kaltwasser VL
ﬁ Kaltwasser VL 6°C
ﬁ Kaltwasser VL 14°C
ﬁ Kaltwasser VL 16°C
ﬁ Kaltwasser RL
: Kaltwasser RL 12°C
S _ S Kaltwasser RL 18°C
ﬁ Kaltwasser RL 19°C
: Kuhlwasser VL
E— Kiihlwasser RL
: Rickkuhlwasser VL
ﬁ Rickkihlwasser RL
i Kaltemittel VL
: Kaltemittel RL
i WRG VL
: WRG RL
ﬁ WRG VL Glykol

Glykol VL
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ﬁ WRG RL Glykol

Umluftkihlgerat

Absperrklappe

Kappenventil

(Strang-)Regulierventil

Schmutzfanger

Ruckschlagklappe

Pumpe

Dreiwegeventil mit elektromotor. Antrieb

Sicherheitsventil

Kompensator

Temperatur-Anzeige

Temperaturfuhler

Manometer

Druckfiihler

Strémungswachter

Differenzdruckmanometer
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Index| Anderungen

Datum | Name

Ausfuhrungsplanung

(Do ¥

KO_006

KO_006

0,0 = +33,87 m UNN

Dachgeschoss
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