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Grundleitungsanschluss

Strangnummer Schmutzwasser-fetthaltig

SW-Leitung

LEGENDE  KGR 410  SANITÄR

Zirkulationsventil manuell

Unterputzventil
SW1

Rückflussverhinderer EA

Kaltwasser enthärtet

Feuerlöschleitung - trocken

NE

PWH   /   Warmwasser - TWW

D A

Filter

Durchflussmessgerät

B A

RW1

Entlüftungsleitung

Strangnummern Schmutzwasser

Kugelhahn

PWC   /   Kaltwasser     - TWK

m3

FI L

UP

Rohrtrenner BA

GLA

Dachablauf
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F-SW1
Strangnummern Regenwasser

PWH-C / Zirkulation      - TWZ

Wasserzähler

F L T F L T F L T

RW-Leitung

Noteinlauf

Kaltwasser vollentsalzt

SW-Leitung - Fetthaltig

Bodenablauf

Zirkulationsventil thermisch

Absperrventil

P Probenahmestelle nach Vorgabe Gesundheitsamt
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E 1 2 3

10.0.15
Skills
Lab-Päd./
Neon.

10.0.12
Skills
Lab-Pflegebad

Hygiene-
spülung,
Unterputz

10.0.12
Skills
Lab-Pflegebad

10.0.11
Skills Lab-Arbeitsraum
rein

12

10.0.17
Sanitärzentrale

TW3/12
TW2/25

25

10.2.26
PuMi

10.3.03
Kältezentrale

Hygiene-
spülung
Aufputz

10.0.02
WC-H

32

TW1/32

12 12

10.0.03
WC-D

10.0.03
WC-D

10.0.04
Schließfächer

Trinkwasser-
spender

12 12 12 12

10.1.01
WC-H

12 12

10.1.02
WC-D

10.1.02
WC-D

10.1.03
Teeküche

Trinkwasser-
spender

Hygiene-
spülung
in Spülkasten
integiert12 12 12 12

25

10.2.01/10.02.02
WC-H / WC-D

12 12

10.2.03
R-WC

10.2.03
Teeküche

Trinkwasser-
spender

12 12 12

10.2.03
R-WC

10.2.03
Teeküche

10.2.01/10.02.02
WC-H / WC-D

12

12

TWK-VERTEILER
E - Einspeisung, DN32
1 - DN32, EG - 2.OG - WC-Bereich, Teeküche
2 - DN25, EG - Skills Lab, Arbeitsraum rein, Pflegebad
3 - DN12, EG - 2.OG - Putzmittel, Technik

TW_ST_01
Achse K-L/1-2

TW_ST_03
Achse F-G/3-4

DLE:
11 kW

DLE:
3,5 kW

DLE:
3,5 kW

DLE:
3,5 kW

DLE:
3,5 kW

DLE:
3,5 kW

DLE:
3,5 kW

DLE:
3,5 kW

DLE:
3,5 kW

DLE:
3,5 kW

DLE:
3,5 kW

DLE:
3,5 kW

DLE:
3,5 kW

DLE:
3,5 kW

DLE:
13,5 kW

DLE:
13,5 kW

15 12

15
12

25

25

15

12

15

15

12

Hygiene-
spülung
in Spülkasten
integiert

Hygiene-
spülung
in Spülkasten
integiert

DLE:
3,5 kW

DLE:
3,5 kW

DLE:
3,5 kW

DLE:
13,5 kW
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Strangschema Trinkwasser

./.

SGP_SAN_ST-TW_001_x_260806

Ausführungsplanung

-

06.08.2026HanGe/CorMe

Sanitär

Evangelisches Waldklinikum Spandau
Neubau - Schaffung von Ausbildungsplätzen

SGP_ARC_Grundrisse Index 02 - 24.04.26
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Änderungen Datum NameIndex
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MA ß S TA B
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D A TU M

I N D E X

RE FE RE NZ A R C H I TE K TU R

RE FE RE NZ E LE K TR O TE C H N I K

RE FE RE NZ ME DI Z I N TE C H N I K

P LA N N U M M E R

Potthoff GmbH
Steigerstraße 19
99096 Erfurt
Tel: +49361-56546-0
www.potthoff-ingenieure.de
2063@potthoff-ingenieure.de
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