
W
W

T
ÄW

DG
1

Gezeichnet:

Bearbeiter: CAD-Projektdaten:

Blatt-Gr.: Plan-Nr.: Datum:

Status:

Gebäude / Bauwerk / Bauteil / Trakt / Objekt : Geb.-Nr.:

LGNr.:Liegenschaft /Adresse: Planinhalt / Geschoss:

ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN:Planindex NAME: DATUM:

FREIGABE BAUHERR:

Datum/Unterschrift Projektleitung Datum/Unterschrift

Entwurfsverfasser:

Planungsstufe / Leistungsphase:

Maßstab:

2.0 SYMBOLE IM GRUNDRISS 2.1 TÜRNUMMERN

≙
≙
≙

3.0 SYMBOLE IN SCHNITT UND ANSICHT

= OBERKANTE AUSBAU
bzw. UNTERKANTE AUSBAU

HANDWASCHBECKEN

WASCHTISCH

6.0 SYMBOLE IM GRUNDRISS (SANITÄR)

ÄRZTE-WASCHTISCH MIT
ARMHEBEL-ARMATUR

WC-BECKEN

AUSGUSSBECKEN

PAPIERHANDTUCHSPENDER
UND ABWURFKORB

STECKBECKENSPÜLER

BODENABLAUF

AUSGUSSBECKEN MIT
DESINF.-DOSIERGERÄT

BESTANDSMÖBLIERUNG
DARSTELLUNG OHNE
FÜLLFLÄCHEN

NEUE MÖBLIERUNG
DARSTELLUNG MIT
FÜLLFLÄCHEN

HINWEIS: HÖHENKOTEN BEZIEHEN SICH
IMMER AUF +/- 0.00 = OKFF EG;  BRH UND
TÜRHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF.

Rw ≥ 27dB
Rw ≥ 32dB
Rw ≥ 37dB
Rw ≥ 42dB

SSK I
SSK II
SSK III
SSK IV

+ 0.00
+ 0.00

+ 0.00
+ 0.00

D02
0123

=
=
=
≙

BRAND/SCHALLSCHUTZ
T30
RS
RD

BRANDSCHUTZTÜR
RAUCHSCHUTZTÜR
RAUCHDICHT

TÜRNUMMER
TÜRBLATT
SCHALLSCHUTZ
SONDERAUSST.

=

=

=

OKFF
OKRD

OKFF BESTAND
OKRD BESTAND

DETAIL D02

SIEHE PLAN ...-...-...-0123

XX
XX
XX

XX
XX
XX

BESCHLAG
BRANDSCHUTZ

- 0.15OBERKANTE ROHBAU
bzw. UNTERKANTE ROHBAU=± 0.00

SONDERAUSSTATTUNG
OTS
PIN
NA
TSR
AUTO
US
FTS

OBENTÜRSCHLIESSER
TASTENFELD
NOTAUSGANG
SCHLIESSUNG Ü. RAUCHM.
AUTOMATIKANTRIEB
UNTERSCHNITT
FLUCHTTÜRSTEUERUNG

=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=

DRÜCKER
KNAUF
OHNE BESCHLAG
WC-BESCHLAG

BESCHLAG
DR
KN
--
WC

=
=
=
=
=
=
=

TÜRBLATT
HZ
VK
MG
GL
ST
ED
--

HOLZTÜR
VOLLKUNSTSTOFF
METALL-GLAS-TÜR
GLASTÜR
STAHLTÜR
EDELSTAHLTÜR
KEIN TÜRBLATT

GLASAUSSCHNITT

=X.XX
X.XX

TÜRBREITE ROHBAU
TÜRHÖHE ROH AB OKFF

ABGEHÄNGTE DECKE
ALLGEMEIN STROMVERSORGUNG
BODENDURCHBRUCH
BRANDMELDEZENTRALE
BRÜSTUNGSH. ROH AB OKFF
BRÜSTUNGSH. FERTIG AB OKFF
BETÄUBUNGSMITTELFACH
BEZUGSACHSE
DACHABLAUF
DECKENDURCHBRUCH
DESINFEKTIONSSPENDER
DECKENSCHLITZ
ELEKTRO
FEUERLÖSCHEINRICHTUNG
BRANDSCHUTZANFORDERUNG
FERTIGFUSSBODEN

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

BRANDSCHUTZVERGLASUNG
GEFRIERSCHRANK
GESCHIRRSPÜLER
HEIZKÖRPER
HYDRANTENANSCHLUSS
KÜHLSCHRANK
LIEGENDKRANKENANFAHRT
MODULSCHRANK
MED-KÜHLSCHRANK
MIKROWELLE
NOTAUSGANG
OBERKANTE
ROHRACHSE
REVISIONSÖFFNUNG
ROHFUSSBODEN
RÖNTGENFILMBETRACHTER
REGENFALLROHR

G30
***
GS
HK
HY
KS
LKA
M
MED-KS
MW
NA
OK
RA
REVI
RFB
RÖFI
RR

LEGENDE:
1.0 ABKÜRZUNGEN

RWA

S
SV
TV
UK
UKD
UZ
ÜZ
V
VS
VSG
WD
WF
WM
WS
WU
WV
ZBV

=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

RAUCH-WÄRME-ABZUG

SONNENSCHUTZ
SICHERHEITSSTROMVERSORGUNG
FERNSEHGERÄT
UNTERKANTE
UNTERKANTE DECKE
UNTERZUG
ÜBERZUG
VERDUNKELUNG (AUSSEN)
VORSATZTSCHALE
VERBUNDSICHERHEITSGLAS
WANDDURCHBRUCH
WERTFACH
WASCHMASCHINE
WANDSCHLITZ
WASSERUNDURCHLÄSSIG
WANDVERSTÄRKUNG
ZUR BESONDEREN VERWENDUNG
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Brandschutzdefinitionen nach BS-Konzept:
4.0 SCHRAFFUREN 

BAUNULL:   +/- 0.00 m = +72,62m ü. NHN
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NF= 22,78 m²
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0,49
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2 Bett
07.01.041.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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PKV-2 Bett
07.01.053.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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NF= 5,33 m²
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Bad
07.01.053.01

B= Fliesen
W= Fliesen
D= glatt abgehangen
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2 Bett
07.01.052.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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B= Fliesen
W= Fliesen
D= glatt abgehangen
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2 Bett
07.01.051.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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PKV-2 Bett
07.01.050.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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2 Bett
07.01.049.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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2 Bett
07.01.048.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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07.01.047.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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D= glatt abgehangen
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B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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PKV-1 Bett
07.01.045.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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07.01.044.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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07.01.043.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 22,54 m²

2,75
0,15

0,49
0,10
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07.01.042.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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Wehenzimmer
07.01.018.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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U+B
07.01.019.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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Arb. Unrein
07.01.020.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 7,37 m²

2,65
0,15

0,59
0,10

Entsorgung
07.01.020.01

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 18,30 m²

2,65
0,15

0,59
0,10

Hebamme KRS
07.01.022.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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Backoffice
07.01.023.01

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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Stützp. Dienstzi.
07.01.024.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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Arb. Unrein
07.01.026.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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Enstsorgung
07.01.025.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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Lager
07.01.027.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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Milchkü
07.01.029.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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Geräte + Lager
07.01.028.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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WC
07.01.030.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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WC
07.01.031.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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WC
07.01.032.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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B= Kautschuk + Stellsockel
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D= glatt abgehangen
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U+B
07.01.034.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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Hauptserver
07.01.009.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen
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Arzt
07.01.035.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 11,50 m²

2,65
0,15

0,59
0,10

Stillen + U2-Päd
07.01.036.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 13,28 m²

2,65
0,15

0,59
0,10

Kreißs Sprechstunde
07.01.038.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 14,90 m²

2,65
0,15

0,59
0,10

Warten
07.01.037.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 13,29 m²

2,50
0,10

0,74
0,10

Umkleide unrein
07.01.009.01

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 6,73 m²

2,50
0,10

0,74
0,10

Umkleide rein
07.01.009.03

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 39,27 m²

2,65
0,15

0,59
0,10

Eingriffe
07.01.009.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 8,91 m²

2,45
0,15

0,59
0,10

Reanimation
07.01.009.05

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 40,74 m²

2,65
0,15

0,59
0,10

Überwachung
07.01.011.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 7,04 m²

2,45
0,15

0,59
0,10

Med. Technik
07.01.012.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 37,88 m²

2,65
0,15

0,59
0,10

Entbindung 4
07.01.013.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 4,28 m²

2,50
0,10

0,74
0,10

Duschbad gemeinsam
07.01.013.01

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 38,63 m²

2,65
0,15

0,59
0,10

Entbindung 3
07.01.014.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 31,65 m²

2,65
0,15

0,59
0,10

Entbindung 2
07.01.015.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 34,15 m²

2,65
0,15

0,59
0,10

Entbindung 1
07.01.017.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 6,82 m²

2,50
0,15

0,74
0,10

Pers. Dusche + kl. Um
07.01.016.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 3,74 m²

2,50
0,15

0,74
0,10

WC
07.01.017.01

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 3,61 m²

3,62
0,10

0,74
0,10

WC
07.01.015.01

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 56,60 m²

2,65
0,15

0,59
0,10

Flur 1 Station 
07.01.010.04

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 130,64 m²

2,65
0,15

0,59
0,10

Flur 2 Station 
07.01.010.01

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 51,63 m²

2,70
0,15

0,54
0,10

Flur 3 Entbindung
07.01.010.02

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 68,09 m²

2,65
0,15

0,59
0,10

Flur 4 Entbindung
07.01.010.03

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 3,61 m²

2,80
0,10

0,59
0,10

HLS Scha
07.01.041.00

B= <Nicht definiert>
W= <Nicht definiert>
D= <Nicht definiert>

LH
FB

IH
AD

NF= 7,80 m²

2,88
0,15

0,36
0,10

HLS Scha
07.01.040.00

B= <Nicht definiert>
W= <Nicht definiert>
D= <Nicht definiert>

LH
FB

IH
AD

NF= 1,20 m²

2,50
0,15

0,74
0,10

Waschen
07.01.009.04

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 1,44 m²

2,50
0,15

0,74
0,10

WC
07.01.009.02

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 2,56 m²

2,65
0,15

0,59
0,10

Getränke
07.01.021.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 20,96 m²

2,93
0,10

0,36
0,10

Technikraum
07.01.008.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 4,73 m²

2,93
0,10

0,36
0,10

ELT AV
07.01.007.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 4,52 m²

2,93
0,10

0,36
0,10

ELT SV
07.01.006.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 3,14 m²

2,93
0,10

0,36
0,10

Schacht 3
07.01.005.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

LH
FB

IH
AD

NF= 16,78 m²

2,93
0,10

0,36
0,10

Aufzug
07.01.004.00

B= Estrich, unbehandelt
W= Unbehandelt
D= Unbehandelt

LH
FB

IH
AD

NF= 20,01 m²

2,93
0,10

0,36
0,10

Flur 1
07.01.003.00

B= Kautschuk + Stellsockel
W= gespachtelt, gestrichen (Q3)
D= glatt abgehangen

Entbindung
4 Räume Sectio-OP

1,86 1,86 1,86

1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86

Bst-Tür: Abbruch 
BR aufmauern 
neu: Fenster--
Zugang Dach

Ge
bä

ud
etr

en
nfu

ge

Dämmung im mittleren mind.22 cm
mind. Dämmung 16cm
Gefälle 2%=20cm--Überdämmung!! abhängig von Grunddämmung. 
Annahme 16 cm Grunddämmung-Angabe Bauphysik steht aus.

Gebäudetrennfuge

Im Bereich Attikaaufkantung 
Abbruch Bestandsfassade 
Hochziehen Abdichtung 
Neuerstellen unt. Abschluss 
Fassade

Dimensionierung nach Regenspende

OK Attika = 3,785 BN

OK Attika = 4,09 BN

Dämmung h=16 cm

Dämmung h=36 cm

OK Attika = 4,09 BN

RW NÜ

RF:DN 150

NÜ

Fensteraustausch U-gesamt = 0,95 FensteraustauschFensteraustausch U-gesamt = 0,95 Fensteraustausch

Bodenbeläge (B)
zu prüfen!

er
f. 

R
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 ≥
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ch
t
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f. 

R
'w

 ≥
 5

5 
db
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R
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t
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ht ra
uc
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Bestand F90 Bestand F90

Sämtliche raumtrennenden Trockenbauwände sind mit einem Schalldämm-Maß von 
erf. R'w ≥ 47 db sowie rauchdicht auszuführen 

Haupteingang 
Pädiatrie/Gynäkologie

          LRH 2,75m
Deckenversprung
         LRH 2,50m

          LRH 2,75m
Deckenversprung
         LRH 2,50m

          LRH 2,75m
Deckenversprung
         LRH 2,50m

          LRH 2,75m
Deckenversprung
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Deckenversprung
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          LRH 2,75m
Deckenversprung
         LRH 2,50m

          LRH 2,75m
Deckenversprung
         LRH 2,50m

          LRH 2,50m
Deckenversprung
         LRH 2,70m

          LRH 2,50m
Deckenversprung
         LRH 2,70m

          LRH 2,50m
Deckenversprung
         LRH 2,70m           LRH 2,50m

Deckenversprung
         LRH 2,70m
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          LRH 2,50m
Deckenversprung
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          LRH 2,70m
Deckenversprung
         LRH 2,50m

Bodenbelag R10 bei 
entspannungswanne 

Bodenbelag R10 bei 
entspannungswanne 
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Legende Deckenübersichtspläne

                       Trockenbau/Raster- Mineralfaser + GK Fries
                       Konstruktionshöhe 75 mm

                       Trockenbau/Raster Hygiene, Reinraum- und Feuchtraumdecken
                       Konstruktionshöhe 75 mm

                       GK-Lochdecke 
                       Konstruktionshöhe 120 mm

                       Deckenverstärkung

                       Deckenabkofferung

                       Kühldecken (Planung TGA)

                       GK-Decke glatt

S-02 S-02

T30/RS,Bstd T30/RS,Bstd T30/RS,Bstd

T30/RS,Bstd

T90/RS,Bstd

ST

ST

Bettside-Terminal

Bettside-Terminal
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BEL Spiegel

WLAN/DECT
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1.500 mm OKF

Wandanbau H=2,3m OKFF
Wandanbau H=2,3m OKFF

Wandanbau H=2,5m OKFF

Kühlschrank/Minibar Steckdose
55W

Safe Steckdose

Kühlschrank/Minibar Steckdose
55W

Safe Steckdose

Bettside-Terminal

Bettside-Terminal
Bettside-Terminal

Bettside-Terminal

Bettside-Terminal

Bettside-Terminal

Bettside-Terminal

Bettside-Terminal
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Bettside-Terminal Bettside-Terminal

Bettside-Terminal

Bettside-Terminal

Bettside-Terminal Bettside-Terminal

Bettside-Terminal

Bettside-Terminal

Bettside-Terminal

Bettside-Terminal

Bettside-Terminal

Safe Steckdose

Kühlschrank/Minibar Steckdose
55W

Safe Steckdose

Kühlschrank/Minibar Steckdose
55W
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Kühlschrank/Minibar Steckdose
55W

TV

TV
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OBel

OBelOBel

OBel OBel

Babywaage Babywaage

Babywaage Babywaage

AB

Tür

Tür

Tür

Tür

Tür

Tür

Tür

Tür

5,64 15 3,95 15 3,945 15 4,09 15 3,835465 5,36 15 4,09 15 5,865 15 4,09 15 4,005 15 5,215 15 4,09 15 3,85 15

15 2,35 15 2,96 15 2,465 125 3,32 4 2,275 15 2,565 125 2,665 15 1,855 125 2,11 15 2,11 125 1,855 15 1,89 1,985 1,99 15 2,105 125 1,86 15 3,285 15 2,035 15 1,635 125 2,17 15 2,17 125 1,615 15 2,11 125 1,615 15 1,615 125 2,095 15 45

2
18

25 15 5,86 40 5,60 40 5,30 40 5,90 40 5,60 25 1,485 25 3,595 40 4,135 25 3,37 25 3,865 40 4,695 40 6,62 25 2015

2,79 1,6152,225 64 75 152,275 2,23515 1,635 152,35 15 15 2,2953,11 2,565 3,28515 1,473,725 1,855 1515 152,235 1,861,855 15 2,231,89 1,985 1,99 2,295 1,615 15 2,235 15 1,615 2,22 15 45

Sämtliche raumtrennenden Trockenbauwände sind mit einem Schalldämm-Maß von 
erf. R'w ≥ 47 db sowie rauchdicht auszuführen 

VORABZUG
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