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FC
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0006
Therapie-Küche

0017a
Bad 15

0016a
Bad 14

0012a
Bad 12

0013a
Bad 13

0014
PAR 02

0006
Therapie-Küche

1015a
Bad 15

1014a
Bad 14

1012a
Bad 12

1013a
Bad 13

S1

FC

FC

S2

S2aS2b

FC

S18

FC

S17

FCFC

FC

FC

0009a
Bad 09

0018a
Bad 16

0010a
Bad 11

0012a
Bad 11

0011
PAR 01

1009a
Bad 09

1016a
Bad 16

1010a
Bad 10

1011a
Bad 11

S3

S3

FC

FC

S4

S4aS4b

FC

S16

FC

S5

FC FC

S16 S5 S6

S6

0019a
Bad 17

1017a
Bad 17

FC
S15

FC

S15

0020a
Bad 19

1018a
Bad 18
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1015a
Bad 15

1014a
Bad 14

FCFC

S1

1014a
Bad 14

FC

1014a
Bad 14

FC

1015a
Bad 15

1014a
Bad 14

FCFC

0006
Therapie-Küche

1009a
Bad 09

FC

1017a
Bad 17

FC

1018a
Bad 18

FC

1009a
Bad 09

FC

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100
J 0.50 cm/m

Q(tot) 2.00 l/s DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.60 l/s
Q(tot) 0.89 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 18.60 l/s
Q(tot) 3.02 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 100

Q(tot) 0.00 l/s

DN 100

DU 3.10 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 100
J 0.50 cm/m

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 22.70 l/s
Q(tot) 3.34 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 23.20 l/s
Q(tot) 3.37 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 23.80 l/s
Q(tot) 3.41 l/s

DN 150
J 0.50 cm/m
DU 32.00 l/s
Q(tot) 3.96 l/s

DN 150
J 0.50 cm/m
DU 32.50 l/s
Q(tot) 3.99 l/s

DN 150
J 0.50 cm/m
DU 33.10 l/s
Q(tot) 4.03 l/s

DN 150
J 0.50 cm/m
DU 41.30 l/s
Q(tot) 4.50 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100
J 0.50 cm/m

Q(tot) 2.00 l/s

DN 70
J 0.50 cm/m
DU 4.80 l/s
Q(tot) 1.53 l/s

DN 70

DU 3.20 l/s
Q(tot) 1.25 l/s

DN 70

DU 1.60 l/s
Q(tot) 0.89 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

DU 3.10 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100
J 0.50 cm/m

Q(tot) 2.00 l/s DN 100
J 0.50 cm/m

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100
J 0.50 cm/m

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100
J 1.00 cm/m

Q(tot) 2.50 l/s

DN 100
J 0.50 cm/m

Q(tot) 2.00 l/s

DN 70
J 0.50 cm/m
DU 4.80 l/s
Q(tot) 1.53 l/s

DN 100
J 0.50 cm/m

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m

Q(tot) 0.89 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m

Q(tot) 0.89 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m

Q(tot) 0.89 l/s

DN 100
J 1.00 cm/m
DU 4.10 l/s
Q(tot) 2.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 100
J 1.00 cm/m
DU 4.10 l/s
Q(tot) 2.50 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

Q(tot) 2.50 l/s

DN 100
J 0.50 cm/m
DU 8.20 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 2.20 l/s
Q(tot) 1.04 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 10.40 l/s
Q(tot) 2.26 l/s

DN 200
J 0.50 cm/m

Q(tot) 7.21 l/s

0019a
Bad 17

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 9.30 l/s
Q(tot) 2.13 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 14.10 l/s
Q(tot) 2.63 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 15.20 l/s
Q(tot) 2.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 23.40 l/s
Q(tot) 3.39 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 27.50 l/s
Q(tot) 3.67 l/s

DN 150
J 0.50 cm/m
DU 35.70 l/s
Q(tot) 4.18 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 9.30 l/s
Q(tot) 2.13 l/s

DN 150
J 0.50 cm/m
DU 45.00 l/s
Q(tot) 4.70 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 9.30 l/s
Q(tot) 2.13 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 9.80 l/s
Q(tot) 2.19 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 10.40 l/s
Q(tot) 2.26 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 18.60 l/s
Q(tot) 3.02 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 19.10 l/s
Q(tot) 3.06 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 19.70 l/s
Q(tot) 3.11 l/s

DN 150
J 0.50 cm/m
DU 64.70 l/s
Q(tot) 5.63 l/s

DN 150
J 0.50 cm/m
DU 41.30 l/s
Q(tot) 4.50 l/s

Strangschema Schmutzwasser
Achse 8-13

FC

FC

0028
Beh. WC
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DN 70

DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70

DU 1.00 l/s
Q(tot) 0.70 l/s

DN 80
J 0.73 cm/m
DU 1.50 l/s
Q(tot) 0.86 l/s

DN 70

DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 70

DU 1.00 l/s
Q(tot) 0.70 l/s

DN 80
J 0.73 cm/m
DU 1.50 l/s
Q(tot) 0.86 l/s

DN 100
J 0.50 cm/m
DU 7.50 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100
J 0.50 cm/m

Q(tot) 2.00 l/s

DN 100
J 0.50 cm/m
DU 9.00 l/s
Q(tot) 2.10 l/s

DN 70

Q(tot) 0.00 l/s

DN 70

Q(tot) 0.00 l/s

DN 125

Q(tot) 0.00 l/s

DN 100

Q(tot) 0.00 l/s

Strangschema Schmutzwasser
Achse 1-3

FC FC

FC FC

0024a
Bad 22

0022a
Bad 20
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Arbeiten Unrein
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Bad 22
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Bad 20
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Bad 21
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Bad 22
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Bad 20
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DN 100

DU 4.10 l/s
Q(tot) 2.50 l/s

DN 100

DU 3.10 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

DU 8.20 l/s
Q(tot) 2.50 l/sDN 100

DU 6.20 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 12.30 l/s
Q(tot) 2.50 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 20.50 l/s
Q(tot) 3.17 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.60 l/s
Q(tot) 0.60 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.80 l/s
Q(tot) 0.80 l/s

DN 100
J 1.00 cm/m
DU 3.30 l/s
Q(tot) 2.50 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.80 l/s
Q(tot) 0.80 l/s

DN 100
J 1.00 cm/m
DU 3.30 l/s
Q(tot) 2.50 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.80 l/s
Q(tot) 0.80 l/s

DN 100
J 1.00 cm/m
DU 3.30 l/s
Q(tot) 2.50 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.60 l/s
Q(tot) 0.60 l/s

DN 100

DU 3.10 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.60 l/s
Q(tot) 0.60 l/s

DN 100

Q(tot) 0.00 l/s

DN 100

Q(tot) 0.00 l/s

DN 100

Q(tot) 0.00 l/s

DN 100

Q(tot) 0.00 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.60 l/s
Q(tot) 0.60 l/s

DN 100

DU 6.20 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 100
J 0.50 cm/m
DU 8.20 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.60 l/s
Q(tot) 0.60 l/s

DN 100

DU 3.10 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.60 l/s
Q(tot) 0.60 l/s DN 100

DU 6.20 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

DU 8.20 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 16.40 l/s
Q(tot) 2.83 l/s

DN 150
J 0.50 cm/m
DU 36.90 l/s
Q(tot) 4.25 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.70 l/s
Q(tot) 0.91 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.50 l/s
Q(tot) 0.50 l/s

DN 150
J 0.50 cm/m
DU 38.60 l/s
Q(tot) 4.35 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.60 l/s
Q(tot) 0.60 l/s

DN 100

DU 3.10 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 100

DU 6.20 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 70
J 1.00 cm/m
DU 1.10 l/s
Q(tot) 0.73 l/s

DN 50
J 1.00 cm/m
DU 0.60 l/s
Q(tot) 0.60 l/s

DN 100
J 0.50 cm/m
DU 8.20 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 100
J 0.50 cm/m
DU 8.70 l/s
Q(tot) 2.06 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 9.30 l/s
Q(tot) 2.13 l/s

DN 125
J 0.50 cm/m
DU 9.90 l/s
Q(tot) 2.20 l/s

DN 150
J 0.50 cm/m
DU 48.50 l/s
Q(tot) 4.87 l/s

DN 150
J 0.50 cm/m
DU 49.00 l/s
Q(tot) 4.90 l/s

DN 150
J 0.50 cm/m
DU 49.50 l/s
Q(tot) 4.92 l/s

Strangschema Schmutzwasser
Achse 4-8
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DN 100
J 1.00 cm/m
DU 6.80 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

Strangschema Grundleitungen
Achse 1-7

Druckleitungen über
Rückstauebene führen

Entl. über
Dach

OK.FFB= 0.00
üNN = 111,60

OK.Gel.= -1,35
üNN = 110,25

OK.FFB= -3.06
üNN = 108,54

OK.Gel.= -4,61
üNN = 106,99

DN 100
J 1.00 cm/m
DU 4.80 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 100
J 1.00 cm/m
DU 2.80 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 100
J 1.00 cm/m
DU 0.80 l/s
Q(tot) 0.80 l/s

DN 100
J 1.00 cm/m
DU 2.00 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 100
J 1.00 cm/m
DU 2.00 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 100
J 1.00 cm/m
DU 2.00 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 100
J 1.00 cm/m
DU 2.00 l/s
Q(tot) 2.00 l/s

DN 100
J 1.00 cm/m
DU 8.80 l/s
Q(tot) 2.08 l/s

DN 100
J 1.00 cm/m
DU 0.00 l/s
Q(tot) 2.08 l/s

DN 100

Q(tot) 0.00 l/s
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