Detail Aufputzinstallation

E n tW u rf Hinweise Legende Bezeichnung

Installation in Auf-Putz-Montage mit Verteilerbezeichnung Beispiel fiir Bezeichnung

e rn I I l e I d e- u n d AP KunStStOff'InSta”ationerhr. NSHV - Niederspannungshauptverteilung
Bei der Installation (UP und AP) sind Vorzugsmafe e Mawhenelig T

. uv - Unterverteilung
Und |nSta||a’[I0n820nen naCh DI N 1 801 5'3 VT Unterverteilung in Geschoss / Ebene

- Verteilung Schwachstromanlagen

lektroinstallation mit Beleuchtung T e

B - Beleuchtungsstromkreis

BR-Kanal 70 x170 mm, Montagehohe = OK 90cm s Seordosenctromireis N
Die Einspeisung erfolgt Uber senkrechten Kanal o . Gortokrois 1-/230V s -

von der Decke. 3G - Geratekreis 3~/400V L Schaltgruppe
Stromkreisnummer

BS - Sicherheitsbeleuchtung in Bereitschaft .
Beleuchtungsstromkreis
Kennzeichnung Legende

Alle HLS Anschlisse sind vor Ausfuhrungsbeginn bs - Sicherheitsbeleuchtung in Dauerschaltung Schaltungsart
. . . . Kennzeichnung Legende
mit der aktuellen Planung abzugleichen. Kurzbezeichnung / Anlagen / Gerate
. . . . . DA - Dunstabzughaube BE - Beleuchtung
Vor Ausfuhrungsbeginn sind die Werkstattanschllsse DLE - Durchlauferhitzer WM - Waschmaschine
m|t del’ EinriChtung abzugleiChen. GS - Geschirrspuler Mw - Mikrowelle
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Exemplarische Darstellung
ohne Malstab
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AP Installation in Auf-Putz-Montage mit
Kunststoff-Installationsrohr.

Detail 1 Ausfuhrung Brustungskanal

90cm
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Exemplarische Darstellung
ohne Malstab

NNV 000000000 00000 0

Abhangdecke

i Einspeisepunkt

Bristu

ngskanal

170/70mm

2-fach

EDV Steckdose

2-fach
Datendose

3-fach

Steckdose

BR-Kanal 70 x170 mm, Montagehdhe = OK 90cm
Die Einspeisung erfolgt Gber senkrechten Kanal
von der Decke.
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Detail Verteilungskasten
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Exemplarische Darstellung
ohne Malistab

ALY

AN Y

FuRboden

[N U U NN

T R T v

PLANUNGSBURO

STEFAN HEISE GMBH
Weserstrasse 14,

D-27572 Bremerhaven

Installationsplan

3_P_1_BBA_004_225_0204_01_03
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‘ KS - Kiihlschrank HKV - Heizkreisverteiler
. EH - E-Herd RT - Raumthermostat
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