Legende Bezeichnung Hinweise

_ _ Installation in Auf-Putz-Montage mit
Verteilerbezeichnung

Beispiel fur Bezeichnung AP Kunststoff-Installationsrohr.

WV - 1.1 Bei der Installation (UP und AP) sind Vorzugsmale

Fernmelde- und
HV - Hauptverteilung
W - Unterverteilung L und Installationszonen nach DIN 18015-3

VT ) Verteilung Schwachstromanlagen Unterverteilung in Geschoss / Ebene ZUu be I’UCkSIChtIgen .

NSHV - Niederspannungshauptverteilung

Unterverteilungs - Nummer

Elektroinstallation mit Beleuchtung -

B - Beleuchtungsstromkreis //

S - Steckdosenstromkreis It e\ 1 | Die Einspeisung erfolgt (iber senkrechten Kanal
G - Geratekreis 1~/230V DS A/B1 1 .~ von der Decke.

3G - Gerétekreis 3~/400V L Schaltgruppe

BS - Sicherheitsbeleuchtung in Bereitschaft \—Stromkreisnummer

Beleuchtungsstromireis Alle HLS Anschlisse sind vor Ausfuhrungsbeginn

Kennzeichnung Legende

Schaltungsart mit der aktuellen Planung abzugleichen.

Kennzeichnung Legende

DS - Sicherheitsbeleuchtung in Dauerschaltung

Kurzbezeichnung / Anlagen / Gerate
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DLE - Durchlauferhitzer WM - Waschmaschine m|t der Einrichtung abzugleiChen.

GS - Geschirrspliler MW - Mikrowelle
KS - Kuhlschrank HKV - Heizkreisverteiler .
EH - E-Herd RT - Raumthermostat Tra sSsen.
— — Die dargestellten Sammelhalter dienen als Platzhalter
Hinwels: rinwels: fur die Verlegung der Leitungen
Montage erfolgt am Gelander Montage erfolgt am Gelander gung gen.
\ g g Die Schaltung der AulRenbeleuchtung erfolgt Gber
\ Dammerungsschalter und Zeitschaltuhr.
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