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T019217-1
1,01m
2,14m

T90 RS
hydr. Türschließer

Stahlblech doppelw.

T019216-1
1,01m
2,14m

T90 RS
hydr. Türschließer

Stahlblech doppelw.

T019214-1
1,01m
2,14m

T90 RS
hydr. Türschließer

Stahlblech doppelw.

T019218-1
1,26m
2,26m

T30 RS
hydr. Türschließer

Stahlblech doppelw.

T019206-1
1,01m2,14m

T30-2-RS

hydr. Türschließer

Stahlblech doppelw.

T019215-1
1,51m
2,26m

T30-2-RS
hydr. Türschließer

Stahlblech doppelw.
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Änderungen Zeichnungsinhalt

NameDatum

Name

Lageplan M 

Dokument-Nr.:

Höhensystem: Koordinatensystem:HS 160; Höhen über NHN ETRS89-GK/LS320

Ausführung U5 Geprüft

Datum:

Extern Nr.:
Extern Name:

EDM-NR.: Blatt:U5 Ost - City Nord - Bramfeld
U-Bahn Bauwerk

Steinstraße 20 20095 Hamburg Tel. 3288-0
HOCHBAHN

geändert am

1:50

1 P (006) 443/0025

km 0,9+90,7418 - km 0,7+25,5946 (Gl.1)
Blatt P(006) 6
Grundriss Bahnsteigebene 

K. Dierks
M. Krüger

17.07.2025
17.07.2025

1:29000

Techn. Einrichtung, Elektrotechnik

IWP - Ingenieure
6351-2_CN_E5_Bahnst.

273878

1 P (006) 443/0025

Ausführungsplanung

1 P (006) 443/0025

Haltestelle City Nord (CN)

6
6 P (006)

Norka Brig LED m 1000, TW 2440 Lm

Erdungsanschluss

   Anzahl der Rohre

Potentialausgleichschiene

Trasse im Deckenbereich 

   E-90 Trasse Energietechnik  (Farbe 140)

LWL Datenanschlussdose 1- fach

Ausschalter

Norka Jena LED m 1200, TW 2600 Lm als Notleuchte

F

Norka Brig LED m 1000, TW 2440 Lm, senkrechte Montage 

E

Taster beleuchtet

Festanschluss, einpolig

Trasse Kommunikations - Signaltechnik
(Farbe 90)

G

D

Trafo

Trasse Energietechnik 10kV / 750V / 400V
(Farbe 170)

DALI - Schaltgerät

H

Festanschluss, dreipolig

Schutzkontaktsteckdosenverteiler

B

B

Unterverteilung (als isolierstoffgekapselte Unterverteilung)

Sammelschelle

A

Norka Nightline LED m 1200, TW 3030 Lm

Datenanschlussdose 1- fach

F

Kabeltrasse 400V / NT
Gemeinsame Energie - Kommunikations -
Informationstechnik (Farbe 35)

   Rohrtrasse

H

   DN 

Drehstromsteckdose

Norka Nightline LED m 600, TW 1515 Lm

Taster

Schienenverteiler für Arbeitssteckdosen

Wechselschalter beleuchtet

   (xxx)

   E-30 Trasse Kommunikation  (Farbe 210) 

Norka Brig LED m 1000, TW 2440 Lm, als Notleuchte

B

Kabelrinne

Datenanschlussdose 2- fach

LEGENDE ELEKTRO

Spektral Iris-L-PS 5500-8TW-DA

Norka Erfurt LED m 1200, TW 4640 Lm, als Notleuchte

Kabelschale

Norka Nightline LED m 600, TW 1515 Lm, als Notleuchte

Steigetrasse, Wand

DALI

   (xx/xx)

Trasse im Bodenbereich 

D

C-Profilschiene

D

Schutzkontaktsteckdose, zweifach
Schutzkontaktsteckdose, einfach

B

Wechselschalter

Norka Erfurt LED m 1200, TW 4640 Lm

Datenverteiler

L

Norka Nightline LED m 1200, TW 3030 Lm, als Notleuchte

Norka Brig LED m 1000, TW 2440 Lm, als Notleuchte, senkrechte Montage

   E-30 Trasse Energietechnik  (Farbe 240)

Ausschalter beleuchtet

A

Fluchtwegleuchte
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