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Geländeschnitt 4

B 10
OK Fels 239.90 mNHN
gem. Angabe Geotec Albrecht

B 13
OK Fels 239.60 mNHN
gem. Angabe Geotec Albrecht

B 11
OK Fels tiefer als 228.80 mNHN
gem. Angabe Geotec Albrecht

B 113
OK Fels 239.90 mNHN
gem. Angabe Geotec Albrecht

B 105
OK Fels tiefer als 240.20 mNHN
gem. Angabe Geotec Albrecht

B 9
OK Fels tiefer als 238.55 mNHN
gem. Angabe Geotec Albrecht

ca. 10% Gefälle

ca. 8% Gefälle

ca. 8% Gefälle
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1.50 20 37 5.00 35
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237.11m üNN

237.84m üNN

239.00m üNN

237.60m üNN

237.20m üNN

OK Mauer ca.
239.0m üNN

238.82m üNN

238.34m üNN

237.86m üNN

239.00m üNN

237.8m üNN

237.54m üNN

237.50m üNN

239.00m üNN

238.70m üNN

239.85m üNN

ca. 239.50m üNN

236.86m üNN

12.00

7.
00

Zugschacht

238.70m üNN

237.8m üNN

237.84m üNN

237.00m üNN 237.00m üNN

Feuerwehraufstellfläche

22 STG
16.4 / 30cm

Einstaubereich Tn ≥ 100a
V = 24,00 m³

schraffierter Bereich A = ~100 m²

OK Winkelstützwand = + 239.91 m NHN 

OK Winkelstützwand = + 238.50 m NHN 

Zugschacht
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Bodenabsenkung
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Übergabe
TW-Zähler/

Speicher

Speicher

Gebäudeanschluss

Fernwärme        

(ca. 800kW)

Fuge in Bodenplatte

Zuleitung

Versorger

(ca. 11,8 l/s)

Gebäudeanschluß

H O2

Druckerhöhungsanlage

Ausgleichsbehälter

AG WWB

2

1

AG Hzg.

H-Verteiler
V

+
R
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-Übergabestation

2x MSR
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1

2

3

4

5

6

7

8

35

G

H
V

T

1
.

Abluft
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Abluftschalldämpfer
mit Wasserschutzgitter
und Abluftjalousie

25

DDfürAbgasrohrØ500mm
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UV
AV

Heizkörper

izk
ör
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He He
izk
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r

EDV
42HE

EDV
42HE

Einspeisung Heizöl

Variomat

Gebäudeöffnung:
HxB 2,50 x 3,30m

 siehe Detailplan 508 

 siehe Detailplan 507 

Türöffnung
schließen?

/
S

NS
HV

V

NSHV / AV HxBxT=2,27x7,00x0,70m

 Aufzüge siehe Detailplan 709 

 siehe Detailplan 708 
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Bestand nicht unterkellert

Klingel-
Sprechstelle

OK FF 2. UG - 8.80mOK FF 2. UG 237.11m üNN

OK RD 2. UG - 9.00mOK RD 2. UG 236.91m üNN

2. UG → 1. UG
28 STG

15.7 / 30cm

2. UG → 1. UG
28 STG

15.7 / 30cm

Fahrkorbmaß
(B x H x T):
1,8 x 2,7 x 2,3m

Bohrpfahl d= ca. 110cm; l = ca. 3m
mit Pfahlkopfplatte l/b/h = 120/120/60

Fuge in Bodenplatte

Unterbeton bis auf Gründungsniveau
(gemäß Bodengutachten)

im Lichten

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 15 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 15 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 10 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 10 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 5 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 5 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 5 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60 Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 mBohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

AufzugsunterfahrtAufzugsunterfahrt

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 mBohrpfahl: d= 110 cm; l = 8 m

h=100cm

Funktionstrakt nicht unterkellert

Fuge

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 12.50 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 12.50 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 12.50 m

h = 60 cmh = 60 cmh = 60 cmh = 60 cmh = 60 cmh = 60 cmh = 60 cm

Unterbeton bis auf UK
Sohle Energiezentrale

Fuge
Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 12.50 m

Unterbeton bis UK-Unterfahrt
bzw. Gründungsniveau

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 12.50 m Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 12.50 m Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 12.50 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 12.50 m

Bettenaufzug 7 Bettenaufzug 8
Evakuierungsaufzug, Stufe C

öffenbares
Fenster
≥ 1.00m²

fb

im Lichten

im Lichten

Tür
Alu/Glas
Treppenhausseite: Knauf
Flurseite: Drücker

S-DD 25/20cm
Feuerlösch-Entnahmeschrank
Gloria
Typ 7109 E-So
B/H/T = 400/650/180

Tür
innen: Drücker

außen: Knauf

E-Öffner
OTS + Rast-Feststellung

Außenzugang 

(Ver- & Entsorgung

Wäsche Umkleide)

Feuerlösch-Entnahmeschrank

Gloria
Typ 7109 E-So

B/H/T = 400/650/180

S-DD 25/20

Stempeluhr

Trafos:

10kVA2,75t

Rolleabstand 820x820mm

H=1920mm
B=1600mm
T=1000mm

Trafos:

10kVA2,75t

Rolleabstand 820x820mm

H=1920mm
B=1600mm
T=1000mm

Füllung
1000l
H=1,50m
B=3,00m
T=1,50m
UK=OKFFB+2,50

Tagestank

Füllung
Vorratstank48h

mind.12.000l
H=2,00m
B=6,00m
T=1,50m

HxBxT
Generator:

1,62x1,54x5,50m
Leistung980kVA

RAS

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 5 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 5 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 5 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

OK F Doppelboden 238.01 m üNN

OK RD 237.01 m üNN

OK RD 237.01 m üNN

...

1 STG 1 STG 1 STG 1 STG

1 STG

1 STG

Abgesenkter Bodenbereich
in den Elektroräumen für die
Anbindung Energie- und 
Datenversorgung

Außenmaß gesamt

Tragwerk

Tragwerk

Innenwände

Feuerlösch-Einspeiseschrank

Gloria
Typ 7005 E
B/H/T = 700/700/300 mm

S-DD 25/20

Feuerlösch-Entnahmeschrank

Gloria
Typ 7109 E-So

B/H/T = 400/650/180

Tür
innen: Drücker +

Türwächter "Grün"

außen: Knauf

Außenmaß gesamt
Öffnungen Rohbau

Tragwerk

Tragwerk

Außenmaß gesamt

Öffnungen Rohbau

Außenmaß gesamt
Öffnungen Rohbau

Tragwerk
Innenwände

Außenmaß gesamt

Öffnungen Rohbau

Innenwände

Außenmaß gesamt
Öffnungen Rohbau

Tragwerk

Innenwände

U: 37.31 m
A: 28.10 m²
begehbarer Schacht

U: 19.20 m
A: 17.75 m²
NT, HVT

U: 20.40 m
A: 22.01 m²
Mittelspannung

U: 16.19 m
A: 16.33 m²
Trafo 2

U: 16.19 m
A: 16.33 m²
Trafo 1

U: 19.80 m
A: 19.88 m²
NSHV-SV

U: 52.36 m
A: 124.13 m²
Generatorraum

U: 20.80 m
A: 20.03 m²
NSHV-AV

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 2.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 2.19 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

Öffnungshöhe OK RD - UK UZ = 3.20 m

BRH OK FF bis OK R Brüstung = 1.60m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.80 m

BRH OK FF bis OK R Brüstung = 1.60m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.80 m

BRH OK FF bis OK R Brüstung = 1.60m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.80 m

hochwasserdichte Fenster

Beton WU-Lichtschacht

hochwasserdichte Fenster

Beton WU-Lichtschacht

hochwasserdichte Fenster

Beton WU-Lichtschacht

BRH OK FF bis OK R Brüstung = 1.60m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.80 m
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OK RD bis UK

Sturz = 2.60 m

OK
 R

D 
bis

 U
K

St
ur

z =
 2

.6
0 

m

BRH OK RD bis UK
Türöffnung = 0.95 m

BRH OK RD bis UK
Türöffnung = 0.95 m

BRH OK RD bis UK
Türöffnung = 0.95 m

BRH OK RD bis UK
Türöffnung = 0.95 m

BRH OK RD bis UK

Türöffnung = 0.95 m

Abgas

fh+D+S

E.U2.010

E.U2.020

E.U2.021

E.U2.030 E.U2.040 E.U2.050 E.U2.060

E.U2.022

2

3

1

4

5
U: 18.95 m
A: 19.22 m²
Bettenwerkstatt
A.U2.011

U: 29.68 m
A: 50.02 m²
Aufzugsvorraum
A.U2.010

U: 11.20 m
A: 7.83 m²
NT
A.U2.031

U: 8.55 m
A: 3.97 m²
NT
A.U2.030

U: 13.85 m
A: 11.29 m²
HVT (IuK)
A.U2.040

U: 12.70 m
A: 8.76 m²
BSV
A.U2.050

U: 13.65 m
A: 10.86 m²
NSHV-AV
A.U2.060

U: 10.49 mA: 5.59 m²UV - AV / SVF.U2.150

U: 59.77 mA: 116.77 m²Umkleide DF.U2.080

F.U2.070

U: 44.22 mA: 74.80 m²Umkleide H

F.U2.061

U: 12.95 mA: 9.65 m²Technik,Wasser,Enthärtung+Verteilung

U: 25.10 mA: 34.54 m²
-
Treppenhaus 10

im Lichten

T.F.U2.080.2

T.F.U2.131

T.F.U2.121

T.F.U2.040

T.F.U2.TRH9

T.
A.

U2
.0

31

U: 12.05 mA: 8.50 m²IuK / NTF.U2.160

BRH OK FF bis OK F Fensterbank = 1.05 m

BRH OK RD bis OK R Brüstung = 1.19 m

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl: d= 110 cm; l = 3 m
Pfahlkopfplatte: l/b/h = 120/120/60

Bohrpfahl d= ca. 110cm; l = ca. 3m
mit Pfahlkopfplatte l/b/h = 120/120/60

F.U2.020

U: 15.43 mA: 14.64 m²Büro

Treppenhaus 9

U: 25.10 mA: 34.54 m²
-

F.U2.030

Wäscheausgabe

U: 46.55 mA: 96.33 m²

F.U2.050

Fernwärme / Heizung / WWB

U: 37.05 mA: 76.30 m²

fb

fb

A.U2.070

U: 13.85 m
A: 11.08 m²
NSHV-SV

U: 26.79 m
A: 43.33 m²

-
Treppenhaus 7

OK RD bis UK UZ = 3.00 m

im Lichten

T.F.U2.010
fb+RD+S

T.
A.

U2
.0

30

A.U2.020

U: 33.36 m
A: 48.98 m²
Flur

fh+RD+S

OK RD bis UK

Sturz = 2.60 m

T.F.U2.TRH10

im
 L
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te

n

T.
F.

U2
.1

60
T.

F.
U2

.1
50
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+S
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fb

im Lichten
fb

F.U2.040

Flur

U: 69.11 mA: 81.42 m²

Flur

U: 50.66 mA: 82.81 m²
F.U2.010

T.F.U2.130

T.F.U2.120

T.F.U2.110
T.F.U2.100

T.F.U2.090
T.F.U2.080.1

T.F.U2.070

Tür
Stahlblech

Tür
Alu/Glas
Flurseite Drücker

TRH-Seite Knauf

>= 1.50m im Lichten

>= 1.50m im Lichten

>= 1.50m im Lichten

>= 1.25m
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Grundriss 2. UG Bettenhaus links siehe Plan 401a

Gründung Funktionstrakt siehe Plan 601b

Grundriss 2. UG Magistrale
siehe Plan 601a

Grundriss Energiezentrale siehe Plan 201 

A 10.09.2025 SW Anpassung gem. E-Mail Fr. Fitkau vom 05.09.2025
B 22.09.2025 JK Einarbeitung Raumnummern nach Vorgabe des AG

Freigabe Grundriss zur weiteren Planung 
am 11.09.2025 (Index B) durch Bauherr erteilt!

12.11.2025 VK Ergänzung Handwaschbecken in Raum A.U2.011
(Bettenwerkstatt)

VK15.01.2026 Anpassung Bauteilfuge Übergang BH - MAG (Achse BA-B12)

VKC 22.01.2026 Anpassung Außenanlagen Hofbereich FT / BH;
Anpassung Gründung Liegendkrankenanfahrt

24.03.2026 VK Planfortschreibung
MK Anpassung Stahltüren und Alu-Glastüren02.04.2026
MKD 27.04.2026 Anpassung Kabelzugschacht im Hofbereich zw. BH & FT

Grundriss 2. UG Bettenhaus rechts siehe Plan 401b

Raumstempel:

Raumnummer

A:       Grundfläche
U:       Raumumfang
LRH:   Lichte Raumhöhe

BRÜSTUNGSHÖHE
STEIGUNG

OBENTÜRSCHLIESSER

BRH
STG

OTS
RAUMBEZEICHNUNG

R'w,R,res  = 42dB Schallschutzanforderungen

T.E123
D
HPL
32 dB

Türnummer gemäß Türliste
Qualität gem. BSK
Oberfläche
Schallschutzqualität

RAUCH u. WÄRMEABZUGSANLAGE

UNTERZUG
ÜBERZUG
ROHDECKE
FERTIGFUSSBODEN
UNTERKANTE
OBERKANTE

DECKENDURCHBRUCH
BODENDURCHBRUCH
WANDDURCHBRUCH
WANDSCHLITZ
WANDAUSSPARUNG

LÜFTUNGS-INSTALLATION 
ELEKTRO-INSTALLATION
REGENFALLROHR

RWA

UZ
ÜZ
RD
FFB
UK
OK

DD
BD
WD
WS
WA

LÜF
ELT
RR

Höhenmaß Oberkante Rohfußboden
Höhenmaß Oberkante Fertigfußboden

Legende - Abkürzungen

Legende - Brandschutz
Brandwand (BW) (fb+nb+M)
Bauart einer Brandwand (BW) (fb+nb+M)
feuerbeständig (fb) (F90)
feuerhemmend (fh) (F30)

Erläuterungen:

fb = feuerbeständig (F90)
hf = hochfeuerhemmend (F60)
fh = feuerhemmend (F30)
nb = nichtbrennbar
se = schwer entflammbar
ne = normal entflammbar
M = mech. Beanspruchung
D = dichtschließend
S = selbstschließend
RD = rauchdicht

Symbole:

Rauchableitung

Fluchtweg

Schraffuren / Muster:

5m-Brandüberschlagsbereich

Legende - Architektur

Stahlbeton

Mauerwerk

GK Einfachständerwand
(Alle Wände beidseitig doppelt beplankt,
ab Wandstärken von 150 mm als Doppelständerwand)

ALLE TRAGENDEN BAUTEILE WERDEN IN F90 AUSGEFÜHRT.

ALLE DURCHBRÜCHE IN GESCHOSSDECKEN WERDEN IN F90
GESCHLOSSEN.

ALLE BRH BEZIEHEN SICH AUF OKFFB GEMESSEN BIS 
OKR BRÜSTUNG.

ALLE MAßE SIND ÖRTLICH ZU ÜBERPRÜFEN UND ABWEICHUNGEN
SOFORT DER BAULEITUNG ZU MELDEN!

ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMAßE.

ALLE ROHBAUMAßE SIND MIT DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN DES TRAGWERKPLANERS ABZUGLEICHEN UND GÜLTIG!

Durchbrüche Elektro

Durchbrüche HLSK

Durchbrüche

Allgemeiner Hinweis: Deckendurchbrüche sind in diesem
Plan grundsätzlich in Draufsicht (Blick nach unten) dargestellt.

MKE Einarbeitung SuD-Planung Kleinmann Eng., Stand 23.04.2026 
Einarbeitung SuD-Planung IB Bleiker, Stand 02.03.2026

29.04.2026

F VK Ergänzung Bodenabsenkung Magistrale 2. UG gem. Angabe
Kleinmann Eng. vom 30.04.2026 und 05.05.2026

06.05.2026
27.05.2026 Einarbeitung Angaben IB Werner vom 05.05.2026MK

VK30.06.2026 Einarbeitung Vorsatzschalen IB Bleiker, Stand 06.05.2026

PLANSTAND: 30.06.2026

Überarbeitung gem. letztem Index

G 30.06.2026 VK Ergänzung Stb.-Stütze in MW-Wand (Raum F.U2.030) gem.
Angabe IB Werner vom 12.05.2026

DIESER PLAN DIENT AUSSCHLIEßLICH 
ZUR KALKULATION
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