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LEGENDE LEGENDE

LEGENDE LAGEPLAN

*Bei Verbindung von Wandtyp 1 und Wandtyp 3 Überlappung berücksichtigen*Bei den Feuchträumen und in der Küche auf den Korrosionsschutz der Profile achten!

Wandtyp 1- Trennwandbeidseitig zu Trochenraum mit je 2x GKB-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm / 20 cmWandtyp 2 - Trennwandzu Trockenraum hin mit 2x GKB-Plattenzu Feuchtraum hin mit 2x GKBi-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm / 20 cm
WT 1

Wandtyp 4 - Trennwandbeidseitig zu Feuchtraum hin mit je 2x GKBiWanddicke = 10 cm / 15 cm / 20 cmWandtyp 41- Vorwandeinseitig zu Feuchtraum mit 2x GKBi-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm / 20 cm

WT 2
WT 4
WT 41

LEGENDE

LEGENDE LAGEPLAN

Wandtyp 2 - Trennwandzu Trockenraum hin mit 2x GKB-Plattenzu Feuchtraum hin mit 2x GKBi-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dB
Wandtyp 4 - Trennwandbeidseitig zu Feuchtraum hin mit je 2x GKBiWanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dB

Wandtyp 11- Trennwand (F90)zu Trockenraum hin mit 2x GKF-Plattenzu Feuchtraum hin mit 2x GKFi-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dB

Wandtyp 3- Trennwandzu Trockenraum hin mit 2x GKB-Plattenzu Nassraum hin mit 2x 2x ZBP-PlattenWanddicke = 15 cm, Rw 56 dBWandtyp 21 *- Installationswandzu Trockenraum hin mit 2x GKB-Plattenzu Feuchtraum hin mit 2x GKBi-PlattenWanddicke > 20 cm
Wandtyp 20 *- Installationswandbeidseitig mit je 2x GKBi-PlattenWanddicke > 20 cm

Wandtyp 23 *- Installationswandbeidseitig zu Feuchtraum hin mit je 2x GKBiWanddicke > 20 cm
Wandtyp 5- Trennwandbeidseitig zu Trockenraum mit je 2x DFH2IR PlatteWanddicke = 15 cm, Rw 62 dB

Wandtyp 13-Trennwand (F90)zu Trockenraum hin mit 2x DFH2IR Plattezu Feuchtraum hin mit 2x DFH2IR PlatteWanddicke = 15 cm, Rw 62 dB
Wandtyp 45- Vorwand, direkt befestigteinseitig mit 2x GKF-PlattenWanddicke = 7,5 cm, Ohne Dämmung
Wandtyp 41- Vorwandeinseitig zu Feuchtraum mit 2x ZBP-PlattenWanddicke = 7,5 cm / 12,5 cmWandtyp 42- Vorwandeinseitig zu Nassraum hin 2xGM-FH1 oder 2xZBPWanddicke = 7,5 cm / 12,5 cm
Wandtyp 40- Vorwandeinseitig zu Trockenraum mit 2x GKB-PlattenWanddicke = 7,5 cm / 12,5 cm

Wandtyp 24- Installationswandbeidseitig zu Nassraum hin mit je 2x ZBP-PlattenWanddicke > 20 cm

Wandtyp 22- Installationswandzu Trockenraum hin mit 2x GKB-Plattenzu Nassraum hin mit 2x ZBPWanddicke > 20 cmWandtyp 6- Trennwandzu Trockenraum hin mit 2x DFH2IR Plattezu Feuchtraum hin mit 2x DFH2IR PlatteWanddicke = 15 cm, Rw 62 dB
Wandtyp 25- Installationswandzu Trockenraum hin mit 2x DFH2IR Plattezu Feuchtraum hin mit 2x DFH2IR PlatteWanddicke > 20 cm, Rw 62 dB

Wandtyp 1- Trennwandbeidseitig zu Trockenraum mit je 2x GKB-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dB

Wandtyp 10- Trennwand (F90)beidseitig zu Trockenraum mit je 2x GKF-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dB

Wandtyp 12-Trennwand (F90)beidseitig zu Trockenraum mit je 2x DFH2IR PlatteWanddicke = 15 cm, Rw 62 dB

LEGENDE ANSICHTEN

Wandtyp 1- Trennwandbeidseitig zu Trochenraum mit je 2x GKB-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cmRw 52 dB / 56 dBWandtyp 2 - Trennwandzu Trockenraum hin mit 2x GKB-Plattenzu Feuchtraum hin mit 2x GKBi-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cmRw 52 dB / 56 dB
Wandtyp 4 - Trennwandbeidseitig zu Feuchtraum hin mit je 2x GKBiWanddicke = 10 cm / 15 cmRw 52 dB / 56 dBWandtyp 10- Trennwand (F90)beidseitig zu Trochenraum mit je 2x GKF-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cmRw 52 dB / 56 dBWandtyp 11- Trennwand (F90)zu Trockenraum hin mit 2x GKF-Plattenzu Feuchtraum hin mit 2x GKFi-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cmRw 52 dB / 56 dB

Wandtyp 3- Trennwandzu Trockenraum hin mit 2x GKB-Plattenzu Nassraum hin mit 2x ZBPWanddicke = 15 cmRw 56 dB

Wandtyp 23- Installationswandbeidseitig mit je 2x GKBi-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm / 20 cm
Wandtyp 41- Vorwandeinseitig zu Feuchtraum mit 2x GKBi-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm / 20 cm
Wandtyp 40- Vorwandeinseitig zu Trockenraum mit 2x GKB-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm / 20 cm
Wandtyp 42- Vorwandeinseitig zu Nassraum hin mit 2x ZBPWanddicke = 10 cm / 15 cm / 20 cmWandtyp 52- Vorwand OPeinseitig mit je 1x Impact PaneelWanddicke = 10 cm / 15 cm / 20 cm

*Bei Verbindung von Wandtyp 1 und Wandtyp 3 Überlappung berücksichtigen

Wandtyp 1- Trennwandbeidseitig zu Trochenraum mit je 2x GKB-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dBWandtyp 2 - Trennwandzu Trockenraum hin mit 2x GKB-Plattenzu Feuchtraum hin mit 2x GKBi-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dBWandtyp 3- Trennwandzu Trockenraum hin mit 2x GKB-Plattenzu Nassraum hin mit 2x ZBPWanddicke = 15 cm, Rw 56 dBWandtyp 4 - Trennwandbeidseitig zu Feuchtraum hin mit je 2x GKBiWanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dBWandtyp 5- Trennwand (Doppelständerwerk)beidseitig zu Trochenraum mit je 2x GKB-PlattenWanddicke = 205 mm, Rw >56 dBWandtyp 6- Trennwand (Doppelständerwerk)zu Trockenraum hin mit 2x GKB-Plattenzu Feuchtraum hin mit 2x GKBi-PlattenWanddicke = 205 mm, Rw >56 dBWandtyp 10- Trennwand (F90)beidseitig zu Trochenraum mit je 2x GKF-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dBWandtyp 11- Trennwand (F90)zu Trockenraum hin mit 2x GKF-Plattenzu Feuchtraum hin mit 2x GKFi-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dBWandtyp 12- Trennwand (Doppelständerwerk F90)beidseitig zu Trochenraum mit je 2x GKB-PlattenWanddicke = 205 mm, Rw >56 dB

Wandtyp 13- Trennwand (Doppelständerwerk F90)zu Trockenraum hin mit 2x GKB-Plattenzu Feuchtraum hin mit 2x GKBi-PlattenWanddicke = 205 mm, Rw >56 dB

Wandtyp 41- Vorwandeinseitig zu Feuchtraum mit 2x GKBi-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm / 20 cm
Wandtyp 40- Vorwandeinseitig zu Trockenraum mit 2x GKB-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm / 20 cm
Wandtyp 42- Vorwandeinseitig zu Nassraum hin mit 2x ZBPWanddicke = 10 cm / 15 cm / 20 cmWandtyp 52- Vorwand OPeinseitig mit je 1x Impact PaneelWanddicke = 10 cm / 15 cm / 20 cm

Wandtyp 20- Installationswandbeidseitig mit je 2x GKBi-PlattenWanddicke > 20 cmWandtyp 21- Installationswandzu Trockenraum hin mit 2x GKB-Plattenzu Feuchtraum hin mit 2x GKBi-PlattenWanddicke > 20 cmWandtyp 22- Installationswandzu Trockenraum hin mit 2x GKB-Plattenzu Nassraum hin mit 2x ZBPWanddicke > 20 cmWandtyp 23- Installationswandbeidseitig zu Feuchtraum hin mit je 2x GKBiWanddicke > 20 cm

Wandtyp 1- Trennwandbeidseitig zu Trochenraum mit je 2x GKB-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dBWandtyp 2 - Trennwandzu Trockenraum hin mit 2x GKB-Plattenzu Feuchtraum hin mit 2x GKBi-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dB
Wandtyp 4 - Trennwandbeidseitig zu Feuchtraum hin mit je 2x GKBiWanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dBWandtyp 5- Trennwand (Doppelständerwerk)beidseitig zu Trochenraum mit je 2x GKB-PlattenWanddicke = 205 mm, Rw >56 dBWandtyp 6- Trennwand (Doppelständerwerk)zu Trockenraum hin mit 2x GKB-Plattenzu Feuchtraum hin mit 2x GKBi-PlattenWanddicke = 205 mm, Rw >56 dBWandtyp 10- Trennwand (F90)beidseitig zu Trochenraum mit je 2x GKF-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dBWandtyp 11- Trennwand (F90)zu Trockenraum hin mit 2x GKF-Plattenzu Feuchtraum hin mit 2x GKFi-PlattenWanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dBWandtyp 12- Trennwand (Doppelständerwerk F90)beidseitig zu Trochenraum mit je 2x GKB-PlattenWanddicke = 205 mm, Rw >56 dBWandtyp 13- Trennwand (Doppelständerwerk F90)zu Trockenraum hin mit 2x GKB-Plattenzu Feuchtraum hin mit 2x GKBi-PlattenWanddicke = 205 mm, Rw >56 dB

Wandtyp 20- Installationswandbeidseitig mit je 2x GKBi-PlattenWanddicke > 20 cmWandtyp 21- Installationswandzu Trockenraum hin mit 2x GKB-Plattenzu Feuchtraum hin mit 2x GKBi-PlattenWanddicke > 20 cmWandtyp 22- Installationswandzu Trockenraum hin mit 2x GKB-Plattenzu Nassraum hin mit 2x ZBPWanddicke > 20 cmWandtyp 23- Installationswandbeidseitig zu Feuchtraum hin mit je 2x GKBiWanddicke > 20 cm

Wandtyp 52- Vorwand OPeinseitig mit je 1x Impact PaneelWanddicke = 10 cm / 15 cm / 20 cm
Wandtyp 45- Schachtwandeinseitig mit 2x GKF-PlattenWanddicke = 7,5 cm, Ohne Dämmung

Wandtyp 40- Vorwandeinseitig zu Trockenraum mit 2x GKB-PlattenWanddicke = 0,75 cm

*Bei Verbindung von Wandtyp 1 und Wandtyp 3 Überlappung berücksichtigen *Bei Feuchträumen und in der Küche ist auf den Korrosionsschutz der UK- Profileachten!

Wandtyp 42- Vorwandeinseitig zu Nassraum hin mit 2x GM-FH1 oder 2x ZBPWanddicke = 0,75 cm
Wandtyp 41- Vorwandeinseitig zu Feuchtraum mit 2x ZBP-PlattenWanddicke = 0,75 cm
Wandtyp 24- Installationswandbeidseitig zu Nassraum hin mit je 2x ZBP-PlattenWanddicke > 20 cm

Wandtyp 3- Trennwandzu Trockenraum hin mit 2x GKB-Plattenzu Nassraum hin mit 2x 2x ZBP-PlattenWanddicke = 15 cm, Rw 56 dB

Wandtyp 52- Vorwand OPeinseitig mit je 1x MetallpaneelWanddicke = 10 cm / 15 cm / 20 cm

* bei Wandhöhe≥4,25 m mit Bauplatte gem. EN 520: DFH2IR, Raumhöhe bis 5,40 m-Bei Vorwand (nicht direkt befestigt) mit Wanddicke 7,5 cm und Höhe≤ 4,00 m, Achsenabstand = 312,5 mm-Bei Vorwand (nicht direkt befestigt) mit Wanddicke 12,5 cm und Höhe> 4,50 m, Achsenabstand = 417 mm-Bei Trennwand mit Wanddicke 10 cm und Höhe≥ 4,00 m, Achsenabstand = 312,5 mm-Bei Verbindung von Wandtyp 1 und Wandtyp 3 Überlappung berücksichtigen-Bei Feuchträumen und in der Küche ist auf den Korrosionsschutz der UK- Profile achten!-Installationswände =DoppelständerwändemitgegeneinanderdurchLaschenverbundeneStänder-Darstellung Schalldämmmaß R'Wim Grundriss
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HINWEISE

- Alle Masse sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.- Türöffnungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.- Brüstungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.- Höhenbezüge: Neubau +/-0.00 = ........ ü. NHN- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingeneiure.- Die gezeigte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.- Für Fliesen- und Steinfussböden siehe gesonderte Detailplanung- Alle Treppenraumwände F90-BW, Alle Stahlbetonbauteile F90-A- geforderter Schallschutz bei allen Wänden: R'w = min. 47dB wenn nicht anders angegeben.- Pläne im Maßstab 1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung gedacht.  Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1:50 der einzelnen Geschosse!

- Türöffnungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.- Brüstungsmasse sind Rohbaumasse, die fertig Brüstungsmasse sind 5 cm höher. Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.Sonderabsturzhöhen gemäß Ansichten und Schnitten.- Höhenbezüge: Neubau +/-0.00 = 88,85 m ü. NHN (DHHN 2016)- geforderter Schallschutz bei allen Wänden: R'w = min. 47dB wenn nicht anders angegeben.

LEGENDE
Lichte HöheFlächeRaubbezeichn.Raumnummer0.37.2G00.2.45U: 121.00 mRH=2.60 mUmfang

alte Raumnummer
DeckennummerBodennummerD01RaumhöheLichte Höhe = OK FFB bis UK AHDRaumhöhe = OK FFB bis UK RDWAND

RAUM TÜR TürnummerBrandschutzE01.234.4567.556T90 RS

HINWEISE

BRANDSCHUTZBWBA BWF 90T 90RST 30-RST 90-RSdsTdTG 30G 90RWAF30-AF90-A

BrandwandBauart Brandwandfeuerbeständige Wandfeuerbeständige TürRauchschutztürfeuerhemmende Tür - Rauchschutzfeuerbeständige Tür - Rauchschutzdicht- und selbstschliessende Türdichtschliessende Türfeuerhemmende Festverglasungfeuerbeständige FestverglasungRauch- und Wärmeabzugsanlagefeuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffenfeuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen
MATERIALIENSTBSBMW / SMGKGK-NRSTGLGL

StahlbetonSichtbetonMauerwerk / SichtmauerwerkGipskartonGipskarton - NassraumStahl-GlaselementGlas

BEZEICHNUNGEN

MaterialHolz- HPL
LEGENDE
Lichte HöheFlächeRaubbezeichn.Raumnummer0.37.2G00.2.45Lager AllgemeinU: 121.00 mRH=2.60 mUmfang

alte Raumnummer
DeckennummerBodennummerD01RaumhöheLichte Höhe = OK FFB bis UK AHDRaumhöhe = OK FFB bis UK RDWAND

RAUM TÜR TürnummerBrandschutzE01.234.4567.556T90 RS

OBERFLÄCHENSB SP FLSM PUFliesenSpachtelungSichtbeton PutzTrockenputz(Vorsatzschale)SichtmauerwerkSYMBOLE BSS BlendschutzanlageSonnenschutzanlageOK FFB / OK RDOK Fertig / OK RohUK Fertig / UK Roh (Decke)Änderungen Lt. Index
Anfangspunkt TB-Ständer(im Achsraster von 62,5 cm)

Bodendurchbruch (verdeckt)Deckendurchbruch (DD)Wanddurchbruch (WD)Wandschlitz (WS)Bodenschlitz (BS)Deckenschlitz (DS)

Bodendurchbruch (BD)

Deckenkernbohrung (DKB)Bodenkernbohrung (BKB) /
Wandkernbohrung (WKB)

F90 - Brandwand  DIN 4102-3F90 - Bauart BrandwandSchnittführungAchse (Gebäuderaster)Verdeckte BauteileBauteile über SchnittebeneDetailverweisBRANDSCHUTZBWBA BWF 90T 90RST 30-RST 90-RSdsTdTG 30G 90RWAF30-AF90-A

BrandwandBauart Brandwandfeuerbeständige Wandfeuerbeständige TürRauchschutztürfeuerhemmende Tür - Rauchschutzfeuerbeständige Tür - Rauchschutzdicht- und selbstschliessende Türdichtschliessende Türfeuerhemmende Festverglasungfeuerbeständige FestverglasungRauch- und Wärmeabzugsanlagefeuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffenfeuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen

HÖHENAHDBRHDVSLHOK FFBMATERIALIENSTBSBMW / SMGKGK-NRSTGLGL
StahlbetonSichtbetonMauerwerk / SichtmauerwerkGipskartonGipskarton - NassraumStahl-GlaselementGlas

abgehängte DeckeBrüstungshöhe von OKFFBDeckenversprunglichte HöheOberkante Fertigfussboden
MATERIALIENKAU / LINOFLPUSPHLZWSNWSBWSNSTFGLWSTEPXFAS

Kautschuk / LinoleumFliesenPutzSpachtelungHolzWerksteinNaturwerksteinBetonwerksteinNatursteinFugenglattstrichEstrich mit staubb, AnstrichEpoxydharzbeschichtungFaserplatte

BEZEICHNUNGEN

MaterialHolz- HPL
MATERIALIENStahlbeton Weiche DämmungLeichtbauwandStahlbeton WU Harte DämmungLeichtbauwand F30MauerwerkLeichtbauwand F90STB-FertigteilWerksteinStahlbeton F90Mauerwerk F90

Stahlbeton BW
Stahlbeton BA BWMauerwerk BW
Mauerwerk BA BW

LEGENDE
Lichte HöheFlächeRaubbezeichn.Raumnummer0.37.2G00.2.45Lager AllgemeinU: 121.00 mRH=2.60 mUmfang

alte Raumnummer
WandnummerDeckennummerBodennummerD01RaumhöheLichte Höhe = OK FFB bis UK AHDRaumhöhe = OK FFB bis UK RDWAND

RAUM TÜR TürnummerBrandschutzE01.234.4567.556T90 RS

HINWEISE

OBERFLÄCHENSB SP FLSM PUFliesenSpachtelungSichtbeton PutzTrockenputz(Vorsatzschale)SichtmauerwerkSYMBOLE BSS BlendschutzanlageSonnenschutzanlageOK FFB / OK RDOK Fertig / OK RohUK Fertig / UK Roh (Decke)Änderungen Lt. Index
Anfangspunkt TB-Ständer(im Achsraster von 62,5 cm)

Bodendurchbruch (verdeckt)Deckendurchbruch (DD)Wanddurchbruch (WD)Wandschlitz (WS)Bodenschlitz (BS)Deckenschlitz (DS)

Bodendurchbruch (BD)

Deckenkernbohrung (DKB)Bodenkernbohrung (BKB) /
Wandkernbohrung (WKB)

F90 - Brandwand  DIN 4102-3F90 - Bauart BrandwandSchnittführungAchse (Gebäuderaster)Verdeckte BauteileBauteile über Schnittebene

Feuerlöscher/WandhydrantTaster RauchabzugTaster Druckknopfmelder

DetailverweisBRANDSCHUTZBWBA BWF 90T 90RST 30-RST 90-RSdsTdTG 30G 90RWAF30-AF90-A

BrandwandBauart Brandwandfeuerbeständige Wandfeuerbeständige TürRauchschutztürfeuerhemmende Tür - Rauchschutzfeuerbeständige Tür - Rauchschutzdicht- und selbstschliessende Türdichtschliessende Türfeuerhemmende Festverglasungfeuerbeständige FestverglasungRauch- und Wärmeabzugsanlagefeuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffenfeuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen

HÖHENAHDBRHDVSLHOK FFBMATERIALIENSTBSBMW / SMGKGK-NRSTGLGL
StahlbetonSichtbetonMauerwerk / SichtmauerwerkGipskartonGipskarton - NassraumStahl-GlaselementGlas

abgehängte DeckeBrüstungshöhe von OKFFBDeckenversprunglichte HöheOberkante Fertigfussboden
MATERIALIENKAU / LINOFLPUSPHLZWSNWSBWSNSTFGLWSTEPXFAS

Kautschuk / LinoleumFliesenPutzSpachtelungHolzWerksteinNaturwerksteinBetonwerksteinNatursteinFugenglattstrichEstrich mit staubb, AnstrichEpoxydharzbeschichtungFaserplatte

BEZEICHNUNGEN

WANDTYPEN TROCKENBAU

MaterialHolz- HPL
MATERIALIENBestand

Neubau LeichtbauAbriss Wand
AbrissNeubau

- Alle Masse sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.- Türöffnungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.- Brüstungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.- Höhenbezüge: Bestand+/-0.00 = 86,35 m ü. NHN (DHHN 2016)- Die gezeigte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.- Stahlhohlprofile in Trockenbauwänden bei Türen mit einer Stahlumfassungszarge sind entsprechend folgender Größen anzuordnen:  Türen in 10cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem UA 50 Profil zu verstärken.  Türen in 10cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 50/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.  Türen in 12,5cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem Standart UA 75 Profil zu verstärken.  Türen in 12,5cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 75/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.  Türen in 15cm Trockenbauwänden bis 1.135m RRM (Breite) sind mit einem Standart UA 100 Profil zu verstärken.  Türen in 15cm Trockenbauwänden über 1.135m RRM (Breite) sind mit einem 100/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.

geplante bauliche Anlagen/BauteileZuwegungsbaulast auf Grundstück 191/8 (Von-Reden-Park)

HINWEISE- Höhenbezüge: Neubau +/-0.00 = 88,85 m ü. NHN (DHHN 2016)

SYMBOLEGrundstücksgrenzenzu beseitigende bauliche Anlagen/Bauteile
MATERIALIENvorhandene bauliche Anlagen/Bauteile

Abstandsflächen
geplante bauliche Anlagen/Bauteile

HINWEISE- Höhenbezüge: Neubau +/-0.00 = 88,85 m ü. NHN (DHHN 2016)

Abstandsbaulast

SWECO GMBHFRANKLINSTRASSE 28/2910587 BERLIN

BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBHBERLINER ALLEE 730175 HANNOVER
TEL.:  030 / 700 182 - 0FAX.:  030 / 700 182 - 180MAIL:  architects@sweco-gmbh.de

TEL.:  0511/ 957 32 540FAX.:  0511/ 957 32 599MAIL:  zentrale@bos-pm.de

KLINIKUM REGION HANNOVER GMBHSTADIONBRÜCKE 630459 HANNOVERTEL.:  0511/ 906 75 70FAX.:  0511/ 906 75 79MAIL:  neubau@krh.de
BAUHERR
PROJEKTSTEUERUNG
GENERALPLANUNG

GEZ.DATUMINDEXART DER ÄNDERUNG

GEH II (A0)MRT

LEGENDE
Lichte HöheFlächeRaubbezeichn.Raumnummer0.37.2G00.2.45Lager AllgemeinU: 121.00 mRH=2.60 mUmfang

alte Raumnummer
WandnummerDeckennummerBodennummerD01RaumhöheLichte Höhe = OK FFB bis UK AHDRaumhöhe = OK FFB bis UK RDWAND

RAUM TÜR TürnummerBrandschutzE01.234.4567.556T90 RS

HINWEISE

MaterialHolz- HPL

Stahlbeton Weiche DämmungLeichtbauwandStahlbeton WU Harte DämmungLeichtbauwand F30MauerwerkLeichtbauwand F90STB-FertigteilWerkstein

- Alle Masse sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.- Türöffnungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.- Brüstungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.- Höhenbezüge: Neubau +/-0.00 = 88,85 m ü. NHN (DHHN 2016)- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingeneiure.- Die gezeigte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.- Für Fliesen- und Steinfussböden siehe gesonderte Detailplanung- Alle Treppenraumwände F90-BW, Alle Stahlbetonbauteile F90-A- geforderter Schallschutz bei allen Wänden: R'w = min. 47dB wenn nicht anders angegeben.- Pläne im Maßstab 1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung gedacht.  Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1:50 der einzelnen Geschosse!- Stahlhohlprofile in Trockenbauwänden bei Türen mit einer Stahlumfassungszarge sind entsprechend folgender Größen anzuordnen:  Türen in 10cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem UA 50 Profil zu verstärken.  Türen in 10cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 50/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.  Türen in 12,5cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem Standart UA 75 Profil zu verstärken.  Türen in 12,5cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 75/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.  Türen in 15cm Trockenbauwänden bis 1.135m RRM (Breite) sind mit einem Standart UA 100 Profil zu verstärken.  Türen in 15cm Trockenbauwänden über 1.135m RRM (Breite) sind mit einem 100/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.

OBERFLÄCHENSB SP FLSM PUFliesenSpachtelungSichtbeton PutzTrockenputz(Vorsatzschale)SichtmauerwerkSYMBOLE BSS BlendschutzanlageSonnenschutzanlageOK FFB / OK RDOK Fertig / OK RohUK Fertig / UK Roh (Decke)Änderungen Lt. Index
Anfangspunkt TB-Ständer(im Achsraster von 62,5 cm)

Bodendurchbruch (verdeckt)Deckendurchbruch (DD)Wanddurchbruch (WD)Wandschlitz (WS)Bodenschlitz (BS)Deckenschlitz (DS)

Bodendurchbruch (BD)

Deckenkernbohrung (DKB)Bodenkernbohrung (BKB) /
Wandkernbohrung (WKB)

F90 - Brandwand  DIN 4102-3F90 - Bauart BrandwandSchnittführungAchse (Gebäuderaster)Verdeckte BauteileBauteile über Schnittebene

Feuerlöscher/WandhydrantTaster RauchabzugTaster Druckknopfmelder

DetailverweisBRANDSCHUTZBWBA BWF 90T 90RST 30-RST 90-RSdsTdTG 30G 90RWAF30-AF90-A

BrandwandBauart Brandwandfeuerbeständige Wandfeuerbeständige TürRauchschutztürfeuerhemmende Tür - Rauchschutzfeuerbeständige Tür - Rauchschutzdicht- und selbstschliessende Türdichtschliessende Türfeuerhemmende Festverglasungfeuerbeständige FestverglasungRauch- und Wärmeabzugsanlagefeuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffenfeuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen

HÖHENAHDBRHDVSLHOK FFBMATERIALIENSTBSBMW / SMGKGK-NRSTGLGL
StahlbetonSichtbetonMauerwerk / SichtmauerwerkGipskartonGipskarton - NassraumStahl-GlaselementGlas

abgehängte DeckeBrüstungshöhe von OKFFBDeckenversprunglichte HöheOberkante Fertigfussboden
MATERIALIENKAU / LINOFLPUSPHLZWSNWSBWSNSTFGLWSTEPXFAS

Kautschuk / LinoleumFliesenPutzSpachtelungHolzWerksteinNaturwerksteinBetonwerksteinNatursteinFugenglattstrichEstrich mit staubb, AnstrichEpoxydharzbeschichtungFaserplatte

BEZEICHNUNGEN

MATERIALIEN BESTAND

StahlbetonLeichtbauwandMauerwerk
MATERIALIEN ABBRUCHWeiche DämmungHarte Dämmung

StahlbetonLeichtbauwandMATERIALIEN NEUBAU
Mauerwerk Weiche DämmungHarte DämmungEinbauelementeMöbel, Türen etc.Leichtbauwand

EinbauelementeMöbel, Türen etc.

Stahlbeton WU
Stahlbeton WULeichtbauwand

BWBA BWF30F90RST30T30-RST90T90-RSG 30G 90dsTdTRWARANRWGNAStahl-RRSLOL

BrandwandBauart Brandwandfeuerhemmende Wandfeuerbeständige WandRauchschutztürfeuerhemmende Türfeuerhemmende Tür - Rauchschutzfeuerbeständige Türfeuerbeständige Tür - Rauchschutzfeuerhemmende Festverglasungfeuerbeständige Festverglasungdicht- und selbstschliessende Türdichtschliessende TürRauch- und WärmeabzugsanlageRauchabzugsanlageNatürliches Rauch- und WärmeabzugsgerätNotausgangStahl-RohrrahmenSeitenlichtOberlicht

WANDTYPEN TROCKENBAU

Wandtyp (siehe Wand-oberflächenkatalog)MATERIALIENStahlbeton Weiche DämmungStahlbeton BWStahlbeton WU Harte DämmungMauerwerk BWMauerwerkLeichtbauwand F90Stahlbeton F90Stahlbeton BA BWSTB-FertigteilWerksteinMauerwerk F90Mauerwerk BA BWOBERFLÄCHENSB SP FLFliesenSpachtelungSichtbetonSM PUPutzTrockenputz(Vorsatzschale)SichtmauerwerkSYMBOLE
Bodendurchbruch (verdeckt)Deckendurchbruch (DD)Wanddurchbruch (WD)Wandschlitz (WS)Bodenschlitz (BS)Deckenschlitz (DS)

Bodendurchbruch (BD)

Deckenkernbohrung (DKB)Bodenkernbohrung (BKB) /Wandkernbohrung (WKB)Bodenablauf

F90 - Brandwand  DIN 4102-3F90 - Bauart BrandwandSchnittführungAchse (Gebäuderaster)Verdeckte BauteileBauteile über Schnittebene

Taster Rauchabzug

Detailverweis

BSBlendschutzanlage

Lager Allgemein
LeichtbauwandLeichtbauwand F30

ANSICHTEN/SCHNITTEWANDTYPEN TROCKENBAU

WANDTYPEN TROCKENBAU

HINWEISE- Alle Masse sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.- Türöffnungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.- Brüstungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.- Höhenbezüge: Neubau +/-0.00 = 88,85 m ü. NHN (DHHN 2016)- lichte Raumhöhen und Höhenordinaten Deckensprünge beziehen sich auf die OK FF der Grundrissebene- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingeneiure.- Die gezeigte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.- Für Fliesen- und Steinfussböden siehe gesonderte Detailplanung- Alle Treppenraumwände F90-BW, Alle Stahlbetonbauteile F90-A- geforderter Schallschutz bei allen Wänden: R'w = min. 47dB wenn nicht anders angegeben.- Pläne im Maßstab 1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung gedacht.  Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1:50 der einzelnen Geschosse!- Stahlhohlprofile in Trockenbauwänden bei Türen mit einer Stahlumfassungszarge sind entsprechend folgender Größen anzuordnen:  Türen in 10cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem UA 50 Profil zu verstärken.  Türen in 10cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 50/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.  Türen in 12,5cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem Standart UA 75 Profil zu verstärken.  Türen in 12,5cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 75/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.  Türen in 15cm Trockenbauwänden bis 1.135m RRM (Breite) sind mit einem Standart UA 100 Profil zu verstärken.  Türen in 15cm Trockenbauwänden über 1.135m RRM (Breite) sind mit einem 100/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.

- Alle Masse sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.- Türöffnungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.- Brüstungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.- Höhenbezüge: Neubau +/-0.00 = 88,85 m ü. NHN (DHHN 2016)- lichte Raumhöhen und Höhenordinaten Deckensprünge beziehen sich auf die OK FF der Grundrissebene- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingeneiure.- Die gezeigte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.- Für Fliesen- und Steinfussböden siehe gesonderte Detailplanung- Alle Treppenraumwände F90-BW, Alle Stahlbetonbauteile F90-A- geforderter Schallschutz bei allen Wänden: R'w = min. 47dB wenn nicht anders angegeben.- Pläne im Maßstab 1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung gedacht.  Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1:50 der einzelnen Geschosse!- Stahlhohlprofile in Trockenbauwänden bei Türen mit einer Stahlumfassungszarge sind entsprechend folgender Größen anzuordnen:  Türen in 10cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem UA 50 Profil zu verstärken.  Türen in 10cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 50/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.  Türen in 12,5cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem Standart UA 75 Profil zu verstärken.  Türen in 12,5cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 75/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.  Türen in 15cm Trockenbauwänden bis 1.135m RRM (Breite) sind mit einem Standart UA 100 Profil zu verstärken.  Türen in 15cm Trockenbauwänden über 1.135m RRM (Breite) sind mit einem 100/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.

Feuerlöscher/Wandhydrant/DruckknopfmelderTaster KomfortlüftungTaster RauchabzugFeuerlöscher/Wandhydrant/DruckknopfmelderTaster Komfortlüftung S SonnenschutzanlageVABVollverdunkelung

OK Fertig / OK RohOK FFB / OK RDWandverstärkung TrockenbauRammschutz / Handlauf
Wandverstärkung TrockenbauWandverstärkung Trockenbauverstärktes Profil

Anfangspunkt TB-Ständer(im Achsraster von 62,5 cm)
UK Fertig / UK Roh (Decke)Änderungen Lt. Index

Fenster abschließbar,Suizidprävention

Neubau Mauerwerk

MATERIALIENKAU / LINOFLPUSPHLZWSNWSBWSNSTFGLWSTEPXFAS

Kautschuk / LinoleumFliesenPutzSpachtelungHolzWerksteinNaturwerksteinBetonwerksteinNatursteinFugenglattstrichEstrich mit staubb, AnstrichEpoxydharzbeschichtungFaserplatte

HÖHENAHDBRHDVSLHOK FFBUKRD
abgehängte DeckeBrüstungshöhe von OKFFBDeckenversprunglichte HöheOberkante FertigfussbodenUnterkanteRohdecke

Feuerwehr-VerriegelungFenstergrifff abschließbarFenstergriff DruckknopfIn Anlehnung an RC-2 (Druckknopf statt Schloss)Wie RC-2, ohne P4A-VerglasungNotablaufEinsichtschutzfolierung
FVFAFDi. A. RC2RC-2NNAESF

siehe Wandoberflächen-katalog Anstrich5-300-GEH-A0-UE-E05-31-Vsiehe Wandoberflächen-katalog Anstrich5-300-GEH-A0-UE-E05-31-V
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Position WC wird auf der Baustelle
an den Fließenspiegel angepasst
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US5

Da
sh

bo
ar

d

Dashboard

Dashboard

TV

SB4

SB4

SB4

SB4

SA

PS6

VO3 VO3 VO3

Pat.Stühle
stapelbar
9 St.

SA

SA SA

SB3

SB6

SB3

SB3

SB3

TR11

TR12

SA

TR13

SB2 SB2SB2

BS5

SB4

SB4

US3

US3

SA

TK3

SA

BS
5

WG
3

WG
3

WG
3

WG
3

WG
3

WG
3

WG
3

WG
3

WG
3WG

3

WG
3

WG
3

US
5

TL
22

TL22

20
82

5

2.53 1.35

1.3
6

1.22 2.04

82

1.0
55

88
5

82

25
1.4

5
25

78

72

1.2
65

Sc
hr

an
k 

Bl
en

de
 a

bn
eh

m
ba

r

Sc
hr

an
k 

Bl
en

de
 a

bn
eh

m
ba

r

Pflegewagen
60 cm x 98 cm

Putzwagen
45/70

Putzwagen
45/70

50/50

80x60

Tablett
Gastronorm
53/32,5 cm

Patienten-
schrank
2*47/52Patienten-

schrank
47/52

Tablett
Gastronorm
53/32,5 cm

50/50

D
/5

D
/6

B/
7

B/
6

B/
5

B/
4

B/
8

B/
3

B/
2

D
/7

D
/8

D
/4

D
/3

D
/2

D
/1

C
/1

C
/4

C
/5

C
/6

C
/8

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

50
6

si
eh

e 
P

la
nn

r. 
W

an
da

bw
ic

kl
un

g
(W

an
dv

er
st

är
ku

ng
 M

ed
.T

ec
hn

ik
)

D
T-

06
B

-5
07

si
eh

e 
P

la
nn

r. 
W

an
da

bw
ic

kl
un

g
(W

an
dv

er
st

är
ku

ng
 M

ed
.T

ec
hn

ik
)

D
T-

06
B

-5
05

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

si
eh

e 
Pl

an
nr

. W
an

da
bw

ic
kl

un
g

D
T-

06
B-

56
2

bi
s 

D
T-

06
B-

56
5

sie
he

 D
et

ai
lp

la
n:

5-
30

0-
G

EH
-A

0-
DT

-0
6T

-0
02

-V
00

sie
he

 D
et

ai
lp

la
n:

5-
30

0-
G

EH
-A

0-
DT

-0
6T

-0
03

-V
00

sie
he

 D
et

ai
lp

la
n:

5-
30

0-
G

EH
-A

0-
DT

-0
6T

-0
01

-V
00

sie
he

 D
et

ai
lp

la
n:

5-
30

0-
G

EH
-A

0-
DT

-0
6T

-0
01

-V
00

ke
in

 A
us

ba
u

Pf
le

ge
be

tt 
2,

18
x1

,0
3 

m
(H

öh
e 

Ab
st

an
ds

ha
lte

r v
on

37
cm

 b
is

 8
2c

m
)

VK
 G

K 
= 

VK
 P

ut
z

H
of

 2

U
Z 

40
/5

5

UZ 40/55

RA RA

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

K

K

L

L

M

M

N

N

O

O

P

P

Q

Q

R

R

S

S

T

T

U

U

V

V

9'9'

99

8'8'

88

7'7'

77

6'6'

66

5'5'

55

4'4'

44

3'3'

33

2'2'

22

11

9-I9-I

8-I8-I

E-I

E-I

D-I

D-I

C-I

C-I

B-I

B-I

A-I

A-I

Schnitt H-H

Schnitt H-H

Schnitt M-M

Schnitt M-M

Schnitt A-A

Schnitt A-A

Schnitt D-D

Schnitt D-D

Schnitt E-E

Schnitt E-E

Schnitt F-F

Schnitt F-F

w02g

w02g
w02g w02g

w02g

w02g

w02g
w02g w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g w02a w02a

w02a

w02a

w02a w02a

w02a

w02a

w02a

w02a

w02g

w02a

w02a

w02a

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w01g

w01g w01g
w01g

w01g

w01g

w02gw01g

w02g w02g w02g w02gw02g w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g w02g

w02g

w02g

w02g

w02g w02g

w02g

w01g

w02g

w02g
w02g

w02a w02a

w01g

w02g w01g

w01a w01a

w01g

w01g

w01a

w01g
w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w01g

w01c

w02g

w01g

w05g

w05g
w05g

w02g

w02g

w02g

w02a

w02g

w02g

w02g
w02g

w02g
w02g w02g

w02g

w02g

w02gw02g

w02g w02g w02g w02g w02g

w02gw02g
w02gw02g

w02gw02g

w01g w02g w02g

w02g

w02g

w05g

w05g

w12g

w02g w02g w02g

w02g
w02g

w11g

w02d

w02g

w02g

w02g

w02gw02g

w02a

w02a

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02a

w02g

w02g

w02g

w02a

w02g

w02a

w02g

w02g

w11g
w11g

w11g

w11g

w02g w02g

w02g w02g

w02g

w02g

w02g w02g

w02g

w02g

w02g

w02g w02g

w02g w02g

w02g

w02g

w02gw02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w11g

w02g
w02g

w02g

w11g

w02g
w02g

w11g

w02g
w02g

w11g

w02g
w02g

w11g

w02g
w02g

w11g

w02g
w02g

w11g

w02g
w02g

w11g

w02g
w02g

w11g

w02g
w02g

w11g
w02g

w02g

w11g

w02g
w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w01g w02g

w02g

w02g

w02g

w02aw02g

w02c

w02g

w02g

w02g

w02b

w02a

w02g

w02a

w02g

w02a

w02g

w02g

w02g

w02a

w02g

w02gw02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w04c

w02c

w02g

w02c

w02g
w02g

w02g w02g w02g

w02g

w02gw02gw02g

w02a

w02g

w02g

w02a

w02c

w02a

w02a

w05g

w05g

w05g w05g

w05g

w05g

w01g

w01g

w01g w02g w02g

w02g
w02g

w11g
w02g

w02g

w11g

w02g

w11g
w02g w02g

w02g

w11g

w02g
w02g

w11g
w02g

w02g

w11g

w02g w02g w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02a

w02g

w02g

w02g

w02a

w02a

w02a

w02g w02g

w02g

w02g w02g

w02gw02g

w02g

w02g

w02g

w03g

w01g

w01g

w01g w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02c

w02a

w02g

w02g

w02g w02a

w02g

w02g

w02g

w02g
w02g

w02g

w02g
w02g

w02a
w02a

w02g

w02g

w02a

w02a

w02g

w02g w02gw02g

w02a

w02g

w02g w02g w02g w02g

w02g

w01g

w01g

w01g

w02g
w02g

w11g
w11g

w02g
w02g w02g

w02g

w11g
w11g

w02g
w02g

w01g

w01g

w01g

w02g

w02g

w02g

w02g w02g

w02g

w02g

w02g
w02g

w02g w02g w02a

w02a
w02g

w02g

w02a w02g w02g

w02g w02g

w02a

w02g

w02g

w02g

w02a

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g w02g

w02g

w02g w02g

w02g

w01g
w01g

w02g

w02g
w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02g

w02gw11g

w11g
w02g

w02g

w02g

w02g
w11g

w11g
w02g

w02g

w02g

w02g
w11g

w11g w02g

w02g

w05g

w05g
w12g

w12g

w12g

w12g
w05g

w05g

w02g

w02g
w11g

w11g
w02g

w02g

F: 25,02 m² U: 21,30 m
TH 6

GEH-A1-E01-T06

RH= 3,78 mLH= 3,68 m
B-R4 D-01

TH.1.06

F: 25,02 m² U: 21,30 m
TH 5

GEH-A1-E01-T05

RH= 3,78 mLH= 3,68 m
B-R4 D-01

TH.1.07

F: 5,61 m² U: 10,15 m
SV

GEH-A1-E01-112

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R3 D-03

T.1.19

F: 11,90 m² U: 13,80 m
EDV

GEH-A1-E01-113

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R6 D-03

T.1.20

F: 25,03 m² U: 21,30 m
TH 4

GEH-A1-E01-T04

RH= 3,78 mLH= 3,68 m
B-R4 D-01

TH.1.01

F: 5,61 m² U: 10,15 m
AV

GEH-A1-E01-111

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R3 D-03

T.1.18

F: 6,93 m² U: 10,57 m
AUFZUG 6

GEH-A1-E01-A06

RH= 3,78 mLH= 3,78 m

A.1.04-b

F: 29,18 m² U: 21,68 m
ENTS

GEH-A1-E01-122

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R5 D-21

5.07.30

F: 20,70 m² U: 20,15 m
DR STAT LG

GEH-A1-E01-080

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-12

2.01.04.37

F: 6,83 m² U: 10,50 m
AUFZUG 3

GEH-A1-E01-A03

RH= 4,2 mLH= 3,78 m

A.1.01-a

F: 10,25 m² U: 12,84 m
AUFZUG 2

GEH-A1-E01-A02

RH= 4,2 mLH= 3,78 m

A.1.02-b

F: 7,45 m² U: 11,20 m
AV

GEH-A1-E01-026

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R3 D-03

T.1.07

F: 7,45 m² U: 11,20 m
SV

GEH-A1-E01-025

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R3 D-03

T.1.08

F: 25,02 m² U: 21,30 m
TH 1

GEH-A1-E01-T01

RH= 3,78 mLH= 3,63 m
B-R1 D-01

TH.1.04

F: 5,46 m² U: 9,35 m
SV

GEH-A1-E01-051

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R3 D-03

T.1.05

F: 5,46 m² U: 9,35 m
AV

GEH-A1-E01-050

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R3 D-03

T.1.04

F: 10,57 m² U: 14,25 m
EDV

GEH-A1-E01-052

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R6 D-03

T.1.06

F: 1,08 m² U: 6,50 m
INST

GEH-A1-E01-S03

RH= 4,2 mLH= 3,9 m

T.1.03

F: 1,08 m² U: 6,50 m
INST

GEH-A1-E01-S02

RH= 4,2 mLH= 3,9 m

T.1.02

F: 16,18 m² U: 16,30 m
RLT

GEH-A1-E01-S04

RH= 3,78 mLH= 3,9 m

T.1.01

F: 10,92 m² U: 14,13 m
EDV

GEH-A1-E01-189

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R6 D-03

T.1.14

F: 5,43 m² U: 9,33 m
SV

GEH-A1-E01-190

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R3 D-03

T.1.13

F: 5,38 m² U: 9,58 m
AV

GEH-A1-E01-191

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R3 D-03

T.1.12

F: 1,08 m² U: 6,50 m
INST

GEH-A1-E01-S05

RH= 3,78 mLH= 3,9 m

T.1.17

F: 1,08 m² U: 6,50 m
INST

GEH-A1-E01-S06

RH= 3,78 mLH= 3,9 m

T.1.16

F: 16,39 m² U: 17,40 m
RLT

GEH-A1-E01-S09

RH= 3,78 mLH= 3,9 m

T.1.21

F: 18,63 m² U: 18,79 m
EDV

GEH-A1-E01-024

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R6 D-03

T.1.10

F: 4,52 m² U: 8,53 m
SV

GEH-A1-E01-174

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R3 D-03

T.1.25

F: 4,52 m² U: 8,53 m
AV

GEH-A1-E01-173

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R3 D-03

T.1.24

F: 9,99 m² U: 13,13 m
EDV

GEH-A1-E01-172

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R6 D-03

T.1.23

F: 15,46 m² U: 16,00 m
RLT

GEH-A1-E01-S08

RH= 3,78 mLH= 3,9 m
D-32(F30)

T.1.22

F: 4,31 m² U: 8,45 m
LAG GET KI

GEH-A1-E01-175

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-20

2.01.03.28

F: 26,04 m² U: 21,76 m
BÜRO MFG

GEH-A1-E01-121

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

3.01.36

F: 25,59 m² U: 20,52 m
BETTAUF REIN
GEH-A1-E01-195

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-21.1

5.04.02.04.01

F: 15,80 m² U: 16,20 m
DR ARZT

GEH-A1-E01-193

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

2.01.02.32

F: 15,52 m² U: 16,09 m
DR THERAPIE
GEH-A1-E01-097

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.13.05

F: 15,62 m² U: 16,13 m
BÜRO SOZIAL
GEH-A1-E01-098

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

4.02.02

F: 4,53 m² U: 8,73 m
WÄ REIN

GEH-A1-E01-197

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-21

2.01.03.23

F: 16,29 m² U: 16,35 m
RLT

GEH-A1-E01-S05

RH= 3,78 mLH= 3,9 m

T.1.15

F: 27,65 m² U: 22,20 m
DR CH A

GEH-A1-E01-036

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.82

F: 26,10 m² U: 22,20 m
DR CH A

GEH-A1-E01-031

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.46

F: 20,29 m² U: 20,19 m
DR LT OA+OA
GEH-A1-E01-029

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.03

F: 26,37 m² U: 21,85 m
KODIER

GEH-A1-E01-183

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

3.01.33

F: 22,28 m² U: 20,73 m
DR OA+ASS

GEH-A1-E01-022

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.85.14

F: 24,94 m² U: 21,46 m
DR OA+ASS

GEH-A1-E01-186

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.85.07

F: 20,25 m² U: 20,18 m
DR LT OA+OA
GEH-A1-E01-027

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.48

F: 26,52 m² U: 20,72 m
BESPR

GEH-A1-E01-006

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-12

1.02.53

F: 16,53 m² U: 16,50 m
LABOR/ AUTOM
GEH-A1-E01-048a

RH= 3,78 mLH= 3 m
B-R6 D-12

1.05.02

Vollverdunkelung

F: 19,23 m² U: 19,90 m
DR ARZT

GEH-A1-E01-060

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

2.01.04.36

F: 14,14 m² U: 15,63 m
VERS

GEH-A1-E01-074a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R5 D-21

5.07.29

F: 14,14 m² U: 15,63 m
VERS

GEH-A1-E01-074

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R5 D-21

5.07.29

F: 6,93 m² U: 10,60 m
WÄ UNREIN

GEH-A1-E01-071

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-20

2.01.04.26

F: 12,42 m² U: 14,10 m
MTLA

GEH-A1-E01-040

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.05.07

F: 18,22 m² U: 17,13 m
DR THERAPIE
GEH-A1-E01-005

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-12

1.02.52

F: 7,79 m² U: 11,68 m
ENTS

GEH-A1-E01-008

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-21

1.02.65

F: 5,28 m² U: 9,50 m
WÄ REIN

GEH-A1-E01-150

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-20

2.01.02.22

F: 29,03 m² U: 21,63 m
VERS

GEH-A1-E01-123

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R5 D-21

5.07.31

F: 20,44 m² U: 21,85 m
1 BETT WL

GEH-A1-E01-133

RH= 3,78 mLH= 3,68 m
B-R7 D-14

2.01.02.38

F: 3,19 m² U: 7,30 m
NZ

GEH-A1-E01-161a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.03.03.1

F: 3,22 m² U: 7,34 m
NZ

GEH-A1-E01-156a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.03.08.1

F: 21,89 m² U: 21,85 m
2 BETT

GEH-A1-E01-160

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.03.04

F: 21,89 m² U: 21,85 m
2 BETT

GEH-A1-E01-159

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.03.05

F: 21,89 m² U: 21,85 m
2 BETT

GEH-A1-E01-157

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.03.07

F: 21,89 m² U: 21,85 m
2 BETT

GEH-A1-E01-158

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.03.06

F: 21,89 m² U: 21,85 m
2 BETT

GEH-A1-E01-154

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.03.11

F: 21,70 m² U: 21,80 m
2 BETT

GEH-A1-E01-155

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.03.10

F: 21,89 m² U: 21,85 m
2 BETT

GEH-A1-E01-152

RH= 3,78 mLH= 3,45 m
B-R0 D-14

2.01.03.13

F: 21,89 m² U: 21,85 m
2 BETT

GEH-A1-E01-153

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.03.12

F: 21,89 m² U: 21,85 m
2 BETT

GEH-A1-E01-134

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.02.02

F: 21,89 m² U: 21,85 m
2 BETT

GEH-A1-E01-135

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.02.01

F: 21,89 m² U: 21,85 m
2 BETT

GEH-A1-E01-128

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.02.04

F: 21,56 m² U: 21,76 m
2 BETT

GEH-A1-E01-126

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.02.06

F: 21,89 m² U: 21,85 m
2 BETT

GEH-A1-E01-127

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.02.05

F: 21,89 m² U: 21,85 m
2 BETT

GEH-A1-E01-156

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.03.08

F: 3,19 m² U: 7,30 m
NZ

GEH-A1-E01-151a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.03.14.1

F: 3,19 m² U: 7,30 m
NZ

GEH-A1-E01-136a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.03.15.1

F: 4,03 m² U: 8,29 m
NZ

GEH-A1-E01-102a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.04.12.1

F: 4,03 m² U: 8,29 m
NZ

GEH-A1-E01-085a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.04.11.1

F: 4,09 m² U: 8,34 m
NZ

GEH-A1-E01-067a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.04.05.1

F: 16,88 m² U: 16,51 m
U/B RAUM

GEH-A1-E01-137

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-21.1

2.01.03.21

F: 20,32 m² U: 21,41 m
AR UNREIN

GEH-A1-E01-202

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R2.1(R10) D-22

2.01.03.24

F: 25,76 m² U: 21,76 m
DR OA+ASS

GEH-A1-E01-185

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.85.11

F: 16,16 m² U: 16,35 m
U/B LOGO

GEH-A1-E01-090

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

2.01.04.20.1

F: 17,00 m² U: 16,80 m
U/B PSYCH

GEH-A1-E01-014

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

2.01.04.20.2

F: 20,49 m² U: 21,35 m
SEKR

GEH-A1-E01-032

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.47

F: 20,52 m² U: 20,64 m
2 BETT

GEH-A1-E01-067

RH= 3,78 mLH= 3,55 m
B-R0 D-14

2.01.04.05

F: 23,72 m² U: 20,54 m
2 BETT

GEH-A1-E01-078

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.04.07

F: 13,79 m² U: 15,38 m
ENTS/ ARB UNR

GEH-A1-E01-076

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R5 D-22

1.05.12

F: 40,88 m² U: 26,62 m
VERS/ LAG/ KS
GEH-A1-E01-077

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-20

1.05.05

F: 22,58 m² U: 20,50 m
STÜTZ

GEH-A1-E01-096

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-12

2.01.04.30

F: 57,63 m² U: 32,30 m
TAGESR

GEH-A1-E01-081

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0.1 D-12

2.01.04.34

F: 18,41 m² U: 17,19 m
KÜCHE

GEH-A1-E01-089

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-21.1

2.01.04.27

F: 5,27 m² U: 9,19 m
NZ

GEH-A1-E01-078a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.04.07.1

F: 22,29 m² U: 20,12 m
PERS AUF

GEH-A1-E01-086

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

2.01.04.38

F: 4,13 m² U: 8,43 m
WC PERS

GEH-A1-E01-125

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

2.01.02.36

F: 4,13 m² U: 8,43 m
WC PERS

GEH-A1-E01-124

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

2.01.02.37

F: 21,20 m² U: 21,60 m
2 BETT

GEH-A1-E01-136

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.03.15

F: 21,20 m² U: 21,60 m
2 BETT

GEH-A1-E01-151

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.03.14

F: 21,20 m² U: 21,60 m
2 BETT

GEH-A1-E01-161

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.03.03

F: 40,88 m² U: 27,05 m
PHYSIO

GEH-A1-E01-015

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R8 D-21.1

1.13.01

F: 4,67 m² U: 8,85 m
VORRAUM

GEH-A1-E01-179a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-13

2.01.03.17.2/18.2

F: 4,46 m² U: 8,73 m
WÄ UNREIN

GEH-A1-E01-198

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-21

2.01.03.26

F: 20,42 m² U: 20,35 m
SEKR

GEH-A1-E01-035

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.83

F: 25,98 m² U: 22,15 m
DR CH A

GEH-A1-E01-034

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.01

F: 20,82 m² U: 20,35 m
SEKR

GEH-A1-E01-033

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.02

F: 19,93 m² U: 20,19 m
DR GF OA

GEH-A1-E01-030

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.04

F: 19,77 m² U: 20,19 m
DR LT OA+OA
GEH-A1-E01-028

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.29

F: 10,79 m² U: 15,00 m
MAT/ KOPIE

GEH-A1-E01-023

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-20

1.02.60-61

F: 25,04 m² U: 21,51 m
DR OA+ASS

GEH-A1-E01-020

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.85.12

F: 22,24 m² U: 20,75 m
DR OA+ASS

GEH-A1-E01-021

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.85.13

F: 37,55 m² U: 28,06 m
FLUR

GEH-A1-E01-F04

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.02

F: 25,84 m² U: 21,75 m
DR OA+ASS

GEH-A1-E01-184

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.85.10
F: 3,82 m² U: 7,95 m

WC BES
GEH-A1-E01-201

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

2.01.03.31

F: 4,71 m² U: 8,85 m
VORRAUM

GEH-A1-E01-162a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-13

2.01.03.19.2/20.2

F: 13,62 m² U: 14,90 m
AR UNREIN

GEH-A1-E01-171

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.1(R10) D-22

2.01.03.25

F: 19,12 m² U: 20,48 m
KÜCHE

GEH-A1-E01-170

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-21.1

2.01.03.27

F: 17,09 m² U: 16,76 m
DR ARZT

GEH-A1-E01-169

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

2.01.03.33

F: 17,09 m² U: 16,76 m
DR ARZT

GEH-A1-E01-139

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

2.01.03.34

F: 17,43 m² U: 16,95 m
DR STAT LTG
GEH-A1-E01-140

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

2.01.03.35

F: 12,69 m² U: 18,16 m
FLUR

GEH-A1-E01-F28

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.10

F: 17,33 m² U: 16,90 m
U/B RAUM

GEH-A1-E01-138

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-21.1

2.01.02.20

F: 14,79 m² U: 20,56 m
FLUR

GEH-A1-E01-F32

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.11

F: 17,23 m² U: 19,36 m
FLUR

GEH-A1-E01-F29

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.08

F: 4,71 m² U: 8,85 m
VORRAUM

GEH-A1-E01-114a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-13

2.01.02.17.2/18.2

F: 4,64 m² U: 8,85 m
VORRAUM

GEH-A1-E01-130a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-13

2.01.02.15.2/16.2

F: 24,79 m² U: 21,35 m
AR REIN

GEH-A1-E01-117

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-21.1

2.01.02.21

F: 5,00 m² U: 9,50 m
WÄ UNREIN

GEH-A1-E01-149

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-20

2.01.02.25

F: 23,98 m² U: 20,25 m
STÜTZ

GEH-A1-E01-118

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-21.1

2.01.02.28

F: 26,22 m² U: 21,95 m
BÜRO MFG

GEH-A1-E01-120

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

3.01.35

F: 21,03 m² U: 21,05 m
2 BETT

GEH-A1-E01-109

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.02.08

F: 21,03 m² U: 20,85 m
2 BETT

GEH-A1-E01-107

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.02.10

F: 20,96 m² U: 21,05 m
2 BETT

GEH-A1-E01-108

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.02.09

F: 21,03 m² U: 20,85 m
2 BETT

GEH-A1-E01-105

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.04.15

F: 21,03 m² U: 20,85 m
2 BETT

GEH-A1-E01-106

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.02.11

F: 21,03 m² U: 20,85 m
2 BETT

GEH-A1-E01-103

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.04.13

F: 21,03 m² U: 20,85 m
2 BETT

GEH-A1-E01-104

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.04.14

F: 20,41 m² U: 20,60 m
2 BETT

GEH-A1-E01-085

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.04.11

F: 20,41 m² U: 20,60 m
2 BETT

GEH-A1-E01-102

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.04.12

F: 28,26 m² U: 23,15 m
BETTAUF UNR
GEH-A1-E01-196

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-21.1

5.04.02.03

F: 22,07 m² U: 18,80 m
PERS AUF

GEH-A1-E01-192

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

2.01.02.35

F: 24,06 m² U: 23,25 m
DR OA+ASS

GEH-A1-E01-187

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.85.08

F: 49,50 m² U: 46,70 m
FLUR

GEH-A1-E01-F36

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.13

F: 24,65 m² U: 21,70 m
DR OA+ASS

GEH-A1-E01-188

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.85.09

F: 23,68 m² U: 22,31 m
DR OA+ASS

GEH-A1-E01-019

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.85.06

F: 24,26 m² U: 21,28 m
DR OA+ASS

GEH-A1-E01-018

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.85.05

F: 17,85 m² U: 17,80 m
DEP ROLL/ GH
GEH-A1-E01-017

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-12

2.01.04.29

F: 16,35 m² U: 16,40 m
DEP THER

GEH-A1-E01-016

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-20

1.13.07

F: 24,23 m² U: 23,50 m
DR OA+ASS

GEH-A1-E01-054

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.85.02

F: 15,75 m² U: 16,67 m
DR LT OA+OA
GEH-A1-E01-002

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.84

F: 24,65 m² U: 21,70 m
DR OA+ASS

GEH-A1-E01-053

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.85.01

F: 29,62 m² U: 22,03 m
SPEZ UNT

GEH-A1-E01-049

RH= 3,78 mLH= 3 m
B-R6 D-12

1.05.04

Vollverdunkelung

F: 23,39 m² U: 22,03 m
DR OA+ASS

GEH-A1-E01-001

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.85.04

F: 23,93 m² U: 21,03 m
DR OA+ASS

GEH-A1-E01-055

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.85.03

F: 34,62 m² U: 32,10 m
PROB ANN

GEH-A1-E01-047

RH= 3,78 mLH= 3 m
B-R6 D-12

1.05.01

Vollverdunkelung

F: 4,66 m² U: 9,79 m
WC PERS

GEH-A1-E01-044

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

1.02.66-67.02

F: 4,66 m² U: 9,79 m
WC PERS

GEH-A1-E02-F325

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

1.02.68-69.02

F: 22,85 m² U: 20,95 m
DR OA+ASS

GEH-A1-E01-038

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.85.16

F: 24,97 m² U: 21,50 m
DR OA+ASS

GEH-A1-E01-037

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.02.85.15

F: 153,59 m² U: 94,64 m
FLUR

GEH-A1-E01-F01

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.01

F: 14,43 m² U: 15,83 m
ENTS

GEH-A1-E01-075

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R5 D-21

5.07.28

F: 4,59 m² U: 8,75 m
VORRAUM

GEH-A1-E01-056a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-13

2.01.04.16.2

F: 6,42 m² U: 10,15 m
PUMI

GEH-A1-E01-063

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-21

2.01.11.05

F: 14,76 m² U: 16,20 m
BÜRO SEELS
GEH-A1-E01-079

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

4.02.02

F: 6,56 m² U: 10,66 m
WÄ REIN

GEH-A1-E01-070

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-20

2.01.04.23

F: 24,06 m² U: 20,80 m
2 BETT

GEH-A1-E01-087

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.04.08

F: 22,01 m² U: 19,82 m
LAGER / ZBV
GEH-A1-E01-095

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-20

2.01.04.43

F: 25,41 m² U: 22,05 m
AR REIN

GEH-A1-E01-093

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-21.1

2.01.04.22

F: 9,14 m² U: 14,05 m
LAG GET KI

GEH-A1-E01-094

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-20

2.01.04.28
F: 12,81 m² U: 15,16 m

AR UNREIN
GEH-A1-E01-099

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.1(R10) D-22

2.01.02.24

F: 3,91 m² U: 8,08 m
VORR WC PERS
GEH-A1-E01-044a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

1.02.66-67.01

F: 5,06 m² U: 9,00 m
WC BF

GEH-A1-E01-045

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

1.02.80

F: 3,91 m² U: 8,08 m
VORR WC PERS
GEH-A1-E01-046a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

1.02.68-69.01

F: 4,26 m² U: 9,25 m
WC PERS

GEH-A1-E01-041

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

1.05.10

F: 3,56 m² U: 7,85 m
WC PERS

GEH-A1-E01-042

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

1.05.09

F: 25,03 m² U: 21,30 m
TH 2

GEH-A1-E01-T02

RH= 3,78 mLH= 3,68 m
B-R4 D-01

TH.1.03

F: 25,41 m² U: 21,64 m
1 BETT ISO

GEH-A1-E01-056

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-02

2.01.04.16

F: 26,31 m² U: 21,90 m
1 BETT ISO

GEH-A1-E01-057

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-02

2.01.04.17

F: 5,33 m² U: 9,24 m
NZ

GEH-A1-E01-056b

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-13

2.01.04.16.1

F: 5,33 m² U: 9,24 m
NZ

GEH-A1-E01-057a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-13

2.01.04.17.1

F: 60,74 m² U: 32,09 m
LABOR/ AUTOM

GEH-A1-E01-048

RH= 3,78 mLH= 3 m
B-R6 D-12

1.05.02

Vollverdunkelung

F: 29,32 m² U: 24,35 m
2 BETT WL

GEH-A1-E01-058

RH= 3,78 mLH= 3,68 m
B-R7 D-14

2.01.04.41

F: 4,44 m² U: 8,49 m
NZ

GEH-A1-E01-059a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.04.01.1
F: 4,65 m² U: 8,64 m

NZ
GEH-A1-E01-058a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.3(R10B) D-11

2.01.04.41.1

F: 27,61 m² U: 23,75 m
2 BETT

GEH-A1-E01-059

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.04.01

F: 4,68 m² U: 8,75 m
NZ

GEH-A1-E01-061a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.3(R10B) D-11

2.01.04.42.1

F: 20,41 m² U: 20,85 m
1 BETT WL

GEH-A1-E01-061

RH= 3,78 mLH= 3,68 m
B-R7 D-14

2.01.04.42

F: 28,44 m² U: 22,95 m
2 BETT

GEH-A1-E01-064

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.04.03

F: 28,24 m² U: 22,90 m
2 BETT

GEH-A1-E01-062

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.04.02

F: 5,33 m² U: 9,24 m
NZ

GEH-A1-E01-062a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.04.02.1

F: 4,71 m² U: 9,54 m
NZ

GEH-A1-E01-064a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.04.03.1

F: 5,28 m² U: 9,50 m
NZ

GEH-A1-E01-066a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.04.04.1

F: 10,51 m² U: 14,29 m
AR UNREIN

GEH-A1-E01-065

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.1(R10) D-22

2.01.04.24.1

F: 28,13 m² U: 23,13 m
2 BETT

GEH-A1-E01-066

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.04.04

F: 5,22 m² U: 9,14 m
NZ

GEH-A1-E01-069b

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-13

2.01.04.18.1

F: 23,46 m² U: 20,44 m
2 BETT

GEH-A1-E01-068

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.04.06

F: 23,88 m² U: 20,84 m
1 BETT ISO

GEH-A1-E01-069

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-02

2.01.04.18

F: 5,22 m² U: 9,14 m
NZ

GEH-A1-E01-068a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.04.06.1

F: 3,36 m² U: 7,60 m
VORRAUM

GEH-A1-E01-069a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-13

2.01.04.18.2

F: 3,88 m² U: 7,98 m
WC BES

GEH-A1-E01-003

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

2.01.04.31

F: 3,88 m² U: 7,98 m
WC BES

GEH-A1-E01-004

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

2.01.04.32

F: 3,37 m² U: 7,63 m
WC PERS

GEH-A1-E01-010

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

1.02.72

F: 3,37 m² U: 7,63 m
WC PERS

GEH-A1-E01-011

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

1.02.73

F: 30,83 m² U: 24,85 m
BETTLAG REIN
GEH-A1-E01-007

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-20

5.04.02.04.02

F: 6,84 m² U: 10,98 m
PUMI

GEH-A1-E01-009

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-20

1.02.64

F: 3,45 m² U: 7,60 m
WC PERS

GEH-A1-E01-092

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

2.01.04.40

F: 3,28 m² U: 9,55 m
WC PERS

GEH-A1-E01-091

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

2.01.04.39

F: 11,89 m² U: 15,38 m
STAT BAD

GEH-A1-E01-012

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R10B) D-11

2.01.04.21

F: 18,24 m² U: 18,97 m
GERÄT

GEH-A1-E01-013

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-20

2.01.11.02

F: 14,75 m² U: 15,75 m
PERS AUF

GEH-A1-E01-043

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.05.08

F: 4,99 m² U: 9,39 m
NZ

GEH-A1-E01-087a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.04.08.0.1

F: 6,89 m² U: 11,65 m
AR UNREIN

GEH-A1-E01-083

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-22

2.01.04.25.1

F: 4,35 m² U: 8,55 m
NZ

GEH-A1-E01-106a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.02.11.1

F: 3,42 m² U: 8,00 m
NZ

GEH-A1-E01-109a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.02.08.1

F: 20,93 m² U: 20,80 m
2 BETT

GEH-A1-E01-110

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.02.07

F: 4,34 m² U: 8,60 m
NZ

GEH-A1-E01-108a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.02.09.1

F: 4,35 m² U: 8,60 m
NZ

GEH-A1-E01-107a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.02.10.1

F: 4,35 m² U: 8,60 m
NZ

GEH-A1-E01-105a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.04.15.1

F: 4,35 m² U: 9,05 m
NZ

GEH-A1-E01-103a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.04.13.1

F: 21,03 m² U: 20,90 m
2 BETT

GEH-A1-E01-084

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.04.10

F: 4,59 m² U: 9,25 m
NZ

GEH-A1-E01-084a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.04.10.1

F: 4,35 m² U: 8,60 m
NZ

GEH-A1-E01-104a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.04.14.1

F: 3,44 m² U: 7,55 m
NZ

GEH-A1-E01-110a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.02.07.1

F: 5,24 m² U: 9,61 m
WC BF

GEH-A1-E01-088

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

2.01.04.33

F: 5,33 m² U: 9,24 m
NZ

GEH-A1-E01-115a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-13

2.01.02.17.1

F: 5,33 m² U: 9,24 m
NZ

GEH-A1-E01-114b

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-13

2.01.02.18.1

F: 25,59 m² U: 21,69 m
1 BETT ISO

GEH-A1-E01-131

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-02

2.01.02.15

F: 26,36 m² U: 21,90 m
1 BETT ISO

GEH-A1-E01-130

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-02

2.01.02.16

F: 6,21 m² U: 10,65 m
LAG GET KI

GEH-A1-E01-147

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-20

2.01.02.27
F: 16,13 m² U: 16,80 m

AR UNREIN
GEH-A1-E01-148

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.1(R10) D-22

2.01.02.23

F: 6,81 m² U: 10,45 m
PUMI

GEH-A1-E01-144

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-20

2.01.11.04

F: 4,91 m² U: 9,25 m
WC BES

GEH-A1-E01-142

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

2.01.02.29

F: 4,91 m² U: 9,25 m
WC BES

GEH-A1-E01-141

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

2.01.02.30

F: 26,37 m² U: 21,90 m
1 BETT ISO

GEH-A1-E01-163

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-02

2.01.03.20

F: 24,98 m² U: 21,37 m
1 BETT ISO

GEH-A1-E01-162

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-02

2.01.03.19

F: 4,62 m² U: 8,75 m
ENTS

GEH-A1-E01-072

RH= 3,78 mLH= 3,9 m

2.01.04.24.2

F: 5,55 m² U: 9,80 m
AR UNREIN

GEH-A1-E01-073

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.1(R10) D-22

2.01.04.25.2

F: 5,33 m² U: 9,24 m
NZ BF

GEH-A1-E01-178a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.03.02.1

F: 26,37 m² U: 21,90 m
1 BETT ISO

GEH-A1-E01-179

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-02

2.01.03.18

F: 26,36 m² U: 21,90 m
1 BETT ISO

GEH-A1-E01-180

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-02

2.01.03.17

F: 4,10 m² U: 8,10 m
WC BES

GEH-A1-E01-177

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

2.01.03.30

F: 3,30 m² U: 7,40 m
NZ

GEH-A1-E01-154a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.03.11.1

F: 3,20 m² U: 7,30 m
NZ

GEH-A1-E01-155a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.03.10.1

F: 3,29 m² U: 7,40 m
NZ

GEH-A1-E01-152a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.03.13.1

F: 3,29 m² U: 7,40 m
NZ

GEH-A1-E01-153a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.03.12.1

F: 3,29 m² U: 7,40 m
NZ

GEH-A1-E01-134a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.02.02.1

F: 3,29 m² U: 7,40 m
NZ

GEH-A1-E01-135a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.02.01.1

F: 4,95 m² U: 9,10 m
NZ

GEH-A1-E01-132a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.3(R10B) D-11

2.01.02.39.1

F: 4,28 m² U: 8,90 m
NZ

GEH-A1-E01-133a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.3(R10B) D-11

2.01.02.38.1

F: 3,29 m² U: 7,40 m
NZ

GEH-A1-E01-157a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.03.07.1

F: 3,29 m² U: 7,40 m
NZ

GEH-A1-E01-158a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.03.06.1

F: 3,29 m² U: 7,40 m
NZ

GEH-A1-E01-128a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.02.04.1

F: 3,29 m² U: 7,40 m
NZ

GEH-A1-E01-126a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.02.06.1

F: 3,29 m² U: 7,40 m
NZ

GEH-A1-E01-127a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.02.05.1

F: 3,29 m² U: 7,40 m
NZ

GEH-A1-E01-159a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.03.05.1

F: 3,29 m² U: 7,40 m
NZ

GEH-A1-E01-160a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.03.04.1

F: 5,33 m² U: 9,24 m
NZ BF

GEH-A1-E01-176a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.03.01.1

F: 24,97 m² U: 21,42 m
2 BETT

GEH-A1-E01-176

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.03.02

F: 5,33 m² U: 9,24 m
NZ

GEH-A1-E01-180a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-13

2.01.03.18.1

F: 5,33 m² U: 9,24 m
NZ

GEH-A1-E01-179b

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-13

2.01.03.17.1

F: 26,37 m² U: 21,90 m
2 BETT

GEH-A1-E01-178

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.03.01

F: 5,33 m² U: 9,24 m
NZ BF

GEH-A1-E01-162b

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-13

2.01.03.19.1

F: 5,33 m² U: 9,24 m
NZ BF

GEH-A1-E01-163a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-13

2.01.03.20.1

F: 7,14 m² U: 11,10 m
WC BF

GEH-A1-E01-143

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

2.01.02.31

F: 5,33 m² U: 9,24 m
NZ

GEH-A1-E01-130b

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-13

2.01.02.16.1

F: 5,36 m² U: 9,27 m
NZ

GEH-A1-E01-131a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-13

2.01.02.15.1

F: 25,30 m² U: 21,59 m
1 BETT ISO

GEH-A1-E01-114

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-02

2.01.02.18

F: 25,45 m² U: 21,65 m
1 BETT ISO

GEH-A1-E01-115

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-02

2.01.02.17

F: 4,87 m² U: 8,85 m
NZ

GEH-A1-E01-181a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.3(R10B) D-11

2.01.03.41.1

F: 29,13 m² U: 25,40 m
1 BETT WL

GEH-A1-E01-181

RH= 3,78 mLH= 3,68 m
B-R7 D-14

2.01.03.41

F: 25,03 m² U: 21,30 m
TH 7

GEH-A1-E01-T07

RH= 3,78 mLH= 3,68 m
B-R4 D-01

TH.1.05

F: 44,90 m² U: 30,30 m
AUF/ GRUPP THER

GEH-A1-E01-082

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R8 D-21.1

2.01.11.01

F: 32,46 m² U: 24,45 m
2 BETT

GEH-A1-E01-164

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.03.09

F: 5,10 m² U: 9,04 m
NZ

GEH-A1-E01-164a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.03.09.1

F: 15,01 m² U: 18,70 m
PERS AUF

GEH-A1-E01-168

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

2.01.03.36

F: 2,74 m² U: 6,68 m
WC PERS

GEH-A1-E01-167

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

2.01.03.37

F: 2,56 m² U: 6,51 m
WC PERS

GEH-A1-E01-166

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

2.01.03.38

F: 5,05 m² U: 9,06 m
WC BF

GEH-A1-E01-165

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2(R9) D-10

2.01.03.32

F: 23,96 m² U: 20,59 m
2 BETT

GEH-A1-E01-100

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.04.09

F: 5,22 m² U: 9,14 m
NZ

GEH-A1-E01-101b

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-13

2.01.04.19.1

F: 23,25 m² U: 20,65 m
1 BETT ISO

GEH-A1-E01-101

RH= 3,78 mLH= 3,45 m
B-R0 D-14

2.01.04.19

F: 3,36 m² U: 7,60 m
VORRAUM

GEH-A1-E01-101a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-13

2.01.04.19.2

F: 5,22 m² U: 9,14 m
NZ

GEH-A1-E01-100a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.04.09.1

F: 38,04 m² U: 28,36 m
FLUR

GEH-A1-E01-F10

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.27

F: 15,99 m² U: 16,07 m
FLUR

GEH-A1-E01-F09

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.28

F: 34,97 m² U: 34,23 m
FLUR

GEH-A1-E01-F02

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.19

F: 97,21 m² U: 66,93 m
FLUR

GEH-A1-E01-F11

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.26

F: 10,09 m² U: 12,75 m
AUFZUG 8

GEH-A1-E01-A08

RH= 3,78 mLH= 3,78 m

A.1.03-b

F: 191,66 m² U: 89,13 m
FLUR

GEH-A1-E01-F35

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.03

F: 21,70 m² U: 20,75 m
STÜTZ

GEH-A1-E01-199

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-21.1

2.01.03.29

F: 77,23 m² U: 71,18 m
FLUR

GEH-A1-E01-F34

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.04

F: 18,93 m² U: 20,81 m
FLUR

GEH-A1-E01-F33

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.05

F: 26,97 m² U: 22,20 m
AR REIN

GEH-A1-E01-200

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-21.1

2.01.03.22

F: 11,90 m² U: 14,83 m
FLUR

GEH-A1-E01-F13

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.24
F: 11,92 m² U: 14,85 m

FLUR
GEH-A1-E01-F17

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R6 D-32(F30)

F 1.03.01

F: 24,00 m² U: 25,12 m
FLUR

GEH-A1-E01-F16

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.22

F: 62,17 m² U: 58,78 m
FLUR

GEH-A1-E01-F19

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.1(R10) D-32(F30)

F 1.17

F: 16,73 m² U: 17,15 m
KÜCHE

GEH-A1-E01-146

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-21.1

2.01.02.26

F: 29,11 m² U: 24,35 m
2 BETT WL

GEH-A1-E01-132

RH= 3,78 mLH= 3,68 m
B-R7 D-14

2.01.02.39

F: 28,57 m² U: 21,65 m
GERÄT

GEH-A1-E01-145

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-20

2.01.11.03

F: 28,04 m² U: 28,56 m
FLUR

GEH-A1-E01-F24

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.10.01

F: 44,14 m² U: 42,60 m
FLUR

GEH-A1-E01-F25

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.09.02

F: 21,89 m² U: 21,85 m
2 BETT

GEH-A1-E01-129

RH= 3,78 mLH= 3,78 m
B-R0 D-01

2.01.02.03

F: 3,29 m² U: 7,40 m
NZ

GEH-A1-E01-129a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.2(R10B) D-11

2.01.02.03.1

F: 51,58 m² U: 49,24 m
FLUR

GEH-A1-E01-F27

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.11.01

F: 21,68 m² U: 19,44 m
DR STAT LTG
GEH-A1-E01-116

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-21.1

2.01.02.34

F: 54,96 m² U: 51,80 m
FLUR

GEH-A1-E01-F23

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.12

F: 29,26 m² U: 22,02 m
BESPR

GEH-A1-E01-119

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0 D-12

2.01.11.08

F: 51,82 m² U: 48,68 m
FLUR

GEH-A1-E01-F14

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.23

F: 58,56 m² U: 53,75 m
FLUR

GEH-A1-E01-F15

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.21

F: 42,14 m² U: 40,56 m
FLUR

GEH-A1-E01-F26

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.09.01

F: 67,30 m² U: 57,66 m
FLUR

GEH-A1-E01-F21

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.16

F: 26,28 m² U: 22,55 m
TH 3

GEH-A1-E01-T03

RH= 3,78 mLH= 3,68 m
B-R4 D-01

TH.1.02

F: 108,20 m² U: 74,04 m
FLUR

GEH-A1-E01-F18

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.20

F: 25,98 m² U: 29,50 m
FLUR

GEH-A1-E01-F12

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.25

F: 74,32 m² U: 67,36 m
FLUR

GEH-A1-E01-F22

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.15

F: 39,90 m² U: 38,66 m
FLUR

GEH-A1-E01-F31

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.06

F: 15,50 m² U: 16,16 m
DR ARZT

GEH-A1-E01-194

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

2.01.02.33

F: 28,94 m² U: 29,12 m
FLUR

GEH-A1-E01-F20

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.14

F: 4,91 m² U: 8,89 m
NZ

GEH-A1-E01-182a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R2.3(R10B) D-11

2.01.03.40.1

F: 28,55 m² U: 24,14 m
2 BETT WL

GEH-A1-E01-182

RH= 3,78 mLH= 3,68 m
B-R7 D-14

2.01.03.40

F: 8,21 m² U: 11,70 m
RLT

GEH-A1-E01-S01

RH= 3,78 mLH= 3,9 m

T.1.09

F: 9,94 m² U: 12,66 m
AUFZUG 1

GEH-A1-E01-A01

RH= 4,2 mLH= 3,78 m

A.1.02-a

F: 6,73 m² U: 10,43 m
AUFZUG 5

GEH-A1-E01-A05

RH= 3,78 mLH= 3,78 m

A.1.04-a

F: 10,09 m² U: 12,75 m
AUFZUG 7

GEH-A1-E01-A07

RH= 3,78 mLH= 3,78 m

A.1.03-a

F: 12,51 m² U: 14,15 m
DR ARZT

GEH-A1-E01-039

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0 D-21.1

1.05.06

F: 56,23 m² U: 59,25 m
FLUR

GEH-A1-E01-F03

RH= 3,78 mLH= 2,86 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.18

F: 39,84 m² U: 39,25 m
FLUR

GEH-A1-E01-F22a

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F: 50,31 m² U: 29,28 m
FLUR

GEH-A1-E01-F05

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-15(F30)

F: 62,41 m² U: 61,80 m
FLUR

GEH-A1-E01-F30

RH= 3,78 mLH= 2,6 m
B-R0.1 D-32(F30)

F 1.07

F: 8,88 m² U: 12,25 m
FLUR

F 1.30.01

RH= 2,87 mLH= 2,77 m
B-R0.1 D-15(F30)

F: 8,88 m² U: 12,25 m
FLUR

F 1.32.01

RH= 2,77 mLH= 2,77 m
B-R0.1 D-15(F30)

F: 6,83 m² U: 10,50 m
AUFZUG 4

GEH-A1-E01-A04

RH= 4,2 mLH= 3,78 m

A.1.01-b
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Stahlbeton

MATERIAL

+ 4,00

LEGENDE

Stb-Fertigteil

BEZEICHNUNGEN
BRANDSCHUTZ
BW
BA BW
F 90
T 90
RS
T 30-RS
T 90-RS
dsT
dT
G 30
G 90
RWA
F30-A

F90-A

HINWEISE
- Alle Masse sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen. 
- Türöffnungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB. 
- Brüstungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Höhenbezüge: Neubau +/-0.00 = 88,85 m ü. NHN (DHHN 2016)
- lichte Raumhöhen und Höhenordinaten Deckensprünge beziehen sich auf die OK FF der Grundrissebene
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingeneiure.
- Die gezeigte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.
- Für Fliesen- und Steinfussböden siehe gesonderte Detailplanung
- Alle Treppenraumwände F90-BW, Alle Stahlbetonbauteile F90-A
- geforderter Schallschutz bei allen Wänden: R'w = min. 47dB wenn nicht anders angegeben.
- Pläne im Maßstab 1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung gedacht.
  Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1:50 der einzelnen Geschosse!
- Stahlhohlprofile in Trockenbauwänden bei Türen mit einer Stahlumfassungszarge sind entsprechend folgender Größen anzuordnen:
  Türen in 10cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem UA 50 Profil zu verstärken.
  Türen in 10cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 50/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.
  Türen in 12,5cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem Standart UA 75 Profil zu verstärken.
  Türen in 12,5cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 75/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.
  Türen in 15cm Trockenbauwänden bis 1.135m RRM (Breite) sind mit einem Standart UA 100 Profil zu verstärken.
  Türen in 15cm Trockenbauwänden über 1.135m RRM (Breite) sind mit einem 100/50/4 mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken.

Bodendurchbruch (BD)

Bodendurchbruch (verdeckt)

Deckendurchbruch (DD)

Wanddurchbruch (WD)

Wandschlitz (WS)

Bodenschlitz (WS)

Deckenschlitz (DS)

Bodenkernbohrung (BKB)

Deckenkernbohrung (DKB)

OK Fertig / OK Roh
UK Fertig / UK Roh (Decke)
OK Fertig- Roh

Stahlbeton WU

Mauerwerk

Werkstein

Leichtbauwand F30

Leichtbauwand F90

Leichtbauwand

 Harte Dämmung

 Weiche Dämmung

Stahlbeton F90

Mauerwerk F90

Stahlbeton BW

Mauerwerk BW

Stahlbeton BA BW

Mauerwerk BA BW

RAUM
Raumnummer

Lager
F: 150.00m2 U: 100.00m

GEH-A1-E03-039b

RH= 2,75 m /4,08mLH= 3.1 m
B03 D01

01.23.45

Verdunklung
R_Laserschutz
Strahlenschutz

Raumbezeichnung
Umfang

Bodenbelag
lichte Höhe
Fläche

Raumhöhe
Deckennummer

alte Raumnummer TÜR

WAND

Lichte Höhe = OK FFB bis UK AHD    
Raumhöhe = OK FFB bis UK RD

w02g

w0
2a

w02gw0
2a siehe Wandflächenober-

flächenkatalog Anstrich
5-300-GEH-A0-UE-E05-31-V

T-A1-E03-T01

Holz - HPL
IBO
TA

32dBT90 RS

Kartenleser erforderlich!
mind. 1,20 m
mind. 1,20 m

Türnummer
Brandschutz / Schallschutz
Material / Türschliesser 

SYMBOLE

w02a

Brandwand
Bauart Brandwand
feuerbeständige Wand
feuerbeständige Tür
Rauchschutztür
feuerhemmende Tür - Rauchschutz
feuerbeständige Tür - Rauchschutz
dicht- und selbstschliessende Tür
dichtschliessende Tür
feuerhemmende Festverglasung
feuerbeständige Festverglasung
Rauch- und Wärmeabzugsanlage
feuerhemmend 
aus nichtbrennbaren Baustoffen
feuerbeständig 
aus nichtbrennbaren Baustoffen

HÖHEN
AHD
BRH
DVS
LH
OK FFB
UK
RD

abgehängte Decke
Brüstungshöhe von OKFFB
Deckenversprung
lichte Höhe
Oberkante Fertigfussboden
Unterkante
Rohdecke

MATERIALIEN
STB
SB
MW / SM
GK
GK-NR
STGL
GL

Stahlbeton
Sichtbeton
Mauerwerk / Sichtmauerwerk
Gipskarton
Gipskarton - Nassraum
Stahl-Glaselement
Glas

MATERIALIEN
KAU / LINO
FL
PU
SP
HLZ
WS
NWS
BWS
NST
FGL
WST
EPX
FASL

Kautschuk / Linoleum
Fliesen
Putz
Spachtelung
Holz
Werkstein
Naturwerkstein
Betonwerkstein
Naturstein
Fugenglattstrich
Estrich mit st. Anstrich
Epoxydharzbeschichtung
Faserplatte

Feuerlöscher/Wandhydrant/
Druckknopfmelder

F90 - Brandwand  DIN 4102-3
F90 - Bauart Brandwand

D-03
302

Änderungen Lt. Index

+ 3,82
OKFF / OKRD

Blendschutzanlage
Sonnenschutzanlage

Detailverweis

Wandkernbohrung (WKB)
Anfangspunkt TB-Ständer
(im Achsraster von 62,5 cm)

FTS / Fa. Ramboll: 
5-464-GEH-A0-GR-E01-100-V11, 30.05.2022
5-464-GEH-A0-GR-E02-100-V11, 30.05.2022
5-464-GEH-A0-GR-E03-100-V11, 30.05.2022
5-464-GEH-A0-GR-EG-100-V09, 30.05.2022
5-464-GEH-A0-GR-UG-100-V21, 30.05.2022
Wäscheversorgung / Fa. Texxeo: 
2022-11-16_KRH-GEH_01_Übersicht_WinGate_V04, 16.11.2022

VERWEIS AUF EXTERNE PLANUNG

TGA / Fa. Rieker:
Schlitz/Durchbruchspl: 240215_5_400_GEH_A0_XX_--_---_V01.ifc 
Abwasser: 240215_5_411_GEH_A0_XX_--_---_V01.ifc
Heizung: 240215_5_420_GEH_A0_XX_--_---_V01.ifc
Kälte: 240215_5_434_GEH_A0_XX_--_---_V01.ifc
Küchenplanung: 250623_5_471_GEH_A0_XX_--_---_V01.ifc
Fördertechnik: 5-461-GEH-A0-AZ-1_50-XXX-XXX.dwg
Freianlagenplanung / Fa. Hunck&Lorenz: 
5-500-GEH-FA-UE-1_200-021-P07

BS

S
AB

V

satiniert h=1,5m ü OKFF

Verdunklung

Fenster abschließbar,  Suizidprävention
besondere Anfoderungen

FENSTER

Besondere Anfoderungen / Lichte Breite

Türtaster 
Bettentaster 
Schlagleiste
Tür-Schließen-Taster  
Ruftableau 
Taster Rauch-/Wärmeabzug
Lüftungstaster für RWA
Kartenleser

TT

BT

SL

TS

RT

RWA

LT

KL

F H D

BodenablaufBA

Wandverstärkung Trockenbau
Wandverstärkung Trockenbau 
verstärktes Profil

NotablaufNA
Wandverstärkung Trockenbau 
Rammschutz / Handlauf

WANDTYPEN TROCKENBAU
Wandtyp 1  - Trennwand
beidseitig zu Trockenraum mit je 2x GKB-Platten
Wanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dB

Wandtyp 2  - Trennwand
zu Trockenraum hin mit 2x GKB-Platten
zu Feuchtraum hin mit 2x GKBi-Platten
Wanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dB

Wandtyp 3  - Trennwand
zu Trockenraum hin mit 2x GKB-Platten 
zu Nassraum hin mit 2x 2x ZBP-Platten
Wanddicke = 15 cm, Rw 56 dB 

Wandtyp 4  - Trennwand
beidseitig zu Feuchtraum hin mit je 2x GKBi 
Wanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dB 

Wandtyp 5  - Trennwand
beidseitig zu Trockenraum mit je 2x DFH2IR Platte
Wanddicke = 15 cm, Rw 62 dB

Wandtyp 6  - Trennwand Wanddicke > 20 cm
zu Trockenraum hin mit 2x DFH2IR Platte
zu Feuchtraum hin mit 2x DFH2IR Platte
Wanddicke = 15 cm, Rw 62 dB

Wandtyp 20 *  - Installationswand
beidseitig mit je 2x GKBi-Platten 
Wanddicke > 20 cm

Wandtyp 21 *  - Installationswand
zu Trockenraum hin mit 2x GKB-Platten
zu Feuchtraum hin mit 2x GKBi-Platten
Wanddicke > 20 cm

Wandtyp 22  - Installationswand
zu Trockenraum hin mit 2x GKB-Platten 
zu Nassraum hin mit 2x ZBP
Wanddicke > 20 cm
Wandtyp 23  - Installationswand
beidseitig zu Feuchtraum hin mit je 2x GKBi 
Wanddicke > 20 cm

Wandtyp 10  - Trennwand (F90)
beidseitig zu Trockenraum mit je 2x GKF-Platten
Wanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dB

Wandtyp 11  - Trennwand (F90)
zu Trockenraum hin mit 2x GKF-Platten
zu Feuchtraum hin mit 2x GKFi-Platten
Wanddicke = 10 cm / 15 cm, Rw 52 dB / 56 dB

Wandtyp 12 - Trennwand (F90)
beidseitig zu Trockenraum mit je 2x DFH2IR Platte
Wanddicke = 15 cm, Rw 62 dB

Wandtyp 13 - Trennwand (F90)
zu Trockenraum hin mit 2x DFH2IR Platte
zu Feuchtraum hin mit 2x DFH2IR Platte
Wanddicke = 15 cm, Rw 62 dB

Wandtyp 24  - Installationswand
beidseitig zu Nassraum hin mit je 2x ZBP-Platten
Wanddicke > 20 cm

Wandtyp 25 - Installationswand
zu Trockenraum hin mit 2x DFH2IR Platte
zu Feuchtraum hin mit 2x DFH2IR Platte
Wanddicke > 20 cm, Rw 62 dB

Wandtyp 42  - Vorwand
einseitig zu Nassraum hin 2xGM-FH1 oder 2xZBP 
Wanddicke = 7,5 cm / 12,5 cm

Wandtyp 45  - Vorwand, direkt befestigt
einseitig mit 2x GKF-Platten
Wanddicke = 7,5 cm, Ohne Dämmung

Wandtyp 52  - Vorwand OP
einseitig mit je 1x Metallpaneel
Wanddicke = 10 cm / 15 cm / 20 cm

Wandtyp 40 - Vorwand
einseitig zu Trockenraum mit 2x GKB-Platten 
Wanddicke = 7,5 cm / 12,5 cm

Wandtyp 41 - Vorwand
einseitig zu Feuchtraum mit 2x ZBP-Platten 
Wanddicke = 7,5 cm / 12,5 cm

* bei Wandhöhe ≥ 4,25 m mit Bauplatte gem. EN 520: DFH2IR, Raumhöhe bis 5,40 m
-Bei Vorwand (nicht direkt befestigt) mit Wanddicke 7,5 cm und Höhe ≤ 4,00 m, Achsenabstand = 312,5 mm 
-Bei Vorwand (nicht direkt befestigt) mit Wanddicke 12,5 cm und Höhe > 4,50 m, Achsenabstand = 417 mm 
-Bei Trennwand mit Wanddicke 10 cm und Höhe ≥ 4,00 m, Achsenabstand = 312,5 mm
-Bei Verbindung von Wandtyp 1 und Wandtyp 3 Überlappung berücksichtigen 
-Bei Feuchträumen und in der Küche ist auf den Korrosionsschutz der UK- Profile achten! 
-Installationswände = Doppelständerwände mit gegeneinander durch Laschen verbundene Ständer 
-Darstellung Schalldämmmaß R'W im Grundriss
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04 29.06.2022 TIS Arbeitstand
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