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53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER

PHASE 
PLANUNGS- 

BAUHERR 

PROJEKT 

HAUPTSTRAßE 116

STADTVERWALTUNG BAD NEUENAHR-AHRWEILER 

AUSFÜHRUNG

KBN- KURPARKLIEGENSCHAFT BAD NEUEN AHR      AUSFÜHRUNG 

KURGARTENSTRAßE 13 

BEREICH 
BAUTEIL+ 

PILHATSCH.ARCHITEKTEN PARTGMBB
   W I L F R I E D  P I L H A T S C H     D I P L . - I N G .  A R C H I T E K T  B D A

   G E O R G  G L A U B I T Z      D I P L . - I N G .  A R C H I T E K T  B D A    
K I R S C H A L L E E  2 1 ,  5 3 1 1 5  B O N N      T E L . :  0 2 2 8  -  2 0 1  6 9  - 0   F A X :  - 1 0

   w w w . p i l h a t s c h . d e       e - m a i l :  a r c h i t e k t e n @ p i l h a t s c h . d e

Bodenschlitz
Bodendurchbruch 
Lüftung (Gelb) 

Regenwasser (Blau) 
nach oben gehend

Schmutzwasser (Braun) 

nach unten gehend 
von oben kommend 
von unten kommend 
ELT-UV 
Wohnungsstation TW / Hzg 

LEGENDE

AHD - Abgehängte Decke
BRH - Brüstungshöhe
BD - Bodendurchbruch
DD - Deckendurchbruch 
DA - Deckenaussparung
HA - Hausanschlüsse
OK - Oberkante
OKF - Oberkante Fertigfussboden
OKR - Oberkante Rohfussboden
OL - Oberlicht
BS - Bodenschlitz
UK - Unterkante
UZ - Unterzug
ÜZ - Überzug
RR - Regenfallrohr
StB - Stahlbeton
TR  - Trockner
VK - Vorderkante
WD - Wanddurchbruch LxH
WS - Wandschlitz
WM - Waschmaschine

Bewegungsfläche
150 cm

Bewegungsfläche
120 cm

NEUBAU DER KURLIEGENSCHAFTEN BAD NEUENAHR

Brandschutzangaben:
Brandwand, feuerbeständig, nicht brennbare Baustoffe
unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung

Wand, anstelle einer Brandwand, hochfeuerhemmend
unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung
Wand,  hochfeuerhemmend unter zusätzlicher mech. Beanspr.

Wand (Decke), feuerbeständig

Wand (Decke),  hochfeuerhemmend
Wand (Decke),  feuerhemmend

Tür, feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Tür, feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
Tür, dichtschließend

NAg

Nachströmöffnung Lüftung (Ventomaxx)

1.RW / 2.RW
Notausgang
erster / zweiter Rettungsweg

Steigleitung, trocken Einspeisestelle
Steigleitung, trocken Entnahmestelle

Abgrenzung Brandabschnitt

Wand , feuerbeständig unter zusätzlicher mech. Beanspr.

53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER

ACHTUNG

SÄMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER VOR AUSFÜHRUNG DURCH
ÖRTLICHES AUFMASS EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN!

EVENTUELLE UNSTIMMIGKEITEN ODER ABWEICHUNGEN SIND UMGEHEND MIT 
DER BAULEITUNG UND DEN ARCHITEKTEN ZU KLÄREN!

ALLE ANGABEN GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN
PLÄNEN UND ANGABEN DER FACHINGENIEURE!

MATERIALANGABEN TRAGENDE BAUTEILE S.STATIKPLÄNE

DURCHBRÜCHE IN NICHTTRAGENDEN WÄNDEN S. HAUSTECHNIKPLÄNE

BRÜSTUNGSHÖHEN UND TÜRHÖHEN:  ANGABE VON OFFFB BIS UK ROH

Deckendurchbruch
Wanddurchbruch

Südtrakt
Mitteltrakt

Nordtrakt

Konzertsaal

DATUM ÄNDERUNG NAME INDEX 

JBI-PLAN-/ DOKUMENTENNUMMERIERUNG 

08.03.2024
DATUM GEZEICHNET FORMAT

1188x840ST / ZN
INDEX

HÖHENBEZUG     ±0.00  = +93.85 m. ü.NN
HQ 100   zzgl. eines 

Aufschlags von 50 cm 
= 93,40 m ü.NHN

N

BW, fb A+M

anst. BW: hfh+M

hfh+M

fb

hfh
fh

T30-RS
T30
DT

B
C

BABA

fb+M

Abhangsecke
93,73 m2

Rohrhülse 
Detail VAR 2

Rohrhülse
Detail VAR 2

Rohrhülse 
Detail VAR 2

Rohrhülse 
Detail VAR 2

Rohrhülse 
Detail VAR 2

Rohrhülse 
Detail VAR 2Rohrhülse 

Detail VAR 2

gem. Sichtung Statik
vom 04.01.21 OK.

gem. Sichtung Statik
vom 04.01.21 OK.

gem. Sichtung Statik
vom 04.01.21 OK.

gem. Sichtung Statik
vom 04.01.21 OK.

gem. Sichtung Statik
vom 04.01.21 OK.gem. Sichtung Statik

vom 04.01.21 OK.

DN80

RA = + 3,58m 

DN80
RA = + 3,58m 

AHD gesprinklert

AHD gesprinklert

gem. Sichtung Statik
vom 04.01.21 OK.

DN150

DN100

DN32

RA = + 3,82m 

DN32
RA = + 3,82m 

DN32
RA = + 3,82m 

DN32 DN32

DN32DN32
DN32 DN32

RA = + 3,58m RA = + 3,58m 

DN32

RA = + 3,82m 

DN32

RA = + 3,82m 

DN32

RA = + 3,82m 
RA = + 3,82m 

DN32

RA = + 3,82m 

DN32

RA = + 3,82m 
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RA = + 3,77m 

Ok Spr.kopf = + 4,35m 
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RA = + 3,77m 
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RA = + 3,82m 
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RA = + 3,47m 
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RA = + 8,30 m

RA = + 8,30 m

RA = + 8,20 m

RA = + 8,20 m

RA = + 7,88 m

RA = + 8,22 m

3 m

3 m

Hinweis Brandschutz aus 01.2020
Bauaufsicht und Brandschutzdienststelle stimmen dem Entfall einer Sprachalarmierungsanlage nur dann zu,
wenn eine wirksame Trennung zwischen Foyer und Konzertsaal realisiert wird. Hierzu wäre entweder die F90-Wand
jeweils mindestens 3,00 m über die Innenwand hinwegzuführen. Da dies aus architektonischen Gründen nicht
gewünscht ist, haben wir uns auf einen verdichteten Sprinklerschutz im Übereckbereich geeinigt.
Wir würden hier einen Radius von 3 m um die Innenecke als maßgebenden Bereich ansehen. Die Anordnung der
Sprinklerköpfe könnte hier aus unserer Sicht in Anlehnung an Ziffer 11.4.10 der VdS CEA 4001 erfolgen.
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12 x Deckenauslässe
Schako ; IDA-R-ZH-800
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Weitwurfdüsen
Schako ; WDA - 175 ; Ø 408  
Lwa = 15 dB (A)

Weitwurfdüsen
Schako ; WDA - 175 ; Ø 408  
Lwa = 15 dB (A)

Weitwurfdüsen
Schako ; WDA - 175 ; Ø 408  
Lwa = 15 dB (A)
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LUFTMENGENBERECHNUNG
Gand Süd

70,73 m²
4,23 mH=

A=

LUFTMENGENBERECHNUNG
Foyer / Lesesaal / Palmenhalle

348,70 m²
8,00 m

Umlaufende Abluftschattenfuge 88 m x 0,07 m = 6 m² v ≈ 1,0 m/s
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Deckeninduktionsauslass 
Schako ; DISA ; 3 m
Qw = 1213 W x 12 = 15 kW 
Lwa = 16 + 8 = 24 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 105 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148 

Deckeninduktionsauslass 
Schako ; DISA ; 3 m
Qw = 1213 W x 12 = 15 kW 
Lwa = 16 + 8 = 24 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 105 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148 

Deckeninduktionsauslass 
Schako ; DISA ; 3 m
Qw = 1213 W x 12 = 15 kW 
Lwa = 16 + 8 = 24 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 105 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148 

Deckeninduktionsauslass 
Schako ; DISA ; 3 m
Qw = 1213 W x 12 = 15 kW 
Lwa = 16 + 8 = 24 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 105 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148 

Deckeninduktionsauslass 
Schako ; DISA ; 3 m
Qw = 1213 W x 12 = 15 kW 
Lwa = 16 + 8 = 24 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 105 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148 

Deckeninduktionsauslass 
Schako ; DISA ; 3 m
Qw = 1213 W x 12 = 15 kW 
Lwa = 16 + 8 = 24 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 105 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148 

Deckeninduktionsauslass 
Schako ; DISA ; 3 m
Qw = 1213 W x 12 = 15 kW 
Lwa = 16 + 8 = 24 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 105 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148 

Deckeninduktionsauslass 
Schako ; DISA ; 3 m
Qw = 1213 W x 12 = 15 kW 
Lwa = 16 + 8 = 24 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 105 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148 

Deckeninduktionsauslass 
Schako ; DISA ; 3 m
Qw = 1213 W x 12 = 15 kW 
Lwa = 16 + 8 = 24 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 105 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148 

Deckeninduktionsauslass 
Schako ; DISA ; 3 m
Qw = 1213 W x 12 = 15 kW 
Lwa = 16 + 8 = 24 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 105 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148 

Deckeninduktionsauslass 
Schako ; DISA ; 2.10 m
Qw = 915 W x 2 = 2 kW 
Lwa = 15 + 8 = 23 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 71.3 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148 

Deckeninduktionsauslass 
Schako ; DISA ; 3 m
Qw = 1213 W x 12 = 15 kW 
Lwa = 16 + 8 = 24 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 105 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148 

Deckeninduktionsauslass 
Schako ; DISA ; 3 m
Qw = 1213 W x 12 = 15 kW 
Lwa = 16 + 8 = 24 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 105 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148 

Deckeninduktionsauslass 
Schako ; DISA ; 2.10 m
Qw = 915 W x 2 = 2 kW 
Lwa = 15 + 8 = 23 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 71.3 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148 
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SD

LBH:1500/100/150

SD

LBH:1500/100/150

SD
LBH:1500/450/200

SD
LBH:1500/450/200

LBH:1500/400/500

LBH:1500/400/500LBH:1500/400/500

LBH:1500/400/500

LBH:500/400/500

LBH:500/400/500 LBH:500/400/500

LBH:500/400/500

LBH:500/450/200

LBH:500/100/500

LBH:500/450/200

LBH:500/450/200

LBH:500/100/500

LBH:500/450/200
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286 m³/h286 m³/h 286 m³/h

286 m³/h

Blindelement in Decke

286 m³/h286 m³/h286 m³/h

OKK = + 8,82 m

286 m³/h

Rö

286 m³/h

286 m³/h 286 m³/h 286 m³/h 286 m³/h

286 m³/h286 m³/h286 m³/h286 m³/h

286 m³/h286 m³/h286 m³/h
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Rö

286 m³/h

286 m³/h 286 m³/h 286 m³/h 286 m³/h 286 m³/h

286 m³/h286 m³/h

286 m³/h

286 m³/h

286 m³/h286 m³/h

286 m³/h

Rö

OKK = + 8,82 m

Abluftschattenfuge 27 m x 0,20 m = 5,4 m² v ≈ 1,0 m/s

Abluftschattenfuge

OKK = + 8,27 m
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119

OKK = + 8,27 m
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5
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OKK = + 8,60 m

600

500
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Rö

OKK = + 8,62 mOKK = + 8,62 m
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Blindelement in Decke

Rö

Rö

Rö

Rö

Rö

Rö

700 x 1200

300 x 450

300 x 450

1400 x 700 1400 x 700

RA = + 3,45 m

VFL 100

SD 100

TV 200

VFL 100
SD 100

VFL 100
SD 100

TV 200

SD 100

OKK = + 3,59 m

Ø 300
 

50
0

30
0

300
400

OKK = + 3,41 m

DN100
SD 100

VFL 100

250
650

650
250

DN100

OKK = + 3,41 m

DN100

RA = + 3,55 m

VFL 100 RA = + 3,45 m

RA = + 3,45 m

TV 200

Schattenfuge 55 m x 0,02 m = 1,1 m²  v ≈ 1,0 m/s

H=
A=

LUFTMENGENBERECHNUNG
TI-Frontoffice

29,01 m²
3,78 m H=

A=

LUFTMENGENBERECHNUNG
TI-WC

5,36 m²
3,00 mH=

A=

LUFTMENGENBERECHNUNG
TI-Gang / Materiallager

15,98 m²
3,00 mH=

A=

LUFTMENGENBERECHNUNG
TI-Backoffice

17,33 m²
3,78 m H=

A=

LUFTMENGENBERECHNUNG
Touristeninformation / Eingang

72,80 m²
4,05 m

65
0

25
0 OKK = + 3,78 m

250
650

125
200

20
0

12
5

20
0

12
5

DN100
DN100

H=
A=

LUFTMENGENBERECHNUNG
Ausstellung Badgeschichte

80,72 m²
4,15 m H=

A=

LUFTMENGENBERECHNUNG
Garderobe

44,19 m²
3,90 m

300 x 650

20
0

12
5

OKK = + 3,59 m

300 x 650

OKK = + 3,71 m

Ø
 3

00
 

SD
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200
750

OKK = + 3,59 m
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0

30
0

OKK = + 3,59 m

Abluftpunkt 
Gitter 60 % bei 2,5 m/s

200
750

SD 100

TV 100

VFL 100RA = + 3,45 m

RA = + 3,45 m

RA = + 3,45 m

DN100RA = + 3,45 m

20
0

12
5

20
0

12
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Planungsgrenze

200 x 125
Antistatischer Kanal

Revi 40 x 40
10 OKFFB

VVSR

LBH:1400/500/300

172,5 m³/h

172,5 m³/h
172,5 m³/h

60 m³/h

821 m³/h

1770m³/h
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TV 200
172,5 m³/h

TV 100
60 m³/h

DN100
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821 m³/h
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3x Deckenauslässe
Schako ; IDA-R-ZH-500

600

821 m³/h

600
204

40
0
30

0

OKK = + 3,59 m

VVSR

1400 x 600 1400 x 600

1200 x 700 1200 x 700 700 x 1200

Planungsgrenze

200 x 125
Antistatischer Kanal  L1-S1  L2-S4  L2-S3  L1-S2 
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AP5

PZ2

AP1 AP4

AP8

PZ1 PZ3 PZ4

Tü
r-0
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Tür-048 Tür-049 Tür-050

Tür-045 Tür-046 Tür-047

Tür-042 Tür-043 Tür-044

Tür-042 Tür-042

DD 120 /57,5DD 120 /57,5

DD 25 /25 DD 25 /65

DD 50 /25
DD 25 /45

DD 25 /25
DD 25 /25

DD 25 /25

D
D

 2
0 

/6
5

DD 25 /25 DD 25 /25

DD 25 /25DD 25 /25

DD 340 /90 DD 340 /90

DD 25 /25

DD 25 /25

DD 80 /25

DD 25 /25

DD 25 /25
DD 25 /25

DD 25 /25

DD 25 /25

DD 25 /25

DD 25 /25DD 25 /25

DD 25 /25

DD 25 /25

DD 25 /25

DD 25 /25

DD 221 /90

DD 25 /25

DD 25 /25

DD 152 /102

DD 25 /25

DD 25 /25

DD 25 /25

Tür 0.50

MM

MM MM

MM

MMMM

DD Ø203 DD Ø203 DD Ø203

DD 25 /25

25,49 2

2
9,90

2

9,85 15,64

8,95 12,00 8,95
475 30 29,90 30 48

Akustikdecke
232,87 m2

Akustikdecke gelocht
302,19 m2

BRH 0,00

S
ch

al
ts

ch
ra

nk

DAK-01

Line Aray Augmented Aray Line Aray

Rollbildleinwand 6x6 m

 DAK-04

Deckenlautsprecher 8" 
SUB-02

Deckenlautsprecher 8" 
SPK-04

Deckenlautsprecher 8" 
SUB-02

Deckenlautsprecher 8" 
SUB-02

Deckenlautsprecher 8" 
SUB-02

Deckenlautsprecher 8" 
SUB-02

 LVDK-01  LVDK-02  LVDK-03  LVDK-04

DAK-02 DAK-03

Hängepunkte
Beamer mobil

LVDK-07 LVDK-08

Dehnfuge

Dehnfuge

Dehnfuge

Bibliothek Magazin
0.10.4
F: 26,93 m2

RU: 25,9685 m
LH: 2,550 m
FB: PVC

Verbrauchsmaterial / Medientechnik
0.08
F: 8,32 m2

RU: 14,046 m
LH: 2,550 m
FB: PVC

Künstlergarderobe
0.07
F: 20,86 m2

RU: 18,4345 m
LH: 2,550 m
FB: PVC

1.Hilfe-Raum
0.05
F: 16,46 m2

RU: 16,288 m
LH: 2,300 m
RD           2,55 m 
Abh.D.      25 cm
FB: Fliesen

Flur
0.06
F: 13,51 m2

RU: 19,790 m
LH: 2,300 m
RD            2,55 m
Abh.D       25 cm
FB: Fliesen

Bibliothek WC
0.10.3
F: 6,49 m2

RU: 10,220 m
LH: 2,300 m
RD      2,55 m
Abh.D   25 cm
FB: Fliesen

Bibliothek Treppe
0.10.9
F: 16,18 m2

RU: 22,860 m
LH: 2,300 m
RD        2,55 m
Abh.D    25 cm
FB: Fliesen

Pers. WC D
0.09.2
F: 4,01 m2

RU: 8,080 m
LH: 2,300 m
RD       2,55 m
Abh.D   25 cm
FB: Fliesen

Pers. WC H
0.09.1
F: 5,72 m2

RU: 9,580 m
LH: 2,300 m
Abh.D       +25 cm
FB: Fliesen

Getränke / Leergut
0.02.4
F: 10,65 m2

RU: 14,8625 m
LH: 2,550 m
FB: Fliesen

WC H innen
0.13.2
F: 7,80 m2

RU: 11,310 m
LH: 2,300 m
RD            2,55 m
Abh.D.      25 cm
FB: Fliesen

Putzmittel
0.13.03
F: 6,16 m2

RU: 10,310 m
LH: 2,300 m
RD            2,55 m
Abh.D.      25 cm
FB: Fliesen

WC H außen
0.13.5
F: 11,43 m2

RU: 13,830 m
LH: 2,300 m
RD            2,55 m
Abh.D.      25 cm
FB: Fliesen

WC H Vorraum 
außen
0.13.4
F: 13,08 m2

RU: 15,560 m
LH: 2,300 m
RD           2,55 m
Abh.D.      25 cm
FB: Fliesen

WC D Vorraum 
außen
0.12.3
F: 13,23 m2

RU: 15,560 m
LH: 2,300 m
RD       2,55 m
Abh.D.  25 cm
FB: Fliesen

WC D Vorraum
0.12.1
F: 7,55 m2

RU: 11,6015 m
LH: 2,550 m
FB: Fliesen

WC H Vorraum
0.3.1
LH 2,30 m - 2,55 m
F: 7,47 m2

RU: 11,540 m
FB: Fliesen

WC D innen
0.12.2
F: 9,06 m2

RU: 12,040 m
LH: 2,300 m
RD            2,55 m
Abh.D.      25 cm
FB: Fliesen

WC D außen
0.12.4
F: 14,33 m2

RU: 15,540 m
LH: 2,300 m
RD            2,55 m
Abh.D.      25 cm
FB: Fliesen

WC barrierefr. Wickelraum
außen
0.11.2
F: 9,97 m2

RU: 12,910 m
LH: 2,550 m
RD     2,55 m
Abh.D. 25 cm
FB: Fliesen

WC barrierefr. Wickelraum
innen
0.11.1
F: 9,95 m2

RU: 12,890 m
LH: 2,550 m
FB: Fliesen

Gang Süd
0.02.5

±0,00
F: 71,25 m2

RU: 45,352 m
LH: 2,550 m
FB: Fliesen

Trinkhalle / Foyer / Lesesaal / Palmenhalle
0.02.3

±0,00
F: 361,13 m2

RU: 105,416 m
LH: 7,250 m
RD 
Akustikdecke
Schwerlast-Estrich
FB: Fliesen

Garderobe
0.02.2
F: 45,28 m2

RU: 27,458 m
LH: 3,150 m
RD         3,90 m
Abh.D. (+75 cm)

TI - Gang / Materiallager
0.01.3
F: 14,47 m2

RU: 20,119 m
LH: 3,150 m

TI - Backoffice
0.01.5
F: 20,27 m2

RU: 18,377 m
LH: 3,150 m
RD                    3,90 m
Akustikdecke  (+75 cm)

TI - WC
0.01.4
F: 5,90 m2

RU: 9,9565 m
LH: 3,150 m

Ausstellung Badgeschichte
±0,00

0.01.2
F: 79,61 m2

RU: 47,580 m
LH: 3,150 m
RD                             3,90 m
Akustikdecke          (+75 cm)
FB: Fliesen

Touristeninformation / Eingangsbereich
0.01.1

±0,00
F: 76,21 m2

RU: 42,2465 m
LH: 3,150 m
RD                                                3,90 m
Akustikdecke                            (+75 cm)

TI - Frontoffice (auch Abendkasse)
0.01.2

±0,00
F: 22,01 m2

RU: 18,803 m
LH: 3,150 m
RD                                      3,90 m
Akustikdecke                   (+75 cm)
FB: Fliesen
RU: 18,803 m
LH: 3,150 m

Saal
0.03.1

±0,00
F: 471,89 m2

RU: 102,850 m
LH: 7,850 m
RD                      9,91 m
Abh.D            (+1.88 cm)
Schwerlast-Estrich   
FB: Parkett
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Abhangdecke
20,50 m2

11 cm
Abluftschattenfuge

 2 cm 

Abluftschattenfuge

7 cm 
Abluftschattenfuge

Einlegearbeit in Betondecke

Abluft Zuluft Zuluft Abluft AußenluftAußenluftFortluft Fortluft

Tü
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g

F90F90

Stuhllager, Reinigungsmaschinen
0.04
F: 38,41 m2

RU: 24,980 m
LH: 2,550 m
FB: Fliesen

Revi 40x40 in AHD

VZuluft =
VSpez. =

V=
H=

°

°

A=

β =

VAbluft =

LUFTMENGENBERECHNUNG

°

Vorbühne innen

9,05 m²
6,85 m
61,99 m³
30 m³/h pro Person
15 Personen
450 m³/h 
450 m³/h 

VZuluft =
VSpez. =

V=
H=

°

°

A=

β =

VAbluft =

LUFTMENGENBERECHNUNG

°

Bühne / Konzertmuschel

40,16 m²
6,67 m
267,87 m³
30 m³/h pro Person
15 Personen
450 m³/h 
450 m³/h 

gem. Abst. Bauherr vom 10.01.2023 Personen 485

VZuluft =
VSpez. =

V=
H=

°

°

A=

β =

VAbluft =

LUFTMENGENBERECHNUNG

°

Großer Saal

463,67 m²
7,85 m
3639,81 m³
30 m³/h pro Person
455 Personen
13650 m³/h 
13650 m³/h 

Deckeninduktionsauslass 
Schako ; DISA ; 2.10 m
Qw = 915 W x 2 = 2 kW 
Lwa = 15 + 8 = 23 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 71.3 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148 

Deckeninduktionsauslass 
Schako ; DISA ; 3 m
Qw = 1213 W x 12 = 15 kW 
Lwa = 16 + 8 = 24 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 105 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148 

Deckeninduktionsauslass 
Schako ; DISA ; 3 m
Qw = 1213 W x 12 = 15 kW 
Lwa = 16 + 8 = 24 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 105 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148 

Deckeninduktionsauslass 
Schako ; DISA ; 2.10 m
Qw = 915 W x 2 = 2 kW 
Lwa = 15 + 8 = 23 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 71.3 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148 

Abluftschattenfuge 27 m x 0,20 m = 5,4 m² v ≈ 1,0 m/s

DD 25 /25 DD 25 /25

MM MM

Deckenanschlusskasten 
LVDK-A01

Line Aray

WLAN - A01

Deckenanschlusskasten 
LVDK-A02

Line Aray

Rollbildleinwand 6x6 m

5.43DECKENSPIEGEL EBENE 0

a

5.43 a

DS. Ebene 0  

Akustikdecke

Abhangdecke ungelocht

Abluftschattenfuge

Bewegungsfuge

Deckenfaltung

03.06.2025

Raumhohe Trockenbauwand als Schachtwand- und 
Vorsatzschale.

Beplankung mit Feuchtraumplatten

Instalattionswand mit Ablage (Ablagenhöhe +1,20 m)

F90

08.08.2025 aPlanstand gemäß aktueller Haustechnikplanung angepasst. ZN

georg
Rechteck
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