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T 0.14 - F 0.25

DD 25 /25

35

3,725

35

T 0.13 - F 0.26
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V Zuluft =
VSpez. =

V=
H=

°

°

A=

β =

V Abluft =

LUFTMENGENBERECHNUNG

°

Vorbühne innen

9,05 m²
6,85 m
61,99 m³
30 m³/h pro Person
15 Personen
450 m³/h
450 m³/h

V Zuluft =
VSpez. =

V=
H=

°

°

A=

β =

V Abluft =

LUFTMENGENBERECHNUNG

°

Bühne / Konzertmuschel

40,16 m²
6,67 m
267,87 m³
30 m³/h pro Person
15 Personen
450 m³/h
450 m³/h

gem. Abst. Bauherr vom 10.01.2023 Personen 485

V Zuluft =
VSpez. =

V=
H=

°

°

A=

β =

V Abluft =

LUFTMENGENBERECHNUNG

°

Großer Saal

463,67 m²
7,85 m
3639,81 m³
30 m³/h pro Person
455 Personen
13650 m³/h
13650 m³/h

Deckeninduktionsauslass
Schako ; DISA ; 2.10 m
Q w = 915 W x 2 = 2 kW
L wa = 15 + 8 = 23 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 71.3 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148

Deckeninduktionsauslass
Schako ; DISA ; 3 m
Q w = 1213 W x 12 = 15 kW
L wa = 16 + 8 = 24 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 105 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148

Deckeninduktionsauslass
Schako ; DISA ; 3 m
Q w = 1213 W x 12 = 15 kW
L wa = 16 + 8 = 24 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 105 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148

Deckeninduktionsauslass
Schako ; DISA ; 2.10 m
Q w = 915 W x 2 = 2 kW
L wa = 15 + 8 = 23 dB (A) (Auslass)
V̇ zu = 71.3 m³/h , 100 Pa
Anschluss 2 x Ø 148
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Jugendbibliothek
1.01.5
F: 46,77 m2

LH: 2,750 m
Abh.D. (+25 cm)
RD 3,00 m

Bibliothek " Lesebrücke"
1.01.4
F: 32,77 m2

LH: 3,000 m

Bibliothek Eingang / Verbuchung
1.01.2
F: 57,41 m2

LH: 2,750 m
Abh.D. (+25 cm)
RD 3,00 m

Bibl. Windfang
1.01.1
F: 6,60 m2

LH: 2,750 m
Abh.D. (+25 cm)
RD 3,00 m

Kinderbibliothek
1.01.3
F: 109,90 m2

LH: 2,750 m
Abh.D. (+25cm)
RD 3,00 m

Erwachsenenbibliothek
1.01.6
F: 85,67 m2

LH: 2,750 m
Abh.D. (+25 cm)
RD 3,00 m

T
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F 0.08

BRH 1,23

F 0.07
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F 0.05
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F 0.04

BRH 95
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D
D
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D
D
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DD 120 /57

DD 25 /25

DD 25 /25

DD

152 /152

DD

152 /152

DD 25 /25
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DD 152 /152

DD 25 /25

Rohrhülse

Rohrhülse

Rohrhülse

Rohrhülse

Rohrhülse

Rohrhülse

Rohrhülse

Rohrhülse

Rohrhülse

Rohrhülse

DD Ø200

DD 152 /152

30 1,70 30 1,70 30 1,70 30 1,70 30 1,70 30 1,70 30 1,70 30 1,70 30 3,70 30

22 61 4,91 75 3,25 75 4,91 615 22

22 24 15,32 24 22

25 24 15,32 24 25

37 4,91 75 3,25 75 4,91 375

22 4,045 1,60 10,155 3,35 30 25
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30 30 30
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37 5,94 2,70 6,31 24 22 3,68 5

24 15,32 24 3,90

22 24 7,54 24 11,48 20 5

22 24 1,41 15 5,72 26 24 5,63 50 5,35 20 5

22 24 3,805 1,60 505 1,60 875 10,00 875 20 5
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1,
78

1,
81

1,
97

2,
51

2,
14

5
24

25
2,

01
25

2,
27

1,
84

4,
33

15
2,

14
5

24
22

25 1,60 25

8,
69

5
32

5
24

4,
95

5
8,

15
2,

53

3,
76

1,
19

5
7,

93
22

2,
23

30

25

6,71

1,92
4,10

1,92
4,10

765 5

30

19,76

25 15,80 25

16,30

19,26

3,675

1,
49

5
80

3,
90

5
1,

00
60

1,
80

5
32

5

6,
29

5
1,

82
32

5
24

3,
76

24
8,

64
5

24
22

65
7,

30
69

5

65
7,

30
69

5

6,
29

5
2,

14
5

OK FFB
+2,95= +96,80m ü. NHN

OK FFB
+2,95= +96,80m ü. NHN

Un
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50
/5

0c
m
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ug

50
/5

0c
m

Un
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50
/5

0c
m

3,00

Pers. / kg
8 / 630

Kabine b/t
1,10 x 1,40
Tür i.L 90

3,00 3,00

Q
2

Q
1

Q
2

Q
1

BD 25/25

Sauberlaufzone

BELLETRISTIK

Presentation

Arbeitsplätze

JUGEND
ca.2.270 Medien

Sitzsack

Sitzsack

Arbeitsplätze

THEKE
Information, Beratung,
Ausleihe / Rückgabe
Anmeldung etc.

Präsentation
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K
op

ie
re

r
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S
ch

ub
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ch
er

G
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en

KassenautomatTaschenschrank

LESECAFE´

Cafe / kalte Getränke etc.

24 Zeitschriften-Abo´s +
2 Zeitungs-Abo´s

Einzel- Arbeitsplätze

SACHBUCH

KINDER

Leinwand von der Decke
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Dachausstieg
mit Glas

Oberlicht
2.02

Oberlicht
2.01

Lichtkuppel
2.03

W D 40/25

W D 40/25

W D 40/25

BD 45/25

BD 120/57,5 BD 120/57,5

BD 55/25 BD 25/25

BD 25/25

Sideboard h=90 cm
1 x HK V in
Möbelelement integriert

BD 20/65

BD 20/62

Ø
1,

00
BR

H
50

Sideboard h=90 cm
1 x HK V in
Möbelelement integriert

Fe
ue

rw
eh

rl
au

fk
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n

G
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s

DD 25 /25

Rauchdicht

Rauchdicht

Ra
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ich

t

Ra
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t

VK Betondecke

VK Betondecke Ra
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hd
ich

t 3,25

Fliesen

3,25

LH:

BRH 1,79

3,25

RD

BRH 1,58

3,88

F 0.18

BRH 1,57

30

BRH 1,93

1,70

F 0.19

BRH 1,30
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BRH 1,23
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3,25 3,53
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3535
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30
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37
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Trinkhalle / Foyer / Lesesaal / Palmenhalle

30
5

±0,00

30 1,70

1,
37

5

Abh.D

9,94

20 31,90 20

30

15

5

±0,00= +93,85m ü. NHN

3,53

4,05

1,701,70

Sauberlaufzone

1,70

0.02.3

20

3,00

7,250 m

99

L2

Schwerlast-Estrich

3,88

FB:

35

9,94

Mitteltrakt

30

20 5

5 20

35

L2

1,70

BRH 0,00

F:

30 1,70

361,09 m2
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Sauberlaufzone

1,70

Tür 0.18 F90

3,00

30 30

automatik

Tür 0.18

4,00
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0

4,00
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F90

4,00
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BRH 0,00
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.0
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F 0.17

BRH 1,86
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F90

F 0.16
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BRH 1,51

5 20

F 0.05

4,00

F90

F 0.11

4,00

F90

1,70

F90

BRH 95
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0
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4,00
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30
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0
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BD 25/25

BRH 1,65
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BD 25/25

3,40 24

F 0.06

1,70

BRH 1,02

30

3,25 24

F9
0

3,25 24
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0

3,15

T30-RS

30

F90

BRH 2,00

1
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BRH 1,72

5

V
K
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BRH 1,44

3,385 24

F 0.07

3,385 24
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3,40 24
F90

30

F 0.09

F90
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0

BRH 1,09

1,
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20 31,90 20

1,70

BRH 1,16

F 0.13

VK Betondecke VK Betondecke
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K
V
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4,00

3,15 24 30

T30-RS
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F 0.08T3
0-

RS

F 0.14
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F 0.04
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T30-RS
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3,53 35

3,725
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3,88

7,45
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F9
0

7,850 m

F9
0

Konzertsaal

6,995

F90

3,195

VK Bodenplatte

0.03.1

VK Bodenplatte

Abh.D (+1.88 cm)

F90

30

VK Bodenplatte

30
2,

39
5

F90

3,00

FB:

F9
0

Parkett

30

F9
0

F9
0

478,64 m2

F90

RD 9,91 m
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3,20

F90

3,00

T30-RS
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DD 25 /25

BRH 0,00

DD 25 /25
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35
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2

F90
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15

VK Bodenplatte

4,
00

VK Bodenplatte

7,45

natürliche Rauchableitung über Öffnungen im Dach (1%
der Grundfläche) und / oder im oberen Raumdrittel der

Fassaden (2% der Grundfläche), Zuluft in mind. gleicher
Größe über Türen
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VK Bodenplatte
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6,995

L2

22
,5

25
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9,54 24
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3,73

Lichtkuppel
elektr. lüftbar,

durchsturzsicher
Ø 2,00 m

5,54 24

BRH 70

±0,00

5,76 24

3,135

1,70

UZ 35 / 55 cm
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F 0.03

1,70

30

1,70

68
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UZ 24 / 85 cm

F:

2,73

49

301,70

BRH 0,00

5
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1,701,70

F:
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BRH 0,00

BRH 0,00
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5 765
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65
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F 0.32
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30
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30
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3,65

Fliesen

0.01.2
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1,135
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685 115
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1,
70

Glasschiebe-

3,135
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RD 3,90 m
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5,76 24

8,10
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2,70

24
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5,76 24
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5,485 115

RD 3,90 m
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Lichtkuppel
elektr. lüftbar,

durchsturzsicher
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durchsturzsicher
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89
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TI - Frontoffice (auch Abendkasse)
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3,93
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5,485 115
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5,76 24
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BRH 50

3,35 24
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1,70 30
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26

2,20 24
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5,76 24

2,20 24
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Ausstellung Badgeschichte

FB:

5,54 24
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5,485 115
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Schattenfuge 55 m x 0,02 m = 1,1 m²  v ≈ 1,0 m/s
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Einzelraumventilator
Fabrikat: ...
Typ:        ...

L E G E N D E   L Ü F T U N G

Tellerventil (Zu- & Abluft)

 M

Brandschutzklappe (BSK) + Stellmotor
für Fetthaltige Abluft

Brandschutzklappe (BSK)
Stellmotor + Endlagenschalter
72°C Auslösung

Zuluft (ZU)

Iso L90 - Brandschutzbekleidung
nach DIN 4102

R
M

 / 
R

S

Drall- Deckenluftdurchlass
Zu- & Abluft

Brandschutzklappe (BSK)
Schmelzlot + Endlagenschalter
72°C Auslösung

Fortluft (FO)

Außenluft (AU)

Drosselklappe (DK)

Brandschutzklappe (BSK)
Stellmotor + Endlagenschalter
72°C Auslösung
Rauchauslöseeinrichtung

Abluft (AB)

 M

Deckenschott TS DIN 18017 T3 Strömungspfeil

Außenwand Luftdurchlass
- mit Anschluss an Fensterlaibung

- mit Anschluss an Fassade

HINWEIS: Maximal 6 m Verzug von Trassen im Bodenaufbau im Staffelgeschoss

 M

Volumenstromregler, konstant Volumenstromregler, variabel

Schalldämpfer (TSD)

Grundriss Schema

BSK-M

Grundriss SchemaGrundriss Schema

Grundriss Schema

Grundriss Schema
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Detail Brandschutzklappe

Zuluft

U G EG / O G

Kanal / RohrDämm ung Dämm ung

Legende Isol ierung / Mater ia l

Kanal / Rohr

Ab luft

For tluft

Außenlu f t

Verzinktes
Stahlb lech

Mineralwol le

Mineralwol le

Mineralwol le /
L-90 Däm m ung

Verzinktes
Stahlblech /
Mineralwoll-

platten

Mineralwolle

Mineralwol le

Mineralwol le

Verzinktes
Stahlb lech

Verzinktes
Stahlb lech

Verzinktes
Stahlb lech

Verzinktes
Stahlb lech

Verzinktes
Stahlb lech

Verzinktes
Stahlb lech

Synthetischer
Kautsc huk

Außenberei c h

Kanal / Rohr Dämm ung

Verzinktes
Stahlb lech

Verzinktes
Stahlb lech

Verzinktes
Stahlb lech

Verzinktes
Stahlb lech

Synthetischer
Kautschuk ,

Blec h
Synthetischer

Kautschuk ,
Blec h

Synthetischer
Kautschuk ,

Blec h
Synthetischer

Kautschuk ,
Blec h

Synthetischer
Kautschuk ,

L-90 Däm m ung


