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258-25-02

1.550 x 594 mm 19.08.2026
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1. Obergeschoss Übersicht

Abbruch

Neu

dm

CF

Verbandsgemeinde Maifeld

Marktplatz 4-6
56751 Polch

vertreten durch Bürgermeister Maximilian Mumm

56299 Ochtendung 

258-25-02 GS Ochtendung

Raiffeisenplatz 5
Energetische Sanierung - Grundschule St. Martin
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Klasse
G 108

NF: 68,19

Cluster
G 100.3

NF: 64,17

Klasse
G 107

NF: 66,10

Gruppenraum
G 106

NF: 10,64

Klasse
G 105

NF: 66,30

Cluster
G 100.2

NF: 75,82

Klasse
G 104

NF: 64,01

Haupttreppe
G 100

NF: 55,91

Flur
G 100.1

NF: 11,24

WC
G 103.1

NF: 2,40

WC Lehrer
G 103

NF: 9,04

Lehrerzimmer
G 101

NF: 46,32

Lehrmittelraum
G 102

NF: 5,47

Haupttreppe
H 111

NF: 28,56

Klasse
H 101

NF: 77,65
GTS Spielraum
H 102

NF: 73,61
Computerraum
H 103

NF: 73,73
Klasse
H 104

NF: 75,02

Flur
H 100

NF: 125,76

Klasse
H 106

NF: 72,52

Material/Pumi
H 106a

NF: 24,90

WC
H 105

NF: 15,00

GTS 1
H 107

NF: 35,46

Werkraum
H 108

NF: 35,19GTS 2
H 109

NF: 41,81
Lehrmittel
H 110

NF: 24,44

KlasseG 108

NF: 68,19 m²
U: 35,86 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

ClusterG 100.3

NF: 64,17 m²
U: 52,92 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Akustik

KlasseG 107

NF: 66,10 m²
U: 34,84 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

GruppenraumG 106

NF: 10,64 m²
U: 13,04 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

KlasseG 105

NF: 66,30 m²
U: 34,88 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

ClusterG 100.2

NF: 75,82 m²
U: 60,37 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Akustik

KlasseG 104

NF: 64,01 m²
U: 39,87 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

HaupttreppeG 100

NF: 55,91 m²
U: 40,72 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Bestand Beton, Neu 
Akustik, Anstrich

LehrerzimmerG 101

NF: 46,32 m²
U: 30,01 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

WC LehrerG 103

NF: 9,04 m²
U: 27,62 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

WCG 103.1

NF: 2,40 m²
U: 6,06 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

FlurG 100.1

NF: 11,24 m²
U: 15,67 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

LehrmittelraumG 102

NF: 5,47 m²
U: 9,63 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

HaupttreppeH 111

NF: 28,56 m²
U: 23,21 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Bestand Akustikdecke

FlurH 100

NF: 125,76 m²
U: 89,85 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Akustik

KlasseH 101

NF: 77,65 m²
U: 38,73 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

GTS SpielraumH 102

NF: 73,61 m²
U: 36,29 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

ComputerraumH 103

NF: 73,73 m²
U: 36,38 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

KlasseH 104

NF: 75,02 m²
U: 36,70 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

WCH 105

NF: 15,00 m²
U: 16,93 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Bestand OWA

Material/PumiH 106a

NF: 24,90 m²
U: 20,15 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

KlasseH 106

NF: 72,52 m²
U: 36,78 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

GTS 1H 107

NF: 35,46 m²
U: 25,16 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

WerkraumH 108

NF: 35,19 m²
U: 24,62 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

GTS 2H 109

NF: 41,81 m²
U: 27,10 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

LehrmittelH 110

NF: 24,44 m²
U: 21,58 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Bestand Beton verputzt 
Neuanstrich

Typ 03-1-01 R
RB 1,81 x 2,65
BRH79

Typ 02-1-01 R
RB 2,81 x 2,41
BRH79

Typ 03-1-02 R
RB 1,915 x 2,65
BRH79

Typ 03-1-03 R
RB 1,89 x 2,65
BRH79

Typ 02-1-02 R
RB 2,855 x 2,65
BRH79

Typ 03-1-04 R
RB 1,905 x 2,65
BRH79

Typ 02-1-03 R
RB 2,855 x 2,65
BRH79

Typ 03-1-05 R
RB 1,89 x 2,65
BRH79

Typ 02-1-04 R
RB 2,855 x 2,65
BRH79

Typ 03-1-06 R
RB 1,905 x 2,65
BRH79

Typ 03-1-07 R
RB 1,90 x 2,65
BRH79

Typ 02-1-05 R
RB 2,855 x 2,65
BRH79

Typ 03-1-08 R
RB 1,815 x 2,65
BRH79 Typ 34-1-01 R

RB 1,265 x 2,30
BRH90

Typ 36-1-01 R
RB 1,82 x 2,30
BRH90

Typ 34-1-02 R
RB 1,265 x 2,30
BRH90
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Typ 26-1-03 R
RB 1,265 x 1,73
BRH71

Typ 23-1-01
RB 1,265 x 3,27
BRH0,00

Typ 25-1-01
RB 1,81 x 3,27
BRH0,00

Typ 23-1-02
RB 1,265 x 3,27
BRH0,00

Typ 17-1-04
RB 1,51 x 1,68
BRH76

Typ 17-1-05
RB 1,51 x 1,68
BRH76

Typ 17-1-06
RB 1,51 x 1,68
BRH76

Typ 17-1-07
RB 1,51 x 1,68
BRH76

Typ 18-1-02
RB 1,51 x 1,68
BRH76Typ 19-1-02

RB1,72 x 2,545

SH0,00

Typ 13-1-01 R
RB 1,745 x 2,52
BRH90

Typ 15-1-01 R
RB 2,315 x 2,52
BRH90

Typ 13-1-02 R
RB 1,765 x 2,52
BRH90

Ty
p 0

9-
2-

01
 R

RB
2,3

85  x 
2,6

1
BR

H7
9

Typ 06-1-01 R
RB 4,07 x 2,075

BRH775

Typ 08-1-01 R
RB 4,07 x 2,075

BRH775

Typ 08-1-02 R
RB 4,065 x 2,075

BRH775

Typ 06-1-02 R
RB 4,07 x 2,075

BRH775

Typ 08-1-03 R
RB 4,02 x 2,075

BRH775

Typ 06-1-03 R
RB 4,07 x 2,075

BRH775

Typ 08-1-04 R
RB 4,065 x 2,075

BRH775

Typ 06-1-04 R
RB 4,05 x 2,075

BRH775

Typ 47-1-01
RB2,98  x 5,91
SH 0,00

Typ 49-1-01 R
RB 1,315 x 1,57
BRH77

Typ 49-1-02 R
RB 1,315 x 1,57
BRH77Typ 55-1-01 R

RB 4,975 x 2,085

BRH775

Typ 55-1-02 R
RB 4,965 x 2,085

BRH775

Typ 55-1-03 R
RB 4,955 x 2,085

BRH775

Typ 50-1-02 R
RB 1,895 x 1,57
BRH77

Be
sta

nd
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-2
0

Typ 27-1-01 R
RB 2,02 x 1,92
BRH57

Typ 56-1-02 R
RB 4,065 x 2,085

BRH775

Typ 56-1-01 R
RB 4,175 x 2,085

BRH775
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T-1
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T-1-21 T-1-22

T-1-23
T-1-24

T-1-25

T-1-26T-1-27T-1-28T-1-29

UV 1.OG
G 104.1

NF: 4,05

UV 1.OGG 104.1

NF: 4,05 m²
U: 8,05 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Unbehandelt

EDV
-

NF: 3,95

PuMi
-

NF: 5,35

T-1-05

T-1-04

OK= 183.96

B
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C
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D
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E
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F
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Tür + Öffnung NEU
Tür NEU
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Tür NEU
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r N
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EU

Tür NEU
EI60
Fahrschachttür

Wand Abbruch

Treppe 
Abbruch

Tür NEU
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Fenster NEU
EI260

NA
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NA 
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F60

Dämmung: 83,80 m³ /                    =  Ø 30,72 cm = Ø 14,72 + 16,0 cm Grunddämmung
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Möblierung B1 
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BAUTEIL 3
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GRUNDSTÜCKSGRENZE

GRUNDSTÜCKSGRENZE

GRUNDSTÜCKSGRENZE

GRUNDSTÜCKSGRENZE

GRUNDSTÜCKSGRENZE

GRUNDSTÜCKSGRENZE

Fluchttreppe Neu

RA Auslösung

Wa
nd

 F6
0-

M

Wa
nd

 F6
0-

M

s. Detail
Strangsanierung

s. Detail
Strangsanierung

s. Detail
Strangsanierung

s. Detail
Strangsanierung

s. Detail
Strangsanierung

s. Detail
Strangsanierung

s. Detail
Strangsanierung

s. Detail
Strangsanierung

Brunnen abbrechen,
Wandmosaik erhalten (Kunst am Bau)

Tü
r N

EU
Tü

r s
ch

lie
ße

n

T3
0R

S

Zone Lehrerzimmer
A = 80 m²

Zone Lernbereich 2
A = 235 m² im 1.OG
A = 45m² im 2.OG
A= 40m² im 3.OG
A=320m²

Zone Lernbereich 3
A = 245 m²

2x KB Ø 6
RA= -34 UKD

2x KB Ø 6
RA= -15 UKD

2x KB Ø 6
RA= -15 UKD

2x KB Ø 8
RA= -31 UKD

2x KB Ø 8
RA= -31 UKD

2x KB Ø 10
RA= -31 UKD

4x KB Ø 6
RA= -34 UKD

2x KB Ø 18
RA= -28 UKD

2x BKB Ø 134x BKB Ø 8

2x KB Ø 6
RA= -24 UKD

2x KB Ø 8
RA= -28 UKD

2x KB Ø 8
RA= -15 UKD

2x KB Ø 8
RA= -15 UKD

2x KB Ø 8
RA= -15 UKD

2x KB Ø 8
RA= -15 UKD

2x KB Ø 8
RA= -15 UKD

2x KB Ø 8
RA= -15 UKD

2x KB Ø 8
RA= -28 UKD

2x BKB Ø 62x BKB Ø 62x BKB Ø 62x BKB Ø 62x BKB Ø 62x BKB Ø 62x BKB Ø 62x BKB Ø 6
A-15

A-
21

A-
22

W
es

t

Tür NEU
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5
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5
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6522

18
65 28 43 65

28
49

65
18

65 22

65
22

65
18

6520
24

5 65
30

65
20

1,1
2

36
5

41

Tür Bestand 
2023  

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.16m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.16m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.16m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.16m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.16m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.02m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.02m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.02m

Akustikdecke Neu 
Bestandsdecke Beton
LRH: 3.16m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.02m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.02m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.02m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.02m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.02m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.02m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.02m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.02m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.02m

Abhangdecke OWA  
Bestand
LRH: 2.81m

Decke Beton verputzt 
Bestand
Neuanstrich
LRH: 3.14m

Akustikdecke Bestand
LRH: 2.485m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.16m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.16m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.02m

EI230-C2

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.16m

Dach + Deckung Abbruch
Neu Flachdach Gefälledämmung

BRH Fenster mind. 1,10m OKFFB

N
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