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= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Bestand

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fusbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch
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2. Obergeschoss Übersicht

Abbruch
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Verbandsgemeinde Maifeld

Marktplatz 4-6
56751 Polch

vertreten durch Bürgermeister Maximilian Mumm

56299 Ochtendung 

258-25-02 GS Ochtendung

Raiffeisenplatz 5
Energetische Sanierung - Grundschule St. Martin
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Klasse
G 208

NF: 69,78
Klasse
G 207

NF: 67,58

Gruppenraum
G 206

NF: 10,61

Klasse
G 205

NF: 67,43
Klasse
G 204

NF: 64,88

Cluster
G 200.1

NF: 123,17

Nebentreppe
G 200.2

NF: 46,10

Treppenhaus
G 200

NF: 68,47

Flur
G 201

NF: 15,24

Sozialarbeit
G 203.1

NF: 13,80

Betreute Grundsschule
G 203

NF: 35,24

Putz | Abstellraum
G 202

NF: 16,12

NebentreppeG 200.2

NF: 46,10 m²
U: 29,11 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Akustik

KlasseG 208

NF: 69,78 m²
U: 35,93 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

KlasseG 207

NF: 67,58 m²
U: 35,44 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

GruppenraumG 206

NF: 10,61 m²
U: 13,02 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

KlasseG 205

NF: 67,43 m²
U: 34,85 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

KlasseG 204

NF: 64,88 m²
U: 39,78 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

ClusterG 200.1

NF: 123,17 m²
U: 87,57 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Akustik

TreppenhausG 200

NF: 68,47 m²
U: 36,77 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Bestand Beton, Neu 
Akustik, Anstrich

Betreute GrundsschuleG 203

NF: 35,24 m²
U: 24,90 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

SozialarbeitG 203.1

NF: 13,80 m²
U: 15,21 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

FlurG 201

NF: 15,24 m²
U: 16,22 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

Typ 03-2-09 R
RB 1,81 x 2,65
BRH76

Typ 02-2-06 R
RB 2,81 x 2,65
BRH76

Typ 03-2-10 R
RB 1,915 x 2,65
BRH76

Typ 03-2-11 R
RB 1,89 x 2,65
BRH76

Typ 02-2-07 R
RB 2,815 x 2,65
BRH76

Typ 03-2-12 R
RB 1,905 x 2,65
BRH76

Typ 02-1-08 R
RB 2,815 x 2,65
BRH75

Typ 03-2-13 R
RB 1,89 x 2,65
BRH76

Typ 02-2-09 R
RB 2,815 x 2,65
BRH76

Typ 03-2-14 R
RB 1,905 x 2,65
BRH76

Typ 03-2-15 R
RB 1,90 x 2,65
BRH76

Typ 02-2-10 R
RB 2,815 x 2,65
BRH76

Typ 03-2-16 R
RB 1,815 x 2,65
BRH76 Typ 35-2-01 R

RB 1,265 x 3,39
BRH0,00

Typ 37-2-01 R
RB 1,82 x 3,39
BRH0,00

Typ 35-2-02 R
RB 1,265 x 3,39
BRH0,00

Typ 33-2-01 R
RB 1,265 x 1,73
BRH76

Typ 33-2-01 R
RB 1,265 x 1,68
BRH76
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Typ 26-2-04 R
RB 1,265 x 1,73
BRH70

Typ 23-2-03
RB 1,265 x 3,27
BRH0,00

Typ 25-2-02
RB 1,81 x 3,27
BRH0,00

Typ 23-2-04
RB 1,265 x 3,27
BRH0,00

Typ 17-2-08
RB 1,51 x 1,67
BRH75

Typ 17-2-09
RB 1,51 x 1,67
BRH75

Typ 17-2-10
RB 1,51 x 1,67
BRH75

Typ 17-2-11
RB 1,51 x 1,67
BRH75

Typ 18-2-03
RB 1,51 x 1,67
BRH75

Typ 19-1-03
RB1,72 x 2,545

SH0,00

Typ 14-2-01
RB 1,745 x 2,36
BRH0,00

Typ 16-2-01
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Typ 27-2-02 R
RB 2,02 x 1,81
BRH60
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Putz | AbstellraumG 202

NF: 16,12 m²
U: 18,55 m
LH: 2,59 m

FB: TeppichWHG 1
W: Tapete
S: <Nicht definiert>
DE: Rückbau, Neu Rasterdecke 
40mm MiWo

UV 2.OG
G 204.1

NF: 4,29

UV 2.OGG 204.1

NF: 4,29 m²
U: 8,30 m
LH: 2,65 m

FB: TeppichVerwaltung
W: Tapete
S: Holzleiste
DE: Dach Neu, Rasterdecke 
40mm MiWo

Technik
G 206

NF: 3,92

Service
G 207

NF: 5,74
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Brunnen abbrechen,
Wandmosaik erhalten (Kunst am Bau)
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Zone Lernbereich 4
A = 190m²

Zone Lernbereich 5
A = 190m²

Zone gehört zu 
Lernbereich 2
A = 235m² im 1.OG
A= 45m im 2.OG
A= 40m² im 3.OG
A=320m²

Zone betreute Grundschule
A=85m²

A-
21

A-
22

W
es

t

65
30

26
65 21

5

65 22

Tür 
Bestand  

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.14m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.14m Rasterdecke 40mm MiWo

Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.14m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.14m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.14m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.02m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.02m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.02m

Rasterdecke 40mm MiWo
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.02m

Akustikdecke Neu 
Bestandsdecke Beton
LRH: 3.02m

Akustikdecke Neu 
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.14m

Akustikdecke Neu 
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.14m

Akustikdecke Neu 
Rückbau Bestandsdecke 
LRH: 3.14m

mind. 1,20 m i. Lichten

BRH Fenster mind. 1,10m OKFFB

BRH Fenster mind. 1,10m OKFFB

BRH Fenster mind. 1,10m OKFFB

N
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