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Hinweise:
Alle Maße sind vom Unternehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden!

Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten und einzuhalten! Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Fachingenieure und der
Fachfirmen gültig und zu verwenden!

Tür- und Fensteröffnungsmaße sind Rohbaurichtmaße! Alle Höhenmaße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden! Für abgehängte Decken, Oberböden und
Wandplattierungen sind die jeweiligen Verlegepläne zu beachten! Diese sind verbindlich!
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Übersichtsplan:

AA
Haus B
OKFF EG = ± 0,00 = +66,42 NHN
OK Sohle -0,25 = +66,17 NHN

Haus C
OKFF EG = ± 0,00 = +66,53 NHN
OK Sohle -0,25 = +66,28 NHN

Haus A
OKFF EG = ± 0,00 = +66,20 NHN
OK Sohle -0,33 = +65,87 NHN

PAUSENHOF

SEIL GARTEN

PAUSENHOF

MENSA

HAUS 2

WIRTSCHAFTSGEBÄUDE

HAUS 3

HAUS 1

B

C

Legende:

KS - Kalksandsteinmauerwerk

HLZ - Hochlochziegel

VMZ - Vormauerziegel

POR- Porenbetonmauerwerk

STB - Stahlbeton

BETON - Beton - unbewehrt

STB-FT - Stahlbeton Fertigteil

STB-WU - Stahlbeton
wasserundurchlässig

BST - Bestand

NEU - Neubau

ABB - Abbruch

Sand

DD - Deckendurchbruch

Kies

BD - Bodendurchbruch

Schotter

WS - Wandschlitz (B/H/T)

WD - Wärmedämmung weich

GK - Gipskartonständerwerk

WD - Wanddurchbruch (B/H)MIWO - Wärmedämmung
Mineralwolle

DS - Dichtschließend
NA - Notausstieg / Notausgang
RW - Rettungsweg
RWA - Rauch-/Wärmeabzugsanlage
NRA - Natürliche Rauchabzugsanlage
MRA - Maschinelle Rauchabzugsanl.
WA - Wärmeabzug
RWG - Wärmeabzugsgerät

RR - Regenfallrohr
HK - Heizkörper
REVI - Revisionsklappe
GK - Gipskarton
DF - Dachfenster
OL - Oberlicht
FBH - Fußbodenheizung
SO - Sonnenschutz
OTS - Obentürschließer
FS - Feststellanlage
DFU - Dehnfuge

XPS, EPS
Harte Wärmedämmung

TSD - Trittschalldämmung

Erde

Gewachsener Boden

OK - Oberkante
UK - Unterkante
VK - Voderkante
FF - Fertigfußboden
RD - Rohdecke
RB - Rohbau
ÜZ - Überzug
UZ - Unterzug
FD - Fertigdecke
AHD - Abhangdecke
BRH - Brüstungshöhe

Brandschutz Bestand (BST)

Brandschutz Neubau

Feuerwiderstand - 30 Min.

Feuerwiderstand - 60 Min.

Feuerwiderstand - 90 Min.

Feuerwiderstandsklassen DIN 4102-2

A - Fläche
BF - Bruttofläche
NF - Nettofläche
B - Breite
T - Tiefe
U - Umfang
H - Höhe
LH - Lichte Höhe
STG - Steigung (H/T)
GOK - Geländeoberkante

Alle Höhenmaße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden! BRH = OKFF bis OK ROH/Holzkonstruktion

FWuzmB - feuerbeständige
Wand unter zusätzlicher
mechanischer Beanspruchung
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A0.42 - Elektro/EDV/MSR
NF:     20,89 m2

U: 21,36 m
LH: 3,11m
RD: 3,29m
BO: LIN
WA: ---
DE: NEU; ROH

A0.41 - Lernraum

A0.40 - Flur 03

A0.44 - LernraumA0.45 - Lernraum

A0.09 - Elektro/PVA0.10 - SiBe

A0.01 - Eingangshalle

A0.02 - HausmeisterA0.04 - WC B A0.03 - BMZA0.07 - WC JA0.06 - WC FlurA0.08 - WC M

A0.11
Hauswirtschaft
Lehrküche

A0.12
Hauswirtschaft
Lager

A0.10 - Flur 01

A0.21
Technik
Werkraum

A0.22
Technik
Maschinenraum

A0.46
HAR Heizung/
Sanitär

A0.23
Hausmeister
Werkstatt A0.30 - TRH02

A0.50 - TRH 03

NF:     64,91 m2

U: 33,361 m
LH: 3,11m
RD: 3,29m
BO: LIN
WA: ---
DE: NEU; RDA; MiWo

NF:     26,23 m2

U: 30,795 m
LH: 3,245 m / 3,11 m
RD: 3,245 m / 3,29 m
BO: BWS; SAUBER
WA: IPZ
DE: SB; GKL

NF:     64,94 m2

U: 32,59 m
LH: 3,11m
RD: 3,29m
BO: LIN
WA: ---
DE: RDA; MiWo

NF:     68,88 m2

U: 39,81 m
LH: 3,11m
RD: 3,29m
BO: LIN
WA: ---
DE: RDA; MiWo

NF:     11,51 m2

U: 14,98 m
LH: 3,29m
RD: 3,29m
BO: FLS
WA: ---
DE: ROH

NF:     3,24 m2

U: 7,32 m
LH: 3,29m
RD: 3,29m
BO: FLS
WA: ---
DE: ROH

NF:     76,57 m2

U: 52,5893 m
LH: 3,11m
RD: 3,29m
BO: BWS
WA: ---
DE: GKL

NF:     35,47 m2

U: 24,82 m
LH: 3,10m
RD: 3,29m
BO: BWS
WA: ---
DE: GKL

NF:     15,31 m2

U: 18,30 m
LH: 3,29m
RD: 3,29m
BO: FLS
WA: ---
DE: ROH

NF:     74,09 m2

U: 35,26 m
LH: 3,10m
RD: 3,29m
BO: LIN
WA: ---
DE: RDA; MiWo

NF:     40,87 m2

U: 26,14 m
LH: 3,10m
RD: 3,29m
BO: LIN
WA: ---
DE: RDA

NF:     95,00 m2

U: 45,90 m
LH: 3,00m
RD: 3,32m
BO: BWS; SAUBER
WA: IPG; WS; WV
DE: GKL; MiWo

NF:     54,24 m2

U: 40,2206 m
LH: 3,00m
RD: 3,33m
BO: BWS
WA: ---
DE: GKL

NF:     8,69 m2

U: 11,9649 m
LH: 2,50m
RD: 3,32m
BO: FLS
WA: ---
DE: GKG

NF:     4,48 m2

U: 9,1561 m
LH: 3,00m
RD: 3,32m
BO: FLS
WA: ---
DE: RDA

NF:     18,27 m2

U: 17,7549 m
LH: 3,00m
RD: 3,32m
BO: FLS
WA: ---
DE: GKG

NF:     5,05 m2

U: 9,19 m
LH: 2,50
RD: 3,32m
BO: FLS
WA: ---
DE: GKF

NF:     13,28 m2

U: 16,3952 m
LH: 3,00m
RD: 3,32m
BO: FLS
WA: ---
DE: GKF

NF:     7,25 m2

U: 11,2345 m
LH: 2,50
RD: 3,32m
BO: FLS
WA: ---
DE: GKF

NF:     123,10 m2

U: 55,7997 m
LH: 3,00m
RD: 3,32m
BO: LIN
WA: ---
DE: GKL; MiWo

NF:     21,01 m2

U: 19,6599 m
LH: 3,00m
RD: 3,32m
BO: LIN
WA: ---
DE: RDA

A0.45
Lernraum
Differenzierung
NF:     21,06 m2

U: 18,36 m
LH: 3,11m
RD: 3,29m
BO: LIN
WA: ---
DE: RDA; MiWo

F A0.25
BRH v.OKFF= 68

F A0.24
BRH v.OKFF= 68

F A0.23
BRH v.OKFF= 68

F A0.22
BRH v.OKFF= 68

F A0.21
BRH v.OKFF= 68

F A0.20
BRH v.OKFF= 68

F A0.19
BRH v.OKFF= 68

F A0.18
BRH v.OKFF= 68

F A0.17
BRH v.OKFF= 68

F A0.27
BRH v.OKFF= 68

F A0.28
BRH v.OKFF= 68

F A0.29
BRH v.OKFF= 68

F C0.30
BRH v.OKFF= 68

F A0.31
BRH v.OKFF= 68
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F A0.16
BRH v.OKFF= 68

F A0.15
BRH v.OKFF= 68

F A0.14
BRH v.OKFF= 68

F A0.13
BRH v.OKFF= 68

F A0.12
BRH v.OKFF= 68

F A0.11
BRH v.OKFF= 68

F A0.10
BRH v.OKFF= 68

F A0.09
BRH v.OKFF= 68

F A0.08
BRH v.OKFF= 68

F A0.07
BRH v.OKFF= 68

F A0.01
BRH v.OKFF= 955

F A0.03
BRH v.OKFF= 955

F A0.02
BRH v.OKFF= 955

F A0.04
BRH v.OKFF= 955
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BST - F- FWuzmB
T-30 RS
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A0.08a - WC M Vorr.
NF:     12,72 m2

U: 14,2849 m
LH: 2,50
RD: 3,32m
BO: FLS
WA: ---
DE: GKF

A0.07a - WC J Vorr.
NF:     5,83 m2

U: 9,9701 m
LH: 2,50
RD: 3,32m
BO: FLS
WA: ---
DE: GKF
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A0.20a - PuMi
NF:     6,95 m2

U: 12,345 m
LH: 3,21m
RD: 3,48m
BO: FLS
WA: ---
DE: ROH

T-30 DS

T-30 RS

T-30 RS

T-
30

 R
S

NF:     64,67 m2

U: 33,28 m
LH: 3,11m
RD: 3,29m
BO: LIN
WA: ---
DE: NEU; RDA; MiWo

A0.43 - Lernraum

F A0.35
BRH v.OKFF= 0,00

NF:     6,63 m2

U: 10,87 m
LH: 3,00m
RD: 3,215m
BO: BWS
WA: IPZ
DE: SB

A0.20 - TRH 01
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Bauteilöffnung erforderlich,
Doppelwand oder Stützen ?

UZ BST, UK = OKFF +3,15UZ BST, UK +3,20 Pos. Übergang zu UZ links unbekanntUZ BST, UK +3,25

Abbruch erhöhter Streifen BWS Abbruch erhöhter Streifen BWS

Abbruch erhöhter Streifen BWS Abbruch erhöhter Streifen BWS
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Klinker, vmtl. Anstrich

Abbruch Altputz, vmtl. Gipsputz
Abbruch Altputz

Abbruch Altputz, vmtl. Gipsputz

Abbruch Altputz, vmtl. Gipsputz Abbruch Altputz, vmtl. Gipsputz

Klinker, vmtl. Anstrich
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Pinnwand akustisch wirksam
8 m2, αw ≥ 0,9

Pinnwand akustisch wirksam
8 m2, αw ≥ 0,9

Pinnwand akustisch wirksam
8 m2, αw ≥ 0,9

Pinnwand akustisch wirksam
8 m2, αw ≥ 0,9

Pi
nn

wa
nd

 ak
us

tis
ch

 w
irk

sa
m

8 m
2 , α

w
 ≥

 0
,9

W
an

dv
er

kle
idu

ng
 ni

ch
t b

re
nn

ba
r

17
 m

2 , α
w
 ≥

 0
,9

OK 1. Stufe nach Anhebung
Bodenaufbau EG = OKFF EG

Abbruch Altputz

Abbruch Altputz
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A0.05 - PuMi
NF:     4,90 m2

U: 9,87 m
LH: 2,50m
RD: 3,32m
BO: FLS
WA: ---
DE: GKF

F- FWuzmB
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T-30 DS

F A0.26
BRH v.OKFF= 68

F A0.36
BRH v.OKFF= 0,00
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Achsen

Außenkanten Fassade

Rohbau

Ausbau

Außenkanten Rohbau

Fassade / Fenster Rohbau

Holzfassade

Achsen

Außenkanten Fassade

Rohbau

Ausbau

Außenkanten Rohbau

Fassade / Fenster Rohbau

Holzfassade
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NEBENEINGANG

NEBENEINGANG
Außenzapfstelle
1x Wandanschluss

Außenzapfstelle
1x Kraftstrom, 1x Steckdose,
1xWandanschluss

Hausmeister Lager
- in die Gesamtfläche mitintegriert

Anhebung
Türsturz

Stütze
HEB 140
KP 10 mm
2 x M12 4.6
FP 180/180/10
2 x FAZ II M12

Stütze
HEB 180

Stütze
HEB 180 Stütze

HEB 100
Stütze
HEB 100

Feinabbruch
(Erhalt Anschlussbewährung)

Feinabbruch
(Erhalt Anschlussbewährung)
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Abbruch BST Brüstung Abbruch BST Brüstung
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HEB 100
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HEB 100

Aufmauerung über
HEB bis UK RD2 Stk UZ BST 240 mm

UK = OKFF +3,20 m

li.IM.15
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UZ BST, UK = OKFF +3,20 m

UZ
 B

ST
, U

K 
= 

OK
FF

 +
3,2

0 m

Ve
rsp

ru
ng

 U
KR

D

UZ
 B

ST
UK

 =
 O

KF
F 

+3
,21

 m

UZ BST, UK = OKFF +3,15 mUZ BST, UK = OKFF +3,15 m UZ BST, UK = +3,15 mUZ
 B

ST
UK

 =
 O

KF
F 

+3
,15

 m

UZ
 B

ST
UK

 =
 O

KF
F 

+3
,15

 m

UZ
 B

ST
UK

 =
 O

KF
F 

+3
,15

 m

UZ
 B

ST
UK

 =
 O

KF
F 

+3
,15

 m

UZ
 B

ST
UK

 =
 O

KF
F 

+3
,15

 m

UZ
 B

ST
UK

 =
 O

KF
F 

+3
,15

 m

Ve
rsp

ru
ng

 U
KR

D

Folierung

Folierung
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Abbruch Bodenaufbau Bestand: ca. 50 m² BWS-
Platten Bestand vorsichtig aufnehmen und

seitlich für Ausbesserungen lagern
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Stütze HEA 140

Folierung

Beton-
polster

dgl. Balken b = 24 cm

Abbruch BST Brüstung
inkl. Klinkerfassade bis
OKFF - 0,25 m

Abbruch BST Brüstung
inkl. Klinkerfassade bis
OKFF - 0,25 m

Abbruch BST Brüstung
inkl. Klinkerfassade bis
OKFF - 0,25 m

Feinabbruch
(Erhalt Anschlussbewährung)

Konstruktiver Anschluss an
Bestandswände und -stützen

Konstruktiver Anschluss an
Bestandsstützen

Feinabbruch
(Erhalt Anschlussbewährung)

Feinabbruch
(Erhalt Anschlussbewährung)
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Anhebung
Türsturz

Anhebung
Türsturz

Konstruktiver
Anschluss an

Bestandswand

Unterlaufschutz
Treppe
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Stütze
HEB 140
KP 10 mm

2 x M12 4.6
FP 180/180/10
2 x FAZ II M12

dgl. Balken
b = 24 cm

Auflagerlänge
FT-Sturz 17,5cm

Betonpolster
beidseitig
240/200/150

Abbruch Fundamentwand, Stützen
mit Sägeschnitt freilegen

Konstruktiver Anschluss an
Bestandstützen

Au
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n
b=

20
 cm

, a
 =

 10
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m

Zum Einbau Türen: BWS aufnehmen und im Nachgang anarbeiten

C

C

Zementestrich CT-C35-F5-S65-H85 mit Zusatzmittel als Sichtestrich, geschliffen und mit Beschichtung [Gew. Estrich]EST

Fliesen 15mm im Dünnbett verlegt, mind. R10,inkl. Grundierung und Abdichtung [Gew. FliesenFLS

Parkett 15mm R9 mit 2K-Beschichtung inkl. Kleber und eventueller Ausgleichschicht [Gew. Parkett]PAK

Bodenbezeichnung

Wandabsorber Holzlamellen inkl. UK und Dämmung, Kth = mind. 200mm  (Bsw.: Topakustik Classic Typ.8/3 M) [Gew. Tischler]

Treppenanlagen

Treppen: Betonwerkstein Trittstufe 40mm, Setzstufe 20 mm [Gew. BWS]

 Handlauf Stahlrohr, d = 35 mm, pulverbeschichtet RAL nach Wahl AG, an Sichtbetonwand befestigt [Gew. Schlosser]

 Innenputz Kalkgipsputz (IPG) 15mm [Gew. Innenputz]

Sichtbeton SB3, Stürze und Laibungen in Sichtbetonwänden ebenfalls SB3 [Gew. Rohbau]

Betonwerkstein 30 mm R9, 60 x 60 cm inkl. flexiblem Kleber, Kreuzverband [Gew. BWS]

Sauberlaufmatte inkl. Ausgleichsmörtel 20mm  [Gew. BWS]SLZ

Ölfester Anstrich [Gew. Aufzug]ÖFA

Wandfliesen  [Gew. Fliesen]

Rammschutz Birke Multiplex lasiert, Farbe nach Wahl AG, 12mm, h = 0,825 in den Lernräumen, Flure und SLZ s. Zeichnungen [Gew. Tischler]

Linoleum 2,5 mm R9 inkl. Kleber und Ausgleichsschicht [Gew. Linoleum]LIN

 Innenputz Kalkzementputz (IPZ) 15mm [Gew. Innenputz]

Estrichfuge in der Fläche, zusätzliche Fugen sind in den Türdurchgängen anzuordnen [Gew. Estrich]

Abbruch Bodenaufbau [Gew. Schadstoffsanierung]

Anstrich Sichtklinker  [Gew. Maler]

Wandbezeichnung

BWS
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