
T 
0.0

1c

NF:     31,98  m2         

23,10  m         

3,10m          

3,29m          

FLS          

---          

RDA          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

T 
0.1

1

T 
0.0

8

 WD FL 6LE 0,33/0,72/0,24
UK=OKRFB + 0,67

11Stg x 16,3  x 29  
   

11Stg x 16,3  x 29  
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2

T 0.40

T 
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0.0

2

T 0.30a

T 0.03
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2,37 10 89

365 5837 885 

2,135 
1,9713 885 

2,135 
1,35 1,01

2,135 
9,79 1,01

2,01
3,365 1,01

2,135 
2,975 

1,16 1,16

1,3075 1,3075 

47
75  

47
75  

86
25  

1,0
5

1,1
95  

OKFF BST -0,10
+ 66,20m NHN

OKFF NEU ±0,00
+ 66,37m NHN

GOK+66,36

OKFF Podest +0,695
+ 67,065m NHN

OKMS EG BST -0,27
+ 66,10m NHN

OK SOHLE BST -0,52
+ 65,85m NHN

A

B

B

FAS 03 FAS 03

D

D

FAS 01

FAS 01

E

E

FAS 02

FAS 02

AN
 N

or
d

A0.42   - Elektro/EDV/MSR        

NF:     20,89  m2         

21,36  m         

3,11m          

3,29m          

LIN          

---          

NEU; ROH          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

A0.41   - Lernraum        

A0.40   - Flur 03        

A0.44   - Lernraum        A0.45   - Lernraum        

A0.09   - Elektro/PV        A0.10   - SiBe        

A0.01   - Eingangshalle        

A0.02   - Hausmeister        A0.04   - WC B        A0.03   - BMZ        A0.07   - WC J        A0.06   - WC Flur        A0.08   - WC M        

A0.11          

Hauswirtschaft          

Lehrküche          

A0.12          

Hauswirtschaft          

Lager          

A0.10   - Flur 01        

A0.21          

Technik          

Werkraum          

A0.22          

Technik          

Maschinenraum          

A0.46          

HAR Heizung/          
Sanitär          

A0.23          

Hausmeister          

Werkstatt          A0.30   - TRH02        

A0.50   - TRH 03        

NF:     64,91  m2         

33,361  m         

3,11m          

3,29m          

LIN          

---          

NEU; RDA; MiWo          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     26,12  m2         

30,795  m         

3,245 m / 3,11 m          

3,245 m / 3,29 m          

BWS; SAUBER          

IPZ          

SB; GKL          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     64,94  m2         

32,59  m         

3,11m          

3,29m          

LIN          

---          

RDA; MiWo          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     68,88  m2         

39,81  m         

3,11m          

3,29m          

LIN          

---          

RDA; MiWo          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     11,51  m2         

14,98  m         

3,29m          

3,29m          

FLS          

---          

ROH          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     3,24  m2         

7,32  m         

3,29m          

3,29m          

FLS          

---          

ROH          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     76,57  m2         

52,5893  m         

3,11m          

3,29m          

BWS          

---          

GKL          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     35,47  m2         

24,82  m         

3,10m          

3,29m          

BWS          

---          

GKL          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     15,31  m2         

18,30  m         

3,29m          

3,29m          

FLS          

---          

ROH          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     74,09  m2         

35,26  m         

3,10m          

3,29m          

LIN          

---          

RDA; MiWo          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     40,87  m2         

26,14  m         

3,10m          

3,29m          

LIN          

---          

RDA          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     95,00  m2         

45,90  m         

3,00m          

3,32m          

BWS; SAUBER          

IPG; WS; WV          

GKL; MiWo          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     54,24  m2         

40,2206  m         

3,00m          

3,33m          

BWS          

---          

GKL          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     8,69  m2         

11,9649  m         

2,50m          

3,32m          

FLS          

---          

GKG          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     4,48  m2         

9,1561  m         

3,00m          

3,32m          

FLS          

---          

RDA          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     18,27  m2         

17,7549  m         

3,00m          

3,32m          

FLS          

---          

GKG          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     5,05  m2         

9,19  m         

2,50          

3,32m          

FLS          

---          

GKF          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     13,28  m2         

16,3952  m         

3,00m          

3,32m          

FLS          

---          

GKF          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     7,25  m2         

11,2345  m         

2,50          

3,32m          

FLS          

---          

GKF          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     123,10  m2         

55,7997  m         

3,00m          

3,32m          

LIN          

---          

GKL; MiWo          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

NF:     21,01  m2         

19,6599  m         

3,00m          

3,32m          

LIN          

---          

RDA          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

A0.45          

Lernraum          

Differenzierung          

NF:     21,06  m2         

18,36  m         

3,11m          

3,29m          

LIN          

---          

RDA; MiWo          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

F A0.25           

68           BRH v.OKFF=
F A0.24           

68           BRH v.OKFF=
F A0.23           

68           BRH v.OKFF=
F A0.22           

68           BRH v.OKFF=
F A0.21           

68           BRH v.OKFF=
F A0.20           

68           BRH v.OKFF=
F A0.19           

68           BRH v.OKFF=
F A0.18           

68           BRH v.OKFF=
F A0.17           

68           BRH v.OKFF=
F A0.27           

68           BRH v.OKFF=
F A0.28           

68           BRH v.OKFF=
F A0.29           

68           BRH v.OKFF=
F C0.30           

68           BRH v.OKFF=
F A0.31           

68           BRH v.OKFF=
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F A0.16           

68           BRH v.OKFF=
F A0.15           

68           BRH v.OKFF=
F A0.14           

68           BRH v.OKFF=
F A0.13           

68           BRH v.OKFF=
F A0.12           

68           BRH v.OKFF=
F A0.11           

68           BRH v.OKFF=
F A0.10           

68           BRH v.OKFF=
F A0.09           

68           BRH v.OKFF=
F A0.08           

68           BRH v.OKFF=
F A0.07           

68           BRH v.OKFF=

F A0.01           

955           BRH v.OKFF=
F A0.03           

955           BRH v.OKFF=
F A0.02           

955           BRH v.OKFF=
F A0.04           

955           BRH v.OKFF=
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0   
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0   
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0   
F-
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BST - F-60   

BS
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- F
-6

0   

T-
30

 R
S 

  

BST - F-60   

BS
T 

- F
- F

W
uz

mB
   

F- FWuzmB   

BST - F- FWuzmB   

T-30 RS   

T-30 RS   

T-30 RS   

BST - F- FWuzmB   

T-
30

 R
S 

  

F-60   

F-
60

   

F-
60

   

T-30 DS   

T-
30

 R
S 

  

F-
60

   

F-
60

   

F-60   

F-60   

A0.08a   - WC M Vorr.        

NF:     12,72  m2         

14,2849  m         

2,50          

3,32m          

FLS          

---          

GKF          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

A0.07a   - WC J Vorr.        

NF:     5,83  m2         

9,9701  m         

2,50          

3,32m          

FLS          

---          

GKF          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

F 
A0

.06
    

    
   

65
    

    
   

BR
H 

v.O
KF

F=

A0.20a   - PuMi        

NF:     6,95  m2         

12,345  m         

3,21m          

3,48m          

FLS          

---          

ROH          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

T-30 DS   

T-30 RS   

T-30 RS   

T-
30

 R
S 

  

NF:     65,05  m2         

33,39  m         

3,11m          

3,29m          

LIN          

---          

NEU; RDA; MiWo          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

A0.43   - Lernraum        

F A0.35           

0,00           BRH v.OKFF=

NF:     6,67  m2         

10,93  m         

3,00m          

3,215m          

BWS          

IPZ          

SB          

U:    
LH: 
RD: 
BO: 
WA: 
DE: 

A0.20   - TRH 01        

FL
TS

   

FSA   
OT

S 
  

OTS   

FSA   

OTS   

OT
S 

  

OTS   

OT
S 

  

FSA   

FSA   

OTS   

OT
S 

  

UZ BST, UK = OKFF +3,15UZ BST, UK +3,20 Pos. Übergang zu UZ links unbekanntUZ BST, UK +3,25

Stahlträger HEM 140
UK = OKFF +3,05

Stahlträger HEM 140
UK = OKFF +3,05

Stahlträger HEM 140
UK = OKFF +3,05

Stahlträger HEM 140
UK = OKFF +3,05

Stahlträger HEB 120
UK = OKFF +3,21

Ziermauerwerk vorsichtig abbrechen und seitlich für Ausbesserungen lagern

außenliegender Sonnenschutz

außenliegender Sonnenschutzaußenliegender Sonnenschutz

außenliegender Sonnenschutz

außenliegender
Sonnenschutz

außenliegender Sonnenschutz außenliegender
Sonnenschutz

außenliegender
Sonnenschutz

Pinnwand akustisch wirksam
8 m2 , α 

w ≥ 0,9
Pinnwand akustisch wirksam
8 m2 , α 

w ≥ 0,9

Pinnwand akustisch wirksam
8 m2 , α 

w ≥ 0,9
Pinnwand akustisch wirksam
8 m2 , α 

w ≥ 0,9

Pinnwand akustisch wirksam
8 m

2 , α
 w  ≥ 0,9

W
andverkleidung nicht brennbar

17 m
2 , α

 w  ≥ 0,9

PSA-A A DE-FEN-01-5

PSA-A A DE-FEN-02-5

PSA-A A DE-FEN-02-5

PSA-A A DE-FEN-03-5

PSA-A A DE-FEN-04-5

PSA-A A DE-FEN-04-5PSA-A A DE-FEN-04-5

OK 1. Stufe nach Anhebung
Bodenaufbau EG = OKFF EG

PSA-A A DE-TRB-01-5
PSA-A A DE-TRB-02-5

PSA-A A DE-TRB-03-5

Monitor + Pylontafel

Skizze zur Anordnung der Maschinen durch
Schule
Wunsch. geschlossene Schränke

Monitor + Pylontafel

Monitor + Pylontafel

Monitor + Pylontafel

Monitor + Pylontafel

Monitor + Pylontafel

Rückmeldung zur Anzahl 3-D-Drucker durch
Schule
Elektrowürfel über Schülertischen

Monitor

2 FL je 9 LE im Flur platzieren -> abhängig
von Planung Innenarchitektur

FL 6 LE
Wandmontage

FL 6 LE, im Schrank

FL 6 LE, im Schrank

FL 6 LE, im Schrank

 B
D 
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0  /6

00
  

 B
D 

40
0  /6

00
  

T 0.11

 B
D 

85
0  /2

.05
5  

 B
D 

40
0  /6

00
  

 BD 4.983  /2.000  

 BD 1.632  /1.917  

Standgerät Lüftung W
Cs

Reinigungsmaschine
127/65

Reinigungs-
wagen
120/57

Reinigungs-
wagen
120/57

Reinigungs-
wagen
120/57

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22Stg x 17  x 30  
   

T 
0.2

1

T 0.21

 B
D 

59
7  /6

00
  

Stütze
HEB 100

Kochzeile mit Kochfeld, Spüle /
Abtropffläche, OK = + 90 OKFF

mind. 1,20m i.L.

1. RW
mind. 1,20m i.L.

Tür nach DIN 18091

mind. 1,20m i.L.

1. RW
mind. 1,20m i.L.
max. 1,35m i.L.

1. RW
mind. 0,90m i.L.

mind. 0,90m i.L.

mind. 0,90m i.L.

1. RW
mind. 1,20m i.L.

1. RW

mind. 1,20m i.L.
max. 1,35m i.L.

mind. 1,20m i.L.
max. 1,35m i.L.

mind. 1,20m i.L.

mind. 0,90m i.L.

mind. 0,90m i.L.

Brandschutzverkleidung

Brandschutzverkleidung

BrandschutzanstrichBrandschutzanstrich

Brandschutzverkleidung

Wasch-maschine

60/75

Trockner
60/75

vert. BR

vert. BRvert. BR

vert. BR
mit Verzug

vert. BR

mind. 1,20m i.L.

1. RW 1. RW
mind. 1,20m i.L. mind. 1,20m i.L.

Brandschutzanstrich

Brandschutzanstrich

Brandschutzanstrich

mind. 1,20m i.L.

RR DN100 RR DN100 RR DN100

RR DN100 RR DN100

RR DN100

RR DN100

RR DN100

RR DN100

RR DN100

1. RW
mind. 1,20m i.L.

1. RW
mind. 1,20m i.L.

mind. 1,20m i.L.

RR DN100

vert. BR mit
Verzug

Wasch-maschine

60/60

11
St

g x
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Achsen

Außenkanten Fassade

Rohbau

Ausbau

Außenkanten Rohbau

Fassade / Fenster Rohbau

Holzfassade

Achsen

Außenkanten Fassade

Rohbau

Ausbau

Außenkanten Rohbau

Fassade / Fenster Rohbau

Holzfassade

Achsen

Außenkanten Fassade

Rohbau

Ausbau

Außenkanten Rohbau

Fassade / Fenster Rohbau

Holzfassade

li.IM.15

li.IM.17 5 

li.IM.17 5 

li.IM.10

Stahlträger HEB 260, UK = OKFF +2,928 Stahlträger HEM 180
UK = +3,12

Sitzstufe [Planung Freianlagen]

NEBENEINGANG

NEBENEINGANG

Außenzapfstelle
1x Wandanschluss

Stahlträger HEM 260, UK +3,04

Außenzapfstelle
1x Kraftstrom, 1x Steckdose,
1xWandanschluss

Hausmeister Lager
- in die Gesamtfläche mitintegriert

Anhebung
Türsturz

Stütze
HEB 140
KP 10 mm
2 x M12 4.6
FP 180/180/10
2 x FAZ II M12

Stütze
HEB 180

Stütze
HEB 180 Stütze

HEB 100

Feinabbruch
(Erhalt Anschlussbewährung)

Feinabbruch
(Erhalt Anschlussbewährung)

eventuell Ausbildung
Metallsockel

Abbruch BST Brüstung Abbruch BST Brüstung

Anhebung
Türsturz

Anhebung
Türsturz

Anhebung
Türsturz

Anhebung
Türsturz

Achsen

Außenkanten Fassade

Rohbau

Ausbau

Außenkanten Rohbau

Fassade / Fenster Rohbau

Holzfassade

Stahlträger HEB 260, UK = OKFF +2,928 

Stütze
HEB 100

Stütze
HEB 100

Aufmauerung über
HEB bis UK RD2 Stk UZ BST 240 mm

UK = OKFF +3,20 m

li.IM.15

Anhebung
Türsturz

Anhebung
Türsturz

Sturz HEB 120
UK +3,04

UZ BST, UK = OKFF +3,20 m

UZ BST, UK = OKFF +3,20 m

Versprung UKRD

UZ BST
UK = OKFF +3,21 m

UZ BST, UK = OKFF +3,15 mUZ BST, UK = OKFF +3,15 m UZ BST, UK = +3,15 m

UZ BST
UK = OKFF +3,15 m

UZ BST
UK = OKFF +3,15 m

UZ BST
UK = OKFF +3,15 m

UZ BST
UK = OKFF +3,15 m

UZ BST
UK = OKFF +3,15 m

UZ BST
UK = OKFF +3,15 m

Versprung UKRD

Folierung

Folierung

UZ BST, UK = +2,70 m Eckzarge UZ BST, UK = +2,70 m

UZ BST
UK = OKFF +3,15 m

Abbruch Bodenaufbau Bestand: ca. 50 m²
BWS-Platten Bestand vorsichtig aufnehmen und

seitlich für Ausbesserungen lagern

Folierung

W
aschtischschrank

+ Abkofferung, rh

W
aschtischschrank

+ Abkofferung, rh

W
aschtischschrank

+ Abkofferung, rh

Waschtischschrank
+ Abkofferung, rh

W
aschtischschrank

+ Abkofferung, rh (teilw. nach Abstimmung)

Bodenplatte öffnen
(Abmessung nach
Abstimmung)

UZ BST, UK = +3,15 m

NEBENEINGANG

Stütze HEA 140

Folierung

Beton-polster

dgl. Balken b = 24 cm

Abbruch BST Brüstung
inkl. Klinkerfassade bis
OKFF - 0,25 m

Abbruch BST Brüstung
inkl. Klinkerfassade bis
OKFF - 0,25 m

Abbruch BST Brüstung
inkl. Klinkerfassade bis
OKFF - 0,25 m

Feinabbruch
(Erhalt Anschlussbewährung)

Konstruktiver Anschluss an
Bestandswände und -stützen

Konstruktiver Anschluss an
Bestandsstützen

Feinabbruch
(Erhalt Anschlussbewährung)

Feinabbruch
(Erhalt Anschlussbewährung)

seitliche Fuge
zur Decke

Anhebung
Türsturz

Anhebung
Türsturz

Konstruktiver
Anschluss an

Bestandswand

Konstruktiver Anschluss an
Bestandswände und -stützen

Stütze
HEB 140
KP 10 mm

2 x M12 4.6
FP 180/180/10
2 x FAZ II M12

dgl. Balken
b = 24 cm

Auflagerlänge
FT-Sturz 17,5cm

Betonpolster
beidseitig
240/200/150

Abbruch Fundamentwand, Stützen
mit Sägeschnitt freilegen

Konstruktiver Anschluss an
Bestandstützen

Auflagertaschen
b=20 cm, a = 100 cm

Abbruch UZ BST 365 /80

TREPPENTURM

Während
Rohbauarbeiten am
TRH 03:
Baustellenzugang

Abbruch BST Brüstung

Abbruch BST Brüstung
inkl. Klinkerfassade bis
OKFF - 0,25 m

Abbruch BST Brüstung
inkl. Klinkerfassade bis
OKFF - 0,25 m

Kochzeile mit Kochfeld, Spüle /
Abtropffläche, OK = + 90 OKFF

Kochzeile mit Kochfeld, Spüle /
Abtropffläche, OK = + 90 OKFF

Kochzeile mit Kochfeld, Spüle /
Abtropffläche, barrierefrei (höhenverstellbar)

Schrankwand, rh, inkl. Mikrowellen
+ Backöfen

Kühlschränke ?

haushaltsübliche
Dunstabzugshauben
einplanen -> KaT

Lagerregale, rh, t = XXX cm

Kühlschränke / Gefrierschränke ?
Rollwagen / Geschirrwagen ?
Trockner ?

Schrank, rh

Möblierung
Vorabzug,
Abstimmung GA
erforderlich

Möblierung
Vorabzug,
Abstimmung GA
erforderlich

Schrank, h=xx cm, d = 60 cm

Waschtischunterschrank

Akustik-W
andverkleidung Holz in

Abstimmung

Akustik-W
andverkleidung Holz in

Abstimmung

Erdltg. Thermo Twin 63x5,8
1x KB Ø30 bzw Kopfloch

Ltg. OKRFB

Ltg. OKRFB

Ltg. OKRFB

Ltg. OKRFB

Ltg. OKRFB

TW WC Bereich EG

Neue Leitung DN70 - 50 UKD 1% Gefälle für OG Anschlüsse

Neue Leitung EG
DN50 +45 OKFFB 1% Gefälle
an der Wand AP verziehen bis AW

20710, RS 64,15 mNN
Schadhafter Anschluss verstopft 20705, RS 64,15 mNN

Schadhafter Anschluss verstopft
Ablagerung 50% Nennweitenreduzierung

Ablagerung 15-35% Nennweitenreduzierung

Fehlen von Teilen

20505, RS 64,15 mNN

10705

20605

20610

10710

Anschluss
Neue Grundleitung OG
DN100

SW OG UKD

Entlüftung über Dach

Neue Sammelleitung OG
DN75 in der Dämmebene Estrich verlegen

Kopfloch Anschluss für Grundleitungsanschluss

Neue Sammelleitung EG
DN75 in der Dämmebene Estrich verlegen

Neue Sammelleitung OG
DN75 in der Dämmebene Estrich verlegen

Neue Sammelleitung EG
DN50 in der Dämmebene Estrich verlegen

Sternlüfter

Sternlüfter

Neue Sammelleitung EG
DN50 in der Dämmebene Estrich verlegen

Sternlüfter

Kopfloch Anschluss für Grundleitungsanschluss
Kopfloch Anschluss für GrundleitungsanschlussKopfloch Anschluss für Grundleitungsanschluss

Kopfloch Anschluss für Grundleitungsanschluss

Kopfloch Anschluss für Grundleitungsanschluss

Kopfloch Anschluss für Grundleitungsanschluss

Kopfloch Anschluss für Grundleitungsanschluss

Anschluss
Neue Grundleitung OG

DN100

Vorh. TW Anschluss, Klärung Versprung in die Decke
Vorwand ?

TW WC Bereich EG

Hygienespülung oberhalb WC
mit Revisionsöffnung

Abkofferung bis UKD

Leitungsanschlüsse durch SiBe Raum
Abschotten

Bestands Reihenwaschbecken
erneuern

tiefere abg. Decke in der Mitte
Versatz zum Randbereich, nach Absprache
LH: 2,85m

tiefere abg. Decke
nach Absprache

Keine abg. Decke

Keine abg. Decke

Keine abg. Decke

tiefere abg. Decke
nach Absprache, ca. 2,70m Raumhöhe

SW DN70 UKD
RS:-0,30 UKD

Mögliche Steigepunkte zum 2.OG

DSP DSP DSP

Abkofferung

Sternlüfter

755

16
00

Ltg. OKRFB

Ltg. OKRFB

Ltg. OKRFB

Ltg. OKRFB

Ltg. OKRFB

Ltg. OKRFB

Ltg. OKRFB

RLT Gerät DN32
HMI=-8 UKD

Ltg. OKRFB

Ltg. OKRFB

Vorh. TW Anschluss, Klärung Versprung in die Decke
Vorwand ?

Ltg. OKRFB

Ltg. UKD

DN25
DN32

DN32

DN32

DN32

DN32

DN20

DN32

DN25

DN25

DN32

DN32

DN25
DN32

Ltg. OKRFB

Ltg. OKRFB

Ltg. OKRFB

Heizkörper
BHxBLxT: 2000x700x100
45/35 °C

Heizkörper
BHxBLxT: 2000x700x100
45/35 °C

Wärmepumpenheizkörper
2 Gebläsestufen 45/35 °C
Größe u. Leistung nach
Heizflächenauslegung
(500x2000x100)

Wärmepumpenheizkörper
2 Gebläsestufen 45/35 °C
Größe u. Leistung nach
Heizflächenauslegung
(500x2000x100)

Wärmepumpenheizkörper
2 Gebläsestufen 45/35 °C
Größe u. Leistung nach
Heizflächenauslegung

DSP DN20
HMI=-5 UKD

TW WC Bereich OG

tiefere Abkastung
nach Absprache

SternlüfterSternlüfter

Wärmepumpenheizkörper
2 Gebläsestufen 45/35 °C
Größe u. Leistung nach
Heizflächenauslegung
(500x2000x100)

Wärmepumpenheizkörper
2 Gebläsestufen 45/35 °C
Größe u. Leistung nach
Heizflächenauslegung
(500x2000x100)

Wärmepumpenheizkörper
2 Gebläsestufen 45/35 °C
Größe u. Leistung nach
Heizflächenauslegung
(500x2000x100)

Heizungsvorlauf
Heizungsrücklauf

Raumnummer und Temperatur

von oben kommend und endend

beginnend und aufwärtslaufend

beginnend und abwärtslaufend

hindurchgehend

Steigleitungen

Gebläseheizkörper in den Klassen,
WC Planheizkörper
Treppenhäuser, Flure Vertikal Plan
Heizkörper

Regenwassergrundleitung, RW

Schmutzwassergrundleitung, SW

Trinkwasser kalt
Trinkwasser warm
Trinkwasser Zirkulation

Schmutzwasser
Schmutzwasserentlüftung

Schmutzwassergrundleitung, EG-SW
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http://www.BytesandBuilding.de
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AutoCAD SHX Text
1730x841mmx841mm841mmmm

AutoCAD SHX Text
Sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen. Die Anordnung der Einbauteile ist nicht maßstäblich dargestellt.

AutoCAD SHX Text
Montagezeichnungen sind durch den Handwerker zu erstellen und der Bauleitung vor Installationsbeginn

AutoCAD SHX Text
Installation der Einbauteile nur nach Absprache mit der Bauleitung.

AutoCAD SHX Text
zur Kontrolle vorzulegen.

AutoCAD SHX Text
gez.:

AutoCAD SHX Text
gepl.:

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Keine Montagezeichnung!

AutoCAD SHX Text
Bauvorhaben:

AutoCAD SHX Text
Bauherr:

AutoCAD SHX Text
Planinhalt:

AutoCAD SHX Text
Name

AutoCAD SHX Text
Dateiname:

AutoCAD SHX Text
gepr.:

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Name

AutoCAD SHX Text
Plotterdatum

AutoCAD SHX Text
Index

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Name

AutoCAD SHX Text
Art der Änderung

AutoCAD SHX Text
Maßstab:

AutoCAD SHX Text
Plan-Nr.:

AutoCAD SHX Text
Gewerk:

AutoCAD SHX Text
12.08.2026

AutoCAD SHX Text
2314-EP-BT A-EG-HS

AutoCAD SHX Text
2314-EP-BT A-EG

AutoCAD SHX Text
Erweiterung und Sanierung Profilschulcampus Bahnhofsweg 5 59387 Ascheberg

AutoCAD SHX Text
Gemeinde Ascheberg Dieningstraße 7 59387 Ascheberg

http://www.BytesandBuilding.de
http://www.BytesandBuilding.de
http://www.BytesandBuilding.de
http://www.BytesandBuilding.de
http://www.BytesandBuilding.de
AutoCAD SHX Text
März 2026

AutoCAD SHX Text
Grundriss Erdgeschoss Bauteil A Entwurfsplanung

AutoCAD SHX Text
Heizung, Sanitär

AutoCAD SHX Text
12.03.2026

AutoCAD SHX Text
Gewerk: Heizung, Sanitär

AutoCAD SHX Text
EG

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Legende 

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
20°C

AutoCAD SHX Text
001


	Pläne und Ansichten
	2314-EP-BT A-EG-HS


