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Plan erstellt

Entrauchung TRH, Öffnung TRH2, Wandschutz, Enträsserung/Fassade, Abbruch Bestandswände Lichthöfe, Eingänge, 
Bodeneinläufe+Ausgussbecken, HK Foyer 

Stand 23.02.2026

Sanierung des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums

Projekt:

Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 28
58300  Wetter (Ruhr)

Planinhalt: Projektkürzel: Leistungsphase: Maßstab:

Planname: Index:

GR-00-01-50   - IA

1:50AusführungsplanungGSG A

Grundriss Ebenen 00+01

Architekt:

Westfalendamm 59 - 44141 Dortmund - Ruf: 0231 . 91 22 871
Fax: 0231 . 91 22 873    -    info@lindner-lohse-architekten.de 

Bauherr:

Stadt Wetter (Ruhr)

Kaiserstraße 70
58300 Wetter (Ruhr)

Nutzer:

Geschwister-Scholl-Gymnasium

Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 28
58300 Wetter (Ruhr)

Hinweise:
Alle Maße sind vom Unternehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden! 

Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten und einzuhalten! Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Fachingenieure und der 
Fachfirmen gültig und zu verwenden!

Tür- und Fensteröffnungsmaße sind Rohbaurichtmaße! Alle Höhenmaße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden! Für abgehängte Decken, Oberböden und 
Wandplattierungen sind die jeweiligen Verlegepläne zu beachten! Diese sind verbindlich!

Projektinformationen:

Ebene 03 [J,P,G] OKFF = +5,625 

Ebene 02 [A,F,G,H,I] OKFF = +3,75
Ebene 01 [A,E,S,D] OKFF = +1,875

Ebene 00 [A,B,C] OKFF = ±0,00 = 104,52 NHN
UG - Untergeschoss [O,S] OKFF = -1,125

KG - Kellergeschoss [S] OKFF = -3,525

GG - Gartengeschoss [A,N,M] OKFF = -3,75

Das Bestandsgebäude ist auf Grundlage der 
Bestandspläne (Ausführungspläne 1974 und 
ungeprüfte Positionspläne 1973) gezeichnet. Vor 
Ort wurden stichprobenhafte Kontrollmaße 
genommen, ein vollständiges Aufmaß wurde nicht 
erstellt. Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser 
unverzüglich zu melden! Der 2019 sanierte 
naturwissenschaftliche Trakt im Erdgeschoss 
(Achsen 34-40 bzw. H-U) entspricht den 
Aufmaßplänen von Mickler Architektur von 2020, 
die tragenden Stahlbetonwände sind gemäß 
Positionsplänen auf dem Achsraster positioniert. 
Der naturwissenschaftliche Trakt ist nicht Teil der 
Planung. Zur Erleichterung der Lesbarkeit wird der 
Abbruch von leichten Trennwänden, Innentüren, 
abgehängten Decken, Bodenbelägen und 
Dachaufbauten nicht dargestellt. 

Legende:

KS - Kalksandsteinmauerwerk

HLZ - Hochlochziegel

VMZ - Vormauerziegel

POR- Porenbetonmauerwerk

STB - Stahlbeton

BETON - Beton - unbewehrt

STB-FT - Stahlbeton Fertigteil

STB-WU - Stahlbeton
wasserundurchlässig

BST - Bestand

NEU - Neubau

ABB - Abbruch

Sand

DD - Deckendurchbruch

Kies

BD - Bodendurchbruch

Schotter

WS - Wandschlitz (B/H/T)

WD - Wärmedämmung weich

GK - Gipskartonständerwerk

WD - Wanddurchbruch (B/H)

B - Breite
T - Tiefe
U - Umfang
H - Höhe
LH - Lichte Höhe
IP - Innenputz
SBx - Sichtbeton, x=Klasse
GK - Gipskarton
RR - Regenfallrohr
HK - Heizkörper
REVI - Revisionsklappe
DF - Dachfenster
OL - Oberlicht
FBH - Fußbodenheizung
DFU - Dehnfuge

MIWO - Wärmedämmung 
Mineralwolle

dT - dichtschließende Tür
dsT - dicht- u. selbstschließende Tür
RS - rauchdichte und 
  selbstschließende Tür
fhS - feuerhemmende, dicht-  
  und selbstschließend Tür
fh-RS - feuerhemmende, rauchdichte
  und selbstschließende Tür
fb-RS - feuerbeständige, rauchdichte
  und selbstschließende Tür
GG - Gartengeschoss

XPS, EPS
Harte Wärmedämmung

TSD - Trittschalldämmung

Erde

Gewachsener Boden

OK - Oberkante
UK - Unterkante
VK - Voderkante
FF - Fertigfußboden
RD - Rohdecke
RF - Rohfußboden
ÜZ - Überzug
UZ - Unterzug
FD - Fertigdecke
AHD - Abhangdecke
BRH - Brüstungshöhe Roh - OKFF
A - Fläche
BF - Bruttofläche
NF - Nettofläche
STG - Steigung (H/T)

KBD - Kernbohrung Decke

KBB - Kernbohrung Boden

Brandschutz Bestand (BST)

Brandschutz Neubau

fh = feuerhemmend

hfh = hoch feuerhemmend

BW = Brandwand

BaBW = Bauart einer 
Brandwand

fb = feuerbeständig

Rettungsweg

Sichtverbindung

.

SO - Sonnenschutz
BF - Bohrfeld
RA - Rohrachse / Mitte Kernbohrung
GA - Glasausschnitt Türen
OTS - Obentürschließer
FS - Feststellanlage
BZ - Blindzylinder
PZ - Panikverschluss
RWA - Rauch-/Wärmeabzugsanlage
NRA - Natürliche Rauchabzugsanlage
MRA - Maschinelle Rauchabzugsanl.
WA - Wärmeabzug
RWG - Wärmeabzugsgerät
NA - Notausstieg / Notausgang
RW - Rettungsweg
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Stütze im Bestand nicht vorh.
gem. Angabe Statik

Geländehöhe angepasst
aufgrund lichtes Durchgangsmaß Tür

Anpassung Öffnung
gem. Angaben Statik

Fensterband an OG angepasst
aufgrund Anpassung Fenster Lichthof

Tür an OG angepasst
aufgrund Anpassung Fenster Lichthof

Fensterband an OG angepasst
aufgrund Anpassung Fenster Lichthof

Wand neu aufgrund BS
und Zulassung F90 Tür

Treppe neu
gem. Abstimmungen Workshop

Fenster entfallen
aufgrund Raumtausch

Sani.Raum mit 
didaktische Leitung getauscht

Lage Dachausstieg
in Abstimmung

Übergang in Bearbeitung
LLA

Verglasung angepasst
Abwicklung vereinfacht

Ausgussbecken
in Abstimmung IBP

Pos. Waschmaschine
in Abstimmung IBP

Pos. Waschmaschinen
in Abstimmung IBP

Fläche kleiner
Aufgrund Vereinfachung Verglasung

Fläche kleiner
Aufgrund Vereinfachung Verglasung

neuer HK
gem. Angaben IBP

neuer HK
gem. Angaben IBP

Verglasung angepasst
Abwicklung vereinfacht

Fläche kleiner
Aufgrund Vereinfachung Verglasung
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Aufgrund Vereinfachung Verglasung

Fläche kleiner
Aufgrund Vereinfachung Verglasung

neuer HK
gem. Angaben IBP

neuer HK
gem. Angaben IBP

Bodenablauf ergänzt
gem. Festlegung PB

Bodenablauf ergänzt
gem. Festlegung PB

Bodenablauf ergänzt
gem. Festlegung PB

Bodenablauf ergänzt
gem. Festlegung PB

Stütze ergänzt 
gem. Pos. Plan BT F Bestand

Achse ergänzt 
gem. Pos. Plan BT G+H Bestand

Achse ergänzt 
gem. Pos. Plan BT G+H Bestand

neuer HK
gem. Angaben IBP

Fassadenaufteilung aufgrund
Gestaltung Zugang TH 2 angepasst

Fassadenaufteilung aufgrund
Gestaltung Zugang TH 2 angepasst
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Hier keine Brüstungselemente im Bestand!
Außenwand bis Fußboden neu bzw. 

Massivbrüstung f. neues Fensterelement 
herstellen. 

VORSCHLAG LLA
Bestands-Metallfassade für den Bereich abbrechen und mit 24 KS schließen. 

Geschossdecke zum 1. OG mit Auskragung geplant. Referenz A313 Fassadenschnitt, Schnitt 9-9. Abstimmung SI 
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RW an Bestandsweg anschließen!
Bewuchs entfernen

Pflaster + Unterbau neu
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Verzug RR DN 100 in AW in Richtung Fassade - min. 
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00.C.79
Chemie-Übung
NF: 76,76 m2

U: 40,2778 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: BST
WA: BST; TRB; ANS
DE: BST

00.C.66
Chemie-Übung
NF: 72,28 m2

U: 40,87308 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: BST
WA: BST; TRB; ANS
DE: BST

00.C.77
Bio-Übung
NF: 70,78 m2

U: 39,80753 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: BST
WA: BST; TRB; ANS
DE: BST

00.C.76
Bio-Übung
NF: 69,14 m2

U: 37,12116 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: BST
WA: BST; TRB; ANS
DE: BST

00.C.75
Bio-Übung
NF: 65,49 m2

U: 36,60865 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: BST
WA: BST; TRB; ANS
DE: BST

00.C.78
Bio-Vorbereitung
NF: 58,67 m2

U: 31,13874 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: BST
WA: BST
DE: BST

00.C.81
Chemie-Vorbereitung
NF: 61,58 m2

U: 32,09874 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: BST
WA: BST
DE: BST

00.C.64
Physik 1
NF: 65,52 m2

U: 34,95202 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: BST
WA: BST; IPG; TRB; ANS
DE: BST

00.C.65
Physik 2
NF: 66,54 m2

U: 35,54004 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: BST
WA: BST; TRB; ANS
DE: BST

00.C.63
Physik-Übung
NF: 70,85 m2

U: 37,66953 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: BST
WA: BST; IPG; ANS
DE: BST

00.C.62
Physik-Vorbereitung
NF: 94,76 m2

U: 46,20108 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: BST
WA: BST
DE: BST

00.C.61
Schülerexperimentier-Raum
NF: 55,21 m2

U: 33,17349 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: LIN
WA: IPG; WS; ANS
DE: BST

00.C.72
Verteilung
NF: 12,50 m2

U: 14,250 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: BST
WA: BST
DE: BST

00.C.71
Server
NF: 12,00 m2

U: 15,26538 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: BST
WA: BST
DE: BST

00.C.73
Bio-Vorbereitumg
NF: 42,96 m2

U: 31,21117 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: BST
WA: BST
DE: BST

00.C.74
Bio-Übung
NF: 62,15 m2

U: 35,54491 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: BST
WA: BST; TRB; ANS
DE: BST

01.S.21
WC bf
NF: 6,72 m2

U: 10,480 m
LH: 2,50m
RD: 3,56m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

00.C.70
Flur
NF: 131,87 m2

U: 101,05603 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: BST
WA: BST
DE: BST

01.A.34
Regieraum
NF: 5,87 m2

U: 10,76204 m
LH: 2,50m
RD: 2,84m
BO: ---
WA: ---
DE: GKL

00.A.13
PuMi
NF: 4,39 m2

U: 8,760 m
LH: ---
RD: ---
BO: LIN
WA: ---
DE: GKF

00.C.60
Flur
NF: 103,01 m2

U: 74,45189 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: BST
WA: BST
DE: BST

TH2
NF: 136,66 m2

U: 25,380 m
LH: 3,00m
RD: 3,40m
BO: BST; BWS
WA: ---
DE: ANS; ROH

00.A.14
Lager HM
NF: 12,06 m2

U: 16,240 m
LH: 0,00m
RD: ---
BO: ---
WA: ---
DE: ---

00.A.11
Eingang
NF: 21,65 m2

U: 18,71067 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: SAUBER
WA: ---
DE: GKL

00.A.21
Eingang
NF: 21,65 m2

U: 18,710 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: SAUBER
WA: ANS
DE: GKL

00.A.31
Bühne
NF: 111,41 m2

U: 42,77158 m
LH: 6,365m
RD: 6,365m
BO: BST
WA: ---
DE: ANS; ROH

TH7
NF: 23,37 m2

U: 22,29001 m
LH: ---
RD: ---
BO: ---
WA: ---
DE: ---

TH6
NF: 16,80 m2

U: 17,600 m
LH: ---
RD: ---
BO: ---
WA: ---
DE: ---

TH1
NF: 51,20 m2

U: 32,240 m
LH: ---
RD: ---
BO: ---
WA: ---
DE: ANS; ROH

TH5
NF: 36,32 m2

U: 25,160 m
LH: ---
RD: ---
BO: BST
WA: ---
DE: ANS; ROH

TH4
NF: 36,21 m2

U: 25,13302 m
LH: ---
RD: ---
BO: BST
WA: ---
DE: ANS; ROH

TH3
NF: 51,69 m2

U: 32,36223 m
LH: ---
RD: ---
BO: BST; BWS
WA: ---
DE: ANS; ROH

00.S.30
Tribüne
NF: 334,63 m2

U: 128,765 m
LH: 3,00m
RD: 3,56m
BO: ---
WA: ---
DE: ---

01.E.38
Lernraum
NF: 63,65 m2

U: 36,65147 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: GKL

01.E.42
WC SuS
NF: 3,15 m2

U: 7,700 m
LH: 2,50m
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

01.E.41
WC SuS
NF: 3,15 m2

U: 7,70101 m
LH: 2,50m
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

01.E.39
WC SuS
NF: 3,83 m2

U: 8,11101 m
LH: 2,50m
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

01.E.34
Lernraum
NF: 62,36 m2

U: 35,5614 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: GKL

01.E.33
Lernraum
NF: 62,73 m2

U: 35,65598 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: GKL

01.E.37
Lernraum
NF: 62,36 m2

U: 34,27363 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: GKL

01.E.31
Teamzimmer
NF: 26,80 m2

U: 22,28175 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; WS; ANS
DE: GKL

01.E.22
Mehrzweckraum
NF: 98,54 m2

U: 45,27348 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: GKL

01.D.14
Lernraum
NF: 64,51 m2

U: 36,13124 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: GKL

01.D.13
Lernraum
NF: 64,19 m2

U: 35,62312 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: GKL

01.D.12
Lernraum
NF: 61,67 m2

U: 34,09704 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: GKL

01.D.11
Lernraum
NF: 64,35 m2

U: 36,88869 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: GKL

01.D.15
Teamzimmer
NF: 28,73 m2

U: 24,58116 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; WS; ANS
DE: GKL

00.B.48.2
mult. Team (Schulleit.)
NF: 32,84 m2

U: 27,00713 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

00.B.48
Sekretariat
NF: 33,93 m2

U: 25,89827 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

00.B.48.3
Büro
NF: 16,36 m2

U: 19,06327 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

00.B.51
Büro Sek. I
NF: 34,68 m2

U: 27,26327 m
LH: 3,00m
RD: 3,44m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

00.B.52
Büro Sek. II
NF: 33,95 m2

U: 24,60664 m
LH: 3,00m
RD: 3,44m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

00.B.53
Teamzimmer Pers.
NF: 144,54 m2

U: 60,76982 m
LH: 3,00m
RD: 3,44m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

00.B.44
Schild
NF: 9,12 m2

U: 12,98876 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; WS; ANS
DE: GKL

00.B.49
Konferenzraum (teilbar)
NF: 90,56 m2

U: 44,99498 m
LH: 3,00m
RD: 3,44m
BO: LIN
WA: IPG; WS; ANS
DE: GKL

00.B.42
Didaktische Leitung
NF: 12,20 m2

U: 15,65895 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; WS; ANS
DE: GKL

00.A.12
Hausmeister
NF: 18,18 m2

U: 17,3214 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; WS; ANS
DE: GKL

00.A.16
WC Ju
NF: 21,86 m2

U: 27,75327 m
LH: 2,50m
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

00.A.15
WC Mä
NF: 23,94 m2

U: 28,98327 m
LH: 2,50m
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

00.B.41
WC He
NF: 3,19 m2

U: 7,230 m
LH: 2,50m
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

00.B.43
WC Da
NF: 2,20 m2

U: 5,9375 m
LH: 2,50m
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

00.B.45
WC Da
NF: 2,20 m2

U: 5,9375 m
LH: 2,50m
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

00.B.47
WC He
NF: 3,19 m2

U: 7,230 m
LH: 2,50m
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

00.B.53.1
Besprechung
NF: 16,00 m2

U: 17,38664 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; ANS
DE: RDA

01.D.18
WC bf
NF: 6,80 m2

U: 10,610 m
LH: 2,50m
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

00.A.24
WC Mä
NF: 17,87 m2

U: 23,45664 m
LH: 2,50m
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

00.A.25
WC Ju
NF: 17,04 m2

U: 23,78664 m
LH: 2,50m
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

00.A.25.1
PuMi 
NF: 12,54 m2

U: 15,930 m
LH: 2,50m
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

01.E.36
Diff.-Raum
NF: 32,12 m2

U: 24,5654 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: GKL

01.E.36
Diff.-Raum
NF: 32,10 m2

U: 23,38333 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: GKL

00.A.26
Stuhllager 3
NF: 21,43 m2

U: 20,500 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: LIN
WA: IPG; WS; ANS
DE: RDA

00.C.61.1
naturwiss. Lehrer-AP
NF: 41,79 m2

U: 26,060 m
LH: ---
RD: 3,40m
BO: LIN
WA: IPG; WS; ANS
DE: RDA

01.E.30
Flügelmitte
NF: 96,45 m2

U: 60,08017 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: WS
DE: GKL

01.D.10
Flügelmitte
NF: 155,10 m2

U: 78,49771 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: WS
DE: GKL

01.E.20
Flügelmitte
NF: 157,72 m2

U: 81,69484 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: WS
DE: GKL

00.B.40
Flur Verwaltung
NF: 122,72 m2

U: 104,96482 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: WS
DE: GKL

00.A.10
Forum 1
NF: 408,17 m2

U: 126,60559 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: ---
DE: GKL

00.A.20
Forum 2
NF: 407,83 m2

U: 126,461 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: ---
DE: GKL

01.S.11
Küche Schule
NF: 24,54 m2

U: 26,44827 m
LH: gem. HLS
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

01.S.10
Cafeteria
NF: 253,94 m2

U: 83,1981 m
LH: 3,00m
RD: 3,56m / 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: GKL

00.B.48.4
Kopierraum
NF: 8,89 m2

U: 12,400 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; WS; ANS
DE: RDA

00.B.46
Sanitätsraum
NF: 11,38 m2

U: 13,66276 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; WS; ANS
DE: GKL

01.E.22.1
UV EDV
NF: 7,20 m2

U: 10,750 m
LH: 3,34m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; WS; ANS
DE: ROH

01.E.32
UV ELE
NF: 5,51 m2

U: 9,550 m
LH: 3,34m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; WS; ANS
DE: ROH

00.B.54
UV EDV
NF: 6,72 m2

U: 10,42196 m
LH: 3,44m
RD: 3,44m
BO: LIN
WA: IPG; WS; ANS
DE: GKG

00.B.56
UV ELE
NF: 7,68 m2

U: 11,61815 m
LH: 3,44m
RD: 3,44m
BO: LIN
WA: IPG; WS; ANS
DE: GKG

01.S.26
WC Mä
NF: 20,31 m2

U: 28,00014 m
LH: 2,50m
RD: 3,56m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

01.S.25
WC Ju
NF: 22,10 m2

U: 28,29514 m
LH: 2,50m
RD: 3,56m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

01.S.23
PuMi 
NF: 6,24 m2

U: 11,120 m
LH: 2,50m
RD: 3,56m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; TRB; ANS
DE: GKF

01.S.20
Flur
NF: 29,42 m2

U: 41,065 m
LH: 3,00m
RD: 3,56m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: GKL

00.B.55
Material
NF: 4,05 m2

U: 8,4014 m
LH: 3,44m
RD: 3,44m
BO: LIN
WA: IPG; WS; ANS
DE: GKG

00.B.53.3
Kopierraum
NF: 14,24 m2

U: 16,150 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; ANS
DE: RDA

01.S.24
Umkleide Personal
NF: 7,48 m2

U: 11,150 m
LH: 2,50m
RD: 3,56m
BO: LIN
WA: IPZ; TRB; ANS
DE: GKG

01.S.24.1
WC Personal
NF: 3,00 m2

U: 6,935 m
LH: 2,50m
RD: 3,56m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; TRB; ANS
DE: GKF

01.S.11.1
Lager Küche
NF: 9,75 m2

U: 12,63955 m
LH: gem. HLS
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

01.S.11.2
Nebenraum Küche
NF: 14,61 m2

U: 16,265 m
LH: gem. HLS
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

01.E.21
WC Mä
NF: 15,39 m2

U: 24,35364 m
LH: 2,50m
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

01.D.16
WC Ju
NF: 14,41 m2

U: 20,610 m
LH: 2,50m
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

01.D.17
WC Mä
NF: 20,31 m2

U: 24,040 m
LH: 2,50m
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

00.A.23
WC Ju
NF: 11,66 m2

U: 17,740 m
LH: 2,50m
RD: 3,34m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

00.A.22
SV-Raum
NF: 18,17 m2

U: 17,200 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: GKL

00.B.48.1
mult. Team (stellv. Schulleit.)
NF: 32,77 m2

U: 24,415 m
LH: 3,00m
RD: 3,34m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA
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Steigleitung trocken

Bedienstelle 
Rauchableitung 
Treppenhaus+ 

Aula

Einspeisung 
Steigleitung trocken

>1,20m i. L.

RW Breite ≥ 1,20m 
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und Wand einhalten!
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. FW-Einh

aus
ung

 

und
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,50

m 
i. L

.
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Dach F30 von Innen, b=5m vor 
aufgehenden Wänden 

Brüstungskanal
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l

Estrich im Gefälle
zum Bodenablauf

Estrich im Gefälle
zum Bodenablauf

Estrich im Gefälle
zum Bodenablauf

Estrich im Gefälle
zum Bodenablauf

Abbruch Bodenplatte

Abbruch Bodenplatte

Abbruch Bodenplatte
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 Bode
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HK 1260x2200x122

HK 1260x2200x122
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x2
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HK 1260x2200x122

>1,20m i. L.

Abbruch Stb.-Decke 
+ 1,785

Abbruch Bodenplatte

Abbruch Bodenplatte
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Abbruch Bodenplatte

Abbr
uch

 Bode
npl

atte

OK UZ= +3,71m 

b/h=24/50cm

Stb.
d=40

Stb.
d=40

OK UZ= +3,71m 

b/h=24/50cm

Stb.20/24

Stb.20/24

Stb.20/24

Stb.20/24

OK UZ= +3,71m 

b/h=24/50cm

OK UZ= +3,71m 

b/h=24/50cm

KG ..
Gang Tribüne
NF: 53,57 m2

U: 97,28339 m
LH: 0,00m
RD: ---
BO: ---
WA: ---
DE: ---

00.A.30
Aula
NF: 253,20 m2

U: 74,50198 m
LH: 6,29m
RD: 6,29m
BO: LIN
WA: ---
DE: BAF

01.S.22
Lager Vereine
NF: 7,49 m2

U: 11,145 m
LH: 2,50m
RD: 3,56m
BO: LIN
WA: ---
DE: GKF

00.C.50
Eingang
NF: 100,11 m2

U: 41,47998 m
LH: 3,00m
RD: 3,40m
BO: BWS
WA: BST; ABB; IPG; WS
DE: ANS; ROH

DD
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