
IN BEARBEITUNG

Index Datum Name Art der Änderung
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Plan erstellt

Entrauchung TRH, Öffnung TRH2, Wandschutz, Enträsserung/Fassade, Abbruch Bestandswände Lichthöfe, Eingänge, 
Bodeneinläufe+Ausgussbecken, HK Foyer , Ergänzung Ausschnitt Bandraum und Kunst

Bauherr:

Stadt Wetter (Ruhr)

Kaiserstraße 70
58300 Wetter (Ruhr)

Nutzer:

Geschwister-Scholl-Gymnasium

Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 28
58300 Wetter (Ruhr)

Hinweise:
Alle Maße sind vom Unternehmer genau zu prüfen und zu vergleichen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden! 

Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten und einzuhalten! Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Plänen des Statikers, der Fachingenieure und der 
Fachfirmen gültig und zu verwenden!

Tür- und Fensteröffnungsmaße sind Rohbaurichtmaße! Alle Höhenmaße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden! Für abgehängte Decken, Oberböden und 
Wandplattierungen sind die jeweiligen Verlegepläne zu beachten! Diese sind verbindlich!

Projektinformationen:

Ebene 03 [J,P,G] OKFF = +5,625 

Ebene 02 [A,F,G,H,I] OKFF = +3,75
Ebene 01 [A,E,S,D] OKFF = +1,875

Ebene 00 [A,B,C] OKFF = ±0,00 = 104,52 NHN
UG - Untergeschoss [O,S] OKFF = -1,125

KG - Kellergeschoss [S] OKFF = -3,525

GG - Gartengeschoss [A,N,M] OKFF = -3,75

Das Bestandsgebäude ist auf Grundlage der 
Bestandspläne (Ausführungspläne 1974 und 
ungeprüfte Positionspläne 1973) gezeichnet. Vor 
Ort wurden stichprobenhafte Kontrollmaße 
genommen, ein vollständiges Aufmaß wurde nicht 
erstellt. Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser 
unverzüglich zu melden! Der 2019 sanierte 
naturwissenschaftliche Trakt im Erdgeschoss 
(Achsen 34-40 bzw. H-U) entspricht den 
Aufmaßplänen von Mickler Architektur von 2020, 
die tragenden Stahlbetonwände sind gemäß 
Positionsplänen auf dem Achsraster positioniert. 
Der naturwissenschaftliche Trakt ist nicht Teil der 
Planung. Zur Erleichterung der Lesbarkeit wird der 
Abbruch von leichten Trennwänden, Innentüren, 
abgehängten Decken, Bodenbelägen und 
Dachaufbauten nicht dargestellt. 

Legende:

KS - Kalksandsteinmauerwerk

HLZ - Hochlochziegel

VMZ - Vormauerziegel

POR- Porenbetonmauerwerk

STB - Stahlbeton

BETON - Beton - unbewehrt

STB-FT - Stahlbeton Fertigteil

STB-WU - Stahlbeton
wasserundurchlässig

BST - Bestand

NEU - Neubau

ABB - Abbruch

Sand

DD - Deckendurchbruch

Kies

BD - Bodendurchbruch

Schotter

WS - Wandschlitz (B/H/T)

WD - Wärmedämmung weich

GK - Gipskartonständerwerk

WD - Wanddurchbruch (B/H)

B - Breite
T - Tiefe
U - Umfang
H - Höhe
LH - Lichte Höhe
IP - Innenputz
SBx - Sichtbeton, x=Klasse
GK - Gipskarton
RR - Regenfallrohr
HK - Heizkörper
REVI - Revisionsklappe
DF - Dachfenster
OL - Oberlicht
FBH - Fußbodenheizung
DFU - Dehnfuge

MIWO - Wärmedämmung 
Mineralwolle

dT - dichtschließende Tür
dsT - dicht- u. selbstschließende Tür
RS - rauchdichte und 
  selbstschließende Tür
fhS - feuerhemmende, dicht-  
  und selbstschließend Tür
fh-RS - feuerhemmende, rauchdichte
  und selbstschließende Tür
fb-RS - feuerbeständige, rauchdichte
  und selbstschließende Tür
GG - Gartengeschoss

XPS, EPS
Harte Wärmedämmung

TSD - Trittschalldämmung

Erde

Gewachsener Boden

OK - Oberkante
UK - Unterkante
VK - Voderkante
FF - Fertigfußboden
RD - Rohdecke
RF - Rohfußboden
ÜZ - Überzug
UZ - Unterzug
FD - Fertigdecke
AHD - Abhangdecke
BRH - Brüstungshöhe Roh - OKFF
A - Fläche
BF - Bruttofläche
NF - Nettofläche
STG - Steigung (H/T)

KBD - Kernbohrung Decke

KBB - Kernbohrung Boden

Brandschutz Bestand (BST)

Brandschutz Neubau

fh = feuerhemmend

hfh = hoch feuerhemmend

BW = Brandwand

BaBW = Bauart einer 
Brandwand

fb = feuerbeständig

Rettungsweg

Sichtverbindung

.

SO - Sonnenschutz
BF - Bohrfeld
RA - Rohrachse / Mitte Kernbohrung
GA - Glasausschnitt Türen
OTS - Obentürschließer
FS - Feststellanlage
BZ - Blindzylinder
PZ - Panikverschluss
RWA - Rauch-/Wärmeabzugsanlage
NRA - Natürliche Rauchabzugsanlage
MRA - Maschinelle Rauchabzugsanl.
WA - Wärmeabzug
RWG - Wärmeabzugsgerät
NA - Notausstieg / Notausgang
RW - Rettungsweg

Stand 26.03.2026

Sanierung des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums

Projekt:

Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 28
58300  Wetter (Ruhr)
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Grundriss Gartengeschoss

Architekt:

Westfalendamm 59 - 44141 Dortmund - Ruf: 0231 . 91 22 871
Fax: 0231 . 91 22 873    -    info@lindner-lohse-architekten.de 
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RR DN 100 RR DN 100

DD

DD

DD

KG.S.36
Geräte 3
NF: 9,90 m2

U: 13,31374 m
LH
RD: 2,39m
BO: LIN
WA: ---
DE: ANS; ROH

KG.S.38
Geräte 4
NF: 30,51 m2

U: 22,650 m
LH
RD: 2,39m
BO: LIN
WA: ---
DE: ANS; ROH

KG.S.39
Geräte 5
NF: 11,37 m2

U: 15,370 m
LH
RD: 2,39m
BO: LIN
WA: ---
DE: ANS; ROH

KG.S.10.1
Lüftungszentrale 2
NF: 102,59 m2

U: 67,61024 m
LH
RD: 2,24m
BO: ---
WA: ---
DE: ---

KG.S.37.1
WC 2
NF: 2,17 m2

U: 6,27102 m
LH
RD: 2,39m
BO: FLS
WA: ---
DE: GKF

KG.S.37
Flur 3
NF: 7,41 m2

U: 11,14173 m
LH
RD: 2,39m
BO: ---
WA: ---
DE: ANS; ROH

Zugang Kriechkeller
NF: 51,47 m2

U: 50,84611 m
LH: 0,00m
RD: ---
BO: ---
WA: ---
DE: ---

KG.S.37.2
Lehrer 2
NF: 12,09 m2

U: 20,11811 m
LH
RD: 2,39m
BO: FLS
WA: ---
DE: GKG; GKF

KG.S.10
Lüftungszentrale
NF: 208,87 m2

U: 120,82379 m
LH
RD: 3,50m
BO: ---
WA: ---
DE: ---

GG.N.64
Diff.-Raum 3
NF: 20,00 m2

U: 19,77538 m
LH: 3,00m
RD: 3,31m
BO: BST
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

TH7.1
HAR
NF: 4,76 m2

U: 9,000 m
LH: ---
RD: ---
BO: BST
WA: ---
DE: ---

GG.A.14
Lüftungsschacht
NF: 10,92 m2

U: 20,970 m
LH: 0,00m
RD: ---
BO: ---
WA: ---
DE: ---

GG.N.59
Pumi
NF: 8,56 m2

U: 15,880 m
LH: ---
RD: UK Treppe
BO: BWS
WA: BST; NEU; ANS
DE: BST; ROH
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Bodenablauf ergänzt
gem. Festlegung PB
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OKFF= -4,25
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OKFF= ca.-3,525
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GG
OKFF= -2,75

GG
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OKFF= ± 0,00
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OKFF= ± 0,00
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OKRB= -2,84

GG
OKRB= -2,84

UG
OKRB= -1,215

KG (Doppelboden)
OKRB= -4,28

GG
OKRB= -2,84

Bereich unklar.
Gem. Schalplänen BT A hier

Durchbrüche zu BT D. 
Lt. Schalplänen BT D hier OKFF -2,75

Doppelboden
OKDB= -4,28

UG
OKRB= -1,215

Gitterrost Bestand
OKFF= ca.-2,75
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Lagerfläche Taucher 
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Lagerfläche Taucher 
noch nicht verortet

Anm. LLA: Raumstempel 
oder BoWa richtig?

Bodenplatte neu

d= xxx Angabe folgt 

unterseitig gedämmt 10cm XPS 040   

>1,50m i. L.

Estrich im Gefälle
zum Bodenablauf

Bodenplatte neu

h= 18cm 

Bodenplatte neuh=18 cm 

Stb.-Decke neu

  h=18 cm 

St
b.-

De
ck

e n
eu

  h
=1

8 c
m 

Stb.-Stütze
b/h=24/20

Stb.-Stütze
b/h=24/20

Stb.-Stütze
Ø40cm

Stb.-Stütze
Ø40cm

Anschlüsse gem.
Vorgaben Statik

Anschlüsse gem.
Vorgaben Statik

DD

GG.A.12.2
BHKW
NF: 128,08 m2

U: 51,13844 m
LH: 3,80m
RD: 3,80m
BO: BST
WA: BST
DE: BST

GG.A.32
Stadtarchiv
NF: 228,38 m2

U: 67,82655 m
LH: 2,31m
RD: 2,31m
BO: BST
WA
DE: BST

GG.A.12
Lüftung
NF: 125,03 m2

U: 49,54476 m
LH: 3,79m
RD: 3,79m
BO: BST
WA: BST
DE: BST

GG.A.33
Schularchiv
NF: 52,50 m2

U: 34,96717 m
LH: 2,31m
RD: 2,31m
BO: BST
WA
DE: ANS; ROH

GG.A.44
Umkleide 1
NF: 34,98 m2

U: 28,345 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,31m
BO: LIN
WA
DE: RDA

GG.A.43
Umkleide 2
NF: 20,08 m2

U: 18,79374 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,31m
BO: LIN
WA
DE: RDA

GG.A.43.1
VR Umkl.
NF: 8,21 m2

U: 11,62626 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,31m
BO: LIN
WA
DE: RDA

GG.A.40
Flur
NF: 21,41 m2

U: 23,22542 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,31m
BO: BST; LIN
WA
DE: GKL

GG.A.20
Flur 2
NF: 37,33 m2

U: 52,86528 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,43m
BO
WA
DE

GG.A.12.1
Zuluft 1
NF: 22,79 m2

U: 25,49874 m
LH: 0,00m
RD: ---
BO: BST
WA: BST
DE: BST

GG.A.12.3
Zuluft 2
NF: 21,45 m2

U: 21,100 m
LH: 0,00m
RD: ---
BO: BST
WA: BST
DE: BST

GG.A.30
Flur 3
NF: 94,26 m2

U: 71,42791 m
LH: 2,31m
RD: 2,31m
BO: BST
WA
DE: ANS; ROH

GG.A.34
Lager Musik
NF: 32,01 m2

U: 25,84289 m
LH: 2,31m
RD: 2,31m
BO: BST
WA
DE: ANS; ROH

GG.A.10
Flur
NF: 65,46 m2

U: 47,00216 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,43m
BO
WA
DE

GG.A.31
Werkstatt
NF: 52,10 m2

U: 30,610 m
LH: 2,31m
RD: 2,31m
BO: BST
WA
DE: ANS; ROH

GG.A.31.1
Lager / Asservatenkammer
NF: 59,98 m2

U: 38,25789 m
LH: 2,31m
RD: 2,31m
BO: BST
WA
DE: BST

TH7
NF: 11,93 m2

U: 14,21971 m
LH: ---
RD: 3,31m
BO: BST
WA: ---
DE: ---

TH6
NF: 12,99 m2

U: 19,14874 m
LH: ---
RD: 3,31m
BO: BWS
WA: ---
DE: ---

TH2
NF: 37,31 m2

U: 25,500 m
LH
RD: 2,31m
BO
WA
DE

GG.N.67
WC Ju
NF: 3,15 m2

U: 7,640 m
LH: 2,50m
RD: 3,31m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

GG.N.66
WC He
NF: 3,19 m2

U: 7,670 m
LH: 2,50m
RD: 3,31m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

GG.N.65
WC Da
NF: 3,49 m2

U: 7,900 m
LH: 2,50m
RD: 3,31m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

GG.N.72
WC Mä
NF: 4,09 m2

U: 8,800 m
LH: 2,80m
RD: 3,31m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

GG.N.71
WC bf
NF: 8,75 m2

U: 11,840 m
LH: 2,80m
RD: 3,31m
BO: FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

GG.N.61
Kunst 1
NF: 63,78 m2

U: 35,23327 m
LH: 3,00m
RD: 3,31m
BO: BST
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

GG.N.62
Kunst 2
NF: 66,56 m2

U: 35,53453 m
LH: 3,00m
RD: 3,31m
BO: BST
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

GG.A.41
WC Ju
NF: 3,49 m2

U: 8,495 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,31m
BO: FLS
WA
DE: GKF

GG.A.42
WC Mä
NF: 3,35 m2

U: 8,405 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,31m
BO: FLS
WA
DE: GKF

GG.N.63
Musik 3
NF: 66,82 m2

U: 35,31453 m
LH: 3,00m
RD: 3,31m
BO: BST
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

GG.N.73
Diff.-Raum 2
NF: 24,07 m2

U: 23,46202 m
LH: 3,00m
RD: 3,31m
BO: BST
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

GG.N.76
Diff.-Raum 1
NF: 21,85 m2

U: 22,20538 m
LH: 3,00m
RD: 3,31m
BO: BST
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

GG.N.69
NR Kunst 1
NF: 12,57 m2

U: 14,650 m
LH: 2,80m
RD: 3,31m
BO: BST
WA: IPG; ANS
DE: RDA

GG.N.68
NR Kunst 2
NF: 12,64 m2

U: 14,680 m
LH: 2,80m
RD: 3,31m
BO: BST
WA: ANS
DE: RDA

GG.M.53
Informatik 1
NF: 64,09 m2

U: 34,60189 m
LH: 3,00m
RD: 3,11m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

GG.M.52
Informatik 2
NF: 64,77 m2

U: 33,05398 m
LH: 3,00m
RD: 3,11m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

GG.M.51
Sammlung Info 2
NF: 15,96 m2

U: 17,22001 m
LH: 3,00m
RD: 3,11m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

GG.M.50
Flur 6
NF: 52,91 m2

U: 43,96139 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,31m/ 3,11m
BO: LIN
WA
DE: GKL

GG.A.14
Lüftungsschacht
NF: 49,42 m2

U: 65,81073 m
LH: 0,00m
RD: ---
BO: ---
WA: ---
DE: ---

GG.A.13.1
Kriechkeller
NF: 98,60 m2

U: 53,71641 m
LH
RD: ---
BO: ---
WA: ---
DE: ---

GG.M.54.1
UV EDV
NF: 5,30 m2

U: 9,290 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,31m
BO: LIN
WA
DE: ANS; ROH

GG.M.54
Sammlung Info 1
NF: 21,73 m2

U: 21,470 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,31m
BO: LIN
WA
DE: RDA

GG.N.82
Musikschule 1
NF: 19,91 m2

U: 18,500 m
LH: 3,00m
RD: 3,31m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

GG.N.83
Musikschule 2
NF: 26,55 m2

U: 23,37202 m
LH: 3,00m
RD: 3,31m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

GG.N.84
Musikschule 3
NF: 20,33 m2

U: 18,64126 m
LH: 3,00m
RD: 3,31m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

GG.N.85
Musikschule 4
NF: 26,76 m2

U: 23,44327 m
LH: 3,00m
RD: 3,31m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

GG.N.79
Musikschule Büro
NF: 9,22 m2

U: 12,78063 m
LH: 3,00m
RD: 3,31m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

GG.N.78
UV ELE
NF: 4,85 m2

U: 8,96126 m
LH: 3,31m
RD: 3,31m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: ROH

GG.N.77
UV EDV
NF: 6,89 m2

U: 10,500 m
LH: 3,31m
RD: 3,31m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: ROH

GG.N.70
Flur 8
NF: 98,92 m2

U: 96,81991 m
LH: 3,00m
RD: 3,31m
BO: LIN
WA: WS
DE: GKL

GG.A.11
Technik
NF: 2,74 m2

U: 9,370 m
LH: 2,30m
RD: 2,30m
BO: BST
WA
DE: BST

GG.N.81
Lager Musikschule
NF: 9,22 m2

U: 12,78063 m
LH: 3,00m
RD: 3,31m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

GG.N.75
Musik 1
NF: 66,85 m2

U: 35,64453 m
LH: 3,00m
RD: 3,31m
BO: BST
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

GG.N.74
Musik 2
NF: 66,85 m2

U: 35,61453 m
LH: 3,00m
RD: 3,31m
BO: BST
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

GG.N.60
Flur
NF: 52,51 m2

U: 49,73538 m
LH: 2,80m
RD: 3,31m
BO: LIN
WA: IPG; WS; ANS
DE: GKL

GG.A.11.3
Technik
NF: 9,40 m2

U: 25,505 m
LH: 2,30m
RD: 2,30m
BO: BST
WA
DE: BST

GG.A.11.1
SAA
NF: 2,56 m2

U: 9,075 m
LH: 2,30m
RD: 2,30m
BO: BST
WA
DE: BST

GG.A.11.2
BMZ
NF: 1,91 m2

U: 7,84501 m
LH: 2,30m
RD: 2,30m
BO: BST
WA
DE: BST

GG.A.13
Lüftungsschacht
NF: 23,70 m2

U: 29,67003 m
LH
RD: ---
BO: ---
WA: ---
DE: ---
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DD 4,49 /0,90

DD 2,10 /1,005 DD 2,10 /1,005

OK Fundament -2,695 OK Fundament -1,395

OK Fundament -2,695
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FFB Höhe angepasst
gem. Bestandsplan 763/D/10

BRH aktualisiert durch FFB Bestand
gem. Bestandsplan 763/D/10

Geländehöhe angepasst
aufgrund lichtes Durchgangsmaß Tür

BRH ROH 1,03 ü. OKFFB BRH ROH 15 ü. OKFFB BRH ROH 15 ü. OKFFB

7Stg. 
16 / 30

8Stg. 
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UZ 140/50

UK UZ = 2,33m ü. OKFF
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Anm. Fachschaft Kunst:
- Magnetflächen/ -steifen
- Warmwasser
- derzeit kein Brennofen
- "normale" Tische, 
höhenverstellbare Hocker
- Verdunklungsmöglichkeit

2 Stk. Gipsfangbecken 
mit Untergestell
Warmwasser

Vorwand/ Abkastung für 
SW-Leitung Ebene 01

kein Smartboard/ 
Whiteboard

kein Smartboard/ 
Whiteboard

An
sc

hlü
ss

e S
ma

rtb
oa

rd
 vo

rrü
ste

n

Zu
ga

ng
 T

rib
ün

e

UK UZ neu = 2,16 m ü. OKFF
2x IPE 240 + 3-seitig Promatierung
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Lichtes 
Durchgangsmaß d. 
Ausgangstür min. 

2,00m i.L

Fußbodenaufbau im Bereich 
des Streifenfundaments höher. 
Hier keine Bodenplatte vorh. 

Fußbodenaufbau im Bereich 
des Streifenfundaments höher. 
Hier keine Bodenplatte vorh. 

Teilabbruch Brüstung. Brüstungshöhe 
hier um 21,5cm tiefer! Hier Fensterband 
mit BRH 1,325 ü. OKFF

Brüstungshöhe 
um 139 cm tiefer
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UG
OKFF= -1,125

UG
OKFF= ca.-2,425

UG
OKFF= -1,125

UG
OKFF= -1,125

Tribüne
OKFF= -975

UG
OKFF= -1,125

UG
OKFF= -1,165

GOK 103,38 NHN

GOK 103,31 NHN GOK neu 103,355 NHN

UG.O.11
Kompressorraum
NF: 15,99 m2

U: 16,07298 m
LH: 2,56m
RD: 2,56m
BO: BST; LIN
WA: ---
DE: RDA

UG.O.18
Fitness
NF: 106,85 m2

U: 42,485 m
LH: Abst. TGA
RD: 3,935m
BO: BST
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

TH4
NF: 2,93 m2

U: 9,68301 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,56m
BO: BST
WA: ---
DE: ---

UG.O.15
SiBel
NF: 13,81 m2

U: 20,9616 m
LH: 2,56
RD: 2,56m
BO: ---
WA: ---
DE: ---

KG.S.37
Zugang Sporthalle
NF: 4,69 m2

U: 10,97874 m
LH: 0,00m
RD: ---
BO: ---
WA: ---
DE: ---

UG.S.35
Durchg. Trib. 2
NF: 4,59 m2

U: 10,640 m
LH: 0,00m
RD: ---
BO: ---
WA: ---
DE: ---

UG.O.14
WC Ju
NF: 3,80 m2

U: 8,58001 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,56m
BO: BST; FLS
WA: BST; IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

UG.O.13
WC Mä
NF: 3,80 m2

U: 8,58001 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,56m
BO: BST; FLS
WA: BST; IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

UG.O.12
WC Da
NF: 4,26 m2

U: 8,880 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,56m
BO: BST; FLS
WA: BST; IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

UG.O.16
Bandraum
NF: 95,14 m2

U: 48,70523 m
LH: 2,46m / DK Abst. TGA
RD: 2,56m
BO: LIN
WA: IPG; WS; ANS
DE: RDA

UG.O.17
Kunst 3
NF: 105,71 m2

U: 47,47655 m
LH: 2,46m / DK Abst. TGA
RD: 2,56m
BO: LIN
WA: IPG; TRB; ANS
DE: RDA

UG.S.13
Umkleide 4
NF: 43,45 m2

U: 43,70363 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,51m
BO: BST; FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

UG.S.14
Umkleide 3
NF: 49,24 m2

U: 48,29821 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,51m
BO: BST; FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

UG.S.15
Umkleide 2
NF: 47,45 m2

U: 49,24099 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,51m
BO: BST; FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

UG.O.10
Flur
NF: 102,76 m2

U: 70,52978 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,56m
BO: LIN
WA: WS
DE: GKL

UG.S.12
Umkleide 5
NF: 35,15 m2

U: 45,76076 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,51m
BO: BST; FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF

UG.S.11
Umkleide 6
NF: 35,34 m2

U: 44,54063 m
LH: Abst. TGA
RD: 2,51m
BO: BST; FLS
WA: IPZ; FLS; ANS
DE: GKF
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