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Technische Änderungen

TA TA-Beschreibung Nummer(n) Beschreibung

122 Anpassung DN, Verschiebung

Entlüftung

142 Anpassung KKS

140 Anpassung KKS und Kurztext

137 Beistellung Hauptarmaturen

(AA und RSKl DN500), Sumpfpumpen

durch ENE

116, 120 Einfügen Entlüftungsleitung

136 Einfügen Schnellentlüftungsventil

Abwasser

143 Einfügung Messungen P, T

130, 131 Einfügung und Anpassung Motorwicklungs-

temperaturen (18.03.26)

141 Entfall Messung, Neu Blindflansch

138 Ergänzung Abwasserleitung außerhalb

Station

139 Ergänzung Druckmessung Stationsaustritt

132, 133, 134,

135

Korrektur KKS Messungen

117, 119 Änderung DN, KKS Entlüftung

118, 123 Änderung Führung Entleerungsleitung

124, 128 Änderung Führung Sammelleitung

125, 127 Änderung KKS Entlüftungsleitung

129 Änderung Reihenfolge Trichterleitungen
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Schutz
2 v 3

W-Sieb 3 mm

W-Sieb 3 mm
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2 v 3
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2 v 3

Schutz
2 v 3

Pumpensumpf

PTC Motor

Prüfanschluss

Prüfanschluss
Prüfanschluss

Prüfanschluss

PTC Motor

Pumpe 1

Pumpe 2


